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1. SISSEJUHATUS 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon kohaliku 

omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel (edaspidi 

ÜVK arengukava). 

ÜVK arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks ning vaadatakse üle ja korrigeeritakse 

vähemalt kord nelja aasta tagant. Vastavalt ÜVK-seadusele peab kava sisaldama: 

1) ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

2) dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas reoveekogumisalade 

sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee äravoolurajatiste põhiskeemi; 

3) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

Ühtlasi peab ÜVK arendamise kava olema kooskõlas vesikonna veemajanduskavaga ning on 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus.  

Käesolev Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kirjeldab valla ühisveevärgi ja 

-kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. Vastavalt ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni seadusele on ühisveevärk ja -kanalisatsioon ehitiste ja seadmete süsteem, mille 

kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja 

hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Sellest tulenevalt hõlmab Viljandi valla ÜVK arendamise 

kava Kolga-Jaani, Mustla, Ramsi ja Viiratsi alevikku ning Heimtali, Holstre, Intsu, Jämejala, Karula, 

Kärstna, Leie, Matapera, Mustivere, Mäeltküla, Paistu, Peetrimõisa, Pinska, Puiatu, Päri, Pärsti, 

Ruudiküla, Saarepeedi, Savikoti, Soe, Suislepa, Tohvri, Tusti, Tänassilma, Uusna, Valma, Vana-Võidu ja 

Vasara küla. 

Vastavalt lähteülesandele on püütud koostada realistlik ja valla eelarve võimalusi arvestav 

arendamise kava, välja on toodud olulisemad tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks ning 

seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks. ÜVK arendamise kava 

koostamisel on lähtutud Viljandi Vallavalitsuselt, OÜ-lt Ramsi VK ja AS-lt Viljandi Veevärk saadud 

informatsioonist, varem koostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest.  

Viljandi valla investeeringuvajadus vee- ja kanalisatsioonirajatiste kaasajastamiseks ning 

arendamiseks ületab valla rahalisi võimalusi ning seetõttu on vajalik rekonstrueerimis- ja 

ehitustöödeks kasutada Eesti riiklike ning Euroopa Liidu fondide abi.  

Abiprojektide elluviimisel tuleb kindlasti silmas pidada olulist põhimõtet, et ehitustöödele järgnev 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimine, hooldamine ja edasiarendamine oleks jätkusuutlik. 

Käesolev Viljandi valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, üldplaneeringuga ning 

muude õigusaktidega. 
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2. ÕIGUSLIK BAAS 

2.1 Olulisemad riigisisesed õigusaktid veemajanduse alal 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni õiguslik korraldamine, planeerimine ning arendamine tuleneb 

kehtivast seadusandlusest.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku 

omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. 

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 4 lg 4 alusel peab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

kaetaval alal ÜVK omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal 

olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt heitvee ära juhtimine 

ühiskanalisatsiooni. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel riigi tagatud laenuga, riiklike või Euroopa Liidu 

vahenditega peab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava sisaldama Ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooniseaduse § 4  (25) kirjeldatud andmeid. 

Veeseadus reguleerib vee kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid ning 

avalike veekogude ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogude kasutamist. Veeseaduse § 32 lg 5 

sätestab kohaliku omavalitsuse kohustused vee kasutamise ja kaitse alal. Vastavalt Veeseaduse § 241 

lg 4 peab kohalik omavalitsus tagama põhjavee kaitseks reovee kogumisalal kanalisatsiooni 

olemasolu reovee suunamiseks reoveepuhastisse. Veeseaduse § 35 lg 2 kohaselt on pinna- ja 

põhjavee kaitse eesmärkideks nende hea seisundi saavutamine. Heitvee juhtimisega suublasse ei 

tohi halveneda suublate seisund.  

Keskkonnatasude seadus sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, 

saastetasumäärad, nende arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse 

laekuva raha kasutamise alused ja sihtotstarbe. 

Planeerimisseadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid 

planeeringute koostamisel. Planeerimisseaduse § 75 sätestab üldplaneeringu ülesanded, sh 

tehnovõrkude ja -rajatiste üldise asukoha ja nendest tekkivate kitsenduste määramine. 

Ehitusseadustik sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele 

ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning 

ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 

ehitusjärelevalve korralduse. Ehitusseadustiku § 74 sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

kaitsevööndi mõiste, mis on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitist ümbritsev maa-ala, kus kinnisasja 

kasutamist on piiratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitise ohutuse ja kaitse tagamiseks. 

Ehitusseadustiku § 124 reguleerib puurkaevu ja -augu asukoha kooskõlastamist. Selle kohaselt 

arvestab kohaliku omavalitsuse üksus puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja 

detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse üksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi (§ 124 lg 2). 

Lisaks eelnimetatud seadustele reguleerivad veemajandust ka Vabariigi Valitsuse ning erinevate 

ministeeriumide poolt kehtestatud määrused: 

• Sotsiaalministri määrus nr 82, 31.07.2001. a. “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 

analüüsimeetodid” (viimati muudetud Sotsiaalministri määrusega nr 35 20.09.2017. a); 
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• Sotsiaalministri määrus nr 1, 02.01.2003. a. “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded” (viimati  muudetud Sotsiaalministri 

määrusega nr 97, 14.12.2009 a); 

• Keskkonnaministri määrus nr 18, 26.03.2002. a. „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa 

andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu 

ja loa vormid“ (viimati muudetud Keskkonnaministri määrusega nr 16 02.05.2013 a); 

• Keskkonnaministri määrus nr 9, 27.01.2003. a. „Põhjaveevaru hindamise kord“; 

• Keskkonnaministri määrus nr 60, 17.10.2002. a. “Põhjaveekomisjoni põhimäärus”. 

Põhjaveekomisjoni üheks ülesandeks on põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse olukorra 

hindamine ning uuringuvajaduse ja -suundade määramine;  

• Keskkonnaministri määrus nr 61, 16.12.1996. a. “Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 

projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“ 

(viimati muudetud määrusega nr 23  06.04.2011 a);  

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 99, 29.11.2012 a „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee 

suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad 

ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed1“, viimati muudetud Vabariigi Valitsuse 

09.12.2016 määrusega nr 142; 

• Keskkonnaministri määrus nr 38, 11.08.2010.a „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“; 

• Keskkonnaministri 30.detsembri 2002. a. määrus nr 78 „Reoveesette põllumajanduses, haljastuses 

ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded“ (viimati muudetud 17.11.2017 Keskkonnaministri 

määrusega nr 46).  

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 171, 16.05.2001.a “Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”, viimati 

muudetud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 51 15.04.2010 a. Määrusega on kehtestatud reovee 

kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, 

reoveepuhasti, pumpla või muu reovee käitlusega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded. 

Määrusega on kehtestatud ka kanalisatsiooniehitiste kujad ehk lubatud väikseimad kaugused 

tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust;  

• Keskkonnaministri määrus nr 76, 16.12.2005. a. “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi 

ulatus”;  

• Vabariigi Valitsuse määrus nr 57, 19.03.2009. a. “Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid”; 

• Siseministri määrus nr 37, 18.08.2010. a. „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, 

paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu nõuded 

Vabariigi Valitsuse 07.01.2016 kinnitatud „Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava“ ja „Ida-Eesti 

vesikonna veemajanduskava“. Eesti veekogude seisundi parandamiseks ja säilitamiseks vajalike 

tegevuste planeerimiseks koostatakse vesikondade lõikes iga kuue aasta tagant 

veemajanduskavad. Kehtivate veemajanduskavade koostamisel lähtuti Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu veepoliitika raamdirektiivis (2000/60/EÜ) ja veeseaduses sätestatud eesmärkidest ja 

nõuetest. Veepoliitika raamdirektiivis kehtestatud tegevusraamistik hõlmab kõiki teisi veealaseid 
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direktiive ning seab veekaitse põhieesmärgiks kõikide vete (pinnavee, sh rannikuvee, ja põhjavee) 

hea seisundi saavutamise. Selle eesmärgi saavutamiseks peavad kõik riigid rakendama 

valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama veemajanduse korraldamiseks 

vesikonnad ning koostama igale vesikonnale veemajanduskavad. Eestis on moodustatud kolm 

vesikonda: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva vesikond.  

Osa Viljandi vallast paikneb Lääne-Eesti vesikonnas, osa Ida-Eesti vesikonnas, mistõttu 

arengukava koostamisel on lähtutud mõlemast veemajanduskavast ning nende eesmärkidest. 

 

2.2 Olulisemad Euroopa Liidu direktiivid  
• Asulareovee puhastamise direktiiv 91/271/EMÜ;   

• Joogivee direktiiv 98/83/EÜ;  

• Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ; 

• Nitraadi direktiiv 91/676/EMÜ; 

• Põhjavee direktiiv 2006/118/EÜ; 

• Ohtlike ainete direktiiv 2008/105/ EÜ; 

• Reoveesette direktiiv 86/278/EMÜ 

• Suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ. 

Asulareovee puhastamise direktiiv, joogivee direktiiv ning ohtlike ainete direktiiv kehtestavad 

nõuded elanikkonnale edastatava joogivee kvaliteedile, reovee kogumisele ja puhastamisele ning 

suublasse juhtimisele, ohtlike ainete kasutamisele ning keskkonda juhtimisele. Direktiivide nõuete 

täitmine peab tagama ohutu elukeskkonna ning aitama kaasa inimeste elukvaliteedi paranemisele. 

Asulareovee direktiivi rakendamise üleminekuperiood kehtis Eesti jaoks kuni 31. detsembrini 2010.  

Nimetatud tähtajaks pidid üle 2000 inimekvivalendiga (ie) reostuskoormusega reovee kogumisaladel 

reovee kogumissüsteemid olema kas rekonstrueeritud või laiendatud nii, et kõigile piirkonna 

elanikele on tagatud võimalus ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Lisaks tuleb Eestil arvestada ka 

mõnevõrra rangemaid puhastusnõudeid, seda eelkõige üle 10000 ie reoveepuhastite puhul järgimaks 

Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (Helcom) soovitusi. Rangemad reovee puhastuse 

nõuded võrreldes teiste EL liikmesriikidega tulenevad Eesti jaoks ka meie veekogude 

reostustundlikkusest. Kuivõrd Läänemeri on nimetatud reostusele tundlikuks, on ka kogu Eesti 

territoorium, mis paikneb tervikuna Läänemere valgalal, nimetatud reostusele tundlikuks alaks. 

Joogivee direktiivi rakendamise üleminekuperiood kehtis Eesti jaoks üle 2000 elanikuga asulates 

2008.a. lõpuni ning väiksemates asulates 2013.a. lõpuni. Joogiveedirektiivi eesmärgiks on kaitsta 

inimese tervist joogivee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest, tagades joogivee 

tervislikkuse ja puhtuse. 

Veepoliitika raamdirektiivi eesmärgiks on tagada veekogude ja põhjavee hea seisund.  

Veepoliitika raamdirektiivi artikli 9 kohaselt peavad liikmesriigid rakendama saastaja maksab 

põhimõtet. Selle põhimõtte järgimiseks tuleb arvestada veeteenustega seotud kulusid, täpsemalt 

keskkonna- ja ressursikulude katmise põhimõtet ning veekasutuse majandusanalüüsi. Veepoliitika 

raamdirektiivi kohaselt loetakse veeteenuseks mistahes kodumajapidamistele, avalikele asutustele 

või majandustegevuseks osutatavad vee kasutamisega seotud teenused. 
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2.3 Omavalitsuse õigusaktid 

• Viljandi Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 56 (viimati muudetud 19.10.2016): Viljandi valla 

arengukava 2015-2020. Optimaalsete ja kaasaegsete vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

arendamine kui võimalus tagada valla elanikele võimalikult soodsad ja kvaliteetsed 

elamistingimused, on arengukava üheks olulisemaks elukeskkonna, tehnilise ja sotsiaalse 

taristu arendamise eesmärgiks. Järgnevas tabelis on toodud ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga seonduvad aastateks 2017-2020 kavandatud tegevused. 

 

Tabel 2.1 Viljandi valla arengukava 2015-2020 tegevuskava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

seotud tegevused aastateks 2017-2020. 

Viljandi valla arengukava tegevuskava 2017 - 2020 Ligikaudne maksumus 

investeerimistegevuseks või 

tegevuskuludeks (tuh. EUR) 

Täpsustavad tegevused koos 

selgitustega 

Saavutatav tulem Kavandatav 

teostamise 

aeg 

Kokku Oma-

osalus 

Toetus 

Vastavalt ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni 
arengukavadele toimub 
reoveekogumisaladel 
veetrasside uuendamine ja 
reovee puhastamine. 
Piirkonnas tagatakse 
kvaliteetne joogivesi 

Valla territooriumil 
on elanikele 
ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooniga 
hõlmatud 
piirkondades tagatud 
kvaliteetne vesi ja 
keskkonnasäästlik 
kanaliseerimine. 

    

1) Heimtali vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
jätkuprojekti 
ettevalmistamise elluviimise 
toetamine 
sihtfinantseeringuga 

 2017-2018 300 150 150 

2) Holstre vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
jätkuprojekti 
ettevalmistamise elluviimise 
toetamine 
sihtfinantseeringuga 

 2019 300 150 150 

3) Kondi (Intsu) vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 
projekti ettevalmistamise ja 
elluviimise toetamine 
sihtfinantseeringuga 

 2016-2017 230  105 125 

4) Koostöös OÜ Ramsi VK-ga 
ühisveevärgi- ja 
ühiskanalisatsiooni 
arendusvajadused ja -
võimalused Puiatus, Mähmal, 
Ramsil, Vardil jm. 

 2019-2020 300  300 0 
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• Viljandi valla üldplaneering on koostamisel. Selle kehtestamiseni kehtivad ühinenud 

omavalitsusüksuste üldplaneeringud: 

- Viiratsi valla üldplaneering, koostanud ENTEC AS, kehtestatud Viiratsi Vallavolikogu 

30.03.2007 määrusega nr 5; 

- Pärsti valla üldplaneering; 

- Saarepeedi valla üldplaneering, kehtestatud Saarepeedi Vallavolikogu 11.12.2008 

määrusega nr 65; 

- Paistu valla üldplaneering; 

- Tarvastu valla üldplaneering, kehtestatud Tarvastu Vallavolikogu 06.02.2008 määrusega 

nr 10, Tarvastu Vallavolikogu 25.03.2014 otsus nr 14; 

- Kolga-Jaani valla üldplaneering 

• Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014 määrus nr 21: Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

kasutamise eeskiri; 

• Viljandi Vallavalitsuse 16.02.2016 korraldus nr 145 „Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise 

teenuse hindade kooskõlastamine“ ja 24.01.2018 korraldus nr 2-3/50 „Veevarustuse ja 

reovee ärajuhtimise teenuse hindade kooskõlastamine“: veevarustuse ja reovee ärajuhtimise 

hinnad OÜ Ramsi VK tegevuspiirkondades; 

• Viljandi Vallavolikogu 21.10.2015 otsus nr 247 Vee-ettevõtja määramine; 

• Tarvastu Vallavolikogu 25.03.2014 otsus nr 15 Vee-ettevõtja määramine ja 25.02.2016 otsus 

nr 10 Vee-ettevõtja määramise otsuse muutmine; 

• Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 1-3/60 „Vee-ettevõtja määramine“  määrati 

Põltsamaa Varahalduse OÜ (registrikood 10985184) vee-ettevõtjaks Viljand vallas Kolga-Jaani 

aleviku ja Leie küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud aladel alates ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni taristu omandiõiguse üleminekust. 

• Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 määrus nr 1-2/19 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“. 

• Viiratsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni varade rendileping 09.09.2009.a. üle antud OÜ-le 

Ramsi VK; 

• Viljandi linna ja Viiratsi valla vaheline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise ja 

arendamise haldusleping 28.09.2009. 

2.4 Vee erikasutusload ja joogivee kontrolli kavad 
Vastavalt kehtivale Veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba juhul, kui:  

o võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 

o võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 

o võetakse mineraalvett; 

o juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 

o toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 

o   toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, likvideerimine, 

süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; 

o toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine; 

o uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse; 

o toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 

o vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi; 

o  veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 

o  kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest juhitakse 

vett suublasse; 

o   juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 
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Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja vee 

erikasutusluba. 

Viljandi valla vee-ettevõtjate kehtivad vee erikasutusload on välja toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 2.2. Vee erikasutusload 

Vee 
erikasutaja 

Vee erikasutusloa 
nr 

Vee erikasutuse piirkond Vee erikasutusloa 
kehtivuse alguse ja lõpu 
kuupäev 

AS Viljandi 
Veevärk 

L.VV/326521 Viljandi linn, Viljandi vald – 
Jämejala küla, Mustivere küla, 
Peetrimõisa küla, Vana-Võidu 
küla, Viiratsi alevik 

01.07.2015-31.12.2036 

AS Viljandi 
Veevärk 

L.VV/326101 Viljandi vald Uusna küla, 
Tänassilma küla, Valma küla, 
Viiratsi alevik, Vana-Võidu asula 

01.04.2015 - tähtajatu 

OÜ Ramsi VK L.VV/324413 Paistu asula, Holstre asula, Kondi 
asula Intsu külas 

01.01.2014-31.12.2018 

OÜ Ramsi VK L.VV/326481 Ramsi alevik, Päri, Pärsti 
Savikoti, Heimtali, Tohvri, Puiatu, 
Matapera ja Mustivere külad 

01.10.2015 - tähtajatu 

OÜ Ramsi VK L.VV/324414 Saarepeedi 01.01.2014-31.12.2018 

OÜ Ramsi VK L.VV/326503 Karula küla, Karula Kodu (AS 
hoolekandeteenused 
hooldekodu) 

01.07.2015 - tähtajatu 

OÜ Ramsi VK L.VV/328090 Mustla alevik, Suislepa küla, Soe 
küla, Kärstna küla 

01.01.2017 - tähtajatu 

OÜ 
Põltsamaa 
Vallavara 

L.VV/322910 Kolga-Jaani alevik, Leie küla 01.04.2013 - 31.03.2018 

OÜ Endu-
Inni 

L.VV/330083 Sinialliku küla 01.01.2018 - tähtajatu 

Järgnevas tabelis on toodud Viljandi valla veehaarded asulate lõikes, vee erikasutusloaga sätestatud 

lubatud veevõtt ning viimase kolme aasta veekasutust iseloomustav tegelik ööpäevane veevõtt. 

Tabel 2.3. Viljandi valla veehaarded, lubatud ning tegelik veevõtt. 

Asula Veehaarde nimetus 
(katastri nr) 

Põhjaveekihi nimetus 
ja kood 

Vee 
erikasutusloaga 
lubatud veevõtt 
m3/d 

Tegelikult 
võetav kogus* 
m3/d 

Heimtali Heimtali keskuse 
puurkaev (30753) 

Kesk-Alam-Devon-Silur 
D2-1-S 

52,6 15,6 

Holstre Holstre asula uus 
puurkaev (6422) 

Silur S 71 14,9 

Intsu  Kondi elamute puurkaev 
Intsu külas (6408) 

Kesk-Alam-Devon- Silur 
D2-1-S 

25 5,4 

Jämejala Jämejala I puurkaev 
(7308) 

Silur S 200 6,0 

Jämejala II puurkaev 
(reservpuurkaev) 

Ordoviitsium-Kambriumi 
O-C 

100 - 

Karula  Karula Kodu puurkaev 
(21962) 

Kesk-Alam-Devon D2-1 62 19,8 

Kolga-Jaani Kolga-Jaani aleviku Silur S 35,6 19,8 
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Asula Veehaarde nimetus 
(katastri nr) 

Põhjaveekihi nimetus 
ja kood 

Vee 
erikasutusloaga 
lubatud veevõtt 
m3/d 

Tegelikult 
võetav kogus* 
m3/d 

puurkaev (6072) 

Kärstna Kärstna küla puurkaev 
(6119) 

Kesk-Devon D2 34 13,6 

Leie Leie küla puurkaev 
(7384) 

Silur S 30,6 8,5 

Leie kooli puurkaev 
(9546) 

Silur S - <5 

Matapera Matapera puurkaev 
(6401) 

Kesk-Devon D2 14,8 2,9 

Mustivere Oksa puurkaev (6036) Kesk-Devon D2 26,4 6,2 

Karu farmi vana 
puurkaev (6020) 

Kesk-Alam-Devon D2-1 12,7 2,8 

Mustla Mustla alevi Välja 
puurkaev (7067) 

Silur-Ordoviitsium S-O 90 64,4 

Tarvastu töökoja 
puurkaev (6257) 

Kesk-Devon D2 14  

Tuletõrje puurkaev 
(7065) 

Kesk-Devon D2 68  

Mäeltküla Järve puurkaev (18705) Kesk-Devon D2 (<5) 2,2 

Paistu Paistu asula uus 
puurkaev (6415) 

Kesk-Devon D2 70 22,1 

Peetrimõisa - - - - 

Pinska - - - - 

Puiatu Puiatu Erikooli puurkaev 
(5267) 

Kesk-Alam-Devon-Silur 20 3,3 

Päri  Lennuvälja puurkaev 
(6022) 

Silur S 120 51,9 

Pärsti Pärsti asula puurkaev 
(6027) 

Kesk-Alam-Devon-Silur 
D2-1-S 

21,7 4,4 

Kurika sigala puurkaev 
Pärsti külas (6021) 

Silur S 12,9 1,8 

Ramsi  Ramsi II Sinialliku 
elamukvartali puurkaev 
(6416) 

Silur S 100 49,9 

Ruudiküla Sillaotsa puurkaev 
(4609) 

Silur S (<5) 1,7 

Saarepeedi Saarepeedi asula 
puurkaev (6727) 

Silur S  68 28,7 

Savikoti Savikoti uus puurkaev 
(5284) 

Silur S 176,1 34,5 

Sinialliku Urmi puurkaev (22638) Silur S 40 7,0 

Soe Soe küla puurkaev 
(6267) 

Kesk-Devon D2 42 24,4 

Suislepa Suislepa küla puurkaev 
(6112) 

Kesk-Devon D2 34 14,8 

Tohvri Tohvri asula puurkaev 
(5266) 

Kesk-Alam-Devon-Silur 
D2-1-S 

16,9 2,6 

Tusti Tusti (4621) Silur S (<5) 2,1 

Tänassilma Tänassilma (Kalmetu) I 
uus puurkaev (50324) 

Kesk-Devon D2 100 6,0 

Tänassilma (Kalmetu) II 
vana puurkaev (4626) 

Silur S 22 5,1 

Uusna Uusna I uus puurkaev Kesk-Devon D2 80 17,1 
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Asula Veehaarde nimetus 
(katastri nr) 

Põhjaveekihi nimetus 
ja kood 

Vee 
erikasutusloaga 
lubatud veevõtt 
m3/d 

Tegelikult 
võetav kogus* 
m3/d 

(50585) 

Uusna II keskuse 
(õunaaia) puurkaev 
(4606) 

Silur S 55 11,4 (2015.a. 
0,6) 

Uusna III väljaku 
puurkaev (reserv) 

Silur S 55 - 

Vasara Vasara (Ärma) puurkaev 
(4629) 

Kesk-Alam-Devon-Silur 
D2-1-S 

(<5) 1,7 

Viiratsi Viiratsi I staadioni 
puurkaev (reserv, 7231) 

Kesk-Alam-Devon-Silur 
D2-1-S 

14 <1 

Valma Valma I keskuse uus 
puurkaev (50325) 

Kesk-Devon D2 100 15,3 

Valma II keskuse  vana 
puurkaev (4615) 

Silur S 27 12,7 (2015.a. 
2,6) 

Valma III sigala puurkaev 
(4614) 

Silur S 22 <1 

Vana-Võidu Vana-Võidu I keskuse 
puurkaev (reserv, 6011) 

Silur S 14 <1 

KOKKU 1699,1 355,1 

* Üldjuhul on toodud viimase 3 aasta keskmine ööpäevane tarbimine (Allikas: Keskkonnaregistri 

avalik teenus). 

Põhjavee kvaliteedi ja töötlemise vajaduse hindamisel lähtutakse Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a. 

määrusest nr 1 “Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi- ja kontrollinõuded”. Puurkaevudest pumbatava põhjavee kontrolli teostamise nõuded on 

sätestatud vee erikasutusloas ja vee erikasutaja joogiveeallikate kontrolli kavas.  

OÜ Ramsi VK on koostanud joogivee kontrolli kavad veevõrgus ja veeallikas aastateks 2015-2020. 

Kontrolli kava sätestab proovivõtukohad, proovivõtu sageduse ja uuritavad näitajad. Üks kontrolli 

kava hõlmab Ramsi, Päri, Heimtali, Savikoti, Pärsti, Paistu ja Holstre asulat ning teine Saarepeedi, 

Mustla, Soe, Suislepa, Kärstna, Intsu ja Karula küla. Mõlemad kavad on Terviseamet kooskõlastanud 

10.03.2015. 

Joogivee proove tehakse jaotusvõrgust kõigis joogivee kontrolli kavaga hõlmatud asulates üks kord 

aastas mai kuus. Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad on värvus, hägusus, lõhn, maitse, 

elektrijuhtivus, pH, ammoonium, raud, fluoriid, mangaan, Escherichia coli ning coli-laadsed bakterid. 

Süvakontrolli teostatakse kavas toodud graafiku alusel. Lähema nelja aasta jooksul teostatakse 

süvakontroll Karula (2018) ja Ramsi (2019) joogiveele, sh mikrobioloogilised (2), radioloogilised (2) ja 

keemilised (25) kvaliteedinäitajad ning indikaatorid (16). 

Puurkaevuvee proove tehakse üks kord aastas maikuus Saarepeedil, Karulas, Heimtalis, Pärstis, 

Mustlas, Kärstnas ja Holstres, üks kord kolme aasta jooksul Ramsil (2017, 2020), Päril (2016, 2019), 

Paistus (2015, 2018), Intsul (2015, 2018), Soe külas (2017, 2020) ja Suislepas (2016, 2019). Kontrolli 

käigus uuritavad näitajad on värvus, hägusus, lõhn, maitse, elektrijuhtivus, pH, ammoonium, raud, 

kloriid, sulfaadid, fluoriidid, nitritid, nitraadid, permanganaatne hapnikutarve, mangaan, Escherichia 

coli, coli-laadsed bakterid, enterokokid  ja kolooniate arv 220C.  

AS Viljandi Veevärk on koostanud joogivee kontrolli kava aastateks 2013-2018. Dokument hõlmab nii 

joogivee kui ka joogiveeallikate kontrolli põhimõtteid. Joogivee kontrolli kava on Terviseamet 
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kooskõlastanud 19.11.2014.  Antud joogivee kontrolli kava hõlmab Viljandi linna, Uusna, Tänassilma 

(Kalmetu), Valma ja Jämejala küla ühisveevärki. 

Joogivee proove tehakse jaotusvõrgust kõigis joogivee kontrolli kavaga hõlmatud asulates üks kord 

aastas kavas toodud graafiku alusel. Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad on värvus, hägusus, lõhn, 

maitse, elektrijuhtivus, pH, ammoonium, raud, Escherichia coli ning coli-laadsed bakterid. 

Puurkaevuvee proove tehakse üks kord aastas märtsist maini. Kontrolli käigus uuritavad näitajad on 

värvus, hägusus, lõhn, maitse, elektrijuhtivus, pH, ammoonium, raud, kloriid, sulfaadid, fluoriidid, 

nitritid, nitraadid, permanganaatne hapnikutarve, mangaan, Escherichia coli, coli-laadsed bakterid, 

enterokokid  ja kolooniate arv 220C.  

2.5 Reoveekogumisalad ja purgimissõlmed 

Viljandi vallas on keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1080 „Reoveekogumisalad 

reostuskoormusega alla 2000 ie“ kinnitatud 20 reoveekogumisala. Viljandi reoveekogumisala (üle 

2000 ie) koosseisu kuulub väike osa Peetrimõisa küla Viljandi linnaga piirnevast alast. Viljandi valla 

reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev tabel, reoveekogumisalade piirid on näidatud Lisa 1-

38 joonistel. 

Tabel 2.4. Reoveekogumisalad Viljandi vallas. 

Reoveekogumisala 
nimetus 

Vesikond Registrikood Tüüp Pindala 
(ha) 

Reostus- 
koormus 

Asula(d) 

Intsu Lääne-Eesti RKA0840521 <2000 ie 5 110 Intsu küla 

Paistu Lääne-Eesti RKA0840523 <2000 ie 16 360 Paistu küla 

Puiatu 1 Lääne-Eesti RKA0840503 <2000 ie 8 100 Puiatu küla 

Puiatu 2 Lääne-Eesti RKA0840495 <2000 ie 7 112 Puiatu küla 

Päri Lääne-Eesti RKA0840504 <2000 ie 13 367 Päri küla 

Ramsi Lääne-Eesti 
 

RKA0840505 <2000 ie 52 1200 Ramsi alevik 
Loodi küla 
Vardi küla 

Viiratsi Lääne-Eesti RKA0840508 <2000 ie 50 1359 Viiratsi alevik 

Viljandi Lääne-Eesti RKA0840491 >2000 ie 902,3 18724 Viljandi linn ja 
Viljandi valla 
Peetrimõisa küla 

Mustla Ida-Eesti RKA0840511 <2000 ie 63 600 Mustla alevik, 
Porsa küla,  
Ülensi küla 

Holstre Ida-Eesti RKA0840522 <2000 ie 9 196 Holstre küla 

Kärstna Ida-Eesti RKA0840512 <2000 ie 12 303 Kärstna küla 

Leie Ida-Eesti RKA0840526 <2000 ie 8 180 Leie küla 

Kolga-Jaani Ida-Eesti RKA0840527 <2000 ie 23 351 Kolga-Jaani alevik 

Uusna Ida-Eesti RKA0840507 <2000 ie 15 317 Uusna küla 

Saarepeedi Ida-Eesti RKA0840513 <2000 ie 170 340 Saarepeedi 

Soe Ida-Eesti RKA0840510 <2000 ie 16 290 Soe küla 

Suislepa Ida-Eesti RKA0840509 <2000 ie 16 326 Suislepa küla 

Tänassilma Ida-Eesti RKA0840591 <2000 ie 14 180 Tänassilma küla 

Valma Ida-Eesti RKA0840593 <2000 ie 8 82 Valma küla 

Vana-Võidu Ida-Eesti RKA0840506 <2000 ie 20 397 Vana-Võidu küla 
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Viljandi valla haldusterritooriumil nõuetekohast üldkasutatavat purgimissõlme ei ole. Suuremale 

osale Viljandi valla territooriumist on lähim reovee purgimissõlm Viljandi reoveepuhasti 

territooriumil (Tartu tn 123). Kolga-Jaani alevikule ja selle lähedusse jäävatele küladele on lähim 

purgimissõlm Põltsamaa linnas Põltsamaa reoveepuhasti territooriumil (J. Kuperjanovi tn 7), Leie 

külast ja Otikülast on ca 30 km nii Viljandi kui Põltsamaa reoveepuhastini. 2018.a. jooksul 

rekonstrueeritakse Mustla reoveepuhasti, sh rajatakse purgimissõlm. 

3. KESKKOND 

3.1 Asukoht, pinnavormid ja geoloogiline ehitus 
Viljandi vald paikneb Viljandimaa kesk-, kirde- ja kaguosas, ümbritsedes Viljandi linna. Vald piirneb 

edelast Mulgi vallaga, lääne, loode ja põhja poolt Põhja-Sakala vallaga, kirdest Põltsamaa vallaga, 

idast Tartu valla ning Võrtsjärvega, lõunast Tõrva vallaga. Valda läbivad põhimaanteedest Tartu-

Viljandi-Kilingi-Nõmme, tugimaanteedest Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia, Viljandi-Põltsamaa ning 

Viljandi-Rõngu maantee.  

 

 

Joonis 3.1. Viljandi valla piirid peale liitumist. 

Viljandi vald paikneb Sakala kõrgustikul, mis ulatub Põhja-Lätist Navesti jõeni, piirneb läänes Soomaa, 

idas Võrtsjärve madaliku ja edelas Metsepole madalikuga. Sakala kõrgustik on kujunenud Kesk-

Devoni liivakiviplatoost, pinnamoelt orgudega liigestunud lainjas-künklik lavamaa, maastik on 
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vahelduv ja eriilmeline. Jääaegadel tugevasti kulutatud aluspõhjale on peamiselt viimasest liustikust 

jäänud mõne meetri paksune punakaspruunist moreenist koosnev pinnakate.  

Kõrgustiku põhjaosa eraldab muust alast ligi kilomeetri laiune ja kuni 30 m sügavune Tänassilma–

Viljandi–Raudna ürgorg, sellega on ühinenud Õisu–Kõpu laugeveeruline org ning Sinialliku 

mitmekesise vormistikuga org. Sinialliku ja Viraski oja kallastel paljanduvad Kesk-Devoni Aruküla 

lademe liivakivid, moodustades Loodi põrgus maalilise paljandi. On ka vanu orge, mida osaliselt 

täidab viimasest jääajast pärit moreen. Ürgorgudes (Loodi, Saarepeedi) leidub oose ja mõhnu, 

oruveerusid liigestavad rohked lisaorud, kus mitmel pool paljandub järsu seinamina Devoni liivakivi. 

Kõrgustiku jalam paikneb 50–55 m kõrgusel, tasandikuline lagi ulatub 60–70 meetrist Viljandi 

ümbruses 128 meetrini Sürgaveres.  

Pinnakate valla territooriumil on suhteliselt paks. Mullastiku kaart on Sakala kõrgustiku, sh Viljandi 

valla aladel väga mitmekesine, kuna looduslikud tingimused varieeruvad piirkonnas suhteliselt palju. 

Umbes poolt Sakala kõrgustikust katavad pruunid näivleetunud ning nendega koos leetjad ja 

gleistunud leetjad mullad. Viljandist põhja pool on valdavad leetjad mullad, ida pool on gleistunud 

leetjad ja leostunud gleimullad.  

Sakala kõrgustik vabanes mandrijääst umbes 470 aasta jooksul. Mandrijää sulamisel jääserva 

seisakutel või jää ajutistel pealetungidel, kuhjunud suurematest jäämassides olnud settekogustest 

moodustusid küngastikud Paistu - Holstre kohal, millest on moodustunud looduspargi idaosas asuvad 

metsased mõhnastikud: Polli mäed ja Holstre mäed ning nende kirdepiirile jääv Nõmme liivik.  

Pinnakate. Maapinda katab kvaternaarne pinnakate, mille paksus ulatub 2-5 meetrist valla idaosas 

(Võrtsjärve ümbrus) 20-40 meetrini valla lääneosas, olles kohati isegi kuni 50 meetri paksune. 

Pinnakate algab saviliiva ja liivsaviga, mis vaheldub kruusa ning veerisega. Kihi paksus on valdavalt 

12-15 meetrit. Sügavamal, 23-30 meetri sügavusel, esineb savi ning algavad liivakivi kihid. 

Pinnasevesi esineb peamiselt moreeni sees olevates liivakihtides ja –läätsedes. Veetase moreenisse 

rajatud salvkaevudel on 2-5 meetri sügavusel maapinnast, paksema pinnakattega aladel sügavamal, 

10-15 meetri sügavusel. Suurvee perioodil on pinnasevesi maapinnast 1 meetri sügavusel. 

Pinnasevee seisund sõltub aasta ilmastikutingimustest ning veetase kõigub suure amplituudiga.  

Hüdrogeoloogia 

Keskkonnaministri 29.12.2009 määrusega nr 75 (viimati muudetud 15.07.2016) sätestatud 

põhjaveekogumitest on Viljandi valla territooriumil: 

- Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum; 

- Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all; 

- Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum; 

- Kesk-Devoni põhjaveekogum. 

Kõik eeltoodud põhjaveekogumid on nii Lääne- kui Ida-Eesti vesikonnas. Alltoodud joonisel on 

näidatud, millist veekihti avavad Viljandi valla aladel paiknevad puurkaevud (veevõtuga >5m3): 
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Joonis 3.2. Väljavõte Viljandi maakonna puurkaevude (veevõtuga >5m3/d) kaardilt. (Viljandi valla 

territooriumiks on kaardil toodud Saarepeedi, Viiratsi, Paistu ja Pärsti valdade alad) (Allikas: 

Keskkonnaministeerium). 

Enim Viljandi valla asulate ühisveevärgis rakendatavaid puurkaevusid avab Siluri-Ordoviitsiumi 

põhjaveekogumit Devoni kihtide all, arvukuselt järgnevad Kesk-Devoni, Kesk-Alam-Devoni ja 

Ordoviitsium-Kambriumi (n. Jämejala II puurkaev) põhjaveekogumit avavad puurkaevud.  Lühiinfo 

puurkaevude lõikes on toodud eespool, tabelis 2.3. 

Ida- ja Lääne-Eesti veemajanduskavades on neid põhjaveekogumeid iseloomustatud järgnevalt: 

Tabel 3.1. Kokkuvõtlik info Viljandi valla territooriumil asuvate põhjaveekogumite kohta 

Põhjaveekogum Põhjavee 

survepind/põhjavee 

tase 

Litoloogiline koostis Põhjavee-

kogumi 

paksus 

Looduslikud 

põhjavees olevad 

komponendid, 

mis tekitavad 

probleeme 

joogiveeallikana 

kasutusel 

Ordoviitsium-

Kambriumi 

põhjaveekogum Ida-

Pandivere kõrgustikul 

70 m üle merepinna, 

Tartus 33-35 m üle 

Kambriumi-Alam-

Ordoviitsiumi Kallavee 

kihistu hele kvartsliivakivi ja 

23 m Kloriidi, naatrium, 

raud 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 

Põhjaveekogum Põhjavee 

survepind/põhjavee 

tase 

Litoloogiline koostis Põhjavee-

kogumi 

paksus 

Looduslikud 

põhjavees olevad 

komponendid, 

mis tekitavad 

probleeme 

joogiveeallikana 

kasutusel 

Eesti vesikonnas merepinna. Alam-Kambriumi Tiskre 

kihistu hele aleuroliitne kuni 

peeneteraline kvartsliivakivi 

Ordoviitsium-

Kambriumi 

põhjaveekogum 

Lääne-Eesti 

vesikonnas 

Survepind Kesk-Eestis 

absoluutkõrguseni 50-

70 m.  

Alam-Ordoviitsiumi 

Kallavere kihistu ning Alam-

Kambriumi vanusega Tiskre 

kihistu valdavalt 

aleuroliitsed liivakivid 

35 m Raud, kloriidid 

Siluri-Ordoviitsiumi 

põhjaveekogum Ida-

Eesti vesikonnas 

Sõltub reljeefist, 

valdavalt vabapinnali 

ne, veetase 2-8 m 

sügavusel, vesikondade 

veelahkmejoone lähedal 

kuni 25-30 m. 

Homogeenne, lubjakivi ja 

dolomiidi erimid, mergli 

vahekihid 

100-120 

m 

Nitraadid 

Siluri-Ordoviitsiumi 

põhjaveekogum 

Devoni kihtide all 

Ida-Eesti vesikonnas 

Sakala kõrgustikul 

survepind abs kõrgusel 

45-50 m. 

Homogeenne, savikama 

koostisega vahekihid 

100-120 

m 

- 

Siluri-Ordoviitsiumi 

põhjaveekogum 

Devoni kihtide all 

Lääne-Eesti 

vesikonnas 

Sakala kõrgustikul  

survepind kuni 55 m. 

Homogeenne, lubjakivid, 

dolomiidid, savikama 

koostisega vahekihid 

100-120 

m 

Kloriidid, fluor, 

ammoonium, 

raud, mangaan, 

boor 

Kesk-Alam-Devoni 

põhjaveekogum Ida-

Eesti vesikonnas 

Survepind määratletud 

paiknemisega Lõuna-

Eest kõrgustike suhtes. 

Veetase 10-20 m 

maapinnast 

Homogeenne, Kesk-Devoni 

Pärnu lademe ja Alam-

Devoni Rezekne ja Tilze 

lademe liivakivid ja 

aleuroliidid, dolomiidistunud 

tsemendi ja liivakivi 

vahekihid 

10 m 

põhjas ja 

kuni 20 m 

riigi 

lõunapiiril 

Raud, kloriidid 

Kesk-Alam-Devoni 

põhjaveekogum 

lääne-Eesti 

vesikonnas 

Veelahkmealaa kuni 40 

m maapinnast, reljeefi 

lohkudes survetase üle 

maapinna. 

Homogeenne, Kesk-Devoni 

Pärnu lademe ja Alam-

Devoni Rezekne ja Tilze 

lademe liivakivid ja 

aleuroliidid, dolomiidistunud 

tsemendi ja liivakivi 

vahekihid 

10 m 

põhjas ja 

kuni 20 m 

riigi 

lõunapiiril 

Raud, 

ammoonium, 

fluor 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum Ida-

Eesti vesikonnas 

Survepind sõltuvuses 

paiknemisest 

põhjaveelahkme suhtes. 

Valdav sügavus 10-20 

m. 

Homogeenne, Aruküla ja 

Burtnieki lademe liivakivi või 

aleuroliit, savi vahekihid 

Suureneb 

lõuna 

suunas, 

11-170 m 

Raud, nitraadid 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Survepind sõltuvuses 

paiknemisest 

Homogeenne, Aruküla 

lademe liivakivi või 

Suureneb 

lõuna 

Raud, 

ammoonium, 
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Põhjaveekogum Põhjavee 

survepind/põhjavee 

tase 

Litoloogiline koostis Põhjavee-

kogumi 

paksus 

Looduslikud 

põhjavees olevad 

komponendid, 

mis tekitavad 

probleeme 

joogiveeallikana 

kasutusel 

Lääne-Eesti 

vesikonnas 

põhjaveelahkme suhtes. 

Sakala kõrgustikul 

survepind kuni 34 m 

maapinnast, veetase 10-

15 m maapinnast. 

aleuroliit, savi vhekihid suunas 

kuni 55 m 

mangaan 

Allikad: Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava. 

Kõigi toodud põhjaveekogumite koguseline ja keemiline seisund on veemajanduskavade alusel hea. 

3.2 Põhjavesi ja põhjavee kaitstus 
Põhjavesi on maapõues sisalduv vesi ning põhjaveekiht on vett sisaldav ja andev maapõue osa. 

Põhjavee kaitstuse all mõistetakse veekihi kaetust vett vähe läbilaskvate kivimikihtidega, mis takistab 

reoainete imbumist põhjavette. Reostuskaitstus sõltub eeskätt katva pinnasekihi paksusest, selle 

litoloogilisest koostisest, filtratsiooniomadustest ja aeratsioonivööndi paksusest ning 

sorptsioonivõimest. Olulised on ka reoaine omadused – migreerumisvõime, keemiline püsivus, 

sorbeerumus ja reaktsioon reoaine – kivim – põhjavesi. Loetletud tingimustest on olulisemateks 

pinnakatte paksus ja litoloogiline koostis ning nendest tulenevad filtratsiooniomadused, seda nii 

survelise kui ka surveta põhjavee puhul. 

Arvestades eelmainitud kriteeriume, on maapinnalt esimese aluspõhjalise põhjaveekihi loodusliku 

kaitstuse hinnang pindmise reostuse seisukohalt järgmine (Perens, jt. 2003): Kaitsmata alad (väga 

kõrge reostusohtlikkus): alvarid; moreeni <= 2 m (k = 0,01–0,5 m/d); liiv, kruus <= 20 m (k = 1–5 m/d); 

Nõrgalt kaitstud alad (kõrge reostusohtlikkus): moreeni 2–10 m (k = 0,01–0,5 m/d); savi, liivsavi <= 2 

m (k = 0,0001–0,005 m/d); Keskmiselt kaitstud alad (keskmine reostusohtlikkus): moreeni 10–20 m (k 

= 0,01–0,5 m/d); savi, liivsavi 2–5 m, (k = 0,0001–0,005 m/d); Suhteliselt kaitstud alad (madal 

reostusohtlikkus): moreeni > 20–50 m (k = 0,01–0,5 m/d); savi > 5–10 m (k = 0,0001–0,005 m/d); 

Kaitstud alad (väga madal reostusohtlikkus): moreeni > 50 m; savi > 10 m. 

Hüdrogeoloogilistest tingimustest ja pinnakatte paksusest ning koostisest tulenevalt on Viljandi vallas 

maapinnalt esimene veekiht reostuse eest enamasti suhteliselt kaitstud, vähemal määral leidub 

keskmiselt kaitstud ning kohat ka nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkondi.  
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Joonis 3.3. Viljandi valla põhjavee kaitstus. Allikas: Eesti põhjavee kaitstuse kaart, OÜ EGK. 
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3.3 Pinnavesi  
Viljandi vald paikneb Lääne- ja Ida-Eesti vesikonna piirialal ning on paljude vooluveekogude lähteks. 

Keskkonnaregistris on Viljandi valla veekogude kohta 136 kirjet, sh 32 looduslikku järve, 38 paisjärve, 

14 tehisjärve, 11 jõge jpm. Allpool on lühidalt kirjeldatud olulisemaid. 

Ida-Eesti vesikonna vooluveekogud. Viljandi valla ida- ja lõunapoolsed alad asuvad Tänassilma, Ärma  

(Tänassilma jõe lisajõgi), Tarvastu ja Õhne jõe valgalal, Ida-Eesti vesikonnas. Tänassilma jõgi 

(VEE1018000) algab Viljandi järve kirdeotsa lähedalt ürgorust, jõe pikkus on 39,9 km ning valgala on 

448,7 km2. Suurvee ajal saab jõgi vett veelahkmelisest Viljandi järvest ja Uueveski ojast.  

Tähtsaim lisajõgi, Ärma jõgi (VEE1018300), algab Sakala kõrgustiku lõunaosa idaküljelt Pahuvere 

lähedalt, voolab põhjasuunas ning suubub Vana-Võidu ja Uusna vahel paremalt Tänassilma jõkke. 

Ärma jõe pikkus on 41,8 km ning tema valgla (197 km2) moodustab Tänassilma jõe valglast 44%. 

Vastavalt Keskkonnaameti andmeile1 on Tänassilma jõe seisund Ärma jõeni hea, kuid Ärma jõest 

suudmeni kesine. Ärma jõe seisund on kogu ulatuses kesine.  

Lääne-Eesti vesikonna vooluveekogud.  Lääne-Eesti vesikonnast saavad vallast alguse Raudna jõgi 

(VEE1139100), selle lisajõgi Lemmjõgi ning Sinialliku ja Everti ojad, mis suubuvad mõlemad Raudna 

jõkke. Raudna jõgi saab alguse Viljandi järvest ja suubub Halliste jõkke. Raudna jõe pikkus on 62,5 km 

ning valgla 1122,5 km2. Raudna jõe seisund on hea.  

Seisuveekogud. Suurim järv paikneb valla territooriumil vaid osaliselt: valla idapiiril on Võrtsjärv 

(VEE2083800, pindala ca 27 000 ha) ning kuhu suubub Tänassilma jõgi, üks kolmest olulisemast 

sissevoolust (peale Väike-Emajõe ja Õhne jõe, vooluhulk ületab 2m3/s).  Võrtsjärve seisund on 

võrreldes 2014.a. paranenud. 

Suurim tervikuna Viljandi vallas asuv järv on Ida-Eesti vesikonda kuuluv Veisjärv (VEE2099400), mille 

pindala on ca 480 ha, valgla suurus 26,1 km2. Järve edelaküljest voolab Õhne kanali kaudu välja Õhne 

jõgi, mis suubub Võrtsjärve. Veisjärv kuulub Rubina looduskaitseala koosseisu.  

Suuruselt järgmine on Lääne-Eesti vesikonda kuuluv Karula järv (VEE2074800), mille pindala on 22,1 

ha, valgla suurus 32,2 km2. Järvest põhja pool asub soostunud ja võsastunud nõgu, mille kaudu 

voolab järve Uueveski oja, lõuna pool muutub järv sujuvalt kitsamaks ja selle tipust voolab välja 

Uueveski oja. Lisaks Uueveski ojale saab järv vett allikatest. Järv kuulub Uue-Võidu maastikukaitseala 

koosseisu. 

Valda jääb palju väiksemaid kohaliku tähtsusega järvi: Päidre järv, Aidu järv, Loodi paisjärv, Holstre 

järv, Sinialliku järv, Päidre järv, Rõika järv, Karula järv, Auksi järv, Võistre järv, Kuuni järv, Pärsti järv 

jpt.  

Kliima, sademed. Viljandi valla naaberasulas Viljandis on aastane keskmine sademete hulk on 764 

mm (1981-2010 baasil). Aastate 1961-1990 lõikes oli Viljandi aastane keskmine sademete summa 

710 mm, seega sademete keskmine hulk aastas on suurenenud. Peamiselt suvel ja sügisel on 

tugevaid vihmasadusid. 

Aasta keskmine õhutemperatuur on 5,8° (1981-2010 baasil).  Juulikuu keskmine temperatuur on 

+17,5° , veebruaris -5,1° . Temperatuur alla 0° kestab Viljandis keskmiselt 4,5 kuud (15.novembrist 

1.aprillini). 2015.a. oli aasta keskmine õhutemperatuur Viljandis 7,2o, 2016.a. 6,4o, võrdluseks aastate 

                                                           
1 “Ülevaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava ellu viimisest Lääne-Eesti, Ida-
Eesti ja Koiva vesikondades 2016. aastal“ 
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1961-1990 keskmiseks õhutemperatuuriks oli 5,1o. Aasta sademete summa oli 2015.a. 705 mm, 

2016.a. 834 mm ning aastatel 1961-1990 keskmiselt 710 mm. (Allikas: Riigi Ilmateenistus). 

   3.4 Looduskaitse  
Viljandi vald on looduslikult mitmekesine. Loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks on 

looduskaitseseaduse eesmärkidest lähtuvalt moodustatud mitmeid kaitsealasid. Käesolevas 

arendamise kavas käsitletud Viljandi valla asulatega seotud kaitstavate loodusobjektide ning 

kaitsealuste liikide leiukohtade keskkonnaregistris kajastatud info väljavõte on toodud järgnevas 

tabelis: 

Tabel 3.2. Viljandi valla ÜVK-ga asulatega seotud kaitsealad ning kaitsealuste liikide leiukohad2. 

Asula Kaitstav 
loodusobjekt 

I kaitse-
kategooria 
liigi 
leiukoht 

II kaitsekategooria liigi 
leiukoht 

III kaitsekategooria liigi 
leiukoht 

Heimtali Loodi looduspark roosa 
võrkheinik 

Veelendlane, põhja-
nahkhiir, tiigilendlane 

Hink, harilik kopsusamblik, 
sulgjas õhik, tähk-rapuntsel 

Holstre Loodi looduspark - pargi-nahkhiir, 
põhja-nahkhiir, 
veelendlane, laanerähn 

Rabakonn, rohukonn, 
rabakonn, suur-rabakiil, 
valgelaup-rabakiil, harilik 
kärnkonn, tiigikonn, 
tähnikvesilik 

Intsu  Loodi looduspark - Veelendlane, põhja-
nahkhiir, laanerähn, 
karvane maarjalepp 

- 

Jämejala  - - - - 

Karula  Uue-Võidu 
maastiku-kaitseala 

- veelendlane rohekas käokeel, 
kahkjaspunane sõrmkäpp 

Kolga-Jaani 
alevik 

- - - - 

Leie -   Tähnikvesilik, tiigikonn, 
rohukonn, harilik kärnkonn 

Matapera  Loodi looduspark - Tiigilendlane, põhja-
nahkhiir 

hink 

Mustivere  - - - ahtalehine ängelhein, 
tiigikonn, harilik kärnkonn 

Mustla 
alevik 

- - - - 

Mäeltküla Loodi looduspark 
 

limatünnik laanerähn valgelaup-rabakiil, suur-
rabakiil, tähnikvesilik, 
tiigikonn, harilik kärnkonn, 
tiigikonn, rohukonn 

Paistu Loodi looduspark - vesi-kiilsirbik, laanerähn  

Peetrimõisa  Uue-Võidu 
maastiku-kaitseala 

- - - 

Pinska  - - võsu-liivsibul - 

Puiatu - - - - 

Päri Loodi looduspark - tiigilendlane hink 

Pärsti  Pärsti mõisa park, 
Pärsti park 

- Veelendlane, põhja-
nahkhiir 

tähnikvesilik, tiigikonn 

Ramsi  Loodi looduspark - - - 

Ruudiküla - - - - 

                                                           
2 Tabel ei sisalda lindude klassi kuuluvaid liike, kuna üldjuhul on tegemist hajaasustusalal ja/või inimasustusest 
eemal tegutsevate liikidega. 
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Asula Kaitstav 
loodusobjekt 

I kaitse-
kategooria 
liigi 
leiukoht 

II kaitsekategooria liigi 
leiukoht 

III kaitsekategooria liigi 
leiukoht 

Saarepeedi  - - võsu-liivsibul - 

Savikoti  - - - - 

Soe - - tiigilendlane - 

Suislepa Suislepa paljand 
(Uue-Suislepa 
mõisa pargi juures) 

- Põhja-nahkhiir, 
veelendlane 

- 

Tohvri Leppoja 
looduskaitseala, 
Soomaa rahvuspark 

- kaunis kuldking, eesti 
soojumikas 

Rohukonn, musträhn, harilik 
ungrukold, ahtalehine 
ängelhein, laialehine 
neiuvaip 

Tusti Tusti mõisa park, 
Tusti metsapark 

- - - 

Tänassilma - - - - 

Uusna - - - - 

Valma Võrtsjärve hoiuala, 
Raudsepa 
dendropark 

- pargi-nahkhiir, 
veelendlane, põhja-
nahkhiir, suurvidevlane, 
tõugjas 

Mustviires, vingerjas, 
võldas, hink 

Vana-Võidu  Vana-Võidu mõisa 
park,  
Kivistiku metsapark 

- - - 

Vasara  - - - - 

Viiratsi  Viljandi maastiku-
kaitseala 

- pargi-nahkhiir, 
suurvidevlane, 
veelendlane, põhja-
nahkhiir, tiigilendlane 

ahtalehine ängelhein, 

Allikas: Keskkonnaregister ( http://register.keskkonnainfo.ee ) 

Loodi looduspargi (keskkonnaregistri kood KLO1000241) kaitse-eesmärk ja kaitsekord on 

kehtestatud Vabariigi Valitsuse 16.06.2006.a määrusega nr 139 “Loodi looduspargi kaitseeeskiri”. 

Loodi looduspark on moodustatud Sakala kõrgustiku eriilmelise maastiku kaitseks ning nõukogu 

direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I 

lisas nimetatud elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste mõõdukalt kareda veega järvede (3130)3, 

looduslikult rohketoiteliste järvede (3150), kadastike (5130), lamminiitude (6450), allikate ja 

allikasoode (7160), liivakivipaljandite (8220), vanade loodusmetsade (9010*), rohunditerikaste 

kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*) ning rusukallete ja jäärakute metsade 

(9180*) ning nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liigi, mis on ühtlasi II kategooria 

kaitsealune liik, kaitseks.   

Loodi looduspark jääb keskkonnaregistris piiritletud loodusalana üle-euroopalise kaitsealade 

võrgustiku Natura 2000 koosseisu Vabariigi Valitsuse 5.08.2004 korralduse nr 615-k „Euroopa 

Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ alusel. Loodusala eesmärgiks on 

Nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse. 

Heimtali, Paistu ja Sinialliku loodusalad on Loodi looduspargi osad. Samuti kuulub Soomaa 

rahvuspark3 loodus- ja linnualana ning Leppoja looduskaitseala4 loodusalana Natura 2000 

võrgustikku. 

                                                           
3 Soomaa rahvuspargi kaitse-eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/13291148  
4 Leppoja looduskaitseala kaitse-eeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/13293498  

http://register.keskkonnainfo.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/13291148
https://www.riigiteataja.ee/akt/13293498
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Võrtsjärve linnu- ja loodusala baasil on Vabariigi Valitsuse 09.06.2005 määrusega nr 125 „Hoiualade 

kaitse alla võtmine Viljandi maakonnas“ moodustatud Võrtsjärve hoiuala.  

Karula ja Peetrimõisa külad paiknevad osaliselt Uue-Võidu maastikukaitsealal (keskkonnaregistri 

kood KLO1000048), mille kaitse-eesmärk ja kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 10.06.1998 

määrusega nr 129 „Järveküla looduskaitseala ja Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja ja 

välispiiride kirjelduste kinnitamine“. Uue-Võidu maastikukaitseala on moodustatud Karula järve, 

Karula (Uue-Võidu) mõisa pargi ja neid ümbritseva maastiku kaitseks.  

Vana-Võidu küla aladel kasvab Viiralti ehk Tamme-Koori tamm, mille kaitsekord on kehtestatud 

keskkonnaministri 02.04.2003 määrusega nr 27 „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri“. 

Lisaks paikneb Vana-Võidu küla aladel kaks kaitsealust parki: Kivistiku metsapark ning Vana-Võidu 

mõisa park. Kaitstavate parkide kaitse-eesmärk ja kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

03.03.2006 määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“. 
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4 SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD 
4.1 Üldandmed 

Viljandi vald paikneb Viljandimaa kesk-, kirde- ja kaguosas, ümbritsedes Viljandi linna. Vald piirneb 

edelast Mulgi vallaga, lääne, loode ja põhja poolt Põhja-Sakala vallaga, kirdest Põltsamaa vallaga, 

idast Tartu valla ning Võrtsjärvega, lõunast Tõrva vallaga. Vald moodustati 6.11.2013.a. nelja valla – 

Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi - ühinemisel. 2017.a. kohaliku omavalitsuse volikogu 

valimistulemuste väljakuulutamise päeval jõustus Viljandi valla, Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla 

liitumisleping.  

Viljandi valda läbivad Viljandi–Tartu, Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia, Viljandi–Rõngu ja Viljandi–Pärnu 

maantee ning Tallinna–Rapla–Viljandi raudtee. 

Viljandi vald on pindalalt Viljandi maakonna suurim omavalitsusüksus. Rahvaarvult edestab Viljandi 

valda Viljandi linn. Viljandi valla pindala on  1371,64 km2, rahvaarv 13 949 ning asustustihedus 10,2 

elanikku km2 kohta. Viljandi vallas on 4 alevikku (Mustla, Kolga-Jaani, Ramsi ja Viiratsi) ning 126 küla. 

Viljandi valla vallamaja asub Viljandi linnas aadressil Kauba 9. 

Viljandi valla ettevõtjad tegutsevad mitmesugustes valdkondades – puidutöötlemine, 

põllumajanduslik tootmine, sh seakasvatus ja piimakarjakasvatus, lihatöötlemine, turbatootmine, 

kaubandus, teenindus, kalandus, turism. Vallas asuvad tuntud ettevõtted nagu AS Rakvere Farmid, AS 

Oskar LT, AS Ramsi Turvas, AS Rootsi Mööbel, AS Eesti Turbatooted, AS Viiratsi Saeveski, OÜ Sakala 

Teed, OÜ Karter, OÜ Fraxinus, OÜ Heimtali Hobusekasvandus, Saimre talu, Vana-Võidu Autokeskus, 

Nurmberg OÜ jt. Viiratsi alevikus asutas BM Trade OÜ 2012. aastal angerjakasvanduse, kus suur osa 

toodangust nii toorelt kui ka töödelduna läheb ekspordiks. Päril toodab AS Bestra Engineering 

mitmesuguseid detaile naftaplatvormidele Põhjameres, Aasias ja mujal. Viljandi vallas asub ka Eesti 

suuremaid üldhaiglaid – sihtasutus Viljandi Haigla, mis on valla ja kogu Viljandimaa suuremaid 

tööandjaid. 

Viljandi vallas Vana-Võidu külas annab kutseharidust üks kahest Viljandimaa kutseõppeasutusest – 

Viljandi Kutseõppekeskus. Vallas annavad alus- ja põhiharidust Heimtali Põhikool, Holstre Kool 

(lasteaed-põhikool), Jaagu Lasteaed-Põhikool (hariduslike erivajadustega lastele, eraomandis), 

Kalmetu Põhikool Tänassilma külas, Kolga-Jaani Põhikool, Kolga-Jaani Lasteaed, Leie Lasteaed 

Sipelgapesa, Leie Põhikool, Paistu Kool (lasteaed-põhikool), Saarepeedi Kool (lasteaed-põhikool), 

Tarvastu Lasteaed (lasteaiarühmad Mustlas, Soel ja Kärstnas), Tarvastu Gümnaasium, Viiratsi Kool 

(põhiharidus I ja II kooliastmes), Uusna Lasteaed Tõruke, Ramsi Lasteaed „Taruke“, Viljandi valla 

lasteaed „Päikesekiir“ Päri külas, Vana-Võidu lasteaed, Viiratsi Lasteaed „Rüblik“ ning Ämmuste Kool 

(hariduslike erivajadustega laste kool). Huvikoolina tegutsevad Mustlas Tarvastu Muusika- ja 

Kunstikool ning Päri külas Päri Spordihoone5. Mustlas paikneb Eesti vanim rahvaraamatukogu (1860). 

Viljandi vallas asub mitmeid põnevaid mõisakomplekse: Vana-Võidu, Heimtali, Pärsti, Kärstna, 

Tarvastu jt. Vana-Võidu mõis on seotud Viljandi Kutseõppekeskusega, Heimtali mõis Heimtali 

põhikooliga. Heimtali mõisas äratavad peale renoveeritud peahoone erilist tähelepanu viinaköök ja 

spordihooneks renoveeritud ringtall. Kärstna mõisa peahoones töötab raamatukogu ja lasteaed, 

Pärsti mõisa peahoone on ilusamaid puitmõisaid Eestis. Mitmed Vana-Võidu mõisa hooned on 

ümberehitamise käigus saanud kutseõppekeskuse nüüdisaegseteks õppehooneteks. 

                                                           
5 Andmed: www.ehis.ee. 

http://www.ehis.ee/
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Viljandi valla territooriumil asub Loodi looduspark. Valla tuntumad loodusobjektid on Viiralti tamm, 

Siniallikas, Loodi põrguoru paljand, Loodi lehisepuistu ja Varesemägede maastikukaitseala. Mitmed 

huvitavad matkarajad, sh ümber Viljandi järve kulgev rada, pakuvad suvel lusti matkajatele ja talvel 

suusasõpradele. Viljandi vallas Võrtsjärve kaldal asub ka Viljandimaa suurim seikluspark – Valma 

puhkelaager-seikluspark. Rahvaspordiga tegelemiseks pakub suurepäraseid võimalusi Holstre-Polli 

spordi- ja puhkekeskus. Holstre-Nõmme motokrossirajal toimuvad motokrossisõidud. 

Lennuhuvilistele pakub võimalusi Päri külas asuv lennuväli. 

4.2 Rahvastik 

4.2.1 Hetkeolukord 

Viimase kümne aasta jooksul on elanike arv nii Viljandi maakonnas kui Viljandi vallas pidevalt 

vähenenud. Viljandi valla elanikkond on 10 aastaga vähenenud 1784 elaniku võrra (11,4%), Viljandi 

maakonnas 9,2%, Viljandi linnas 5,6% ja Eestis 1,7% võrra. Vastavalt Statistikaameti andmebaasi 

tabelile RV0282 on Viljandi maakonna ja valla elanike arvud 1. jaanuari seisuga olnud järgnevad: 

Tabel 4.1. Elanike arv 1. jaanuari seisuga Viljandi vallas ja Viljandi maakonnas (Andmed: Statistika 

andmebaas, rahvastikuregister). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Viljandi vald* 15590 15300 15000 14730 14721 14463 14239 14039 13990 13806 13949 

Viljandi maakond 52090 51180 50360 49510 48604 48127 47476 47010 47853 47288  

*Elanike arv on saadud Kolga-Jaani, Paistu, Pärsti, Saarepeedi, Tarvastu ja Viiratsi valla elanike arvude liitmisel, 

2018.a. kohta on valdade liitumise järgsed andmed. 

Viljandi vallas on nii loomulik iive kui ka rändeiive negatiivne. Väljarände peamine põhjus on tööjõu 

ootustele vastavate töökohtade nappus. Elanike arvu vähenemine on Viljandi vallas siiski olnud 

mõnevõrra aeglasem kui maakonnakeskusest Viljandist kaugemale jäävates valdades.  

Viljandi valla rahvastikupüramiid on alusel kahanev, kajastades vanemaealiste inimeste osakaalu 

suurenemist ning sündimuse kahanemist. Võrreldes kogu Eesti rahvastikupüramiidiga on valla 

püramiidile iseloomulik väiksem naiste arv vanuses 25-44 (kes on tõenäoliselt sobivate töökohtade 

puudumisel või muudel põhjustel vallast lahkunud), ning laste arv vanuses 0-9. Eesti püramiidiga 

võrreldes rohkem on elanikke vanuses 60-64 ning mehi vanuses 60-74, 25-29 ja 15-19. 
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Joonis 4.1. Viljandi valla rahvastikupüramiid, 1. jaanuar 2017. Allikas: Statistikaamet 

Viljandi valla palgatöötaja kuukeskmine brutotulu oli Statistikaameti andmeil 2014.a. 847,58 ning 

2015.a. 899,05 eurot. Viljandi vallas tegutses 2014.a. 353 äriühingut. 

Viljandi valla asulate ÜVK-süsteeme haldavad OÜ Ramsi VK, AS Viljandi Veevärk ja Põltsamaa 

Varahalduse OÜ.  

OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonna moodustavad Heimtali, Holstre, Intsu, Karula, Kärstna, Matapera, 

Mustivere, Mustla, Mäeltküla, Paistu, Puiatu, Päri, Pärsti, Ramsi, Ruudiküla, Saarepeedi, Savikoti, Soe, 

Suislepa, Tohvri, Tusti ja Vasara (22 asulat).   

AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkonna moodustavad Viiratsi, Jämejala,  Peetrimõisa, Pinska, 

Tänassilma, Uusna, Valma ja Vana-Võidu (8 asulat).  

Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonna Viljandi valla territooriumil moodustavad Kolga-Jaani 

alevik ja Leie küla. 

2016.a. seisuga elas Ramsi VK OÜ teeninduspiirkonnas 3495 inimest, Viljandi Veevärk AS 

teeninduspiirkonnas 3288 inimest ning Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonnas 601 inimest. 

Elanike arvud 2012.-2016.a 1. jaanuaril on olnud ÜVK-ga asulate lõikes järgnevad: 

Tabel 4.2. Elanike ning ÜVK-teenuse kasutajate arv Viljandi valla ÜVK-ga asulates aastatel 2012-2016. 

Asula Vee-ettevõte Elanike arv Ühisveevärgi 
kasutajate 
arv 2016.a. 

Ühis-
kanalisatsiooni 
kasutajate arv 

2016.a. 2012.a. 2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a. 

Heimtali OÜ Ramsi VK 202 200 198 196 194 193 186 

Holstre OÜ Ramsi VK 193 191 189 187 186 147 117 
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Asula Vee-ettevõte Elanike arv Ühisveevärgi 
kasutajate 
arv 2016.a. 

Ühis-
kanalisatsiooni 
kasutajate arv 

2016.a. 2012.a. 2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a. 

Intsu  OÜ Ramsi VK 128 127 125 124 123 69 58 

Jämejala 
AS Viljandi 
Veevärk 457 453 448 444 439 101 108 

Karula  OÜ Ramsi VK 217 215 213 211 209 212 52 

Kolga-Jaani 

Põltsamaa 
Varahalduse 
OÜ    411 413  380 294 

Kärstna OÜ Ramsi VK     227 161 171 

Leie 

Põltsamaa 
Varahalduse 
OÜ    214 197 163 130 

Matapera OÜ Ramsi VK 134 133 131 130 129 28 30 

Mustivere OÜ Ramsi VK 185 183 181 180 178 147 95 

Mustla OÜ Ramsi VK     823 515 541 

Mäeltküla OÜ Ramsi VK 86 85 84 83 83 33 13 

Paistu OÜ Ramsi VK 327 324 321 317 314 284 225 

Peetrimõisa 
AS Viljandi 
Veevärk 288 288 288 288 288 82 37 

Pinska 
AS Viljandi 
Veevärk 172 170 169 167 165 78 0 

Puiatu OÜ Ramsi VK 220 218 216 214 211 53 89 

Päri  OÜ Ramsi VK 450 446 441 437 433 379 285 

Pärsti OÜ Ramsi VK 145 144 142 141 139 92 20 

Ramsi  OÜ Ramsi VK 633 627 621 615 609 565 580 

Ruudiküla OÜ Ramsi VK 44 44 43 43 42 17 17 

Saarepeedi OÜ Ramsi VK 295 292 289 286 284 286 203 

Savikoti OÜ Ramsi VK 130 129 127 126 125 129 90 

Soe OÜ Ramsi VK     232 239 227 

Suislepa OÜ Ramsi VK     230 213 223 

Tohvri OÜ Ramsi VK 72 71 71 70 69 38 69 

Tusti OÜ Ramsi VK 120 119 118 117 115 35 35 

Tänassilma 
AS Viljandi 
Veevärk 288 285 282 280 277 66 54 

Uusna 
AS Viljandi 
Veevärk 336 333 329 326 323 296 284 

Vasara OÜ Ramsi VK 54 53 53 52 52 21 17 

Viiratsi 
AS Viljandi 
Veevärk 1332 1319 1306 1293 1280 1164 1188 

Valma 
AS Viljandi 
Veevärk 119 118 117 115 114 83 32 

Vana-Võidu 
AS Viljandi 
Veevärk 418 414 410 406 402 313 265 

Kokku  7045 6981 6912 6848 6783 6647 5896 

Allikas: Statistikaamet, KIK andmed rahvaarvu kohta asustusüksustes, konsultandi arvutused. 
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4.2.2 Elanike arvu prognoos 

Modelleerimaks tulevast Viljandi valla elanike arvu ning tarbimispiirkonna elanike arvu, on aluseks 

võetud Statistikaameti andmebaasi tabel RV092: (Prognoositav rahvaarv maakonna, soo ja 

vanuserühma järgi, aluseks 1.jaanuari 2012 rahvaarv). Statistikaameti andmebaasi tabel RV092 

annab andmed Viljandi maakonna kohta, mille elanike arvu muutustele vastavalt on modelleeritud 

tulevaste elanike arvu muutused Viljandi vallas ja tarbimispiirkonnas (s.o ÜVK-ga kaetud asulad). 

Statistikaameti prognoosi kohaselt käsitletaval perioodil elanike arvu langus Viljandimaal jätkub. 

Viljandi valla elanike arvu prognoos asulate lõikes on esitatud ptk 6.7. 

4.3 Elanikkonna tarbimise taustandmed asulate lõikes 

4.3.1 ÜVK-teenuse kasutajate arv 

ÜVK-teenuse kasutajate arv ning osakaal kogu asula elanike arvust asulate lõikes 2016.a. seisuga on 

toodud alltoodud tabelis. ÜVK teenuse tarbijate arvu prognoos kuni aastani 2028 on toodud ptk. 6.7. 

Tabel 4.3. Ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike osakaal. 

Asula Elanike arv 
(2016.a. 
seisuga) 

Ühisveevärgi-
teenust kasutavate 

elanike arv 

Ühisvee-
värgiteenus
t kasutavate 

elanike 
% 

Ühis-
kanalisatsiooni-

teenust kasutavate 
elanike arv 

Ühis-
kanalisatsiooni

-teenust 
kasutavate 
elanike % 

Heimtali 194 190 100 186 96 

Holstre 186 139 75 117 63 

Intsu 123 72 59 58 47 

Jämejala 439 100 23 107 24 

Karula 209 213 30 52 25 

Kolga-Jaani 411 380 92 294 72 

Kärstna 227 162 71 171 75 

Leie 197 163 83 130 66 

Matapera 129 30 23 30 23 

Mustivere 178 145 31 95 31 

Mustla 823 603 73 541 66 

Mäeltküla 83 20 24 13 15 

Paistu 314 226 72 225 72 

Peetrimõisa 288 70 24 35 12 

Pinska 165 29 18 0 0 

Puiatu 211 89 42 89 42 

Päri 433 308 71 285 66 

Pärsti 139 87 62 20 14 

Ramsi 609 609 100 580 95 

Ruudiküla 42 17 40 17 39 

Saarepeedi 284 238 84 203 72 

Savikoti 125 90 72 90 72 

Soe 232 230 99 227 98 

Suislepa 230 230 100 223 97 

Tohvri 69 69 100 69 100 

Tusti 115 35 30 35 30 

Tänassilma 277 125 45 105 38 

Uusna 323 281 87 270 84 
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Asula Elanike arv 
(2016.a. 
seisuga) 

Ühisveevärgi-
teenust kasutavate 

elanike arv 

Ühisvee-
värgiteenus
t kasutavate 

elanike 
% 

Ühis-
kanalisatsiooni-

teenust kasutavate 
elanike arv 

Ühis-
kanalisatsiooni

-teenust 
kasutavate 
elanike % 

Vasara 52 21 40 17 32 

Viiratsi 1280 1254 98 1280 100 

Valma 114 77 67 33 29 

Vana-Võidu 402 341 85 299 74 

Kokku/keskmine 8903 6643 75 5896 66 

Andmed: Viljandi valla vee-ettevõtted 

4.3.2 Vee- ja kanalisatsioonitariifid füüsilistele ja juriidilistele isikutele 

 
Veeteenuse hinnad AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkondades 
 
Konkurentsiamet on 22.06.2015 otsusega 9.1-3/15-009 kooskõlastanud AS-le Viljandi Veevärk 
järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid (lisandub käibemaks): 

• Tasu võetud vee eest      0,77 €/m³ 

• Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp  1,08 €/m³ 

• Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp  1,20 €/m³ 

• Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp  1,44 €/m³ 

Tariifid kehtivad alates 01.08.2015 kogu Viljandi Veevärk AS teeninduspiirkonnas. Elanikkonna 
olmereovesi kuulub üldreeglina I hinnagruppi. Veeteenuse komplekshind kodutarbijale koos 
käibemaksuga on 2,22 €/m³. 

Tabel 4.4. Hinnagruppide jaotus saasteainete kontsentratsiooni alusel. 

Saasteaine nimetus Ühik 

Hinnagrupp ja sellele vastav  
saasteainete konsentratsioon 

Maksimaalne 
piirkontsentratsioon (LPK) 

I II III 

Hõljuvaine mg/l kuni 300 301-700 x701-1300 1300 

BHT7 mgO2/l kuni 250 251-600 x601-1400 1400 

Naftasaadused mg/l kuni 1,0 1,1-3,0 3,1-10,0 10,0 

Üldfosfor mg/l kuni 2,0 2,1-10,0 10,1-30,0 30,0 

Üldlämmastik mg/l kuni 15,0 15,1-50,0 50,1-150,0 150,0 

Selgitused: 
a. Reovee hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse 
saasteaine kontsentratsiooni järgi. 
b. Reoveele kehtib hinnagrupp, mis vastab reovees sisalduva kõrgeima kontsentratsiooniga 
saasteaine hinnagrupile.  
c. Saastetasu loetakse ülereostustasuks juhul, kui see ületab III hinnagrupi saasteaine suurimat 
kontsentratsiooni. Vastav tasu ehk hinnalisand määratakse keskkonnatasude seaduses toodud 
saastemäärade alusel lisaks III hinnagrupile. 

Veeteenuse hinnad OÜ Ramsi VK Viljandi valla teeninduspiirkondades 

Alates 26. märtsist 2018 rakendatakse OÜ Ramsi VK teeninduspiirkondades ühtseid vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hindu, mis on kehtestatud Viljandi Vallavalitsuse korraldusega 24.01.2018 nr 

2-3/50. Hinnad kehtivad Mustla ja Ramsi alevikus ning Päri, Heimtali, Savikoti, Pärsti, Tohvri, 
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Mustivere, Matapera, Paistu, Holstre, Intsu, Saarepeedi, Karula, Mäeltküla, Ruudiküla, Vasara, Tusti, 

Soe, Suislepa, Kärstna ning Puiatu külades. 

Tabel 4.5. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid OÜ Ramsi VK teeninduspiirkondades 

Teenus Abonenttasu €/kuus 
 (sh käibemaks 20%) 

€/1 m3 

(sh käibemaks 20%) 

Vee võtmine 1,32 1,80 

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine I grupp 0,66 1,98 

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine II grupp 0,66 2,28 

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine III grupp 0,66 2,76 

Abonent – iga mõõdusõlme omav ehitis/hoone kinnistul ja/või iga korter kortermajas. 

Abonenttasu – tasu, mida klient maksab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetekohase toimimise 

tagamise eest sõltumata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamisest. 

Veeteenuse hinnad Põltsamaa Varahalduse OÜ6 Viljandi valla teeninduspiirkondades 

Vee ja kanalisatsiooni hinnad Kolga-Jaani alevikus ja Leie külas on alates 1. jaanuarist 2017 järgnevad: 

1) veevarustuse teenuse hind käibemaksuta on 1.72 €/m3, koos käibemaksuga 2,06 €/m3 

2) heitvee ärajuhtimise teenuse hind käibemaksuta on 1,90 €/m3, koos käibemaksuga 2.28 €/m3 

4.4 Kohalik omavalitsus 

Viljandi valla veemajandusprojektide finantseerimine on planeeritud rajanema:   

1) SA KIK  veemajandusprogrammi või Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi  vahenditel; 

2) kohaliku omavalitsuse (OÜ Ramsi VK projektid) või ka vee-ettevõtte (AS Viljandi Veevärk 

AS projekt) omafinatseeringutel.   

Järgnevalt on analüüsitud eraldi ühinenud omavalitsuste (Viljandi, Kolga-Jaani ja Tarvastu) 2017.a 

tegelikku finantsvõimekust, kuivõrd omavalitsusel on võimalik kas omavahenditest või laenude kaudu 

finantseerida vee-ettevõtete poolt elluviidavaid veemajandusprojekte. 

 

Tabel 4.6 Viljandi valla finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine aastal 2017 (12 kuud) 

Põhitegevuse tulud 

Maksutulud 6 161 488,91 

Kaupade ja teenuste müük 1 214 152,79 

Saadud toetused 3 016 543,09 

Muud tegevustulud 105 567,50 

Põhitegevuse tulud kokku 10 497 752,29 

Põhitegevuse kulud 

Antud toetused -603 437,22 

Tööjõukulud -5 019 631,75 

Muud tegevuskulud -3 360 934,95 

Põhitegevuse kulud kokku -8 984 003,92 

Põhitegevuse tulem 1 513 748,37 

Investeerimistegevus 

Põhivara soetus -2 437 458,62 

Põhivara müük -23,79 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

54 095,30 

Antud sihtfinantseerimine põhivara -155 028,36 

                                                           
6 Põltsamaa Varahalduse OÜ määrati Kolga-Jaani aleviku ja Leie küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud 
aladel vee-ettevõtjaks Viljandi Vallavolikogu 28.02.2018 otsusega nr 1-3/60 „Vee-ettevõtja määramine“ 
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soetuseks 

Osaluste soetus -175 000,00 

Finantstulud ja finantskulud -45 218,49 

Investeerimistegevus kokku -2 758 633,96 

Ülejääk/puudujääk -1 244 885,59 

Võlakohustised 

Laenukohustised 5 068 188,53 

Toetusteks saadud ettemaksed 69 641,93 

Võlakohustised kokku 5 137 830,46 

Likviidsed varad 
Raha ja pangakontod -1 322 695,06 

Likviidsed varad kokku -1 322 695,06 

Netovõlakoormus 3 815 135,40 

Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustused 3 815 135,40 

  Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 1 513 748,37 

Netovõlakoormuse ülemmäär 

Põhitegevuse tulud 10 497 752,29 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe 

9 082 490,22 

60% põhitegevuse tuludest 6 298 651,37 

Netovõlakoormuse ülemmäära 
ja netovõlakoormuse vahe 

Põhitegevuse tulude kogusumma (100%) 6 682 616,89 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe 

5 267 354,82 

60% põhitegevuse tulude kogusummast 2 483 515,97 
Allikas: Rahandusministeeriumi Saldoandmike infosüsteem 

Varasemates piirides Viljandi valla põhitegevuse tulem on olnud 2017.a väga positiivne, mis annab 

tunnistust vajadusel ka vabadest eelarvevahenditest vee- ja kanalisatsiooniprojektidesse 

panustamise kohta. Viljandi valla finantsvõimekust saab pidada nende andmete valguses väga heaks. 

Tabel 4.7 Tarvastu valla finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine aastal 2017 (12 kuud) 

Põhitegevuse tulud 

Maksutulud 2 122 375,31 

Kaupade ja teenuste müük 289 665,32 

Saadud toetused 1 286 150,83 

Muud tegevustulud 14 915,08 

Põhitegevuse tulud kokku 3 713 106,54 

Põhitegevuse kulud 

Antud toetused -527 728,53 

Tööjõukulud -1 926 914,80 

Muud tegevuskulud -1 083 580,60 

Põhitegevuse kulud kokku -3 538 223,93 

Põhitegevuse tulem 174 882,61 

Investeerimistegevus 

Põhivara soetus -778 372,69 

Põhivara müük 17 900,00 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

79 821,93 

Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

-189 271,83 

Muude aktsiate ja osade müük 1 365,00 

Finantstulud ja finantskulud -13 132,14 

Investeerimistegevus kokku -881 689,73 

Ülejääk/puudujääk -706 807,12 

Võlakohustised 
Laenukohustised 

1 946 788,87 
 
 

Toetusteks saadud ettemaksed 12 254,57 
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Üle ühe-aastase perioodiga 
mittekatkestatavad kasutusrendikohustused 

15 218,70 

Võlakohustised kokku 1 974 262,14 

Likviidsed varad 
Raha ja pangakontod -79 565,59 

Likviidsed varad kokku -79 565,59 

Netovõlakoormus 1 894 696,55 

Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustused 1 894 696,55 

  
Rendikulu üle ühe-aastase tähtajaga 
mittekatkestatavatest 
kasutusrendilepingutest 

8 845,00 

  Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 183 727,61 

Netovõlakoormuse ülemmäär 

Põhitegevuse tulud 3 713 106,54 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe 

1 102 365,66 

60% põhitegevuse tuludest 2 227 863,92 

Netovõlakoormuse 
ülemmäära ja 
netovõlakoormuse vahe 

Põhitegevuse tulude kogusumma (100%) 1 818 409,99 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe 

-792 330,89 

60% põhitegevuse tulude kogusummast 333 167,37 
Allikas: Rahandusministeeriumi Saldoandmike infosüsteem 

Tabel 4.8 Kolga-Jaani valla finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine aastal 2017 (12 kuud) 

Põhitegevuse tulud 

Maksutulud 912 545,14 

Kaupade ja teenuste müük 258 527,28 

Saadud toetused 576 177,63 

Muud tegevustulud 37 159,91 

Põhitegevuse tulud kokku 1 784 409,96 

Põhitegevuse kulud 

Antud toetused -58 626,50 

Tööjõukulud -1 096 978,08 

Muud tegevuskulud -468 782,97 

Põhitegevuse kulud kokku -1 624 387,55 

Põhitegevuse tulem 160 022,41 

Investeerimistegevus 

Põhivara soetus -132 308,70 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

6 762,75 

Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 

-36 025,50 

Finantstulud ja finantskulud -3 071,41 

Investeerimistegevus kokku -164 642,86 

Ülejääk/puudujääk -4 620,45 

Võlakohustised 

Laenukohustised 208 575,90 

Toetuse maksmise kohustised 20,00 

Toetusteks saadud ettemaksed 5 860,51 

Võlakohustised kokku 214 456,41 

Likviidsed varad 
Raha ja pangakontod -209 331,35 

Likviidsed varad kokku -209 331,35 

Netovõlakoormus 5 125,06 

Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustused 5 125,06 

  Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 160 022,41 

Netovõlakoormuse ülemmäär 
Põhitegevuse tulud 1 784 409,96 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe 

960 134,46 
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60% põhitegevuse tuludest 1 070 645,98 

Netovõlakoormuse 
ülemmäära ja 
netovõlakoormuse vahe 

Põhitegevuse tulude kogusumma (100%) 1 779 284,90 

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude 
vahe 

955 009,40 

60% põhitegevuse tulude kogusummast 1 065 520,92 
Allikas: Rahandusministeeriumi Saldoandmike infosüsteem 

Kolga-Jaani ja Tarvastu valdade finantsvõimekus oli 2017.aastal rahuldav ning tegelik laenukoormus 

jäi oluliselt alla netovõlakoormuse ülemmäära. See võimaldab vajadusel mahukamate 

veemajandusprojektide läbiviimist vajadusel laenukapitali kaasates. 

Olulisemad tähelepanekud ühinenud valdade eelarvete finantsilistest taustandmetest: 

• Tulumaks moodustab põhitegevuse tuludest enam kui poole. Tulumaksu laekumise trendide 

arvestamisel on määrav mõju kulupoliitika kujundamisele; 

• Tegevuskulud kasvavad üldjuhul inflatsiooni võrra; 

• Täiendavaid investeeringuid on võimalik teostada nii likviidsete varade kui ka täiendavate 

toetuste või täiendavate tegevustulude arvelt; 

• Netovõlakoormus jääb kõikidel ühinenud omavalitsustel oluliselt alla netovõlakoormuse 

ülemmäärale, seega on tagatud vajadusel reserv finantseerida investeeringuid (sh 

veemajandusinvesteeringuid) laenuvahenditest; 
 
Käesoleva dokumendi ettevalmistamise käigus planeeritavate tööde mahtude ning  ühikhindade 

alusel saadud investeeringuprojektide omaosaluste maksumuste võrdlemisel ühinenud valdade 

2017.a laenuvõimekusega võib teha järelduse, et veemajandusprojektide finantseerimisvajadused on 

kaetud rahaliste katteallikatega. Ühendomavalitsusel ei ole veel kehtivat eelarvestrateegiat, kuid 

arvestades liitunud omavalitsuste tegelikku finantsvõimekust 2017.aastal ei ole probleeme ÜVK 

arendamise kavas planeeritud mahus investeeringuteprogrammile rahaliste katteallikate leidmisega. 

 

4.5 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad 

Ramsi VK OÜ on asutatud 01.04.1994a. munitsipaalettevõttena ja kujundatud ümber 31.12.1997.a. 

osaühinguks Ramsi VK. Ettevõtte omanik on 100% Viljandi vald.  Ramsi VK OÜ tegevust ja vastutust 

reglementeerib ettevõtte põhikiri.   

Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkondade 

tarbijate joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

hooldamine. Ettevõte osutab vee- ja kanalisatsiooniteenust ka Tarvastu vallas (alates 01.04.2014). 

Ettevõtte 2015.a müügitulu oli 391 575 eurot, millest tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest 

moodustas 328 659 eurot ehk 84% kogutulust.  Ettevõtte 2016.a müügitulu oli 446 798 eurot, millest 

tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest moodustas 356 309 eurot ehk 80% kogutulust. Viljandi valla 

teeninduspiirkondade veemajandustulud moodustasid aastatel 2015-2016 78-79% ettevõtte vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste tulust.  Ettevõtte põhitegevuse müügitulule lisandusid 2015.a saadud 

toetused 140 517 euro ulatuses, mis seisnesid peamiselt saadud tuludest põhivarade 

sihtfinantseerimisel 131 072 euro ulatuses.  2016.aastal lisandus toetusi  680 401 euro ulatuses, sh 

sihtfinantseeringuid  põhivarasse soetamisse 674 131 eurot.  Ettevõtte aruandeperioodi tulem (sh 

toetused) oli 2015.a 112 638 eurot.  Ettevõtte tegevuskulud olid 2015.a 417 745 eurot.  Ettevõtte 

aruandeperioodi tulem (sh toetused) oli 2016.a 623 769 eurot.   Ettevõtte tegevuskulud olid 2016.a 

528 407 eurot. 
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Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2015 oli kokku 4 904 996 eurot, millest kohustused moodustasid 

339 236 eurot. Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2016 oli kokku 5 765 718 eurot, millest 

kohustused moodustasid 558 088 eurot.   

Viljandi Veevärk AS on 100% Viljandi linnale kuuluv vee-ettevõte.  Ettevõtte tegevust ja vastutust 

reglementeerib ettevõtte põhikiri.  Ettevõtte põhitegevusalaks on veevarustuse (vee kogumine 

puurkaevudest, töötlemine ja veega varustamine) ja kanalisatsiooniteenuse (reovee kogumine ja 

bioloogiline puhastamine) pakkumine ettevõtte Viljandi linnas ja Viljandi vallas. Viljandi vallas pakub 

ettevõte veemajandusteenuseid Viiratsi alevikus, Vana-Võidu, Uusna, Tänassilma, Valma, Jämejala,  

Pinska ja Peetrimõisa külas.  

Ettevõtte 2015.a müügitulu oli 2 072 957 eurot, millest tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest 

moodustas 1 563 745 eurot ehk 75% kogutulust.  Ettevõtte 2016.a müügitulu oli 2 073 880 eurot, 

millest tulu vee- ja kanalisatsiooniteenustest moodustas 1 610 007 eurot ehk 78% kogutulust.  

Viljandi valla teeninduspiirkondade veemajandustulud moodustasid aastatel 2015-2016 13-14% 

ettevõtte vee- ja kanalisatsiooniteenuste tulust.  Ettevõtte põhitegevuse müügitulule lisandusid 

2015.a saadud toetused 1 541 538 euro ulatuses, mis koosnesid täies ulatuses põhivara soetamise 

sihtfinantseerimise tulust.  2016.aastal lisandus toetusi 122 000 euro ulatuses, mis koosnesid täies 

ulatuses põhivara soetamise sihtfinantseerimise tulust.  Ettevõtte aruandeperioodi tulem (sh 

toetused) oli 2015.a 1 491 014 eurot.  Ettevõtte tegevuskulud olid 2015.a 2 262 978 eurot.   Ettevõtte 

aruandeperioodi tulem (sh toetused) oli 2016.a -218 802 eurot.   Ettevõtte tegevuskulud olid 2016.a 

2 422 673 eurot. 

Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2015 oli kokku 12 198 276 eurot, millest kohustused 

moodustasid 514 156 eurot. Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2016 oli kokku 11 875 115 eurot, 

millest kohustused moodustasid 409 798 eurot.  Ettevõtte vaba käibekapital, mida vajadusel võiks 

kasutada ettevõtte poolseks projektide omafinantseerimiseks või investeerimiseks omavahenditest, 

oli 2016.aasta lõpu seisuga 522 426 eurot. 
 
Endise Kolga-Jaani valla territooriumil (Leie ja Kolga-Jaani asulad) opereerib ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteeme alates 1. jaanuarist 2018.a Põltsamaa Varahalduse OÜ. Varem opereeris 

nimetatud asulaid Põltsamaa Vallavara OÜ. Põltsamaa Varahalduse OÜ on 100 %-liselt Põltsamaa 

vallale kuuluv vee-ettevõte.  

Ettevõtte tegevustulud kokku olid 2017.aastal 845 948,73 eurot, millest tulu vee- ja 

kanalisatsiooniteenustest moodustas 722 280,16 eurot. Ettevõte sai toetusi 2017.aastal 33 546,85 

eurot, mis saadi täies ulatuses sihtfinantseeringuna. Ettevõtte tegevuskulud olid 2017.aastal olid 569 

041,55 eurot. Ettevõtte põhitegevuse tulem oli 241 360,33 eurot. 

Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2017 oli kokku 9 591 392,62 eurot, millest laenukohustused 

moodustasid 387 410,21 eurot.  Ettevõtte vaba käibekapital, mida vajadusel võiks kasutada ettevõtte 

poolseks projektide omafinantseerimiseks või investeerimiseks omavahenditest, oli 2017.aasta lõpu 

seisuga 509 821,17 eurot. 

 

Viljandi valla territooriumil asub ka väiksemaid ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteeme, mis ei 

kuulu Viljandi vallale või piirkonna vee-ettevõtetele ja mille kaudu veeteenuse osutajaks on nende 

omanikud või valdajad, kelle suhtes kohalduvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses vee-

ettevõtjale sätestatud nõuded ja kohustused nii kaua, kuni neid ei ole määratud vee-ettevõtjaks 

ÜVVKS § 7 lg 5 alusel. 

Pärsti Vallavolikogu 19. märtsi 2008.a. otsusega nr 11 on Sinialliku külas Urmi tee, Vahe tee, Sooniku 

tee ja Metsatee elamupiirkonnas määratud vee-ettevõtjaks OÜ Endu-Inni. 
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5. ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI OLEMASOLEV 

OLUKORD 

5.1 VILJANDI VEEVÄRK AS TEENINDUSPIIRKONNA ASULAD 

5.1.1 VIIRATSI ALEVIK 

Viiratsi alevik (lisa 1) asub Viljandi linnast idas ligikaudu 1,5 kilomeetri kaugusel mööda Viljandi-Tartu 

maanteed Tartu poole. Põhjast piirneb alevik Viljandi Tartu maanteega, läänest Viljandi-Mustla 

maanteega. Alevikust ida poole jäävad põllumaad. Aleviku lõunaosas asub põllumajanduskompleks 

kuivati ja loomalautadega.  

Viiratsi alevikus elab 2018. a. 1163 elanikku. Asustus on koondunud aleviku kesk- ja idaossa. Aleviku 

keskosas asuvad mitmekorruselised kortermajad, Viiratsi - Väluste teest idapoole jääb 

ühepereelamute rajoon. Ühisveevärgiga on ühendatud 98%, ühiskanalisatsiooniga ca 100 % 

elanikkonnast. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 86,2 l elaniku kohta ööpäevas. ÜVK-ga on liitunud  

Viiratsi Kool, lasteaed, kultuurimaja, Viljandimaa Hoolekandekeskus SA, Viiratsi Hoolekandeasutus 

SA, kauplus, Viiratsi Perearstikeskus (kaupluse alltarbijana), mitmed ettevõtted. Viiratsi alevikus 

tegutsevad AS Adven, J.I.T. AS, Melmar V.O. (autolammutus), OÜ Meigas (elektritööd),  Viiratsi Agro 

OÜ ja teised.   

Alates 2004. a. saab alevik joogivee Viljandi linna veetöötlusjaamast. Aleviku reovesi juhitakse 

Viljandi linna reoveepuhastisse (Kösti reoveepuhasti, asukohaga Tartu tänav 123). Viljandi linna 

reoveepuhastisse juhitakse lisaks Viiratsi alevikule veel Vana-Võidu asula ja Vana-Võidu küla 

Teemeistri korruselamute piirkonna reoveed. 

Viiratsi ÜVK-arengualad on Päikese ja Mäeltküla (vt lisa 1). 

Alevik asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas Viiratsi reoveekogumisalal (1359 ie). Viiratsi 

aleviku piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee kaitstuse kaardile 

suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) põhjaveega ala. Viiratsi aleviku ÜVK süsteemid kuuluvad 

OÜ-le Ramsi VK, süsteeme haldab AS Viljandi Veevärk.  

Ühisveevärk 

Viiratsi alevik saab oma joogivee Viljandi linna Tomuski veehaardest.  Vee kvaliteeti Viiratsi aleviku 

ühisveevärgis iseloomustavad järgnevad analüüsitulemused: 

Tabel 5.1. Joogivee analüüs tarbija juurest, Viiratsi, Sakala 3A, 17.05.2016 (analüüs J 279) 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 ˂0,05 

Kloriidid mg/l 250 13 

Fluoriidid mg/l 1,5 1,02 

Üldraud μg/l 200 33 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 522 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Sulfaadid mg/l 250 11 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.2. Joogivee analüüs tarbija juurest, Viiratsi lasteaia köök, Nooruse 3, 12.04.2016 (analüüs J 

169) 
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Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 552 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
1,9 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
0,3 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

12.04. ja 17.05.2016 teostatud analüüside põhjal vastab joogivee kvaliteet lõpptarbija juures 

kehtestatud nõuetele. 

Puurkaev katastri nr 7231 (Staadioni puurkaev, Viiratsi I) on käesoleval ajal reservis.  Puurkaevu 

katastri nr 6735 (Soome katlamaja pk, Viiratsi IV) samuti hetkel ei kasutata, kuid on võimalik, et see 

rekonstrueeritakse ja võetakse kasutusse seoses Mäeltküla tööstuspargi ettevõtete varustamisega. 

Puurkaev katastri nr 7240 (Väluste tee pk, Viiratsi II) ja puurkaev katastri nr 7297 (tootmistsooni 

puurkaev, Viiratsi III) on kasutuskõlbmatud ja kuuluvad likvideerimisele.   

Viiratsi alevikus on veetorustike pikkus ligikaudu 11 kilomeetrit. Viiratsi aleviku veetorustik ühendati 

2004.a. Viljandi linna veetorustikuga. Rajati ligikaudu 750 m veetorustik läbimõõduga 160 mm, mis 

ühendati Viiratsi alevikus Väluste teel oleva torustikuga.  

Viiratsi valla Ühtekuuluvusfondi (ÜF) veemajandusprojektiga rekonstrueeriti veetorustikku asulas 

1,354 km ulatuses ehk ca 11% olemasolevast torustikust. Projektijärgselt on torustike seisukord hea, 

keskmine müügivälise vee osakaal 2017.a. oli 24%. Renoveerimata on veetorustikud Aasa, Nurme, 

Sakala, Sõpruse, Nooruse, Tehnika ja Lastekodu tänaval, Farmi ja Iva teel.  

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrje veevõtuks kasutatakse: 

1) Viiratsi I tiigi juures on kaldale rajatud tuletõrjevee saamiseks kaev, mis on torustiku kaudu 

tiigiga ühendatud. Tuletõrje veevõtukoht on tähistatud; 

2) Iva tee ja Tehnika tn ristmiku läheduses asuvat tiiki; 

3) Viiratsi alevikus on hüdrandid Farmi tee lõpus, Heina, Niidu, Sakala, Ehitajate tänaval ja 

Väluste teel. 

Ühiskanalisatsioon 

Kogu Viiratsi aleviku kanalisatsioonisüsteem jaguneb kolmeks valgalaks, kust reovesi kogutakse 

valgalasiseselt kokku ning lõpuks pumbatakse pumplatega Viljandi linna reoveepuhastisse (Kösti 

puhasti).  

Aleviku kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 10,7 km, sh 9,7 km isevoolset ja 1 km 

survekanalisatsiooni. Ühtekuuluvusfondi projektiga rekonstrueeriti alevikus isevoolset 

reoveetorustikku 1,21 km (ca 13 % reoveetorustikest), 2000ndate aastate alguses on rajatud 3,2 km 

reoveetorustikku, sh 1,0 km survetorustikku.  Pikim survetorustiku lõik on Viiratsi peapumplat Kösti 

reoveepuhastiga ühendaval lõigul.  Renoveerimata on reoveetorustikud Sõpruse, Tiigi, Aasa, Nurme, 
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Sakala, Nooruse, Tehnika ja Lastekodu tänaval, Farmi ja Iva teel. Rajatised kuuluvad Ramsi VK OÜ-le, 

kuid neid haldab AS Viljandi Veevärk.  

Viiratsi alevikus on kolm väiksemat reoveepumplat (Aasa, Heina ja Kulli tänaval) ning aleviku idaosas 

(Viljandi-Tartu mnt ääres) Viiratsi peapumpla, kust reovesi pumbatakse Kösti reoveepuhastisse.   

Pumplate andmed on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.3. Viiratsi aleviku reoveepumplad. 

Nimetus Rajamise 

aasta 

Pumba 

mark 

Tootlikkus  Iseloomustus 

Kulli tn 

reovee-

pumpla 

2004 Piranha 

09D,        

2,6 kW 

3,7 l/s Pumpla on maa-alune kompaktpumpla PE platskaev 

ruumalaga 3,4 m3. Konstruktsioonide seisukord on 

hea. Pumba projekteeritud pinge on 400 V. Pumba 

kiirus 50 Hz on 2900 p/min. Pumplas on kaks pumpa 

Piranha 09D (tõstekõrgus 21,5 m), mille tööd 

reguleeritakse automaatselt nivooanduriga. Pumplas 

puudub võre. Pumpla kogub kokku Kulli ja Ristiku tn 

piirkonna reoveed ning pumpab need Sakala tn 

reoveetorustikku. 

Aasa tn 

reovee-

pumpla 

2016 KSB 

Ama 

Porter 

502ND, 

2,6 kW 

3,7 l/s Pumpla kogub kokku Heina tn piirkonna reoveed ning 

pumpab need Aasa tn reoveetorustikku. 

Pumplasse on paigaldatud kaks sukelpumpa ja kolm 

ujukit. Pumpade juhtimine toimub läbi juhtkilbi. 

Pumbad on reguleeritud käivituma kordamööda. 

Pumplasse on paigaldatud 3 ujukit, millest esimene 

käivitab pumba. Kui pealevool on suurem kui 

tavaliselt, siis teine ujuk lülitab sisse lisaks esimesele 

veel teise pumba. Kui veetase jõuab kolmanda ujukini, 

annab see kilpi häire.  

Kanalisatsioonipumpla näitajad: 

Plastkaev PE – plastikust, iseankurduv 

Kõrgus: 4300 mm (STRONG pumpla), D1600 

Raudbetoonist ankurdusplaat 2400*2400*200 mm 

Kiilankrud, elekterkeevis liitmikud 

Kummikiilsiiber epoksiidkattega DN50 

Juhtimisautomaatika – nivooandur, juhtahela 

automaat 

PVC fassoonosad 

Heitveepump KSB Ama Porter 502ND 

Pumba väljundava DN 50, võimsus 2,6 kW, 

pöörlemiskiirus 2900 pööret minutis, pinge 400 V, 

voolutugevus – 3,0 A, voolusagedus 50 Hz, 3-faasiline, 

tõstekõrgus (Hmax) 21,5 m , tootlikkus (Qmax) 0,8 l/s 

H=7,0 mVs 

Heina tn 

44a 

reovee-

2008 0,75 kW 0,7 m3/h Pumpla on maa-alune kompaktpumpla PE 

vaatluskaevus läbimõõduga 800 mm ja kõrgusega 2,4 

m. Konstruktsioonide seisukord on hea. Pumba kiirus 
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Nimetus Rajamise 

aasta 

Pumba 

mark 

Tootlikkus  Iseloomustus 

pumpla 50 Hz on 2900 p/min. Pumba projekteeritud pinge on 

220 V. Pumplas on üks pumpa sukelpump (Q=0,7 

m3/h, tõstekõrgus 6 m), mille tööd reguleeritakse 

automaatselt nivooanduriga. Pumplas puudub võre. 

Pumpla kogub kokku Heina tn kolme elamu (Heina 40, 

42 ja 44) reoveed ning pumpab need Kulli tn 

reoveetorustikku. 

Viiratsi 

pea-

pumpla 

2005 AFP 

0841 

27,5 l/s Pumpla on maa-alune kompaktpumpla PE platskaev 

ruumalaga 3,4 m3. Konstruktsioonide seisukord on 

hea. Pumpade tööd reguleerib automaatika. Kui üks 

pump peaks töökorrast välja minema, siis hakkab 

tööle teine pump. Pumpade tööd reguleeritakse 

rõhuanduriga. Pumplas puudub võre. 

Pumpla kogub kokku kogu Viiratsi aleviku reoveed ja 

pumpab need Kösti reoveepuhastile. Lisaks Viiratsi 

aleviku reoveele juhitakse pumplasse ka Vana-Võidu 

küla Teemeistri korruselamute reoveed.   

Suurte sadude ajal tungib kanalisatsioonisüsteemi suur hulk sadevett, kuna: 

• kanalisatsioon suures osas ühisvoolne, osaliselt on sademevee ärajuhtimine lahendatud 

kraavitusega (Niidu ja Heina tn). Sademeveetorustik on rajatud vallamaja lõunapoolsesse 

otsa, kus asub restkaev, millega kogutakse vallamaja asfaltplatsilt tekkivad vihmaveed ja 

juhitakse lähedal asuvasse tiiki, ning osaliselt Sakala, Nooruse, Ehitajate, Sõpruse  ja Heina 

tänavatel, Konsumi parklas ja Sakala 4 õuepoolses parklas. Antud süsteeme ei hooldata 

piisavalt, mistõttu kanalisatsioon ei toimi korrektselt: sadeveed tungivad Sakala 4 hoone 

keldrisse, koolimaja soojasõlme kaudu uputatakse üle põrandaalused kommunikatsioonid, 

soojasõlmede kaevud on vee all. Lisaks on sademevetega probleeme Tiigi, Tehnika ja 

Nooruse tänaval. Eramajade piirkonnas on paljud majaomanikud suunanud hoonete 

katustelt ja krundi territooriumil sademete käigus tekkivad sadeveed otse 

kanalisatsioonikaevudesse.  

• Vanade torustike kaudu toimub märkimisväärne infiltratsioon (nt Sõpruse tn jm). 

Reovee puhastamine. Viiratsi aleviku reovesi suunatakse puhastamiseks Viljandi linna Kösti 

reoveepuhastisse. Vastavalt vee erikasutusloale7 on Kösti reoveepuhastis reguleeritud 

kontsentratsiooni alusel väljuvas heitvees heljum (piirnorm 15 mg/l), BHT7 (piirnorm 15 mgO2/l),  

üldfosfor (piirnorm 0,5 mg/l),  üldlämmastik (piirnorm 15 mg/l), nafta (1 mg/l), KHT (piirnorm 125 

mg/l), As (0,01 mg/l) ning Cr (0,05 mg/l), Ni 0,034 mg/l, Pb 0,014 mg/l, Cu  0,015 mg/l ja Zn 0,05 

mg/l), pH (6-9).  Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, kuid arvestatakse 

saastetasu, on  SO4.  

 

 

 

 

                                                           
7 Andmed: vee erikasutusluba nr L.VV/326521 
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Tabel 5.4. Viljandi Kösti reoveepuhastisse sisenev reovesi (2015, 2016.a. I-II kvartal) 

Komponent Ühik 
I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

mg/l 

I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

BHT7 mgO2/l 199 131 322 261 95 224 

Hõljuvaine mg/l  227 162 328 278 119 190 

UldN mg/l N 42 36 52 55 23 42 

UldP mg/l P 6,6 5,8 12,3 11,8 3,6 7,1 

KHT mgO2/l 549 390 857 657 279 519 

pH  7,6 7,5 7,4 7,7 7,4 7,5 

Naftaproduktid mg/l 2,0 2,1 2,0 2,0 ˂2,0 2,2 

SO4 mg/l 44 41 39 39 32 35 

NB! Regulaarselt võetavate proovide keskmised näitajad 

Tabel 5.5. Viljandi Kösti reoveepuhastist väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I-II kvartal) 

Komponent Ühik 
I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

mg/l 

I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

BHT7 mgO2/l 5,2 3,6 3,6 6,0 4,0 4,8 

Hõljuvaine mg/l  ˂2 3,1 5,2 ˂2 9,0 11 

UldP mg/l N 0,3 0,5 0,30 0,45 0,15 0,35 

UldN mg/l P 5,2 5,6 5,1 7,4 4,5 6,6 

KHT mgO2/l 32 16 ˂ 30 ˂ 30 ˂ 30 30 

Viiratsi aleviku ühiskanalisatsioon on üldiselt heas seisukorras, kuid infiltratsioonitase on siiski kõrge. 

Pikemas perspektiivis vajab rekonstrueerimist torustik Sõpruse tänaval Iva teelt kuni Tiigi tänavani ja 

Tiigi tänava torustik. 

 

5.1.2 VANA-VÕIDU KÜLA 

Vana-Võidu (lisa 2) küla on ligikaudu 360 elanikuga asula, mis asub ca 2 kilomeetri kaugusel Viljandi-

Tartu maantee äärest Tänassilma jõe orundi kaldal. Vana-Võidu asula asub Viljandist ligikaudu 4 

kilomeetri kaugusel Tartu suunas. Lisaks küla elanikele elab ajutiselt külas ca 200 Viljandi 

Kutseõppekeskuse õpilast, kes elavad kooli ühiselamutes. Suveperioodil on asulas inimeste arv 

mõnevõrra väiksem, kuid kooli ühiselamuid kasutatakse majutamiseks ka suvel, mistõttu neis 

tarbitakse vett ja tekib reovett.  Lisaks Viljandi Kutseõppekeskusele ja eramutele asuvad külas 

lasteaed, N.R. Energy OÜ katlamaja, Vana-Võidu autokeskus, kauplus ja hobusetall.  

Ligikaudu  85% elanikest on ühendatud ühisveevärgiga. Vana-Võidu küla hajaasustatud alade 

elanikkonna veevarustus baseerub salvkaevudel või eraomandis olevatel puurkaevudel.  Vee 

ühiktarbimine oli 2017.a. 53,8 l elaniku kohta ööpäevas. Ühiskanalisatsiooni kasutab 72% 

elanikkonnast.  

Vana-Võidu küla asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve alamvesikonnas Vana-Võidu reoveekogumisalal 

(397 ie). Vana-Võidu külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile 

suhteliselt kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega ala. 

Vana-Võidu asula keskusest ligikaudu 2 kilomeetrit lõuna suunas Viljandi-Tartu maantee ääres asub 

eraldi küla elamupiirkond - Teemeistri. Teemeistri piirkonnas asub kolmest korterelamust koosnev 

majade kompleks, kus elab ligikaudu 70 elanikku. Kortermajade grupi peale on moodustatud ühistu, 
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kes saab vee oma puurkaevust (katastri nr 6031). Reovesi suunatakse korrusmajadest Teemeistri 

kanalisatsioonipumplasse, kust see pumbatakse edasi Viiratsi peapumplasse.  

Ühisveevärgiga on ühendatud ka Kõrgepõllu elamud. 

Ühisveevärgiga perspektiivis liidetav arenguala on Nooruse (vt lisa 2) 

Vana-Võidu küla ÜVK-süsteemid kuuluvad OÜ-le Ramsi VK ning neid haldab AS Viljandi Veevärk.  

Ühisveevärk 

Vana-Võidu küla saab oma joogivee Viljandi linna Tomuski veehaardest (v.a Teemeistri 

elamupiirkond). Vee kvaliteeti Vana-Võidu ühisveevärgis iseloomustab järgnev tabel: 

Tabel 5.6. Proov lõpptarbija juurest, Vana-Võidu Kauplus, 15.03.2016 (analüüs J 106). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 520 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

1,9 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

15.03.2016 analüüsi tulemuste põhjal vastab joogivee kvaliteet lõpptarbija juures kehtestatud 

nõuetele. 

Vana-Võidu küla varem veega varustanud Vana-Võidu (Tehnikumi) puurkaev-pumpla (katastri nr 

6011) on reservis ning Vana-Võidu aiandi puurkaev (katastri nr 6017) on võõrandatud. 

Vana-Võidu veetorustike pikkus koos ühendustorustikuga Viiratsist ligikaudu 5,6 km  kilomeetrit. 

Viiratsi valla ÜF veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti asulas veetorustikke   0,832 km. 

Käesoleva seisuga on Vana-Võidu küla veetorustikud rekonstrueeritud täies mahus. Keskmine 

müügivälise vee osakaal oli perioodil 2016-2017 9%. 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrje veevõtukohtadena on Vana-Võidu külas väljaehitatud ja tähistatud järgmised kohad:  

1) Tiik Vana-Võidu kaupluse ja Viljandi Kutseõppekeskuse ühiselamute juures.  

2) puurkaevu katastri nr 6011 läheduses asuv tuletõrje veevõtumahuti kogumahuga 50 m3. 

Mahuti vajab rekonstrueerimist.  

3) Viljandi Kutseõppekeskuse juures. 

Teemeistri piirkonnas tuletõrje veevarustus puudub. Lähim tuletõrje veevõtukoht asub Viiratsi 

aleviku lääneosas paikneva tiigi juures. 

Ühiskanalisatsioon 

Vana-Võidu kanalisatsioonitorustike pikkus koos ühendustorustikuga Viiratsist on ligikaudu 5,76 km, 

millest isevoolset kanalisatsiooni 1,76 km ja survekanalisatsiooni 3,997 km (Vana-Võidu keskasulas on 
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kanalisatsioonitorustikke ca  1,5  km, millest survetorustikku on ligikaudu 0,35 km). 

Kanalisatsioonisüsteeme kapitaalselt remonditud ei ole, ÜF projekti raames isevoolset kanalisatsiooni 

ei rekonstrueeritud. Teostatud on hädapäraseid renoveerimistöid. Torustikud on valdavalt 

keraamilistest torudest. Kanalisatsioonitorustike ja –kontrollkaevude seisukord on halb: nad  lekivad 

ning ummistuvad kergesti, mistõttu vajavad rekonstrueerimist. Suurte sadude ajal tungib 

kanalisatsioonisüsteemi sademevesi.  

Sademeveetorustik Vana-Võidu külas on ainult Kivistiku tänaval. Sademevee probleemid on 

lahendatud kraavitusega, lisaks on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

Eramajade piirkonnas suunatakse osa sademevett kanalisatsioonisüsteemi. 

Ühiskanalisatsioonisüsteem on lisaks Vana-Võidu küla keskasula piirkonnale veel Teemeistri 

elamupiirkonnas, kus elab ligikaudu 70 elanikku. Piirkonnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud 3 

korrusmaja, mille reovesi voolab mööda isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning läbi nõukogude ajal 

rajatud settekaevude Teemeistri reoveepumplasse (tootlikkus 0,8 m3/h). Isevoolseid 

kanalisatsioonitorustikke on Teemeistri piirkonnas ligikaudu  190 meetrit.  

Ühtekuuluvusfondi projektiga rekonstrueeriti alevikus reovee survetorustikku 0,189 km. 

Reoveepumplaid on neli: Kivistiku tänava reoveepumpla, mis rekonstrueeriti ÜF projekti raames, 

peapumpla, Sabatihase ning Teemeistri reoveepumpla.  

Tabel 5.7. Vana-Võidu küla reoveepumplate tehnilised andmed. 

Nimetus Rajamise 

aasta 

Pumba 

mark 

Tootlikkus  Iseloomustus 

Vana-Võidu 

peapumpla 

2011 Wilo EMU 

FA 

Max 45 m3/h Vana-Võidu peapumplaks paigaldati 

2011.a. reoveepumpla Di1200 STRONG, 

pumplakest Di1200. Heitveepumbaks on 

Wilo EMU FA 08.22-108W+T12-2/11GEx 

(Hmax 6,7m, Qopt 23 m3/h). Pumplas on 

epoksiidkattega kummikiilsiiber DN50, 

raudbetoonist ankurdusplaat PLT200-

2000*2000, elekterkeevisliitmikud. 

Kivistiku tn 

reoveepumpla 

2012  2 m3/h Reoveepumpla rekonstrueeriti ÜF 

veemajandusprojekti raames 2012.a. 

Pumpla on täisautomaatne, 2 pumbaga.   

Teemeistri 

elamupiirkonna 

reoveepumpla 

2005 ABS 

Piranha – 

S12/2 

 

14,7 l/s Pumpla on maa-alune kompaktpumpla PE 

platskaev ruumalaga 3,4 m3. 

Konstruktsioonide seisukord on hea. 

Pumba projekteeritud pinge on 230 V. 

Pumba kiirus 50 Hz on 2900 p/min. 

Pumplas on kaks pumpa, mille tööd 

reguleeritakse automaatselt 

tõstukujukitega. Esimese pumba võimsus 

on 1,7 kW, teise pumba võimsus 1,2 kW.  

Pumplas puudub võre. Pumpla kogub 

kokku Teemeistri elamupiirkonna 
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reoveed ning pumpab need Viiratsi 

reoveetorustikku. 

Sabatihase 

reoveepumpla 

2013 FLYGT 

DP3057 

10 l/s Sabatihase reoveepumpla on paigaldatud 

2013 a. lõpus. Pumplas on 2 

reoveepumpa. Reoveepumpla kest: PE 

D1550. Teeninduskaev: PE D800 

Reoveepump FLYGT DP3057, DN 50.  

Pump 2,4 kW, pöörlemiskiirus 2780 

pööret minutis, 400 V, 5,1 A, 50 Hz, 3-

faasiline, Hmax 20 m. 

 

Reovee puhastusseadmed. Vana-Võidu asula reovesi pumbatakse survetorustiku kaudu (läbimõõduga 

110 mm ja pikkusega 3,16 km) Viljandi linna Kösti reoveepuhastisse.  

5.1.3 UUSNA KÜLA 

Uusna küla (lisa 3) asub Viljandist 7 km mööda Viljandi Tartu maanteed Tartu poole, jäädes 

maanteest lõuna poole. Uusna asulas elab 2018. aasta seisuga 333 elanikku, kellest ligikaudu 87% on 

varustatud ühisveevärgiteenusega ning ca 83% ühiskanalisatsiooni teenusega. Uusna asula keskosas 

paikneb 6 korterelamut, millest ühes asub ka Uusna Lasteaed. Asula keskuses asuvad veel OÜ Leik 

töökoda ja kontor  ja Uusna Külamaja. Asula idapoolsesse ossa on ehitatud eramajade grupp, samas 

paikneb OÜ Ipse kauplus. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 83 % asula elanikest. Vee ühiktarbimine 

oli 2017.a. 48,4 l elaniku kohta ööpäevas. 

Uusna küla asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve alamvesikonnas Uusna reoveekogumisalal (317 ie). 

Uusna külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega ala, kus savikihi paksus on 5-10 meetrit või 

moreeni paksus 20-50 meetrit.  Keskkonnaregistri andmeil on Uusna asulat veega varustava 

puurkaevu (katastri nr 50585) geoloogiline läbilõige järgmine: 

• 6 m sügavuseni saviliivmoreen rahnudega; 

• 6-40,9 m sügavusel liivakivisavi vahekihtidega. 

Uusna küla ÜVK-süsteemid kuuluvad OÜ-le Ramsi VK ning neid haldab AS Viljandi Veevärk.  

 

Ühisveevärk 

Uusna asula veevarustus rajaneb peamiselt Uusna I  uuele puurkaevule (katastri nr 50585, 

koordinaadid X: 6473311,9; Y: 602228,9, maaüksuse katastritunnus 89201:005:0060, põhjaveekiht 

Kesk-Devon D2). Uusna I uus puurkaev koos 17,5 m2 pumplahoonega rajati 2011.a. Viiratsi valla ÜF 

veemajandusprojekti raames. Puurkaevu sügavus on 40,9 m, sanitaarkaitseala ulatus R=30 m. 

Puurkaev võtab oma vee veehorisondist, kus on normikohane fluoriidide sisaldus. 

Puurkaev-pumpla asub uues hoones, kus asuvad ka veekäitlusseadmed.  Hoones asuvad peale 

veetöötlusseadmete ka veemõõdusõlmed, vajalikud torustikud, konvektorradiaatorid ja teised 

abiseadmed.  

Põhjavesi pumbatakse süvaveepumpade survel läbi filterseadmete küla veevõrku. Mõlemad 

süvaveepumbad on varustatud sujuvkäivititega ning juhitakse vastavalt rõhureleele. Puurkaevust 

filtritesse juhitav vesi läbib mudafiltri, veearvesti. Kompressoriga lisatakse survesüsteemi õhku, mille 

tulemusel vesi aereeritakse raua oksüdeerimise eesmärgil. Enne filtreid on paigaldatud 

naatriumhüpokloriti doseerimispunkt, et süsteemi oleks võimalik bakteriaalse reostuse korral 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

44 

steriliseerida. Raua- ja mangaanieraldussüsteem koosneb kolmest paralleelselt töötavast 

filtermaterjaliga täidetud filtermahutist ja juhtklappidest (9,0 m3/h) 

Vajaliku rõhu ja vooluhulga küla veevõrku tagavad süvaveepumbad. Ebaühtlase tarbimise pärast on 

paigaldatud 300 liitrine hüdrofoor enne filterseadmeid. 

Lubatud veevõtt 28 000 m3 aastas, tegelik veevõtt 2015.a. 6226 m3. 

 
Foto 1. Uusna küla veetöötlusjaam 

Samal kinnistul asub praeguseks reservis olev Uusna II Keskuse (Õunaaia) puurkaev (katastri nr 4606, 

passi nr 4523,  koordinaadid X: 6473321,6, Y: 602246, põhjaveekiht: Silur (S), mille abil kaetakse 

maksimaalsed tarbimised ning filtrite uhtumiseks kasutatav vesi. Uusna I uus ja Uusna II Keskuse 

puurkaev-pumplate maksimaalne veevõtt on kummalgi 4,5 m3/h. Keskuse puurkaev on rajatud 

1978.a., sügavus 150 m. Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Lubatud veevõtt on 20 000 m3 aastas, 

tegelik veevõtt oli 2015.a. 220 m3. Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti ÜF veemajandusprojekti raames: 

lammutati pumpla hoone, säilitades renoveeritud puurkaevu päis; puurkaev ühendati adapteriga uue 

kaevu süsteemiga, uue kaevu rajatisse paigaldati veemõõtja. 

Ala, millel need kaks puurkaevu paiknevad, on piiratud võrkpiirdega, pumplahoone juurdepääsutee 

ning teenindusplats on killustikkattega. 

Reservis on Uusna väljaku puurkaev (katastri nr 6040), mis on puuritud 1964.a. Puurkaevu sügavus 

on 100 m. 

Vee kvaliteedist Uusna ühiveevärgis annavad ülevaate järgnevad tabelid: 

Tabel 5.8. Puurkaevu veeproov, Uusna I uus puurkaev, 23.05.2016 (analüüs J 297). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 ˂0,05 

Kloriidid mg/l 250 14 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,25 

Üldraud μg/l 200 48 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 596 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,6 

Sulfaadid mg/l 250 17 

Mangaan μg/l 50 ˂20 
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Tabel 5.9. Puurkaevu veeproov, Uusna II Keskuse puurkaev, 23.05.2016 (analüüs J 298) 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,06 

Kloriidid mg/l 250 6 

Fluoriidid mg/l 1,5 1,83 

Üldraud μg/l 200 562 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 381 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 8,0 

Sulfaadid mg/l 250 20 

Mangaan μg/l 50 35 

Tabel 5.10. Proov lõpptarbija juurest,  Uusna Külamaja, 27.01.2016 (analüüs J 35) 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 0,12 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 595 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂1,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0,5 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Uuest puurkaevust võetava vee analüüsitulemused jäid piirsisaldustega lubatud vahemikku, vanas 

puurkaevus ületasid nii üldraua kui fluoriidi näitaja kehtestatud piirsisaldust. Joogivesi  lõpptarbija 

juures vastas kvaliteedinõuetele. 

Uusna külas on veetorustiku pikkus ligikaudu  1,83 km. Viiratsi valla ÜF veemajandusprojektiga 

rekonstrueeriti 1,6 km veetorustikke (ca 87% olemasolevast torustikust). Müügivälise vee keskmine 

osakaal 2017.a. oli 31 %, millest enamiku moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrje veevõtukohana on Uusna külas kasutusel ja tähistatud Saareküla tee 7 kinnistul maa sees 

olev tuletõrjevee mahuti (100 m3). Vajadusel on võimalik tuletõrjevett saada ka Uusna 

laudakompleksi juurest (300 m3 tuletõrjevee mahuti). 

Sadevesi 

Uusna külas Pärna tee kortermajade piirkonnas on sademevee- ja drenaažtorustikku kokku 558m.  

Sademevee torustik on rajatud tänaval liigvete ärajuhtimiseks teelt ja hoonete ümbrusest. 

Ühiskanalisatsioon 

Uusna reoveepuhastussüsteem koosneb Uusna asula biopuhastist ja kahest biotiigist, suublaks on 

Saarevälja kraav. Uusna asula kanalisatsioonitorustikud on rajatud isevoolsena, kanalisatsiooni-

torustikke on ca 1,97 km. ÜF-i projektiga rekonstrueeriti 0,481 km (ca 25 % torustikest).  
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Uusna küla reoveepuhasti  (Q ≥ 35 m3/d) rekonstrueerimisel ÜF projekti raames teostati järgnevad 

tööd: 

- Reoveepuhasti hoone (27 m2) rekonstrueerimine; 

- Reoveepuhasti juurde kuuluvate rajatiste (mahutid, võre, laadimisplatsid jmt.) ehitus; 

- Reoveepuhasti tehnoloogilise lahenduse rekonstrueerimine ning tehnoloogiaseadmete 

uuendamine; 

- Reoveepuhasti rajatiste ja seadmestiku käivitamise ja katseperioodi teostamine; 

- Elektri- ja automaatikasüsteemide väljaehitamine ja seadistamine; 

- Rajati piirdeaed ja heakorrastati territoorium; 

- Puhastati biotiigid. 

 
Foto 2. Uusna küla reoveepuhasti. 

 

Reoveekäitluse tehnoloogiline skeemi kavandamisel võeti arvesse, et Uusna küla 

ühiskanalisatsioonist saabub reoveepuhastisse nii olme- kui tootmisreovett. Reoveekäitlussüsteem 

toimub järgnevates etappides: 

1. Eelpuhastus 

o Võre; 

2. Bioloogiline puhastus 

o Bioloogiline aktiivmudaprotsess (sisaldab bioloogilise fosforiärastuse ja fosfori 

keemilise simultaansadestamise võimalust); 

o Liigmuda eemaldamine (jääkmuda mudakäitlusse); 

3. Mudakäitlus  

o Jääkmuda eraldamine ja tihendamine; 

4. Heitvee järelpuhastamine 

o Aeroobsed biotiigid pindalaga ca 1000 + 870 m2. 

Tabel 5.11. Reoveepuhasti mahutid ja tehnoloogilised seadmed. 

Mahuti/seadme nimetus Maht/jõudlus Märkused 

Bioreaktor (anaeroobne+aeroobne) 14+51 m3  

Järelsetiti 7,2 m2  
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Mahuti/seadme nimetus Maht/jõudlus Märkused 

Muda stabiliseerimismahuti 57 m3  

Võre 17 m3/h  

Segisti ≥100 m3/h Anaeroobses kambris 

Õhustussüsteem ≥100 m3/h 2 puhurit + difusioonisüsteem 

Mudatagastuspump ≥20 m3/h  

Koagulandidosaator 0…1 L/h 150 l mahuti 

Kehtivas vee erikasutusloas on heitvee väljavoolus limiteeritud BHT7  (piirnorm 25 mgO2/l), 

hõljuvaine (piirnorm 35 mg/l), KHT (piirnorm 125 mg/l), üldlämmastik (piirnorm 60 mg/l), üldfosfor 

(piirnorm 2 mg/l) ja pH (6-9).  Lubatud vooluhulka vee erikasutusloaga ei normeerita.  

Tabel 5.12. Uusna biotiiki siseneva reovee reostusnäitajad 2015 

Komponent Ühik 
Proov H-338 

12.07.2015 

BHT7 mgO2/l 34 

Hõljuvaine mg/l  23 

UldN mg/l N 17 

UldP mg/l P 1,8 

KHT mgO2/l 33 

pH  7,4 

Tabel 5.13. Uusna biotiigist väljuv heitvesi (2015, 2016) 

Komponent Ühik 
I kv, 2015 

  mg/l 

I kv, 2016 

  mg/l 

III kv, 2016 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l ˂3 ˂3 ˂3 

Hõljuvaine mg/l  7,2 3,6 3,0 

UldN mg/l N 12 10 24 

UldP mg/l P 1,8 1,0 1,3 

KHT mgO2/l ˂30 ˂30 ˂30 

pH  7,6 7,5 7,6 

Uusna biotiigist väljuvast veest 2015. ja 2016. a. võetud proovid on olnud vastavuses kehtestatud 

piirnormidega.  

Suurte sadude ajal tungib kanalisatsioonisüsteemi suur hulk sadevett, mistõttu infiltratsioonimäär on 

asulas kõrge - 77%. Pikemas perspektiivis vajab rekonstrueerimist torustik Uusna teel ning torustik 

puhastusseadmetest biotiigini. 

5.1.4 TÄNASSILMA 

Tänassilma (lisa 4) küla asub Viljandist 15 km ida poole Tänassilma jõeoru lõunapoolsel kaldal, kahel 

pool Kilingi-Nõmme-Viljandi-Tartu maanteed. Tänassilma külas elab 2018. a. seisuga 144 elanikku, 

kellest ligikaudu 45% on varustatud ühisveevärgi ning 37% ühiskanalisatsiooni teenusega. Tihedam 

asustus on koondunud küla keskosas asuva Kalmetu kaupluse ja bussipeatuse ümbrusesse, kus asub 

kaks 12 korteriga elamut ja Survaküla teeotsas paiknev eramajade rajoon, ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni rajatised on välja ehitatud Kalmetu korterelamute juures ning Survaküla teeotsas 

paiknevate eramute juures. Ühisveevärgi torustik on välja ehitatud Kalmetu korterelamute ja 
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Kruusamäe eramajade piirkonnas. Küla idaservas asuvad Kalmetu Põhikool ja rahvamaja.  Vee 

ühiktarbimine oli 2017.a. 59,2 l elaniku kohta ööpäevas. 

Küla asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve alamvesikonnas Tänassilma reoveekogumisalal (180 ie). 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile on Tänassilma külas 

keskmiselt kaitstud (keskmise reostusohtlikkusega) põhjaveega ala, kus savikihi paksus on 2-5 meetrit 

või moreeni paksus 10-20 meetrit.  

Vee-ettevõtjaks on Tänassilma külas Viljandi Veevärk AS. ÜVK-rajatiste omanikuks on OÜ Ramsi VK, 

rajatisi haldab Viljandi Veevärk AS. 

Ühisveevärk 

Tänassilma ühisveevarustus rajaneb peamiselt Tänassilma (Kalmetu) I uuele puurkaevule (katastri nr 

50324, koordinaadid X: 6473707,08; Y: 606157,98), mis paikneb Kaunismäel Kruusamäe elamurajooni 

juures (katastritunnus: 89201:007:2330). Samal maaüksusel paikneb Tänassilma (Kalmetu) I vana 

puurkaev (ka Kaunismäe puurkaev-pumpla, katastri nr 4626,  koordinaadid X: 6473708,5; Y: 606174,2), 

mis on käesoleval ajal reservis ning mille abil kaetakse vajadusel maksimaalsed tarbimised. Ala, millel 

need kaks puurkaevu paiknevad, on piiratud võrkpiirdega, pumplahoone juurdepääsutee ning 

teenindusplats on killustikkattega. 

 

Tänassilma I uus puurkaev (katastri nr 50324) koos 17,5 m2 pumplahoonega rajati Viiratsi valla ÜF 

veemajandusprojekti raames 2011.a. Puurkaevu sügavus on 28 m, põhjaveekiht Kesk-Devoni (D2). 

Puurkaev võtab oma vee veehorisondist, kus fluoriidide sisaldus on alla joogivees lubatud piirnormi. 

Puurkaev-pumpla sanitaarkaitseala ulatus on 30 m. Pumpla hoones paiknevad lisaks 

puurkaevupumbale (Qd=9m3/d) veetöötlusseadmed, hüdrofoor (300 l) torustikud, armatuur, 

konvektorradiaatorid ja teised abiseadmed. Puurkaevu vesi pumbatakse süvaveepumba abil läbi 

kolme paralleelse rauaeemaldusfiltri (Q= 7,0 m3/h) asula veevõrku. Filtritele eelneb toorvee 

kloreerimine (vajadusel), aereerimine suruõhu kompressori abil, üleliigse õhu eemaldamine 

õhueraldusventiilidega filtrite peal. Oksüdeerunud raud sadeneb filtermaterjali ja pestakse välja 

läbipesu tsüklis (öösel minimaalse tarbimise ajal). 

Lubatud veevõtt aastas on 36 000 m3, tegelik veevõtt 2017.a. oli 2 721 m3.  

 
Foto 3. Tänassilma küla veetöötlusjaam 
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Tänassilma I vanale puurkaev (katastri nr 4626)  on rajatud 1965.a., sügavus 110 m, põhjaveekiht 

Silur, sanitaarkaitseala ulatus 30 m. Kaevu vees ületab fluorisisaldus lubatud piirnormi. Puurkaev 

ühendati ÜF veemajandusprojekti raames haruühendusega uue puurkaevuga. Kahele puurkaevule 

rajati uude pumplahoonesse ühine veetöötlus, vana puurkaevu pumplahoone lammutati. 

Lubatud veevõtt on 8 000 m3 aastas, tegelik veevõtt oli 2015.a. 332 m3. 

Vee kvaliteedist Tänassilma ühisveevärgis annavad ülevaate järgnevad tabelid: 

 

Tabel 5.14. Puurkaevu vee proov, Kalmetu uus puurkaev, 23.05.2016 (analüüs J 293) 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 ˂0,05 

Kloriidid mg/l 250 13 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,29 

Üldraud μg/l 200 23 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 617 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,5 

Sulfaadid mg/l 250 37 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.15. Puurkaevu vee proov, Kalmetu vana puurkaev, 23.05.2016 (analüüs J 294) 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,11 

Kloriidid mg/l 250 7 

Fluoriidid mg/l 1,5 1,91 

Üldraud μg/l 200 202 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 377 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Sulfaadid mg/l 250 25 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.16. Proov lõpptarbija juurest, Kalmetu Põhikooli söökla, 27.01.2016 (analüüs J 33) 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 0,31 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 621 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
2,0 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Kalmetu I uue puurkaevu proovis jäid näitajad piirsisaldustega lubatud vahemikku, Kalmetu II vanas 

puurkaevus olid piirsisaldusest kõrgemad fluoriidi ja üldraua kontsentratsioon. Joogivesi lõpptarbija 

juures vastas kvaliteedinõuetele.   
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Kogu Tänassilma küla (Kalmetu elamupiirkond ja Kalmetu Põhikool) ühisveevarustuse torustikku on 

kokku  2085 m. Joogiveetorustikke rekonstrueeriti Tänassilmas Viiratsi valla ÜF 

veemajandusprojektiga  1746 m (84%).   

Projektijärgselt on torustike seisukord hea. Müügivälise vee keskmine osakaal 2017 oli 21%. 

Kalmetu Põhikooli õues asuv puurkaev on rekonstrueeritud ja on reservis. 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrje veevõtukohtadena on väljaehitatud ja tähistatud järgmised kohad: 

• Tänassilma jõest Surva sillalt, olemas väljavõtukaev; 

• Tänassilma jõest Rebaste sillalt.  

Lisaks on võimalik tulekustutusvett võtta Kalmetu Põhikooli juures asuvast mahutist. 

Ühiskanalisatsioon 

Tänassilma külas (Kalmetul) on ühiskanalisatsiooni teenusega hõlmatud  38% elanikkonnast, lisaks on 

eraldi kanalisatsioonisüsteem olemas Kalmetu koolil. Kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 2,38 

km, millest 0,937 km on isevoolset ning 1,444 km survekanalisatsiooni.  

Ühtekuuluvusfondi projektiga viidi Tänassilmas läbi järgmised ühiskanalisatsiooni 

arendamistegevused:   

- 1597 m reoveetorustike rekonstrueerimine (sh 153 m isevoolset ja 1444 m 

survekanalisatsiooni).   

- Tänassilma Kalmetu reoveepumpla rajamine võimsustega 1,6 m3/h (täisautomaatne kahe 

pumbaga reoveepumpla);  

- Tänassilma Kalmetu kooli reoveepumpla rajamine võimsusega 1,6 m3/h (täisautomaatne 

kahe pumbaga reoveepumpla);   

- Reoveepuhasti rekonstrueerimine, 700 m2 biotiikide puhastamine ning tarastamine. 

Reoveepuhasti rekonstrueerimisel ÜF projekti raames teostati järgnevad tööd: 

- Likvideeriti varasem BIO-50 puhasti; 

- Paigaldati uus kompaktpuhasti hüdraulilise võimsusega Q≥6 m3/d; 

- Teostati liitumine elektrivõrguga; 

- Rekonstrueeriti tehnohoone; 

- Rajati 1,5 m kõrgune piirdeaed ja heakorrastati territoorium; 

- Puhastati biotiigid. 

   
Foto 4. Kalmetu reoveepumpla    Foto 5. Kalmetu kooli reoveepumpla 
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Rajatud puhasti reoveekäitluse tehnoloogiline skeemi väljatöötamisel võeti arvesse, et Tänassilma 

küla ühiskanalisatsioonist saabub reoveepuhastisse nii olme- kui tootmisreovett. 

Reoveekäitlussüsteem toimub järgnevates etappides: 

1. Eelpuhastus 

o Võre; 

2. Bioloogiline puhastus 

o Bioloogiline aktiivmudaprotsess annuspuhastina (sisaldab bioloogilise fosforiärastuse 

ja fosfori keemilise simultaansadestamise võimalust) 

o Liigmuda eemaldamine (jääkmuda mudakäitlusse); 

3. Mudakäitlus  

o Jääkmuda eraldamine ja tihendamine; 

4. Heitvee järelpuhastamine 

o Aeroobsed biotiigid sügavusega 1,0-1,2 m ja pindalaga ca 326 + 297 m2. 

 
Foto 6. Tänassilma küla reoveepuhasti 

 

Tabel 5.17. Tänassilma reoveepuhasti mahutid ja tehnoloogilised seadmed. 

Mahuti/seadme nimetus Maht/jõudlus Märkused 

Vastuvõtu- ja ühtlustuskamber 3,3 m3  

Bioreaktor (õhustuskamber) 30 m3  

Muda stabiliseerimismahuti 10 m3  

Võre ≥10 m3/h  

Õhustussüsteem ≥27 m3/h 2 puhurit + difusioonisüsteem 

Mudatagastuspump ≥4 m3/h  

Koagulandidosaator 0…0,3 L/h 100 l mahuti 

Suublaks on Räägu kraav. Kehtivas vee erikasutusloas on Tänassilma Kalmetu reoveepuhasti heitvee 

väljavoolus limiteeritud BHT7  (piirnorm 40 mgO2/l), heljum (piirnorm 35 mg/l), KHT (piirnorm 150 

mg/l), ph (6-9).  Üldlämmastiku osas ja üldfosfori osas vee erikasutusluba piirkontsentratsioone ei 

sea, kuid  saastetasu arvutatakse. Lubatud vooluhulkasid vee erikasutusloaga ei normeerita. 
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Tabel 5.18. Kalmetu reoveepuhastisse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov H-275  

20.07.2015 

BHT7 mgO2/l 220 

Hõljuvaine mg/l  137 

UldN mg/l N 55 

UldP mg/l P 15 

KHT mgO2/l 575 

pH  7,6 

Tabel 5.19. Kalmetu biotiigist väljuv heitvesi (2015, 2016). 

Komponent Ühik 
I kv, 2016 

  mg/l 

III kv, 2016 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 4,2 ˂3 

Hõljuvaine mg/l  6,0 ˂2 

UldN mg/l N 5,3 3,1 

UldP mg/l P 1,1 1,9 

KHT mgO2/l ˂30 ˂30 

pH  7,4 7,8 

Olemasolevalt on infiltratsioonitase asulas kõrge – 43% puhastile suunatud vee kogusest. Pikemas 

perspektiivis vajab rekonstrueerimist kanalisatsioonitorustik Kruusaaugu teel. 

5.1.5 VALMA KÜLA 

Valma küla (lisa 5) asub Viljandi-Tartu maantee 25. kilomeetril Võrtsjärve loodekaldal. Küla asustus 

on suhteliselt hajus. Valma külas elab 2018. a. seisuga 122 elanikku, kellest ca 67% on varustatud 

ühisveevärgi ja 26% ühiskanalisatsiooni teenusega. Ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemid 

asuvad küla keskosas. Tihedam asustus on koondunud küla keskossa, kus asub 1 kahekorruseline 

korterelamu, infopunkt, väike eramajade rajoon, puhkekeskused.  Kalasadam tarbib vett võrkude 

pesemiseks. 

Vee-ettevõtjaks on Valma külas Viljandi Veevärk AS. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 77,3 l elaniku 

kohta ööpäevas. 

Küla asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve alamvesikonnas Valma reoveekogumisalal (82 ie). Valma 

külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile keskmiselt kaitstud 

(keskmise reostusohtlikkusega) põhjaveega ala, kus savikihi paksus on 2-5 m või moreeni paksus 10-

20 m. 

Ühisveevärk 

Valma küla veetootmine rajaneb kahele puurkaevule: Valma I Keskuse uuele puurkaevule (katastri nr 

50325, koordinaadid X: 6471343,01; Y: 614829,65 maaüksuse katastritunnus: 89202:002:0034) ja 

samal maaüksusel paiknevale Valma II vanale puurkaevule (katastri nr 4615, passi nr 1877, 

koordinaadid X: 6471358,8; Y: 614822,7). Ala, millel need kaks puurkaevu paiknevad, on piiratud 

võrkpiirdega, pumplahoone juurdepääsutee ning teenindusplats on killustikkattega. 

Valma I Keskuse uus puurkaev koos 17,5 m2 pumplahoonega rajati Viiratsi valla Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti raames 2011.a. sügavusega, mis tagaks fluoriidide sisalduse joogivees alla 
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lubatud piirnormi.  Puurkaevu sügavus on 37,6 m, põhjaveekiht: Kesk-Devon (D2), sanitaarkaitseala 

ulatus 30 m.  

Põhjavesi pumbatakse süvaveepumpade survel läbi filterseadmete küla veevõrku. Mõlemad 

süvaveepumbad on varustatud sujuvkäivititega ning juhitakse vastavalt rõhureleele. Kompressoriga 

lisatakse survesüsteemi õhku, mille tulemusel vesi aereeritakse raua oksüdeerimise eesmärgil. Enne 

filtreid on paigaldatud naatriumhüpokloriti doseerimispunkt, et süsteemi oleks võimalik bakteriaalse 

reostuse korral steriliseerida. Raua- ja mangaanieraldussüsteem koosneb kolmest paralleelselt 

töötavast filtermaterjaliga täidetud filtermahutist ja juhtklappidest (filtrite jõudlus 4,5 m3/h) 

Vajaliku rõhu ja vooluhulga küla veevõrku tagavad süvaveepumbad. Ebaühtlase tarbimise pärast on 

paigaldatud 200 liitrine hüdrofoor enne filterseadmeid. 

Lubatud veevõtt on 36 000 m3 aastas, tegelik veevõtt 2017.a. oli 5 609 m3. Puurkaevu omanik on OÜ 

Ramsi VK, haldaja Viljandi Veevärk AS. 

 
Foto 7. Valma küla veetöötlusjaam 

Valma II vanale puurkaev on rajatud 1967.a., sügavus 90 m, põhjaveekiht Silur (S).  Sanitaarkaitseala 

ulatus on 30 m. Puurkaev ühendati ÜF veemajandusprojekti raames haruühendusega uue 

puurkaevuga. Kahele puurkaevule rajati uude pumplahoonesse ühine veetöötlus, vana puurkaevu 

pumplahoone lammutati. 

Lubatud veevõtt on 10 000 m3 aastas, tegelik veevõtt oli 2016.a. 5963 m3 ja 2015.a. 5609 m3. 

Puurkaevu omanik ja haldaja on Viljandi Veevärk AS. 

Reservis on Valma III Sigala (Miku elurajooni) puurkaev (katastri nr 4614, rajatud 1964.a., sügavus 85 

m, omanik  OÜ Ramsi VK). Veevõtt 2015.a. oli 9 m3. 

Joogivee kvaliteedist Valma küla ühisveevärgis annavad ülevaate järgnevad tabelid: 

Tabel 5.20. Puurkaevu veeanalüüs, Valma I Keskuse uus puurkaev, 23.05.2016 (analüüs J 295). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 ˂0,05 

Kloriidid mg/l 250 10 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,27 
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Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Üldraud μg/l 200 598 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 475 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Sulfaadid mg/l 250 8 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.21. Puurkaevu veeanalüüs, Valma II vana puurkaev, 23.05.2016 (analüüs J 296). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,10 

Kloriidid mg/l 250 19 

Fluoriidid mg/l 1,5 2,2 

Üldraud μg/l 200 247 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 366 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 8,0 

Sulfaadid mg/l 250 32 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.22. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Valma Külamaja, 27.01.2016 (analüüs J 34). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 0,18 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 475 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,9 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂1,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Puurkaevust võetud vee analüüsitulemused ületasid kehtestatud piirsisaldust uues puurkaevus 

üldraua osas, vanas puurkaevus nii üldraua kui fluoriidi osas.  Joogivesi  lõpptarbija juures vastas 

kvaliteedinõuetele. 

Valmas on veetorustikke ca 2,16 km, mis rekonstrueeriti  Viiratsi valla ÜF veemajandusprojekti 

raames.  Müügivälise vee osakaal oli 2017.a. ca 26%. Pikemas perspektiivis vajab rekonstrueerimist 

külamajast Tartu mnt poole jääv torustik. 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta Saba ja Valma sadama ning Järveveere külalistemaja juurest 

Võrtsjärve ääres. Kohad on tähistamata. Kustutusvett saab ka Vahemetsa tiigist, Lorupi puhkemaja 

lähedal asuvast tiigist ning ojast Valma-Väluste mnt teetruubi juures. 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ainult Keskuse piirkonnas olevad kinnistud. Teised kasutavad 

nõukogude ajal rajatud kogumiskaevusid, mis on tõenäoliselt amortiseerunud ja lekivad. 
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Ühiskanalisatsioonitorustik (kokku  820 m) on rajatud kogu külas isevoolsena. Rekonstrueerimata 

torustikud on ehitatud asbotsementtorudest. Tekkiv reovesi voolab küla idaosas, Võrtsjärve 

läänekaldale rajatud aktiivmudatehnoloogial põhinevasse reoveepuhastisse. 

Ühtekuuluvusfondi projektiga viidi Valmas läbi järgmised ühiskanalisatsiooni arendamistegevused:   

- 139 m reovee torustike rekonstrueerimine (ca 17% asula torustikest);  

- lammutati vana puhasti ja paigaldati uus kompaktne annuspuhasti hüdraulilisele võimsusele 

8,5 m3/d ja reostuskoormusele 4,8 kgBHT7/d.  

Reoveepuhasti rekonstrueerimisel ÜF projekti raames teostati järgnevad tööd: 

- Likvideeriti varasem amortiseerunud BIO-25 puhasti; 

- Paigaldati uus kompaktne annuspuhasti hüdraulilise võimsusega Q≥10 m3/d; 

- Rekonstrueeriti tehnohoone; 

- Rajati 1,5 m kõrgune piirdeaed ja heakorrastati territoorium. 

 

 
Foto 8. Valma küla reoveepuhasti 

Rajatud puhasti reoveekäitluse tehnoloogiline skeem on kavandatud arvestusega, et Tänassilma küla 

ühiskanalisatsioonist saabub reoveepuhastisse nii olme- kui tootmisreovett. Reoveekäitlussüsteem 

toimub järgnevates etappides: 

1. Eelpuhastus 

o Võre; 

2. Bioloogiline puhastus 

o Bioloogiline aktiivmudaprotsess (sisaldab bioloogilise fosforiärastuse ja fosfori 

keemilise simultaansadestamise võimalust) 

o Liigmuda eemaldamine (jääkmuda mudakäitlusse); 

3. Mudakäitlus  

o Jääkmuda eraldamine ja tihendamine. 

 

Tabel 5.23. Valma reoveepuhasti mahutid ja tehnoloogilised seadmed. 
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Mahuti/seadme nimetus Maht/jõudlus Märkused 

Eelsetiti-septik 3,3 m3  

Bioreaktor (anaer+aer) 30 m3  

Muda stabiliseerimismahuti 10 m3  

Võre ≥10 m3/h  

Õhustussüsteem ≥27 m3/h 2 puhurit + difusioonisüsteem 

Mudatagastuspump ≥4 m3/h  

Koagulandi dosaator 0…0,3 L/h 60 l mahuti 

Valma reoveepuhasti suublaks on Tihase kraav. Kehtivas vee erikasutusloas on Valma reoveepuhasti 

heitveeväljavoolus limiteeritud BHT7  (piirnorm 40 mgO2/l), heljum (piirnorm 35 mg/l), KHT (piirnorm 

150 mg/l), pH (6-9).  Üldlämmastiku ja üldfosfori osas vee erikasutusluba piirkontsentratsioone ei 

sea, kuid koormuse pealt arvutatakse saastetasu. Lubatud vooluhulkasid vee erikasutusloaga ei 

normeerita. 

Tabel 5.24. Valma reoveepuhastisse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov H-304   

27.07.2015 

BHT7 mgO2/l 270 

Hõljuvaine mg/l  242 

UldN mg/l N 93 

UldP mg/l P 16 

KHT mgO2/l 1121 

pH  7,5 

 

Tabel 5.25. Valma reoveepuhastist väljuv heitvesi (2015, 2016). 

Komponent Ühik 
Piirnorm I kv, 2015 

  mg/l 

I kv, 2016 

  mg/l 

III kv, 2016 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 40 ˂3 ˂3 18 

Hõljuvaine mg/l  35 3,3 2,1 12 

UldN mg/l N - 26 23 25 

UldP mg/l P - 2,2 1,7 3,4 

KHT mgO2/l 150 ˂30 ˂30 ˂30 

pH  9 8,0 8,0 7,7 

Infiltratsioonitase on Valma küla ühiskanalisatsioonis siiski kõrge – 60% puhastile suunatud vee 

kogusest. Paljud kinnistud külas on ühiskanalisatsiooniga on ühendamata. Oluline on pikemas  

perspektiivis Võrtsjärve äärsed kinnistud ühiskanalisatsiooniga liita.  

5.1.6 JÄMEJALA 

Jämejala (lisa 6) asub Viljandi linnast paar kilomeetrit põhja pool. Jämejala külas elab 2018.a. 177 

inimest. Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni kasutab 55-60% elanikkonnast. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 

85 l elaniku kohta päevas. Külas asub SA Viljandi Haigla (Eesti suurim üldhaigla, 2015.a. 786 töötajat, 

476 litsentseeritud voodikohta), Viljandi Haigla Jämejala Psühhiaatriakliinik ja õendus-hoolduskeskus 

(160 kohta) ning eraomandis Jaagu Lasteaed-Põhikool hariduslike erivajadustega lastele (kolm 

lasteaiarühma, kaks toimetulekuõppe klassi ja kolm hooldusõppe klassi, kõik liitrühmad või -klassid). 
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Jämejala külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega ala. Jämejala asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 

alamvesikonnas.  

Vee-ettevõtjaks on AS Viljandi Veevärk, vee erikasutusluba L.VV/326521. SA Viljandi Haigla kasutab 

veevarustuseks oma puurkaeve (vee erikasutusluba L.WW/321936), tekkiva reovee ärajuhtimiseks 

kasutatakse AS Viljandi Veevärk kanalisatsiooniteenust.  

Ühisveevärk 

Jämejala küla AS Viljandi Veevärgi teeninduspiirkonna tarbijad saavad joogivee kahest veehaardest:  

1) Jämejala küla I puurkaevu veehaardest (katastri nr 7308, koordinaadid X: 6473301,2; Y: 

592736,9). Puurkaev on rajatud 1982.a., sügavus 143,3 m, maapinna absoluutne kõrgus 93 

m. Puurkaevu omanik on Viljandi Veevärk AS. Põhjaveekiht Silur (S), lubatud veevõtt aastas 

73 000 m3 ning tegelik veevõtt oli 2014.a. 2421 m3 ja 2015.a. 1984 m3.  

2) Viljandi linna Tomuski veehaardest. Tallinna maantee äärne piirkond on ühendatud Viljandi 

linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Selles piirkonnas on valla territooriumil veetorustikke 

ca 700 m.  2016.a. I-II kvartali tarbijate kogutarve oli 3046 m3. Varem seda piirkonda 

varustanud Sakala puurkaev (katastri nr 7212) on erastatud. Reservis on Jämejala küla II 

puurkaev (katastri nr 7306).  

SA Viljandi Haigla võtab veevarustuseks vett:  

1) Jämejala Psühhiaatriahaigla puurkaevust (katastri nr 7303, omanik Viljandi Haigla SA), millest 

varustatakse  psühhiaatriakliinikut ning kaht korterelamut; 

2) Maakonnahaigla peahoone puurkaevust (katastri nr 7307, omanik Viljandi Haigla SA), millest 

varustatakse lisaks haigla hoonetele pansionaati, SA Perekodu ja AS-i Õhumeister.  

Vee kvaliteeti Jämejala ühisveevärgis iseloomustavad 10.05.2016 jaotusvõrgust võetud proovi 

analüüsitulemused: 

Tabel 5.26. Proov jaotusvõrgust, Jämejala proovivõtukaev, 10.05.2016 (analüüs J 266) 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 1,50 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 352 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,9 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂1,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

10.05.2016.a. analüüsi alusel vastab joogivee kvaliteet seatud nõuetele.  
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Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta pargis või hooldekodu nurga juures asuvast veehoidlast ning 

pumbajaama (puurkaevpumpla kat nr 7307) juurest. 

Ühiskanalisatsioon 

Jämejala küla on ühendatud Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Tallinna maantee äärses 

piirkonnas on valla territooriumil kanalisatsioonitorustikke ca 800 m. SA Viljandi Haigla piirkonnast 

Paalalinna suunduv kanalisatsioonitorustik on väga halvas seisukorras. 

Jämejala küla reovesi juhitakse Viljandi linna Kösti reoveepuhastisse. 

 

5.1.7 PINSKA 

Pinska küla asub Viljandi linna naabruses, Viljandi ringteest lääne poole jääval alal Viljandi-Kilingi-

Nõmme ja Viljandi-Metsküla maantee ääres. Pinska külas elab 2018.a. 170 inimest. Ühisveevärk on 

Kirikumõisa tee ja Maiste piirkonnas, kus kokku on ühisveevärgiga liitunud 45% elanikkonnast. Vee 

ühiktarbimine oli 2017.a. 85 l elaniku kohta päevas. Ühiskanalisatsioon puudub. Vee-ettevõtjaks on 

AS Viljandi Veevärk.  

Pinska külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile keskmiselt 

kaitstud (keskmise reostusohtlikkusega) põhjaveega ala. Pinska asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 

alamvesikonnas. 

Perspektiivseks ÜVK-alaks on Pinska küla Ehitaja AÜ piirkond, kus on ca 30 elamut. Kuna tegemist on 

linnalähedase piirkonnaga, on inimestel soov sinna aastaringselt elama asuda. 

Ühisveevärk 

Viljandi Veevärgi teeninduspiirkonda kuuluvad Kirikumõisa tee ja Maiste piirkond (Maiste talu aiand), 

kus tarbijad saavad joogivee Viljandi linna Tomuski veehaardest. Pinska küla veetarve 2017.a. oli 

2400 m3.  

  

5.1.8 PEETRIMÕISA 

Peetrimõisa külas elab 2018.a. seisuga 236 inimest. Küla piirneb Viljandi linna kirdeosaga. Viimasel 

ajal on külale surve elamuarenduseks ning on rajatud mitmed eramute piirkonnad. Piirkonda saab 

rajada ca 150 eramut. Lisaks paikneb Peetrimõisas kolm suvilakooperatiivi ca 45 suvilaga, kus käib 

suvilate ümberehitus eramuteks. Peetrimõisas asuvas Väikemõisa mõisahoones töötab 

väikelastekodu. Hajaasustatud küla elanikud saavad joogivett individuaalsetest salv- ja 

puurkaevudest, mis kuivadel perioodidel kipuvad tühjaks jääma. 

Väike osa Peetrimõisa küla Viljandi linnaga piirnevast alast asub Viljandi reoveekogumisalal (18 724 

ie), enamus Peetrimõisast paikneb väljaspool reoveekogumisala. Ühisveevärgiga on liitunud ca 34%, 

ühiskanalisatsiooniga 16% elanikest. Vee ühiktarbimine on 79 liitrit elaniku kohta ööpäevas. 

Peetrimõisa küla asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile 

kaitstud põhjavee alal (väga madal reostusohtlikkus).  

Perspektiivis on kavandatud ÜVK rajamine Peetrimõisa-Karula-Kile teel, Peetrimõisa-Peedi teel ja 

Eketare teel (Vt lisa 8 joonis). Antud piirkond on võimalik ühendada Viljandi linna ÜVK-ga. 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

59 

Ühisveevärk 

Väikemõisa Väikelastekodu juures oleva veevärgiga on ühendatud 8 elamut, kus elab ca 20 elanikku. 

Väikemõisa maaüksusel (71501:002:0840) asub kaks puurkaevu. Väikemõisa Väikelastekodu vana 

puurkaev (katastri nr 6033, passi nr A-487-M) sügavusega 100 m on rajatud 1959.a. Vett võetakse 

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogumist (D2-1) alla 5m3/ööpäevas. Väikemõisa Väikelastekodu uus 

puurkaev (katastri nr 50885) on rajatud 2012.a. Puurkaevu sügavus on 60 m ning see avab Kesk-

Devoni  (D2ar) veekompleksi. Mõlema puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 

AS Viljandi Veevärk veevõrguga on ühendatud Õunaaia tee piirkonnas 20 maja. 

 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta Mändmetsa kuivati tiigist või Väikemõisa Väikelastekodu ja 

juurest. 

 

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonivõrk Peetrimõisa külas puudub, reovee ärajuhtimine põhineb kogumis- või 

immutuskaevudel. Kogumiskaevude tühjendamiseks kasutatakse AS Viljandi Veevärgi teenust ja 

reovesi viiakse Viljandi linna Kösti reoveepuhastisse. Immutus- ja kogumiskaevude seisukord pole 

teada, seega on piirkonnas oht põhja- ja pinnasevee reostumisele. 

Väikemõisa Väikelastekodu peahoone on kanaliseeritud settekaevudega ja sealt olemasoleva 

reoveetorustiku kaudu suunatakse reovesi kraavi ja sealt Tänassilma jõkke. Uute peremajade ja 

olemasolevate hoonete kanaliseerimiseks on rajatud FIL D`EAU tüüpi biopuhasti vooluhulgale 

7,5m3/d. Eelvooluks on 104 m kaugusel naaberkinnistul kulgev kraav. Veeseaduse § 8 lg 2 punktidele 

2 ja 4 alusel tuleb heitvee juhtimisel suublasse (veekogusse) eelnevalt taotleda Keskkonnaametist 

vee erikasutusluba.  

Viljandi linna kanalisatsioonivõrguga on ühendatud 14 Õunaaia teel asuvat eramut. 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

60 

 

5.2 OÜ RAMSI VK TEENINDUSPIIRKONNA ASULAD  

5.2.1 MUSTLA ALEVIK 

Mustla alevik (Lisad 28-30) on 826 elanikuga suhteliselt kompaktne asula. Alevik asub ligikaudu 30 km 

kaugusel Viljandi linnast kagu suunas Viljandi-Rõngu maantee ääres, Võrtsjärvest läänes. Hoonestus 

on suhteliselt madal (valdavalt kuni 2-korruselised hooned). Mustla alevikus vee-ettevõtjaks Ramsi 

VK OÜ. Ühisveevärgiteenust kasutab 61% ning ühiskanalisatsiooniteenust 73% Mustla elanikest. 

Ühiktarbimine oli 2017.a. ca 71 l elaniku kohta ööpäevas.  

Mustlas asuvad Tarvastu Gümnaasium (2017/2018 249 õpilast), Tarvastu Muusika- ja Kunstikool, 

Tarvastu Avatud Noortekeskus, Tarvastu Lasteaed, Mustla Rahvamaja, Mustla Postkontor, Konsum, 

Tiigi Pood OÜ, Mustla Perearstikeskus, OÜ Tarvastu Varad, OÜ Karter, Meccer OÜ, Achtman OÜ jt. 

Reovee reostuskoormus põhineb peamiselt elanikel, sest täiendavat reostuskoormust tekitav tööstus 

praktiliselt puudub. Seega on puhasti reostuskoormus võrdne asumite kanalisatsiooniga liitunud 

elanike arvuga. 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on välja ehitatud eri aegadel ja vastavalt vajadusele. Paljud torustikud 

asuvad eramaadel, mistõttu on raskendatud nende haldamine. Enamik torustikke on rajatud üle 30 

aasta tagasi, sagedased on avariid ja ummistused. Palju on tupikliine, torustike läbimõõdud ei vasta 

vajadusele.  

Elanikkonnal, kel puudub ÜVK, on rajatud lokaalsed puurkaevud ning reovesi suunatakse 

kogumiskaevudesse või on rajatud kuivkäimlad. Piirkonnas on olnud probleeme puurkaevude 

reostusega ja seda peamiselt lekkivate reoveekaevude tõttu. Kogumiskaevud on ebatihedad ning 

joogiveega varustamiseks mõeldud kaevud suhteliselt madalad, seetõttu on joogivee reostumise oht 

jätkuvalt suur.  

Mustla alevik paikneb peamiselt keskmiselt kaitstud põhjaveega alal. Tarvastu jõe lähedal Mustla 

aleviku kagupiiril on väheses ulatuses ka nõrgalt kaitstud ning kaitsmata põhjaveega alad.  Alevik 

paikneb Mustla reoveekogumisalal (RKA0840511) pindalaga 63 ha, reostuskoormus 600ie (ligikaudu 

10 ie/ha). Otstarbekas oleks reoveekogumisala laiendada ka Mustla aleviku lääne- ja edelapoolses 

ossa. Antud piirkonnas asub kokku 70 elamut, milles elab 160 inimest. 

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Välja tn puurkaevust (katastri nr 7067, passi nr 5745), vett võeti 

2017.a 25498 m3. Pumbamajja paigaldati 2006. aastal rauafiltrisüsteem EURA S75 Duplex, katlakivi 

inhibiitori doseerimissüsteem DPG 60 ja pöördosmoosiseade UO 1600. Veepuhastussüsteem teostab 

rauaärastust, fluoriidi ärastamist ja aereerimist, seadmete jõudlus on 7m3/h. Olemasoleva 

pöördosmoosiseadme jõudlus ei ole piisav ning süsteem vajab rekonstrueerimist. 

Rõhutõsteseadmena on kasutusel sagedusmuunduriga pump. Kahest 100 m3 mahutist on kasutusel 

üks. Mahutid on rajatud 1986. aastal ning vajavad rekonstrueerimist. Veetöötlusjaamas puudub 

generaator. Veevarustuse tagamiseks elektrikatkestuse ajal, tuleb paigaldada generaator. 

Veetöötlusjaama seadmetest on amortiseerunud raua- ja mangaaniärastusseadmed, 

pöördosmoosiseade ei ole aga piisava jõudlusega, mistõttu vajavad vahetamist. 

Tabel 5.27. Mustla aleviku ühisveevarustussüsteemis kasutatud puurkaev-pumplate 
tehnilised andmed 
 

Nimetus/asukoht Välja Tuletõrje Tarvastu töökoja 
Katastri nr 7067 7065 6257 
Veekompleks S-O D2 D2 
Puurimise aasta 1986 1961 1968 
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Koordinaat X 6456000 6456429 6457100 
Koordinaat Y 610232 609252 608848 
Lubatud veevõtt, m3/d 90 68 14 
Tegelik veevõtt, m3/d 70 0 0 
Pumba mark GS 8-22 8A-9*6 4’’MC250/6.0 
Puurkaevu sügavus 210 145 110 
Puurkaevu hoone Vajab remonti Vajab remonti Puudub, kasutusele-

võtuks tuleb ehitada 
Automaatika Töötab Ei tööta Ei tööta 

Omanik OÜ Tarvastu 

Varad 
OÜ Tarvastu 

Varad 
OÜ Tarvastu 

Varad 

Haldaja Ramsi VK OÜ Ramsi VK OÜ Ramsi VK OÜ 

 

Foto 9. Välja tänava puurkaevu pumbamaja 

 

Foto 10. Välja puurkaevu veetöötlus 
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Tarvastu töökoja puurkaevust (katastri nr 6257, passi nr 2292) ei ole viimastel ajal vett võetud – 

põhjuseks liialt suur rauasisaldus vees(2005. aastal võetud veeproovis raua sisaldus põhjavees 3620 

μg/l) 8  ja seadmete amortiseerumine. Puurkaev asub maa-aluses šahtis. Rõhutõsteseadmena kasutati 

kaht 1 m3 suurust hüdrofoori.  

Tuletõrje puurkaev (katastri nr 7065, passi nr A-642-M) on reservis, kaevu tehnilised seadmed on 

amortiseerunud. Veevarustuse stabiilsuse tagamiseks kaalutakse ühe alternatiivina puurkaevu 

kasutusele võtt – selleks tuleb ehitada puukaevuhoone ning ühendada Tuletõrje puurkaev Välja 

puurkaevpumplaga. Samuti tuleb teostada vajalikud uuringud põhjavee kvaliteedi kohta (andmed 

aastast 1961) 9.  

Veekvaliteet 

Järgnevas tabelis on toodud andmed puurkaevuvee ja veevõrguvee kvaliteedi analüüside tulemused, 

mille põhjal ei vasta Välja puurkaevu vesi I kvaliteediklassi nõuetele sulfaadi osas ning fluoriidi osas 

vastab põhjavesi III kvaliteediklassi nõuetele, tarbijateni jõudev vesi vastab kehtestatud nõuetele. 

Tabel 5.28. Veeanalüüsid puurkaevuveest ja lõpptarbija juurest (2017) 

Näitaja 

Välja 
puurkaevu 

veest 
02.05.2017 

Kvaliteediklass Tarvastu 
Gümnaasiumi 

köögist 
02.05.2017 

Piirsisaldus joogivees 

Üldraud (μg/l) 
125 I:200 II:1000 

III:10000 
55 200 

Fluoriidid (mg/l) 
1,91 I: 1,5 II: 1,7 

III: 4,0 
1,13 1,5 

Ammoonium (mg/l) 0,16 I: 0,5 II: 1,5 III:2 <0,05 0,5 

Mangaan (μg/l) 
<20 I:50 II:100 

III:200 
 50 

Sulfaat (mg/l) 258 I-II: 250; III: 350 146 250 

Elektrijuhtivus 20 C° 
juures (μS/cm) 

732 I-III: 2500  
 

375 2500 

pH 20 C° juures 7,9 I-III: 6,5-9,5 7,9 6,5-9,5 

Värvus Pt Co ühikut 
<1,5  

<1,5 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

Hägusus NTU 
<0,2  

<0,02 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

Lõhn pallides 
  

0 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

Maitse pallides 
  

0 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

Escherichia coli 
PMÜ/100 ml 

0 I-II: 0; III: ≤10 0 0 

Coli-laadsed bakterid 
PMÜ/100 ml 

0 I-II: 0; III: ≤10 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 

0 I-II: 0; III: ≤10    

                                                           
8 Allikas: VEKA eelis http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=2017813711  
9 Allikas: VEKA eelis http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=2017813711  

http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=2017813711
http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=2017813711
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Näitaja 

Välja 
puurkaevu 

veest 
02.05.2017 

Kvaliteediklass Tarvastu 
Gümnaasiumi 

köögist 
02.05.2017 

Piirsisaldus joogivees 

Kolooniate arv 22◦C 
PMÜ/1ml 

1 I-II: 100;  
III: ≤300  

  

Tarvastu Gümnaasiumi köögi kraaniveest teostati 25.08.2016 süvaanalüüs. Normist kõrgem oli 

rauasisaldus (407 µg/l), ülejäänud näitajad olid normi piires. 21.09.2016 teostatud kordusanalüüs Fe-

le oli normile vastav (50 µg/l). 

Veetorustikud Mustla alevikus on ca 8,2 km veetorustikku, millest suur osa on malm- ja 

terastorustikud. Enamus torustikest on rajatud ~1977.a. Vanade malm- ja terastorustike kohta 

täpsed andmed ja kaardid puuduvad. Veevõrk on rajatud tupikvõrguna, paljud trassid asuvad 

eramaadel, mistõttu haldamine on raskendatud. Torustike läbimõõdud ei vasta vajadustele, siibrid ei 

ole töökorras või puuduvad üldse, torustikud on amortiseerunud, avariide hulk on suur. Torustike 

avariide likvideerimiseks on kohati kasutatud peenema plasttoru paigaldamist teras- või 

malmtorusse. 

Posti tänavale rajati 2010.a. uus plasttorudest veetorustik, süsteemi edasiseks rekonstrueerimiseks 

jäeti Õnne, Lembitu, Kuressaare, Aia, Vabriku, Jaani ja Välja tänava otstesse ühinemisotsad Posti 

tänava ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonitorustikega. Posti tänava rekonstrueerimise käigus rajati 

uued liitumispunktid Posti tänava äärsetele kinnistutele, kuid osaliselt on kliendid 

uue/rekonstrueeritud torustikega ühendamata ning seega on vajalik kõik kliendid ühendada 

uue/rekonstrueeritud süsteemiga ning vana süsteem likvideerida.  

 2015.a. rajati Aia tn veetorustik, 2017.a. rajati veetorustik (De110, ca 400 m) Õnne tänavale ning 

Lembitu tänava lõigule Posti ja Pika tänava vahel (ka Lembitu tn 4 kinnistu). 

Osa alevikku on ühisveevärgiga katmata. 

Tabel 5.29. Mustla veetorustiku iseloomustus 

Torustiku materjal Ehitusaasta Läbimõõdu vahemik, mm Pikkus, km 

Malm ca 1977 76-100 ca 2,4  

Teras ca 1977 50-100 ca 2,1 

Plast 2010 63-110 ca 3,7 

Plast 2015 50 ca 0,12 

Plast 2017 32-63 ca 0,36 

KOKKU ca 8,7 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevõtukohtadena on Mustla alevikus välja ehitatud ja tähistatud järgmised kohad: 

1. Endise vallamaja juures asuva tiigi lähedal juurdepääsuga Posti tänavalt 1000 m3, 

rekonstrueeritud 2010. Tiigi kaldale on rajatud tuletõrjevee saamiseks eraldi kaev, mis on 

torustiku kaudu ühendatud tiigiga. Tuletõrje veevõtukoht on tähistatud ja vastab nõuetele; 

2. Harju tänaval katlamaja juures – betoonmahuti 60 m3, tähistatud ja vastab nõuetele. 

Mustla alevikus on torustikul ka nõukogude ajal rajatud hüdrante, kuid need on kinni roostetanud ja 

ei tööta. Pumbajaamades olevad mahutid ja seadmed ei taga nõutavat vooluhulka, seega on 

otstarbekas lahendada tuletõrje veevarustus olemasolevate veevõtukohtade baasil. 
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Foto 11. Väljaehitatud ja tähistatud tuletõrje veevõtukoht endise Tarvastu vallamaja juures 

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonisüsteem on rajatud eri aegadel, suurem osa torustikest on vanusega üle 30 aasta.  

2010. a. rekonstrueeriti Posti tänava kanalisatsioontorustikud. Süsteemi edasiseks rekonstrueeri-

miseks jäeti Õnne, Lembitu, Kuressaare, Aia, Vabriku, Jaani ja Välja tänava otstesse ühinemisotsad 

Posti tänava ühiskanalisatsioonitorustikega. 2017.a. rajati kanalisatsioonitorustik (ca 400 m) Lembitu 

ja Õnne tänavale. 

Mustla kanalisatsioonitorustik on isevoolne, kogupikkusega ca 7,7 km. Posti, Lembitu ning Õnne tn 

puhul on kasutatud kaasaegseid plasttorusid ja teleskoop-plastkaevusid, vanemad torustikud on 

asbotsemendist või keraamilised koos betoonraketest kanalisatsioonikaevudega. Vanad torustikud 

on amortiseerunud, kohati on reovee juhtimine takistatud. Torustik ja kaevud ei ole vettpidavad. 

Märkimisväärne osa alevikust on kanaliseerimata.  

Tabel 5.30. Mustla kanalisatsioonitorustiku iseloomustus 

Torustiku materjal Ehitusaasta Läbimõõdu vahemik, mm Pikkus, km 

Keraamika ca 1985 150-300 ca 3,0  

Asbest-tsement ca 1985 100-200 ca 1,9 

Plast 2010 110-200 ca 2,4 

Plast 2015 160 ca 0,1 

Plast 2017 160 ca 0,4 

KOKKU ca 7,8 

Mustla ainus reoveepumpla asub reoveepuhasti juures. Reoveepumplas paikneb kaks sukelpumpa, 

kogumisreservuaari peale on ehitatud teenindushoone. Pumpla vajab rekonstrueerimist.  

Märjal ajal suureneb reovee kokkuvool pumplasse tunduvalt, mis viitab sellele, et amortiseerunud 

torustikesse infiltreerub märkimisväärne osa pinnasevett. Infiltratsioonivesi on ülekoormuseks 

reoveepumplale ja reoveepuhastile.  

Reoveepumpla rekonstrueeritakse 2018.a. Mustla reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti raames 

Keskkonnaprogrammi kaasabil. 
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Reoveepuhasti 

Mustla asula reoveed suunatakse reoveepuhastisse reoveepumpla abil, mis asub reoveepuhastist 

umbes 150 m kaugusel. Nii pumpla kui reoveepuhasti asuvad Väluste tee ääres Puhastusjaama 

kinnistul (79701:003:0075). Aerotank-tüüpi mudapuhasti (tüüpprojekt 902-03-17) ehitati 1987.a., 

järelpuhastiks on kaks biotiiki kogupindalaga 5400 m2, millest üks on aereeritav. Reoveepuhasti alal 

on reoveepumpla, liivapüünis, mis ei tööta, aerotank, mudatahendusväljakud, teenindushoone koos 

puhurite ruumiga ja biotiigid.  

Liivapüünise renn ja jaotuskaev asuvad kaetult ja osaliselt maa sees, ülejäänud seadmed on pealt 

lahtised, mistõttu on talvel hooldamine raskendatud, sest puhasti kipub külmuma.  

Aktiivmuda puhastusprotsess toimub õhustuskambris, mille puhurid asuvad kõrval asuvas hoones. 

Praegusel hetkel on puhastil 2 kambrit, aga töös on üks. Õhustuskambrist liigub aktiivmudasegu edasi 

järelsetitisse, kus toimub aktiivmuda ja puhastatud vee eraldamine.  

Puhastusseadmed ja protsessikambrid on amortiseerunud ning puhastist väljuv heitvesi ei vasta 

nõuetele fosforiärastuse osas. Probleeme tekitab ka protsessimahutite jäätumine külmal perioodil.  

Heitvesi juhitakse järelpuhastuseks biotiikidesse.  

Liigmuda tahendatakse mudaväljakul. Kõik seadmed ja rajatised on amortiseerunud, biotiigid vajavad 

puhastamist. Lisaks reoveepumpla hoonele paikneb kinnistul veel reoveepuhasti tehnohoone ning 

kuur. Kõikide hoonete seisukord on halb ning need tuleb lammutada.  

Suublaks on Põdraoja, mis suubub Tarvastu jõkke nin see omakorda Võrtsjärve. 

2017. aastal juhiti puhastisse 14,9 tuhat m3 reovett. 

Tabel 5.31. Mustla reoveepuhasti biotiigist väljuv heitvesi (2017.a.) 

Komponent Ühik 
Piirsisaldus* I kv 

mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

mg/l 

IV kv 

mg/l 

BHT7 mgO2/l 25 6,0 21 22 6,4 

Heljum mg/l  35 3,5 34 27 7,5 

UldN mg/l N 60 10 6,7 23 12 

Uldp mg/l P - 1,8 2,0 4,5 2,1 

KHT mgO2/l 125 <30 51 44 <30 

pH  9 7,5 7,9 7,7 7,5 

*Vee erikasutusloaga nr L.VV/328090 aastateks 2017-2018 kehtestatud nõuded 

Käesoleval ajal vastavad biotiikidest väljuva heitvee analüüsid kehtivatele nõuetele. Vee 

erikasutusloaga on aga alates 2019.a. kehtestatud piirsisaldus 2 mg/l ka üldfosfori sisaldusele, mida 

olemasolev reoveepuhasti 2017.a. teostatud analüüside alusel ei suuda tagada.  

Reoveepuhasti vajab rekonstrueerimist, kõik seadmed on vananenud ja amortiseerunud. 

Olemasoleval puhastil puudub purgimissõlm, reovesi purgitakse kanalisatsioonikaevu. Mustla puhasti 

juurde tuleb rajada Viljandi valla lõunaosa (Mustla, Soe, Suislepa ja Kärstna) teenindav nõuetekohane 

reovee purgimissõlm.  

Mustla reoveepuhasti on kavas rekonstrueerida 2018.a. Rekonstrueerimise jäigus olemasolev 

reoveepuhasti likvideeritakse ning rajatakse uus reoveepuhasti koos purgimissõlme ning 

mudatahendamissüsteemi ja kompostväljakuga. Tööde maksumuseks on arvestatud 425 000€ ilma 

käibemaksuta. Projekti elluviimist toetab SA KIK Keskkonnaprogramm, puhasti on planeeritud 

rekonstrueerida 2018. aastal.  
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Sadevesi 

Sajuveekanalisatsioon rajati 2010.a. Posti tn. Torustikud on rajatud plasttorudest ja kogutav sadevesi 

on juhitud Posti tn ääres asuvatesse kraavidesse. Sadeveetrasside kogupikkus on 1,7 km. Teistes 

Mustla piirkondades toimub sadevete immutamine haljasaladel, paiguti on rajatud ka sadevee 

kraave.  

Tiigi tänavale on vajalik rajada sademeveesüsteem (võimalusel kaaluda kasutusest välja jääva 

kanalisatsiooni kasutamist). 

 

5.2.2 RAMSI ALEVIK 

Ramsi alevikus (lisa 9) elab 2018.a. 553 inimest, ühisveevärgiga on liitunud kogu aleviku elanikkond, 

ühiskanalisatsiooniga 95% elanikkonnast. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 82 l elaniku kohta ööpäevas. 

Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud asulas ÜVK teenuse pakkumiseks vee 

erikasutusluba L.VV/326481. Alevikus asuvad lasteaed, raamatukogu, Ramsi Turvas AS, Ramsi VK OÜ 

kontor jm. 

Ramsi alevik asub koos Loodi ja Vardi külaga asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas Ramsi 

reoveekogumisalal (1200 ie). Ramsi alevikus on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee 

kaitstuse kaardile suhteliselt kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega ala.  

Perspektiivis on plaanis Ramsi ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooniga liita Rahetsema elamupiirkond (vt 

lisa 9). 

Ühisveevärk 

Ramsi aleviku ühisveevarustuseks võetakse vett  aleviku kaguosas Mäeotsa tee 7 paiknevast Ramsi II, 

Sinialliku elamukvartali puurkaevust  (katastri nr 6416, passi nr 4763, koordinaadid X: 6463611,64; Y: 

590782,79). Puurkaevu päis asub puurkaev-pumpla hoone kõrval betoonrõngastega šahtis. Tegemist 

on 1979.a. puuritud 150 m sügavuse Siluri veekompleksi avava puurkaevuga.  Puurkaevu tootlikkus 

on 23 m3/h. Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. Lubatud veevõtt 

vastavalt vee-erikasutusloale on aastas 35 020 m3, 100 m3 ööpäevas.  

Aastatel 2010-2013 teostati Ramsi II puurkaev-pumplas Ramsi ja Päri veemajandusprojekti raames 

järgmised tööd: 

o rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone; 

o vahetati süvaveepump (ZDS Q54x. 5-17; Q=8,5 m3/h; H=35 m H2O; N=1,5 kW); 

o paigaldati uus puurkaevu päis, uued torustikud; 

o rekonstrueeriti  II astme pumpla, paigaldati tuletõrje- ja rõhutõstepumbad; 

o rekonstrueeriti 2 olemasolevat veereservuaari (150 m3 vett kummaski reservuaaris);  

o rajati desinfektsioonisüsteem (NaOCl-lahuse dosaator); 

o paigaldati veemõõturid ja proovivõtukohad jm.   

Puurkaevu vesi pumbatakse süvaveepumbaga kahte vee reservuaari. Joogivett pumpavad aleviku 

veevõrku võrgupumbad. Rõhutõsteseadmeks on 500 l hüdrofoor. Võrgupumpasid on neli (Grundfos 

CR 15-04, 4 kW), nad on varustatud ühise sagedusmuunduriga, pumpade tööd juhib rõhuandur. 

Tavaolukorras katab vajaduse kaks võrgupumpa, tuletõrjevee võtmise korral töötab korraga kuni 

kolm pumpa, üks pumpadest on alati reservis.  

Elektrikatkestuste ajal on varutoiteallikana võimalik kasutada diiselgeneraatorit (Mecc Alte Eco 32-

35/4). Ramsi puurkaev-pumpla kuulub Ramsi ja Päri puhastite automaatika- ja kaugvalvesüsteemi. 
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Juhtimiskeskus võimaldab pumpade käivitamist  läbi kaugjuhtimissüsteemi ning käsitsi ja 

automaatrežiimile ümberlülitusi. 

Vee kvaliteedist Ramsi aleviku ühisveevärgis annavad ülevaate järgnevad tabelid: 

Tabel 5.32. Puurkaevu veeanalüüs, Ramsi Sinialliku elamukvartali puurkaev, 28.04.2014 (analüüs J 

215). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,34 

Kloriidid mg/l 250 3,9 

Fluoriidid mg/l 1,5 1,37 

Üldraud μg/l 200 72 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 438 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,6 

Sulfaadid mg/l 250 7,8 

Mangaan μg/l 50 <20 

Kolooniate arv 220C PMÜ/1ml Ebaloomulike 
kuutusteta 

15 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

 

Tabel 5.33. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Ramsi tee 9, 11.05.2016 (analüüs J 249). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 34 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 1,39 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,26 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 446 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

3,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0,25 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

2016.a. Ramsi lõpptarbija juurest võetud joogivee analüüsi tulemused jäid piirsisaldustega lubatud 

vahemikku, seega joogivee kvaliteet  lõpptarbija juures vastab nõuetele.  

Veetorustikud. Ramsi alevikus on veetorustikke ca 4,2 km. 2010-2013.a. elluviidud projektiga 

rekonstrueeriti 3,123 km veetorustikku ehk enamus asula veetorustikest.   

Olemasolevas olukorras Ramsi ühisveevärk arendusinvesteeringuid ei vaja.  

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvee võtmiseks on Ramsi alevikus tuletõrjehüdrandid (8 tk). Lisaks sellele on 

tulekustutusvett võimalik saada Ramsi Turvas veehoidlatest ja Ramsi Turvas AS katlamaja juurest.  
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Ühiskanalisatsioon 

2010-2013. aastal viidi Ühtekuuluvusfondi toetuse kaasabil Ramsil läbi ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimine. Projektiga viidi reoveepuhasti töö nõuetega vastavusse, rekonstrueeriti 

isevoolset kanalisatsioonitorustikku 2,884 km ehk sisuliselt kogu asula reoveetorustik. Infiltratsioon 

oli 2015.a. 5,4%.  

Ramsi aleviku reoveepuhasti paikneb Loodi-Sinialliku ürgorus Ramsi aleviku loodenurgas. Lähedal 

asuvad Sinialliku järv ja Ramsi tehisjärv. Reoveepuhasti rekonstrueeriti ÜF toetuse kaasabil 2011.-

2013.a. Reoveepuhasti projekteerimisel võeti aluseks järgmised suurused: 

• Reovee keskmine vooluhulk – 65…80 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 6,5…8 m3/h 

• Reostuskoormus (BHT7) - 550…650 IE; 33…39 kg BHT7/d 

• Hõljuvaine reostuskoormus – 38,5…45,5 kg/d 

• Lämmastikukoormus – 7,8 kg Ntot/d 

• Fosforikoormus – 1,3 kg Ptot/d 

 

Rekonstrueeritud Ramsi reoveepuhastiks on individuaallahendusega läbivoolne aktiivmudapuhasti. 

Puhasti koosneb raudbetoonmahutitest, milles on protsessikambrid ja nende peale ehitatud 

tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub eeldenitrifikatsiooniga 

aktiivmudaseadmes, mille moodustavad anoksiline segamiskamber, õhustuskamber, järelsetiti ning 

liigmuda kogumismahuti e. mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhustuse režiimil. 

Kõik mahutid on tehtud monoliitsest raudbetoonist ning need moodustavad ühtse ploki. Mahutite 

peal asuvas tehnohoones on neli ruumi: pumpla ruum, tehnoloogiliste seadmete ruum, kilbiruum ja 

õhustuskambri peale jääv külm ruum. Tehnoloogiliste seadmete ruumis paiknevad seadmed, mis ei 

talu miinustemperatuure: vooluhulgamõõtur, võreseade, fosforiärastuseks vajalik kemikaalimahuti ja 

kemikaali dosaatorpump, samuti kõik puhurid ja operaatori töölaud koos laboriseadmete kapi ja 

riiuliga. Köetav on ka kilbiruum, ülejäänud ruumides kütet ei ole.  

Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud võrkaiaga, juurdepääsutee ja plats on kaetud 

killustikuga. Ramsi reoveepuhasti kuulub Ramsi ja Päri puhastite automaatika- ja kaugvalvesüsteemi. 

Juhtimiskeskus võimaldab pumpade käivitamist  läbi kaugjuhtimissüsteemi ning käsitsi ja 

automaatrežiimile ümberlülitusi. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

• Mehaaniline puhastus võreseadmes 

• Bioloogiline puhastus anoksilise segamiskambriga aktiivmudaseadmes 

• Lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsessi käigus 

• Fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

• Jääkmuda tihendamine mudatihendis 

• Jääkmuda tahendamine olemasoleval mudaväljakul 

Heitvesi juhitakse reoveepuhastist suublasse, milleks on Sinialliku oja (äravoolukraavi süvendati 

rekonstrueerimise käigus). Puhasti avarii korral ja siis, kui juurdetulev vooluhulk on väga suur, 

juhitakse reovesi puhvertiigi ülesandeid täitvasse biotiiki.  

Rekonstrueeritud Ramsi reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

• Reoveepumpla (tühjenduspump Sulzer ABS AS 0830.186-S13/4, 1,3 kW; Q=5 l/s, H=7 m) – 

sellesse suubub isevoolne toru Ramsi alevikust ja väljub survetoru, mis lõpeb reoveepuhasti 
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tehnoloogiliste seadmete ruumis paiknevas võreseadme rahustuskastis. Avariitoru biotiiki 

(4650 m2) saab alguse puhasti ees olevast kanalisatsioonikaevust. 

• Kaheosaline võreseade (0,55 kW).  

• Anoksiline kamber mõõtmetega 3,75 x 2,5 x 3,6 m, kus vee sügavus on 3,0 m ja maht 28 m3. 

Anoksiline kamber on vajalik juurdetuleva reovee ja puhastis ringleva vee segunemiseks ning 

denitrifikatsiooniprotsessiks. Anoksilises kambris paikneb segisti (ABS RW 2022), mis takistab 

aktiivmuda settimist mahuti põhja. Aktiivmudasegu ringlus anoksilise kambri ja 

õhustuskambri vahel tekitatakse õhustuskambris paikneva õhktõstukiga, mis pumpab 

aktiivmudasegu õhustuskambrist anoksilisse kambrisse. Anoksiline kamber on kaetud 

betoonplaadiga, milles on teenindusava. 

• Õhustuskamber on betoonmahuti mõõtmetega 5,0 x 4,0 x 3,6 m, kus vee sügavus on 3,0 m ja 

vee maht 60 m3. Õhustuskambri põhjas on kaks õhujaotustoru DN80. Puhureid on kaks 

(Mapner, 4kW, Q=150 m3/h, p=380 mbar). Õhu hulk, mis õhustuskambrisse puhutakse, 

sõltub lahustunud hapniku sisaldusest, mida pidevalt jälgib hapnikumõõtur. Õhustuskambrist 

jäelsetitisse voolab aktiivmudasegu läbi toru, mis algab õhustuskambrist ja lõpeb järelsetiti 

kesktorus. 

• Järelsetiti on monoliitbetoonist püstsetiti, mille põhjas on sette kogumise lehter (hopper). 

Järelsetiti mõõtmed on 4,0 x 3,5 x 3,6 m, vee sügavus on 3,0 m. Väljavool setitist toimub 

ülevoolurenni kaudu, aktiivmuda tagastamiseks õhustuskambrisse töötab tsükliliselt 

mudatagastuspump (Q=6 m3/h, H=2 m). 

• Mudamahuti paikneb anoksilise kambri ja pumpla kambri vahel. See on betoonmahuti 

mõõtmetega 3,5 x 2,5 x 3,6 m. Liigmuda sügavus on 3,1 m ja muda maht 26 m3. Liigmuda 

õhustab puhur (Greatech, 0,75 kW, Q=15 m3/h). Mudamahutis tiheneb muda sedavõrd, et 

kuivainesisaldus tõuseb 2-3%-ni. Muda pumbatakse mudatihendusväljakule (või veetakse 

paakautoga mõne suurema puhasti juurde). 

• Fosforiärastusseade koosneb 250 l kemikaalimahutist ja dosaatorpumbast jõudlusega 500 

ml/h. Kemikaal doseeritakse õhustuskambri mahuti keskele. 

Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/326481 on puhastist väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda 

viidavad BHT7 (piirnorm 25 mg/l), heljum (piirnorm 35 mgO2/l), KHT (piirnorm 125 mg/l), üldfosfor 

(piirnorm 2,0 mg/l), üldlämmastik (piirnorm 60 mg/l) ning pH (6-9).  Lubatud vooluhulk kvartalis on 7 

300 m3, aastas 29 200 m3. 

Tabel 5.34. Ramsi reoveepuhastisse siseneva reovee reostusnäitajad 2015-2016. 

Komponent Ühik 
Proov 204  

20.05.2015 

Proov 207 

04.05.2016 

BHT7 mgO2/l 280 250 

Hõljuvaine mg/l  186 274 

UldN mg/l N 127 86 

UldP mg/l P 17 14 

KHT mgO2/l 702 940 

pH  8,4 7,9 
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Tabel 5.35. Ramsi reoveepuhastist väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I-II kvartal). 

Komponent Ühik 
I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

mg/l 

I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

BHT7 mgO2/l 16 ˂3 4,4 3,4 ˂3 ˂3 

Hõljuvaine mg/l  10 ˂2 23 ˂3 5,3 4,6 

UldN mg/l N 19 39 14 19 51 40 

UldP mg/l P 0,25 0,3 0,3 0,75 0,4 0,23 

KHT mgO2/l 20 ˂30 ˂30 ˂30 ˂30 ˂30 

pH  7,2 7,5 7,2 7,7 7,0 7,8 

Ramsi reoveepuhastist 2015. ja 2016. aastal väljuva heitvee proovid vastasid nõuetele, puhasti 

töötab tõrgeteta. 

Olemasolevas olukorras asula ühiskanalisatsioon arendusinvesteeringuid ei vaja.  

5.2.3 PÄRI 

Päri küla (lisa 10) asub vahetult Viljandi-Pärnu maantee ääres ca 4 km  kaugusel Viljandi linna piirist. 

Päri külas elab 2018.a. 476 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud 78 %, ühiskanalisatsiooniga 75% 

elanikest. Külas on lasteaed ja huvikool Päri Spordihoone. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 59 l elaniku 

kohta ööpäevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud asulas ÜVK teenuse 

pakkumiseks vee erikasutusluba L.VV/326481.  

Päri küla asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas Päri reoveekogumisalal (367 ie). Päri 

külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt kaitstud 

(madala reostusohtlikkusega) ning keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnad (keskmise 

reostusohtlikkusega). 

Ühisveevärk 

Päri küla ühisveevarustuseks võetakse vett Päri küla loodeosas Kannikmäe tee 4 Ramsi VK OÜ 

omandis oleval maa-alal asuvast Lennuvälja puurkaevust (katastri nr 6022, passi nr 2946, 

koordinaadid X: 6467782,31; Y: 587361,81 maaüksuse katastritunnus: 62904:002:0034).  Siluri 

veekompleksi avav puurkaev on puuritud 1970. a., selle sügavus on 150 m, staatiline veepind lasub 

maapinnast 29 m sügavusel. Puurkaevu tootlikkus on 15 m3/h. Puurkaev asub puurkaev-pumpla 

hoone kõrval betoonrõngastega šahtis. Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m.  

Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. Päri puurkaev-pumpla kuulub Ramsi ja Päri puhastite 

automaatika- ja kaugvalvesüsteemi. Juhtimiskeskus võimaldab pumpade käivitamist  läbi 

kaugjuhtimissüsteemi ning käsitsi ja automaatrežiimile ümberlülitusi. 

Aastatel 2010-2013 teostati Lennuvälja puurkaev-pumplas Ramsi ja Päri veemajandusprojekti raames 

järgmised tööd: 

o rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone; 

o vahetati süvaveepump (Q=8,5 m3/h; H=51 m; N=2,2 kW); 

o paigaldati uus puurkaevu päis; 

o rekonstrueeriti  II astme pumpla, paigaldati tuletõrje- ja rõhutõstepumbad; 

o rekonstrueeriti 2 olemasolevat veereservuaari (max 134 m3 vett, 67 m3 kummaski 

reservuaaris);  

o paigaldati uus torustik; 

o rajati veetöötlus (rauaeemaldusfiltrid, desinfitseerimiseks NaOCl-lahuse dosaator); 
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o paigaldati veemõõturid ja proovivõtukohad jm.   

Käesoleval ajal pumbatakse puurkaevu vesi süvaveepumbaga rauaeraldusfiltrisse. Enne filtrit 

aereeritakse vett suruõhuga eesmärgiga oksüdeerida vees sisalduvad raua- ja mangaaniühendid. 

Oksüdeeritud raud ja mangaan filtreeritakse filtris. Joogivesi pumbatakse võrgupumpadega küla 

veevõrku. Rõhutõsteseadmeks on 500 l hüdrofoor. Võrgupumbad võtavad vee reservuaaridest ning 

on varustatud ühise sagedusmuunduriga, pumpade tööd juhib rõhuandur. Võrgupumpasid on neli: 

tavaolukorras tagab tarbijate vajaduse üks võrgupump, tuletõrjevee võtmisel töötab korraga kuni 

kolm võrgupumpa, üks pump on alati reservis.   

Lubatud veevõtt vastavalt vee erikasutusloale on aastas 42 320 m3 (120 m3/d).   

 

Foto 12. Päri puurkaev-pumpla 

 

Foto 13. Päri puurkaev-pumpla sisseseade 

Päri külas asub ka 1984.a. rajatud Päri puurkaev (katastri nr 6734, passi nr 5380, S, sügavus 130 m), 

kuid see on praegu reservis. Suvilapiirkonnas on kasutusel 1975.a. rajatud puurkaev katastri nr. 6028 

(passi nr 4130, sügavus 45 m).  

Veetöötlus ja joogivee kvaliteet. Veetöötlus rajati Lennuvälja puurkaev-pumplale Ramsi ja Päri 

veemajandusprojekti raames 2010-2013. Rauaühendite eemaldamiseks kasutatakse 2013.a. 

paigaldatud rauaärastusfiltrit ARS 1250 (1 filter, filtri tagasipesu toimub puhastatud veega).  

Vee bakterioloogilise reostuse vältimiseks on kasutusel kaks süsteemi: 

1) aeratsiooniõhu tolmu- ja bakterioloogilise puhastamise süsteem, kasutatakse spetsiaalseid 

õhufiltreid; 

2) torustike ja reservuaaride profülaktiline desinfitseerimine naatriumhüpokloriti lahusega (kaks 

doseerimispunkti). 

Vee kvaliteedist Päri küla ühisveevärgis annavad ülevaate alljärgnevad tabelid: 
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Tabel 5.36. Puurkaevu veeanalüüs, Päri küla Lennuvälja puurkaev, 25.04.2016 (analüüs J 219). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,17 

Kloriidid mg/l 250 <3 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,89 

Üldraud μg/l 200 258 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 508 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,5 

Sulfaadid mg/l 250 <3 

Mangaan μg/l 50 <20 

Kolooniate arv 220C PMÜ/1ml Ebaloomulike 
kuutusteta 

1 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

Tabel 5.37. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Päri lasteaed, 11.05.2016 (analüüs J 247) 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,18 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 513 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,6 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

7,1 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Päri lõpptarbija juurest võetud proovide tulemused jäid piirsisaldustega lubatud vahemikku, joogivesi  

lõpptarbija juures vastas kvaliteedinõuetele. Näitajad on nõuetega vastavusse saadud ÜF projekti 

tulemusena.  Projektieelselt ületas piirnormi üldraua kontsentratsioon (näit puurkaevus ja lõpptarbija 

juures projektieelselt vastavalt 291 ja 209 μg/l).  

Veetorustikud. Päri külas on ca 3,4 km veetorustikke. 2010-2013 elluviidud ÜF projektiga 

rekonstrueeriti 1,724 km veetorustikku.  2017.a. müügivälise vee osakaal oli 7%.   

Päri olemasolev ühisveevärk hetkeseisuga arendusinvesteeringuid ei vaja, vajalik on lahendada Päri 

suvilapiirkonna veega varustamine. 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvee võtmiseks on Päri külas tuletõrjehüdrandid (4). Lisaks sellele saab tulekustutusvett 

võtta Päri kuivati juurest, Päri Pumbajaama juurest ja Päri lennuvälja juurest.  

Ühiskanalisatsioon 

Reoveetorustikud. 2010-2013. aastal rekonstrueeriti Ühtekuuluvusfondi toetuse kaasabil Päri asulas 

isevoolset kanalisatsioonitorustikku 1,81 km ulatuses ehk sisuliselt kogu asula reoveetorustik. 
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Infiltratsioon oli 2015.a. ca 6%, mis näitab, et kanalisatsioonitorustike olukord on hea. 

Ühiskanalisatsiooniga on aga vajalik liita töökoja kanalisatsioon. 

Reovee puhastusseadmed. Päri reoveepuhastiks on individuaalne läbivoolne aktiivmudapuhasti 

(väljalaskme kood VI502), suublaks Raudna jõgi (suubla kood VEE1139100).  Reoveepuhasti asub 

Pärist lääne poole jääval alal Raudna jõe lähedal. Päri reoveepuhasti kuulub Ramsi ja Päri puhastite 

automaatika- ja kaugvalvesüsteemi. Juhtimiskeskus võimaldab pumpade käivitamist  läbi 

kaugjuhtimissüsteemi ning käsitsi ja automaatrežiimile ümberlülitusi.  

Päri reoveepuhasti rekonstrueeriti ÜF toetuse kaasabil 2011.-2013.a. Projekteerimisel võeti aluseks 

järgmised suurused: 

• Reovee keskmine vooluhulk – 45…60 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 4,5…6 m3/h 

• Reostuskoormus (BHT7) - 300…400 IE; 18…24 kg BHT7/d 

• Hõljuvaine reostuskoormus – 21…28 kg/d 

• Lämmastikukoormus – 4,8 kg Ntot/d 

• Fosforikoormus – 0,8 kg Ptot/d 

 

Rekonstrueeritud Päri reoveepuhasti koosneb raudbetoonmahutitest, milles on protsessikambrid ja 

nende peale ehitatud tehnoloogiliste seadmete hoonest. Reovee puhastamine toimub 

eeldenitrifikatsiooniga aktiivmudaseadmes, mille moodustavad anoksiline segamiskamber, 

õhustuskamber, järelsetiti ning liigmuda kogumismahuti e. mudatihendi. Aktiivmudaprotsess toimub 

kestusõhustuse režiimil. 

Kõik mahutid on tehtud monoliitsest raudbetoonist ning need moodustavad ühise ploki. Mahutite 

peal asuvas tehnohoones on neli ruumi: pumpla ruum, tehnoloogiliste seadmete ruum, kilbiruum ja 

õhustuskambri peale jääv külm ruum. Tehnoloogiliste seadmete ruumis paiknevad seadmed, mis ei 

talu miinustemperatuure: vooluhulgamõõtur, võreseade, fosforiärastuseks vajalik kemikaalimahuti ja 

kemikaali dosaatorpump, samuti kõik puhurid ja operaatori töölaud koos laboriseadmete kapi ja 

riiuliga. Köetav on ka kilbiruum, ülejäänud ruumides kütet ei ole.  

Reoveepuhasti territoorium on ümbritsetud võrkaiaga, juurdepääsutee ja plats kruusakattega. Ramsi 

reoveepuhasti kuulub Ramsi ja Päri puhastite automaatika- ja kaugvalvesüsteemi. Juhtimiskeskus 

võimaldab pumpade käivitamist  läbi kaugjuhtimissüsteemi ning käsitsi ja automaatrežiimile 

ümberlülitusi. 

Reovee puhastamine toimub järgmistes etappides: 

• Mehaaniline puhastus võreseadmes 

• Bioloogiline puhastus anoksilise segamiskambriga aktiivmudaseadmes 

• Lämmastikuärastus nitrifikatsiooni- ja denitrifikatsiooniprotsessi käigus 

• Fosforiärastus keemilise sadestamise teel, lisaks mõningane bioloogiline ärastus 

• Jääkmuda tihendamine mudatihendis 

• Jääkmuda tahendamine Päri mudaväljakul 

Heitvesi juhitakse reoveepuhastist suublasse, milleks on Raudna jõgi. Puhasti avarii korral ja siis, kui 

juurdetulev vooluhulk on väga suur, juhitakse reovesi puhvertiigi ülesandeid täitvasse biotiiki.  

Rekonstrueeritud Päri reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

• Reoveepumpla (tühjenduspump Q=5 l/s, H=7 m) – sellesse suubub isevoolne toru Päri külast 

ja väljub survetoru, mis lõpeb reoveepuhasti tehnoloogiliste seadmete ruumis paiknevas 

võreseadme rahustuskastis. Avariitoru biotiiki saab alguse puhasti ees olevast 

kanalisatsioonikaevust. 
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• Kaheosaline võreseade.  

• Anoksiline kamber mõõtmetega 3,5 x 2,5 x 3,6 m, kus vee sügavus on 3,0 m ja maht 26 m3. 

Anoksiline kamber on vajalik juurdetuleva reovee ja puhastis ringleva vee segunemiseks ning 

denitrifikatsiooniprotsessiks. Anoksilises kambris paikneb segisti (ABS RW 2022), mis takistab 

aktiivmuda settimist mahuti põhja. Aktiivmudasegu ringlus anoksilise kambri ja 

õhustuskambri vahel tekitatakse õhustuskambris paikneva õhktõstukiga, mis pumpab 

aktiivmudasegu õhustuskambrist anoksilisse kambrisse. Anoksiline kamber on kaetud 

betoonplaadiga, milles on teenindusava. 

• Õhustuskamber on betoonmahuti mõõtmetega 3,5 x 4,0 x 3,6 m, kus vee sügavus on 3,0 m ja 

vee maht 42 m3. Õhustuskambri põhjas on kaks õhujaotustoru DN80. Puhureid on kaks 

(Q=150 m3/h, p=400 mbar). Õhu hulk, mis õhustuskambrisse puhutakse, sõltub lahustunud 

hapniku sisaldusest, mida pidevalt jälgib hapnikumõõtur. Õhustuskambrist järelsetitisse 

voolab aktiivmudasegu läbi toru, mis algab õhustuskambrist ja lõpeb järelsetiti kesktorus. 

• Järelsetiti on monoliitbetoonist püstsetiti, mille põhjas on sette kogumise lehter (hopper). 

Järelsetiti mõõtmed on 3,5 x 3,5 x 3,6 m, vee sügavus on 3,0 m. Väljavool setitist toimub 

ülevoolurenni kaudu, aktiivmuda tagastamiseks õhustuskambrisse töötab tsükliliselt 

mudatagastuspump (Q=5 m3/h, H=2 m). 

• Mudamahuti paikneb puhasti otsas, anoksilise kambri ja järelsetiti kõrval. See on 

betoonmahuti mõõtmetega 2,75 x 2,5 x 3,6 m. Liigmuda sügavus on 3,1 m ja muda maht 21 

m3. Liigmuda õhustab puhur. Mudamahutis tiheneb muda sedavõrd, et kuivainesisaldus 

tõuseb 2-4%-ni. Muda kas pumbatakse veetakse paakautoga Ramsi reoveepuhasti juures 

asuvale mudatahendusväljakule (või Viljandi linna reoveepuhastisse). 

• Fosforiärastusseade koosneb 250 l kemikaalimahutist ja dosaatorpumbast jõudlusega 500 

ml/h. Kemikaal doseeritakse õhustuskambri mahuti keskele. 

Vastavalt vee-erikasutusloale nr L.VV/326481 on puhastist väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda 

viidavad BHT7 (piirnorm 25 mg/l), hõljuvaine (piirnorm 35 mgO2/l), KHT (piirnorm 125 mg/l), üldfosfor 

(piirnorm 2,0 mg/l), üldlämmastik (piirnorm 60 mg/l) ning pH (6-9).  Lubatud vooluhulk on kvartalis 5 

475 m3, aastas 21 900 m3. 

Tabel 5.38. Päri reoveepuhastisse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov 202  

20.05.2015 

Proov 211  

04.05.2016 

BHT7 mgO2/l 240 54 

Hõljuvaine mg/l  208 47 

UldN mg/l N 74 21 

UldP mg/l P 12 2,3 

KHT mgO2/l 971 204 

pH  8.1 7,7 
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Tabel 5.39. Päri reoveepuhastist väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal). 

Komponent Ühik 
I kv 

  mg/l 

II kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

II kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 16 ˂3 ˂3 16 3,2 ˂3 

Hõljuvaine mg/l  5,8 6,2 3,4 3,4 7,0 ˂2 

UldN mg/l N 13 13 14 16 16 16 

UldP mg/l P 0,45 0,5 0,3 0,15 0,12 ˂0,07 

KHT mgO2/l 7,8 ˂30 ˂30 119 ˂30 ˂30 

pH  7,1 7,5 7,5 7,5 7,3 7,7 

Päri reoveepuhastist väljuva heitvee proovid on 2015. ja 2016. a. olnud vastavuses piirnormidega, 

puhasti töötab tõrgeteta. 

Olemasolevas olukorras Päri ühiskanalisatsioon suuremaid arendusinvesteeringuid ei vaja. 

Ühiskanalisatsiooniga on vajalik liita töökoja kanalisatsioon. 

5.2.4 SAVIKOTI 

Savikoti külas (lisa 11) elab 2018.a. 143 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud ca 88 % elanikest, 

ühiskanalisatsiooniga ca 72% elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 46 l elaniku kohta ööpäevas. 

Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud asulas ÜVK teenuse pakkumiseks vee 

erikasutusluba L.VV/326481.  

Savikoti külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega ala. Savikoti asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 

alamvesikonnas. Piirkonnas puudub kinnitatud reoveekogumisala. 

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett  Savikoti uuest puurkaevust (katastri nr 5284, passi nr 4941, 
koordinaadid X: 6476406; Y: 587174).  Puurkaev on puuritud 1981. a., selle sügavus on 180 m ning 
see avab Siluri veekompleksi.  Puurkaev asub Savikoti küla Vilja tee 3, sanitaarkaitseala ulatus on 50 
m. Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on aastas  63 537 m3 (176,1 m3/d).  Puurkaevust 
pumbatava vee kvaliteedi parandamiseks paigaldati 2013.a. rauaärastusfilter ARS 750 Duplex. 

Vee kvaliteedist Savikoti küla ühisveevärgis annavad ülevaate järgnevad tabelid: 

Tabel 5.40. Puurkaevu veeanalüüs, Savikoti puurkaev, 25.04.2016 (analüüs J 220). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,10 

Kloriidid mg/l 250 3 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,32 

Üldraud μg/l 200 536 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 481 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,6 

Sulfaadid mg/l 250 12 

Mangaan μg/l 50 21 

Tabel 5.41. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Pärsti tee 3, 11.05.2016 (analüüs J 246). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,12 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 481 
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Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,5 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

4,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Puurkaevust võetud proovis ületas piirnormi üldraua kontsentratsioon, kuid lõpptarbija juures jäid 

analüüsitulemused piirsisaldustega lubatud vahemikku, seega joogivesi  lõpptarbija juures vastas 

kvaliteedinõuetele. 

Savikotis on veetorustikeks malm- ja plasttorustikud, kokku 3,4 km, millest enamus on rajatud enam 

kui 30 aastat tagasi ning ca 50% torustikest on amortiseerunud.  Müügivälise vee osakaal 2017.a. 

veetoodangust oli asulas 22%, millest enamuse moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvee võtmiseks on Savikoti külas tuletõrjehüdrandid. Lisaks sellele saab tulekustutusvett 

võtta Savikoti järvest, Savikoti töökoja juurest, Savikoti sigala veehoidlast ja Savikoti kuivati 

veehoidlast.  

Ühiskanalisatsioon 

Olemasolev reoveepuhastussüsteem koosneb kahest biotiigist (2x1050 m2), väljalaske suublaks on 

Sanga oja.  Vastavalt vee-erikasutusloale nr L.VV/326481 on biotiikidest väljuvas heitvees limiteeritud 

keskkonda viidavad BHT7 (piirnorm 40 mg/l), hõljuvaine (piirnorm 35 mgO2/l), KHT (piirnorm 150 

mg/l) ning pH (piirnorm 9,0). Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust. 

Lubatud vooluhulk kvartalis 1 852 m3, aastas 7410 m3. 

Tabel 5.42. Savikoti biotiikidesse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov 284  

21.07.2015 

BHT7 mgO2/l 12 

Hõljuvaine mg/l  15 

UldN mg/l N 80 

UldP mg/l P 9,4 

KHT mgO2/l  

pH  7,6 
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Tabel 5.43. Savikoti biotiikidest väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal). 

Komponent Ühik 
Piirsisaldus I kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 40 15 8,0 6,8 

Hõljuvaine mg/l  35 11 6,2 2,9 

UldN mg/l N - 14 14 12 

UldP mg/l P - 2,2 2,0 1,6 

KHT mgO2/l 150   ˂30 

pH  9 7,2 7,6 7,6 

Savikoti asula reoveetorustike (materjal valdavalt asbo) kogupikkus on 2,5 km ning need on rajatud 

enam kui 30 a. tagasi. Reoveetorustikud ja -pumpla vajavad rekonstrueerimist, biotiigid vajavad 

mudast puhastamist.    

Arvestades asjaolu, et asula on väike ning seal ei ole moodustatud reoveekogumisala, on võimalik 

Savikoti ühiskanalisatsiooni arendamisse investeeringuid planeerida vaid pikemas perspektiivis.  

5.2.5 PUIATU 

Puiatu külas (lisa 12) elab 2018.a. 191 inimest. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga on liitunud ca 27 % 

elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 56 l elaniku kohta ööpäevas. Puiatu külas töötab Viljandi 

valla lasteaia koosseisus Puiatu õppekoht, Puiatu lasteaed. Puiatu küla veevarustussüsteem koosneb 

kolmest omaette veevõrgust: Puiatu Erikooli,  elamurajooni ja lasteaia piirkond. Puiatu Erikooli 

piirkonnas on vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud asulas ÜVK teenuse 

pakkumiseks vee erikasutusluba L.VV/326481.  

Puiatu küla asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas. Küla territooriumil on moodustatud 

kaks reoveekogumisala: Puiatu Erikooli piirkonnas Puiatu 1 (100 ie, 8 ha) ja elamupiirkonnas Puiatu 

2 (112 ie, 7 ha). Puiatu piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse 

kaardile nõrgalt või keskmiselt kaitstud põhjavee ala. 

Ühisveevärk 

Puiatu erikooli piirkonnas võetakse ühisveevarustuseks vett  Puiatu erikooli puurkaevust (katastri nr 

5267,  passi nr A-362-M, koordinaadid X: 6469783; Y: 581544).  Puurkaev on rajatud 1961.a., sügavus 

92 m, põhjaveekihiks Kesk-Alam-Devon-Silur (D2-1-S).  Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaevu 

omanik on OÜ Ramsi VK. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on aastas 6930 m3.  Puurkaevust võeti 2017. aastal 

vett 1402 m3 (3,8 m3/d). 

Vee kvaliteedist Puiatu puurkaevus annab ülevaate järgnev tabel: 

Tabel 5.44. Puurkaevu veeanalüüs, Puiatu puurkaev, 26.04.2016 (analüüs J 232). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus 

Värvus Pt-Co ühik Tarbijale 
vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

<1,5 

Hägusus NTU 7,2 

Lõhn palli 0 

Ammoonium mg/l 0,50 0,11 

Kloriidid mg/l 250 5 

Fluoriidid mg/l 1,5 1,21 

Üldraud μg/l 200 1256 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

78 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 409 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,9 

Sulfaadid mg/l 250 8 

Mangaan μg/l 50 30 

Nitritid mg/l 0,5 <0,005 

Nitraadid mg/l 50 <0,44 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 220C PMÜ/1 ml Ebaloomulike 
muutusteta 

5 

Puurkaevust võetud proovis ületab piirnormi üldraua kontsentratsioon. Puurkaevust pumbatavat vett 

töötleb alates 2013.a. rauaärastusfilter FeA18x65. 

Puiatu elamupiirkonnas võetakse ühisveevarustuseks vett puurkaevust katastri nr 5271. 

Puiatu lasteaia ja raamatukogu tarbeks võetakse vett puurkaevust katastri nr 5270. Mõlema 

puurkaevu puhul jääb tarbimine  alla 5 m3/päevas.  Andmed võetava vee täpse koguse ja kvaliteedi 

kohta puuduvad. 

Puiatu veetorustik koosneb samuti kolmest eri osast. Puiatu Erikooli piirkonnas on 0,76 km, 

elamurajoonis 1,0 km ja lasteaia lähistel 0,12 km veetorustikku, kokku 1,88 km. 1,2 km torustikest on 

amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. 2017.a. müügivälise vee osakaal Puiatu Erikooli veehaarde 

veetoodangust oli 24%, millest enamuse moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta endise Puiatu Erikooli lähedal asuvast ojast ning Puiatu lasteaia 

puurkaevu (kat. nr. 5270) juurest. 

Ühiskanalisatsioon 

Puiatu Erikooli piirkonna reoveed juhitakse kahe biotiigi (kogupindala 735 m2) ja suublaks oleva 

Ojapera kraavi kaudu Raudna jõkke. Vastavalt OÜ-le Ramsi VK 03.09.2015 väljastatud vee-

erikasutusloale nr L.VV/326481 on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad hõljuvaine 

(piirnorm 35 mg/l, BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l,) ning KHT (piirnorm 150 mg/l) ning pH (piirnorm 9,0).  

Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust. Lubatud vooluhulk kvartalis 1 

643 m3, aastas 6 570 m3. 

Tabel 5.45. Puiatu erikooli biotiikidesse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov 297  

22.07.2015 

BHT7 mgO2/l 10 

Hõljuvaine mg/l  26 

UldN mg/l N 40 

UldP mg/l P 4,7 

KHT mgO2/l  

pH  7,1 
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Tabel 5.46. Puiatu erikooli biotiikidest väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal) 

Komponent Ühik 
Piirsisaldus I kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 40 5,4 8,0 ˂3 

Hõljuvaine mg/l  35 ˂2 3,2 ˂2 

UldN mg/l N - 7,9 17 6,3 

UldP mg/l P - 0,65 2,6 0,48 

KHT mgO2/l 150   ˂30 

pH  9 7,3 7,5 7,3 

Biotiikidest väljuva heitvee analüüsi tulemused 2015-2016 vastasid kehtestatud nõuetele. Erikooli 

piirkonnas on teadmata vanusega keraamikast kanalisatsioonitorustikke 1,22 km. 

Puiatu elamurajooni kanalisatsioonitorustiku pikkus on 1,2 km, torustikud on vanemad kui 30 aastat, 

läbimõõt 150 mm. Enamik torustikke (ca 70%) on asbotsemendist, ülejäänud keraamikast.  

Lasteaia piirkonnas on kanalisatsioonitorustikke 0,33 km. Asbotsemendist torustike vanus on 16-20 

aastat ning rekonstrueerimist hetkeolukorras ei vaja.  

Kogu elamurajooni ja erikooli piirkonna kanalisatsioonitorustik vajab rekonstrueerimist, kokku ca 2,4 

km.  

5.2.6 TOHVRI 

Tohvri küla (lisa 13) asub Soomaa naabruses Viljandist ca 19 km kaugusel Raudna jõe ääres. Tohvri 

külas elab 2018.a. 79 inimest. Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni kasutab 100% elanikkonnast. Vee 

ühiktarbimine oli 2017.a. 56 l elaniku kohta päevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, vee 

erikasutusluba L.VV/326481. Tohvri külas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee 

kaitstuse kaardile keskmiselt või suhteliselt kaitstud põhjavee ala. Tohvri asub Lääne-Eesti vesikonna 

Pärnu alamvesikonnas. Piirkonnas ei ole kinnitatud reoveekogumisala. 

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Tohvri asula puurkaevust (katastri nr 5266, passi nr A-140-M, 
koordinaadid X: 6473281; Y: 579133). Puurkaev on rajatud 1955.a., põhjaveekihiks  on Kesk-Alam-
Devon-Silur (D2-1-S).  Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. 
Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on aastas 5799 m3.  Puurkaevust võeti 2017. aastal 

vett 764 m3.   

Tabel 5.47. Puurkaevu veeanalüüs, Tohvri asula puurkaev, 26.04.2016 (analüüs J 231). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,20 

Kloriidid mg/l 250 3 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,70 

Üldraud μg/l 200 1198 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 476 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Sulfaadid mg/l 250 7 

Mangaan μg/l 50 30 

Puurkaevust võetud proovis ületas piirnormi üldraua kontsentratsioon. Puurkaevu vett töödeldakse 

rauaärastusfiltriga F 5000 TS 0,120 OS/1 (raua ning mangaaniühendite ärastus aeratsiooni kaasabil). 
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Rauaärastusfilter paigaldati 19.02.2009. Filtri paigaldamise järel vastab tarbijateni jõudev vesi 

kehtestatud nõuetele (analüüs J 231). 

Tabel 5.48. Joogivee analüüs, Tohvri 5, 01.09.2009 (analüüs J 231). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Värvus Pt-Co ühikut Tarbijale 
vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

3,8 

Hägusus NTU 0,5 

Lõhn palli 0 

Maitse palli 0 

Ammoonium mg/l 0,50 <0,05 

Fluoriidid mg/l 1,5  

Üldraud μg/l 200 <20 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500  

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0 

 

Veetorustikke on Tohvri külas 0,6 km (malm Ø100 mm 505 m ja Ø65 mm 45 m) vanusega üle 30 

aasta. Kogu torustik on amortiseerunud, renoveerida tuleks 420 m veetorustikku. Perioodi 2014-2015 

keskmine müügivälise vee osakaal oli 20%, millest enamuse moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta Tohvri Puit veehoidlast ja Raudna jõe silla juurest. 

Ühiskanalisatsioon 

Tohvrisse rajatud kanalisatsioon on isevoolne, kanalisatsioonitorustiku pikkus on 765 m, mis on 

täielikult amortiseerunud. Olemasolevast kanalisatsioonitorustikust tuleb renoveerida 640 m. Uus 

torustik rajada PP või PVC SN8 torudest.  

Reovee puhastamisel on kasutusel biotiik, Tohvri lodu pindalaga 640 m2. Biotiik vajab mudast 

puhastamist.  Väljalaskme suublaks on Raudna jõgi. 

Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/326481 on biotiigist väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda 

viidavad hõljuvaine (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l), KHT (piirnorm 150 mg/l) ning pH 

(6-9).  Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust. Lubatud vooluhulk on 

kvartalis 1 360 m3. 

Tabel 5.49. Tohvri lodu väljavool (2016.a. I kvartal). 

Komponent Ühik 
Piirnorm 16.03.2016 

mg/l 

BHT7 mgO2/l 40 <3 

Hõljuvaine mg/l  35 <2 

UldN mg/l N - <2 

UldP mg/l P - 0,15 

KHT mgO2/l 150 <30 

pH  9,0 7,6 

Tohvri lodust väljuvast heitveest 2016.a. võetud analüüsi tulemused olid vastavuses piirnormidega. 
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5.2.7 HEIMTALI 

Heimtali (lisa 14) paikneb Raudna ürgoru kaldal Viljandist 10 km kaugusel edela suunal. Heimtali 

mõisas töötab Heimtali Põhikool, kooli naabruses asuvad hobusekasvandus, koduloomuuseum, 

rahvamaja ning Kääriku käsitöötalu. Heimtalis elas 2018.a. 197 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud ca 

96% ja ühiskanalisatsiooniga ca 94% elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 48 l elaniku kohta 

ööpäevas.  

Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud asulas ÜVK teenuse pakkumiseks vee 

erikasutusluba L.VV/326481. ÜVK-rajatised kuuluvad OÜ-le Ramsi VK, vaid puhastusseadmed 

kuuluvad Viljandi vallale. Heimtalis on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse 

kaardile keskmiselt kaitstud põhjavee ala. Heimtali asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 

alamvesikonnas.  Heimtali külas ei ole reoveekogumisala määratud. 

Ühisveevärk 

Heimtali küla ühisveevarustuseks võetakse vett Heimtali Keskuse puurkaevust (katastri nr 30753, 

passi nr 01-08, koordinaadid X: 6465609; Y: 587844), mis asub Heimtali külas Raudna tee 21.  

Puurkaev on puuritud 1989.a. ning selle sügavus on 120 m. Põhjaveekihiks  on  Kesk-Alam-Devon-

Silur (D2-1-S). Puurkaevupumbaks on Calpeda 4 SD 10/20 (3,0 kW), kompressor TOPP 13/100 (2,2 

kW). Rõhutõsteseadmeks on  300 m3 hüdrofoor koos sagedusmuunduriga. Sanitaarkaitseala ulatus 

on 50 m. Puurkaevu haldajaks on OÜ Ramsi VK. Pumpla on renoveeritud 2009.a. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale nr. L.VV/326481 on aastas 18 829 m3.  Puurkaevust 

võeti 2017. a. vett 6225 m3. Rauaärastus toimub rauaärastusfiltritega ARS 650 Duplex. 

Vee kvaliteedist Heimtalis annavad ülevaate järgnevad tabelid: 

Tabel 5.50. Puurkaevu veeanalüüs, Heimtali keskuse puurkaev, 26.04.2016 (analüüs J 230). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,13 

Kloriidid mg/l 250 ˂3 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,83 

Üldraud μg/l 200 898 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 412 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Sulfaadid mg/l 250 ˂3 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.51. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Heimtali kool, 26.04.2016 (analüüs J 233). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 414 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,9 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂1,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 ml 0 0 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

82 

Tabel 5.52. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Heimtali lasteaed, 11.05.2016 (analüüs J 248). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,22 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 426 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

3,6 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Puurkaevust võetavas vees on 26.04.2016 analüüsi alusel piirsisaldusest kõrgem üldraua sisaldus. 

Tarbijateni jõudva vee kvaliteedi parandamiseks on paigaldatud rauaärastusfilter  (ARS 650 Duplex). 

Lõpptarbija juures vastab 26.04.2016 ja 11.05.2016 analüüside J 233 ja J 248 alusel joogivesi 

kehtestatud nõuetele.  

Heimtalis on joogiveetorustikke 2,1 km, millest 1,25 km on malmtoru ja 0,9 km on PVC-torustik. 

Torustik on rajatud 10-40 aastat tagasi.  Torustikulõike, mis on praeguseks vanemad kui 30 aastat, 

amortiseerunud ja vajavad väljavahetamist, on ca 1,25 km. Müügivälise vee määr oli Heimtalis 

2016.a. 16% ja 2017.a 12 %.  

Tabel 5.53. Ülevaade Heimtali küla veevõrgust 

Torustiku materjal Ehitusaasta Läbimõõdu vahemik, mm Pikkus, km 

malm ca 1977 Andmed puuduvad ca 1,25 

PVC ca 2007  ca 0,9 

KOKKU ca 2,1 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta Heimtali spordihoone ja töökoja juurest. Spordihoone juures asub 

tuletõrjevee mahuti 150 m3. 

Ühiskanalisatsioon 

Asula kanalisatsioonisüsteem on isevoolne ning reoveepumplad puuduvad. Asula reoveetorustiku 

kogupikkus on 2,3 km, millest enamus on rajatud ~1977.a. Torustikud on käesolevaks ajaks 

amortiseerunud: esineb ummistusi, reovesi imbub torustikest pinnasesse ning sademevesi 

infiltreerub torustikku. Rekonstrueerimist vajab ca. 2,1 km torustikke.   

Tabel 5.54 Heimtali küla kanalisatsioonitorustikud 

Torustiku materjal Ehitusaasta Läbimõõdu vahemik, mm Pikkus, km 

Andmed puuduvad ca 1977 Andmed puuduvad ca 2,00 

PVC 2008-2009 Andmed puuduvad ca  0,27 

KOKKU ca 2,27 
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2008-2009. aastal viidi SA KIK veemajandusprogrammi toetuse kaasabil läbi Heimtali reoveekäitluse 

rekonstrueerimise I etapi projekt, millega rekonstrueeriti reoveepuhasti ning 271 m 

kanalisatsioonitorustikku (sellest survetorustik 10 m).   

Sadevesi 

Sademeveetorustik on rajatud Raudna põhikooli spordihoone (aadress Ridaelamu tee 1 

62903:001:1080) sademevee ja liigvee ärajuhtimiseks Heimtali mõisa pargi kraavi. Sademevee 

torustiku pikkus kokku on 430 m. 

Reoveepuhasti 

Heimtali asula reoveepuhastiks on PMT-kompaktpuhasti, tühjenduspumbaks on Biox 200/8, 0,9 kW. 

Puhasti suublaks on Raudna jõgi.   

Vastavalt vee erikasutusloale nr. L.VV/326481 on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad 

BHT7 (piirnorm 40 mg/l), hõljuvaine (piirnorm 35 mgO2/l), KHT (piirnorm 150 mg/l) ning pH (6-9).  

Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust.  Lubatud vooluhulk on kvartalis 

3 632 m3, aastas 14 527 m3. 

Tabel 5.55. Heimtali reoveepuhastisse siseneva reovee reostusnäitajad. 

Mõõtmisaeg 

Komponent 
Ühik 

Proov 204  

20.05.2015 

Proov 209 

04.05.2016 

BHT7 mgO2/l 240 135 

Hõljuvaine mg/l  107 79 

UldN mg/l N 132 67 

UldP mg/l P 19 8,1 

KHT mgO2/l 655 365 

pH  7,9 7,7 

  

Tabel 5.56. Heimtali reoveepuhastist heitvee näitajad. 

Mõõtmisaeg 

Komponent 
Ühik 

2016 I kv 

  mg/l 

2016 II kv 

mg/l 

2017 I kv 

mg/l 

2017 II kv 

mg/l 

2017 III kv 

mg/l 

BHT7 mgO2/l ˂3 ˂3 4,2 3,4 <3 

Hõljuvaine mg/l  5,3 4,6 8,6 4,8 9,3 

UldN mg/l N 51 40 60 46 47 

UldP mg/l P 0,4 0,23 5,7 9,9 0,6 

KHT mgO2/l ˂30 ˂30 <30 <30 <30 

Heimtali reoveepuhastist väljuvast heitveest 2016. ja 2017.a. võetud proovid on olnud vastavuses 

piirnormidega, puhasti töötab tõrgeteta. 

 

5.2.8 PÄRSTI 

Pärstis (lisa 15) elab 2018.a. 145 inimest. Pärsti mõisahoones töötab lasteaed. Ühisveevärgiga on 

liitunud 62 %, ühiskanalisatsiooniga 9% elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 52 l elaniku kohta 

ööpäevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud asulas ÜVK teenuse pakkumiseks 

vee erikasutusluba L.VV/326481. Pärstis on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee 
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kaitstuse kaardile suhteliselt kaitstud põhjavee ala. Pärsti asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 

alamvesikonnas. Piirkonnas puudub kinnitatud reoveekogumisala. 

 

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Pärsti asula puurkaevust (katastri nr 6027, passi nr 2864, 

koordinaadid X: 6476539; Y: 589162).  Põhjaveekihiks  on Kesk-Alam-Devon-Silur (D2-1-S).  Puurkaev 

on puuritud 1970.a. ning selle sügavus on 120 m. Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaevu 

omanik on OÜ Ramsi VK.  

Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on aastas 7 551 m3.  Puurkaevust võeti vett 2015. 

aastal 1 590 m3. 

Tabel 5.57. Puurkaevu veeanalüüs, Pärsti asula puurkaev, 25.04.2015 (analüüs J 221). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,07 

Kloriidid mg/l 250 3 

Fluoriidid mg/l 1,5 ˂0,05 

Üldraud μg/l 200 988 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 462 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,6 

Sulfaadid mg/l 250 10 

Mangaan μg/l 50 50 

Tabel 5.58. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Marjasoo talu, 11.05.2016 (analüüs J 245). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,08 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 456 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,4 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
4,0 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike muutusteta 
0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Puurkaevust võetud joogivee proovis ületas oluliselt piirmäära üldraud ja mangaani sisaldus oli 

võrdne piirmääraga.  Tarbijateni jõudva vee kvaliteedi parandamiseks paigaldati 2013.a. 

rauaärastusfilter FeA 18x65. Lõpptarbija juurest võetud proovi tulemused jäid 11.05.2016 analüüsi 

alusel piirsisaldustega lubatud vahemikku, joogivesi  lõpptarbija juures vastas kvaliteedinõuetele. 

Puurkaev-pumpla hoone ja puurkaevu päis vajavad renoveerimist. 

Pärsti puurkaevu veehaardes on 3,8 km veetorustikku, millest 3,1 km on amortiseerunud ja tuleb 

välja vahetada. Müügivälise vee osakaal 2017.aastal Pärsti veehaarde veetoodangust oli 38%, millest 

enamuse moodustas trassikadu.  
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Tabel 5.59. Pärsti veetorustike pikkus, materjal ja läbimõõt vanusegruppide kaupa. 

Materjal  

   

   

Läbimõõt   

mm  

   

Vanus aastates  Kokku 

  0...5  6..10  11...15  16...20  21...25  26...30  Üle 30  

Torustiku pikkus  (m)  

Malm  

  

 65          80     80  

20-50   715   505 720 730 1085   3755  

Kokku    715   505  800   730 1085  3835  

Lisaks Pärsti puurkaevu veehaardele on Pärsti külas ka Kurika sigala puurkaevu veehaare (katastri nr 

6021, passi nr 2977, veekiht Silur (S).  Puurkaevu lubatud aastaseks veevõtumahuks on 4709 m3, 

tegelik veevõtt 2015.a oli  600 m3. Rõhutõsteseadmeks on hüdrofoor 1m3. Veetorustiku pikkus on ca 

1,8 km, mis on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist.  Müügivälise vee osakaal veehaardes on 38 

%. 

Puurkaevuvee kvaliteeti iseloomustab järgnev tabel. 

Tabel 5.60. Puurkaevu veeanalüüs, Kurika sigala puurkaev, 28.04.2014 (analüüs J 217). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Tulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,31 

Kloriidid mg/l 250 <3 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,63 

Üldraud μg/l 200 372 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 471 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Sulfaadid mg/l 250 4,2 

Mangaan μg/l 50 <20 

Kurika sigala puurkaevust tarbijateni jõudva vee kvaliteedi parandamiseks paigaldati 2016.a. 

rauaärastusfilter FeA 18x65. 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta Pärsti kooli järve ja Kurika sigala juurest. 

Ühiskanalisatsioon 

Olemasolev Pärsti reoveepuhastussüsteem koosneb 2 biotiigist (2x720 m2) üldpindalaga 1440 m2, 

suublaks on sihikraav.  Vastavalt vee erikasutusloale nr. L.VV/326481 on väljuvas heitvees 

limiteeritud keskkonda viidavad BHT7 (piirnorm 40 mg/l), hõljuvaine (piirnorm 35 mgO2/l), KHT 

(piirnorm 150 mg/l) ning pH (6-9).  Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori 

kogust. Lubatud vooluhulk kvartalis 821 m3. 

Tabel 5.61. Pärsti biotiikidesse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov 282  

21.07.2015 

BHT7 mgO2/l 8,6 

Hõljuvaine mg/l  5,2 

UldN mg/l N 2,3 

UldP mg/l P 0,3 

KHT mgO2/l  

pH  7,8 
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Tabel 5.62. Pärsti biotiikidest väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal). 

Komponent Ühik 
I kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 6,0 9,2 ˂3 

Hõljuvaine mg/l  5,4 6,2 3,2 

UldN mg/l N ˂2 7,2 ˂2 

UldP mg/l P 0,15 0,40 ˂0,07 

KHT mgO2/l   ˂30 

pH  7,3 7,4 7,6 

Pärsti biotiikidest väljavoolust 2015. ja 2016. aastal võetud proovid on olnud vastavuses 

piirnormidega, biotiigid vajavad siiski mudast puhastamist.    

Olemasolev torustik on valdavalt malmtorustik.  Kanalisatsioonitorustike üldpikkus on 0,84 km, mis 

vajaks täielikult renoveerimist.  Pärsti reoveepumpla on rekonstrueeritud 2007. aastal, on heas 

korras ja lisainvesteeringuid ei vaja.   

 

Tabel 5.63. Pärsti kanalisatsioonitorustike pikkus, materjal ja läbimõõt vanusegruppide kaupa: 

Materjal  
   

   

Läbimõõt   
mm  
   

Vanus aastates   

0...5  6..10  11...15  16...20  21...25  26...30  üle30  Kokku 

  Torustiku pikkus  (m) 

Malm  
   

100             30     30  

150          405  180     585  

Asbo  200             220     220  

Kokku          405  430      835  

 

5.2.9 MUSTIVERE 

Mustivere külas (lisa 16) elab 2018.a. 182 inimest. Ühiskanalisatsiooni ja -veevärgiga on liitunud 31 % 

elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 48 l elaniku kohta ööpäevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi 

VK, millele on väljastatud asulas ÜVK teenuse pakkumiseks vee erikasutusluba L.VV/326481. 

Mustiveres on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud põhjavee ala. Mustivere asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas. Piirkonnas 

puudub kinnitatud reoveekogumisala. 

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett  kahe puurkaevu - Oksa ja Karu farmi- veehaardest. 

Oksa puurkaevu katastri nr on 6036, passi nr on A-851-M, koordinaadid X:  

6472849; Y: 590326. Puurkaev on puuritud 1962.a., selle sügavus on 75 m.  Põhjaveekihiks  on Kesk-

Devon (D2).  Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on aastas 9266  m3.  Puurkaevust võeti vett 2015. 

aastal 2230 m3. 

Vee kvaliteedist Oksa puurkaevus annab ülevaate järgnev tabel: 

 

Tabel 5.64.  Puurkaevu veeproov, Oksa puurkaev, 19.04.2016 (analüüs J 205). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,22 

Kloriidid mg/l 250 ˂3 
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Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,18 

Üldraud μg/l 200 1506 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 524 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Sulfaadid mg/l 250 ˂3 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Kolooniate arv 
220C 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
kuutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

Puurkaevust võetud proovis ületas piirnormi üldraua kontsentratsioon. Veekvaliteedi parandamiseks 

paigaldati 2012.a.  rauaärastusfilter ARS 410 Duplex, milles aeratsiooni kaasabil sadestatakse raua- ja 

mangaaniühendid. Seadmel on kaks filtrit, ühe filtri puhastatud veega pestakse teist filtrit. 

Oksa veehaarde veetorustiku pikkus on ca 180 m, torustik on amortiseerunud ja vajaks 

väljavahetamist. Müügivälise vee osakaal oli 2017.a. 24 % veevõtust. 

Karu farmi puurkaevu katastri nr on 6020 (passi nr on 1907, koordinaadid X: 6472464; Y: 589305).  

Puurkaev on puuritud 1961.a., selle sügavus on 75 m, põhjaveekihiks  on Kesk-Alam-Devon (D2-1).  

Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee erikasutusloale on aastas 4266 m3.  Puurkaevu veevõtt 2015. aastal oli 

1070 m3. Puurkaevu vee kvaliteedist annab ülevaate järgnev tabel: 

Tabel 5.65. Puurkaevu veeproov, Karu puurkaev, 19.04.2016 (analüüs J 204). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,19 

Kloriidid mg/l 250 ˂3 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,09 

Üldraud μg/l 200 1204 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 532 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Sulfaadid mg/l 250 ˂3 

Mangaan μg/l 50 30 

Kolooniate arv 
220C 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 
kuutusteta 

1 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

Puurkaevust võetud proovis ületab piirnormi üldraua kontsentratsioon. Tarbijateni jõudva vee 

kvaliteedi parandamiseks on alates 2008.a. kasutusel  rauaärastusfilter F 5000 TS 0,120 OS/1. 

Karu farmi veehaarde veetorustiku pikkus on ca 1070 m, millest väljavahetamist vajab 950 m. 

Müügivälise vee osakaal Karu farmi veehaarde veetoodangust oli 24%. 

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta Karu farmi veehoidlatest. 
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Ühiskanalisatsioon 

Mustivere (Oksa) kanalisatsioon on isevoolne, Karu farmi piikonnas ühiskanalisatsioon puudub. 

Kanalisatsioonitorustike pikkus on 330 m, mis on täies ulatuses amortiseerunud ning tuleb 

renoveerida.  Reoveepuhastussüsteemiks on Oksa biotiigid 2x500 m2.  Biotiikide suublaks on  Suki 

kraav.  Biotiigid vajavad mudast puhastamist.  

Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/326481 on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad 

hõljuvaine (piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l), KHT (piirnorm 150 mg/l) ning pH (6-9).  

Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust. Lubatud vooluhulk kvartalis on 

1 478 m3.  

Tabel 5.66. Mustivere Oksa biotiikidesse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov 280  

21.07.2015 

BHT7 mgO2/l 226 

Hõljuvaine mg/l  111 

UldN mg/l N 174 

UldP mg/l P 20 

pH  7,9 

 

Tabel 5.67. Mustivere Oksa biotiigist väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal). 

Komponent Ühik 
Piirsisaldus I kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 40 26 22 28 

Hõljuvaine mg/l  35 30 16 22 

UldN mg/l N - 23 21 18 

UldP mg/l P - 2,6 3,2 2,0 

KHT mgO2/l 150   57 

pH   7,3 7,4 7,0 

Mustivere Oksa biotiigi väljavoolust 2015. ja 2016. aastal võetud proovid on olnud vastavuses vee-

erikasutusloaga sätestatud nõuetega.    

5.2.10 MATAPERA 

Matapera küla (lisa 17) asub Viljandist ca 7 km Heimtali poole, küla lõunapiiril voolab Raudna jõgi. 

Matapera külas elab 2018.a. 117 inimest. ÜVK-ga on liitunud 23 % elanikest. Vee ühiktarbimine oli 

2017.a. 88 l elaniku kohta ööpäevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud asulas 

ÜVK teenuse pakkumiseks vee erikasutusluba L.VV/326481. 

Mataperas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile keskmiselt või 

suhteliselt kaitstud põhjavee ala. Matapera asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu alamvesikonnas. 

Piirkonnas puudub kinnitatud reoveekogumisala. 

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Matapera puurkaevu veehaardest, samuti Kutsari puurkaevust. 

Matapera puurkaev (katastri nr on 6401, passi nr 2433, koordinaadid X: 6466118; Y:  

591045) asub Matapera külas Männi tee 7.  Põhjaveekihiks  on Kesk-Devon (D2).  Sanitaarkaitseala 

ulatus on 50 m. Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. 
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Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on aastas  5032 m3.  Puurkaevust võeti vett 2015. 

aastal 970 m3. 

Tabel 5.68. Puurkaevu veeproov, Matapera puurkaev, 26.04.2016 (analüüs J 206). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,30 

Kloriidid mg/l 250 15 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,14 

Üldraud μg/l 200 2040 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 653 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,6 

Sulfaadid mg/l 250 34 

Mangaan μg/l 50 55 

Puurkaevust võetud proovis ületas piirnormi üldraua ja mangaani kontsentratsioon. Tarbijateni 

jõudva vee kvaliteedi parandamiseks paigaldati 2015.a. rauaärastusfilter FeA18x65. 

Matapera puurkaevu veehaardes on veetorustikke orienteeruvalt 0,7 km. Kogu torustik on 

amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. Müügivälise vee osakaal Matapera puurkaevu veehaarde 

veetoodangust oli ca 27%. 

Kutsari puurkaevu (katastri nr 21256, passi nr 1547) veevõttu ja seiret, arvestades võetava vee 

mahtu, vee erikasutusloaga ei reguleerita. Puurkaev kuulub Viljandi vallale ning selle sügavus on 101 

m. 2015. a. oli puurkaevu veevõtumahuks 420 m3. Puurkaev ning veetorustik on rajatud 2005.a., 

rauaärastusseade (FA2S14) renoveeriti 2009.a.  Olemasolevas olukorras puurkaev rekonstrueerimist 

ei vaja.  

Tuletõrje veevõtt 

Tulekustutusvett on võimalik võtta Kamara sordikatsepunkti juurest. 

Ühiskanalisatsioon 

Matapera kanalisatsioonitorustiku pikkus on 620 m, mis on täies ulatuses amortiseerunud. 

Olemasolevast keraamilisest kanalisatsioonitorustikust tuleb renoveerida 520 m. Mataperasse 

rajatud ja ka renoveeritav kanalisatsioon on isevoolne.   

Külas on OÜ-le Ramsi VK kuuluv reoveepuhasti, mis ei toimi ja millest on alles vaid hoone. Reoveed 

puhastatakse biotiigi baasil (pindala ca 700 m2).    

Vastavalt vee erikasutusloale on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad hõljuvaine 

(piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 40 mgO2/l), KHT (piirnorm 150 mg/l) ning pH (6-9).  

Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ega üldfosfori kogust.  Lubatud vooluhulk kvartalis 

on 712 m3. 

 

 

 

 

 

 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

90 

Tabel 5.69. Matapera Katsekeskuse biotiiki siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov 290  

21.07.2015 

BHT7 mgO2/l 58 

Hõljuvaine mg/l  61 

UldN mg/l N 127 

UldP mg/l P 14 

KHT mgO2/l  

pH  8,1 

 

Tabel 5.70. Matapera Katsekeskuse biotiigist väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal). 

Komponent Ühik 
I kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 16 4,8 26 

Hõljuvaine mg/l  8,8 6 4,1 

UldN mg/l N ˂2 2,9 2,7 

UldP mg/l P 0,25 0,2 0,31 

KHT mgO2/l   50 

pH  7,3 8,3 7,0 

Matapera biotiigi väljavoolust 2015. ja 2016. aastal võetud proovid on olnud vastavuses vee-

erikasutusloaga sätestatud nõuetega.    

5.2.11 SAAREPEEDI 

Saarepeedi (lisa 18) asub Viljandi linnast ca 9 km loode suunas Viljandi-Kolga-Jaani teest põhja poole 

jääval alal. Saarepeedi külas elab 2018.a. 296 inimest. Ühisveevärki kasutatakse suuremas osas küla 

keskasulast, hajaasustusega alal kasutatakse individuaalsetest salv- või puurkaevudest saadavat vett. 

Küla ühisveevõrguga on liitunud Saarepeedi Kool (lasteaed-põhikool), rahvamaja, raamatukogu ja 

kauplus. Küla elanikest kasutab ühisveevärki 95%, ühiskanalisatsiooni 82%. Aastatel 2010-2012 ellu 

viidud veemajandusprojektiga ühendati asula ühisveevärgiga ka Pärna pst elamud. Vee ühiktarbimine 

oli 2017.a. 58 l elaniku kohta ööpäevas. 

Saarepeedi vee-ettevõtteks on OÜ Ramsi VK, millele on asulas teenusepakkumiseks väljastatud vee 

erikasutusluba nr L.VV/324414. Saarepeedil on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee 

kaitstuse kaardile nõrgalt kuni suhteliselt kaitstud põhjavee ala. Küla asub Ida-Eesti vesikonna 

Võrtsjärve alamvesikonnas Saarepeedi reoveekogumisalal. 

Ühisveevärk 
Ühisveevarustus baseerub  Saarepeedi asula puurkaevul (katastri nr 6727, passi nr 1373, 

koordinaadid X: 6477911; Y: 598191).  Puurkaev paikneb küla korruselamute vahetus läheduses ning 

on puuritud 1965.a. Põhjaveekihiks  on Silur (S), kaevu sügavus on 90 m.   

Puurkaev paikneb maapinnast allapoole jäävas r/b kaevus silikaat-tellistest puurkaev-pumpla hoones. 

Rajatised pärinevad puurkaevu puurimisega samast ajajärgust ja on osaliselt amortiseerunud ning 

vajavad remonti.   

II astme mahuti on ruumalaga 10 m3. Selles seguneb puhastatud ja puhastamata vesi. Vesi 

suunatakse veevõrku läbi väikse hüdrofoori.  Pumpla juures on ka veereservuaarid 2x100 m3, kuid 
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need ei ole aktiivses kasutuses. Kõik II astme pumpla rajatised on amortiseerunud ning nende 

kasutuselevõtt eeldab rekonstrueerimist.   

Tabel 5.71.  Saarepeedi puurkaev-pumpla  

Puurkaevu katastri / passi nr  6727/1373  

Ehitusaeg  1965 

Sügavus  90 m   

Ekspluateeritav veekiht  S   

Puurkaevupumba mark  Calpeda 4SD 10/17 (3 kW) 

II astme pump SAER (1,5 kW) 

Veetöötlus Pöördosmoosisüsteem OS 3030 (1,5 kW) 

 

Veehaarde sanitaarkaitseala (30 m) on  ümbritsetud aiaga alates 2008. a., alasse jäävad läheduses 

paiknevate korterelamute kuurid.  Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. 

Lisaks asub Saarepeedil 1970.a. puuritud Naanu puurkaev (katastri nr 6019, passi nr 2668), mille 

omanikuks on AS Oskar LT. Veevõtt 2015.a. 13 569 m3. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee erikasutusloale on 25 000 m3 aastas, 68 m3 ööpäevas.  2017. a. võeti 

puurkaevust 10 049 m3 vett. 

Saarepeedi külas toimub veevõtt tööstuse tarbeks AS Oskar LT poolt oma Naanu puurkaevust 

(katastri nr 6019). Samuti omab lokaalset veeallikat ka Rootsi Mööbel nn. Rootsi puurkaev (katastri nr 

6018), mis jääb asulast ca 2 km kaugusele, endiste lautade juurde.   

Saarepeedi asula puurkaevu veele on iseloomulik kõrge fluori sisaldus (2,3 mg/l). 2008. a. paigaldati 
KIK projektiraha ja Saarepeedi valla omaosalusega fluoriärastusseade.   

Vastavalt vee erikasutusloale tuleb puurkaevust teostada veeanalüüs üks kord kolme aasta jooksul. 

Analüüside tulemused on toodud allpool: 

Tabel 5.72. Puurkaevu veeproov, Saarepeedi puurkaev, 19.04.2016 (analüüs J 200). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,11 

Kloriidid mg/l 250 8 

Fluoriidid mg/l 1,5 2,04 

Üldraud μg/l 200 ˂20 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 312 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 8,0 

Sulfaadid mg/l 250 8 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.73. Joogivee analüüsid lõpptarbija juurest jaotusvõrgust, Saarepeedi koolist. 

Näitaja Piirsisaldus 
19.04.2016 

J 198 
11.05.2016 

 J 250 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 ˂20 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 1,26 1,31 

Ammoonium (mg/l) 0,5 ˂0,05 ˂0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 180 190 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 8,2 8,1 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

<1,5 
2,8 

Hägusus NTU Tarbijale vastuvõetav <0,02 ˂0,2 
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Näitaja Piirsisaldus 
19.04.2016 

J 198 
11.05.2016 

 J 250 

ebaloomulike muutusteta 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 
0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 
0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 

2016.a. puurkaevust võetud proovi analüüsis ületas piirnormi fluoriidi sisaldus, kuid 

analüüsitulemused lõpptarbija juures jäid piirsisaldustega lubatud vahemikku. Seega  joogivesi  

lõpptarbija juures vastab kvaliteedinõuetele. 

2010-2012 ellu viidud Saarepeedi veemajanduse arendusprojektiga ehitati uusi veetorustikke 636 m, 

rekonstrueeriti olemasolevate torustike lõike 1878 m, ca 1/3 asula veetorustikust. Kogu süsteemi 

pikkuseks on üle 5000 m, millest projektieelselt oli vaid 600 m plasttorudest, ülejäänud valdavalt 

malmtorudest. 2017.a. oli müügivälise vee osakaal 30%, millest suure osa moodustas tootmise 

omatarve (pöördosmoos). Rekonstrueerimist vajab ca 700 m veetorustikke. 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrjesüsteem on asulas välja arendamata. Tulekustutusvett võetakse lähedal paiknevatest 

veekogudest, milleks on Saarepeedi karjäär, Viru järv, Oskari Lihatööstuse tiik, Kurikasaare oja, AS 

Rootsi Mööbel tiik ning probleeme selle kättesaadavusega pole siiani olnud. Samuti on 

tulekustutusveevõtuks kasutatavad endised II astme pumpla mahutid.   

Ühiskanalisatsioon 

Saarepeedi küla kanalisatsioonitorustike kogupikkuseks on ca 4 km. 

Aastatel 2010-2012 rekonstrueeriti Saarepeedil: 

- 2,176 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,312 km survetorustikku;  

- kaks olemasolevat ning rajati üks uus reoveepumpla; 

- reoveepuhasti ja biotiigid. 

Rekonstrueerimata torustikud on rajatud enam kui 30 aastat tagasi ning neis on vaid avariide korral 

mõned lõigud välja vahetatud.  

Sademevesi tänavalt valgub haljasaladele, kust imbub pinnasesse. 

Reovee puhastusseadmed. Saarepeedi asula reoveepuhasti paikneb küla servas. Reovee puhastamine 

toimub kaheastmeliselt: bioloogiline puhasti Bio-fiks 70K, MRT 60 ja järelpuhastus - kaks järjestikust 

biotiiki - 4400 m2. Puhasti on rajatud 1972.a., seda on laiendatud 1987.a. ning rekonstrueeritud 2010-

2012. ja 2016.a. Puhasti territoorium on piiratud võrkaiaga. 

Tabel 5.74. Saarepeedi reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed. 

 Seadme mark 

Aeraator Tsurumi RSR-50 /2,2 kW 

Tühjenduspump Nocchi Biox 200/8 0,9 kW (2 tk) 

Tühjenduspump Pedrollo MCm 10/45  

Saarepeedi reoveepuhasti suublaks on Rootsi kraav (suubla kood VEE101820).  Vastavalt vee 

erikasutusloale L.VV/324414 on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad hõljuvaine 

(piirnorm 35 mg/l), BHT7 (piirnorm 25 mgO2/l), üldlämmastik (piirnorm 60 mgO2/l), KHT (piirnorm 125 
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mg/l) ning pH (6-9). Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldfosfori kogust. Lubatud vooluhulka kvartali 

või aasta kohta vee-erikasutusloas normeeritud ei ole.  

Reoveepuhastile juhitakse Saarepeedi küla elanike reoveed, ühiskanalisatsiooniga on liitunud ca 72% 

Saarepeedi küla elanikest. Lisaks juhib oma reovee asula reoveepuhastile ka AS Oskar LT.   

Saarepeedi biotiikide väljavoolust (või viimasest tiigist) tuleb analüüsid teostada üks kord kvartalis. 

Tabel 5.75. Saarepeedi reoveepuhastisse siseneva reovee reostusnäitajad 2015-2016. 

Komponent Ühik 
Proov H-190  

19.05.2015 

Proov 203 

04.05.2016 

BHT7 mgO2/l 150 390 

Hõljuvaine mg/l  113 201 

N üld mg/l N 84 75 

P üld mg/l P 11 9,1 

KHT mgO2/l 425 727 

pH  7,9 7,4 

 

Tabel 5.76. Saarepeedi reoveepuhastisse siseneva AS Oskar LT reovee reostusnäitajad 2015-2016. 

Komponent Ühik 
Proov 19  

15.01.2015 

Proov 293 

22.07.2015 

Proov 102 

14.03.2016 

BHT7 mgO2/l 1250 1480 1170 

Hõljuvaine mg/l  617 487 751 

N üld mg/l N 104 137 137 

P üld mg/l P 34 40 25 

KHT mgO2/l 19857 3890 2878 

pH  8,6 6,9 6,5 

 

Tabel 5.77. Saarepeedi reoveepuhastist väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I-II kvartal). 

Komponent Ühik 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

mg/l 

I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

BHT7 mgO2/l 25 12 19 7,2 7,4 14 11 

Hõljuvaine mg/l  35 16 32 5 8,8 13 18 

UldN mg/l N 60 15 16 16 28 19 18 

UldP mg/l P - 3,8 4,9 9,7 11 4,8 4,6 

KHT mgO2/l 125 33 62 ˂30 ˂30 34 44 

pH  9 7,5 8,2 7,1 7,4 7,1 7,7 

Üldfosfori kontsentratsioon on pidevalt enam kui 2,0 mg/l.  Puhasti on rekonstrueeritud 2010-2012, 

tõrked töös võivad tuleneda siseneva reovee kõrgest reostuskoormusest (kõrge reoainete 

kontsentratsiooniga lihatööstuse reovesi suunatakse reoveepuhastisse). 

Olemasolevas olukorras Saarepeedi kanalisatsioonitorustikud arendusinvesteeringuid ei vaja. Vajalik 

on lahendada probleem reoveepuhastist väljuva heitvee üldfosfori kõrge kontsentratsiooni osas, et 

saavutada reovee puhastamisel vee-erikasutusloas etteantud normid. Arvestada tuleb, et Vabariigi 

Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse 

juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende 

nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ lisas 1 kehtestatud heitvee reostusnäitajate piirväärtused 
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reoveekogumisalale reostuskoormusega 300-1999 ie, kehtestatakse suublasse juhitavale heitveele 

alates 01.01.2019 üldfosfori piirväärtuseks 2 mg/l.  2019.a. planeerida rekonstrueerida Saarepeedi 

reoveepuhasti, arvestades erisusi, mis on tingitud lihatööstuse – Oskar LT – reostuskoormusest ning 

määrata suuremad nõuded AS-le Oskar LT lihatööstusest puhastisse suunatud reoveele. 

5.2.12 KARULA 

Karula külas (lisa 19) on 2018.a. elanikke 202. Karula Kodu puurkaevuga on ühendatud ca 30% 

külaelanikest, lisaks Annemelli Karula Lihatööstus, Tuulik ja Karula kauplusehoone. Karula Kodu on 

ühendatud uue puurkaevuga 2006. a. alates. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 66 l elaniku kohta 

ööpäevas. Ühiskanalisatsiooni kasutab 25% Karula elanikest. 

Karula küla jaoks on vee erikasutusluba nr L.VV/326503 väljastatud OÜ-le Ramsi VK. Vastavalt Eesti 

Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile on Karula külas suhteliselt kaitstud või 

kaitstud põhjavee ala (madal kuni väga madal reostusohtlikkus). Küla asub Lääne-Eesti vesikonna 

Pärnu alamvesikonnas. Piirkonnas puudub kinnitatud reoveekogumisala.  

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Karula kodu puurkaevust (katastri nr 21962, passi nr 6949, 

koordinaadid X: 6474892; Y: 593889).  Põhjaveekihiks  on  Kesk-Alam-Devon (D2-1). Puurkaev rajati 

2006.a. Sanitaarkaitseala ulatus on 30 m. Puurkaevu omanikuks on OÜ Ramsi VK.  

Lisaks on külas 1965.a. rajatud puurkaev kat. nr 6729, mis on eraettevõtja käsutuses ning millest 

võetakse vett peamiselt loomakasvatuse tarbeks. 

 
Tabel 5.78. Karula kodu puurkaevu andmed. 

Puurkaevu katastri / passi nr  21962 / 6949  

Ehitusaeg  2006 

Sügavus  105 m   

Ekspluateeritav veekiht  D2-1   

Manteltoru/filtri läbimõõt (pumba juures)  6’’ 

Lubatud tootlikkus (PK passis)  3,4 l/s   

Puurkaevupumba mark  Calpeda 4SD 10/17 (3 kW) 

II astme pump EBARA 2CDX (2 tk, 1,5 kW) 

Kompressor TOP/3/100 2,2 kW 

Veetöötlus Pöördosmoosisüsteem (1,5 kW) 

Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale10 on aastas 22 800 m3.   

2017. aastal võeti puurkaevust vett 7 408 m3.  

Veetöötluseks on kasutusel pöördosmoosisüsteem ning raua– ja mangaanieraldusseadmed. 

Veekvaliteedi jälgimiseks tuleb põhjaveest teha analüüsid üks kord aastas. 2016.a. analüüsi 

tulemused on toodud allpool:  

Tabel 5.79. Puurkaevu veeproov,  19.04.2016 (analüüs J 201). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,11 

Kloriidid mg/l 250 ˂3 

Fluoriidid mg/l 1,5 1,78 

Üldraud μg/l 200 122 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 326 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 8,0 

                                                           
10 Andmed: vee erikasutusluba L.VV/326503 
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Sulfaadid mg/l 250 5 

Mangaan μg/l 50 38 

Tabel 5.80. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Karula Kodu köögist, 27.04.2016 (analüüs J 219). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 1,48 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,08 

Elektrijuhtivus 20 C° juures 
(μS/cm) 

2500 255 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 8,1 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂1,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂0,2 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 

Puurkaevust võetud joogiveeproov ületas piirnormi fluoriidi osas, joogivesi lõpptarbija juures vastas 

kvaliteedinõuetele, kuid fluoriidide sisaldus oli ka seal piirnormilähedane.  

Veetorustikke on Karula külas kokku 910 m, millest 2004. a. rajati 530 m,  olemasolev  380 m 

veetorustikku rekonstrueeriti. 2017.a. oli Karula veevärgis müügivälise vee osakaal 24 % 

veetoodangust.   

 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrjevett on võimalik saada Karula kodu puurkaev-pumpla lähedal asuvast tuletõrjevee mahutist 

(100 m3), lisaks on võimalik vett saada külast lääne pool asuvast Karula järvest.   

 

Ühiskanalisatsioon 

Suuremas osas Karula külast ühiskanalisatsioon puudub, reovee käitlemiseks kasutatakse 

individuaalseid kogumis- ja imbsüsteeme, mis on tõenäoliselt hermetiseerimata ning võivad reostada 

keskkonda ja põhjavett. Karula kodu puhastussüsteemiga on ühendatud vaid kümmekond 

majapidamist.  Kanalisatsioonitorustikke on ca 500 m, kogu torustik vajab rekonstrueerimist.  Kui 

olemasolevad individuaalsete lahendustega reoveesüsteemid asendada asula tihedama asustusega 

piirkonnas ühiskanalisatsioonitorustikega, oleks torustike rajamismaht ca 1000 m. 

Reovee puhastusseadmed. Hoolekandeasutus Karula Kodu ning ühiskanalisatsiooniga liitunud Karula 

küla elanike reovesi juhitakse Karula reoveepuhastisse (väljalaskme kood VI553), mis kuulub OÜ-le 

Ramsi VK. Reoveepuhastussüsteemi moodustavad aktiivmudapuhasti ja 2 biotiiki. Suublaks on 

Luhakraav.   

Tabel 5.81. Karula reoveepuhasti tehnoloogilised seadmed 

 Seadme mark 

Segur Grundfos AMD 07.18.1410 0,75 kW 

Aeraator Grundfos AeroJet V 2,2 kW 

Tühjenduspump Lowara DOMO 7/B SG, 0,55 kW (3 pumpa) 
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Vastavalt vee erikasutusloale on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad BHT7 (piirnorm 40 

mg/l), hõljuvaine (piirnorm 35 mgO2/l), KHT (piirnorm 150 mg/l) ning pH (6-9).  Maksustatakse, kuid 

ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust. Lubatud vooluhulk kvartalis on 3 110 m3 ning aastas 

12 440 m3. 

Väljalaskme seireks on vajalik teha puhastist väljuva vee analüüsid üks kord kvartalis, 

puhastusefektiivsust hinnatakse üks kord aastas.  

Tabel 5.82. Karula biotiiki siseneva reovee reostusnäitajad.  

Komponent Ühik 
Proov 192  

19.05.2015 

Proov 205  

04.05.2016 

BHT7 mgO2/l 480 550 

Hõljuvaine mg/l  361 301 

UldN mg/l N 49 112 

UldP mg/l P 8,0 16 

KHT mgO2/l 1009 1264 

pH  6,9 7,3 

 

Tabel 5.83. Karula biotiigist väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal). 

Komponent Ühik 
Suurim lubatud 

sisaldus (mg/l) 

II kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

II kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 40 3,8 3,8 6,6 3,2 12 

Hõljuvaine mg/l  35 6,9 ˂2 ˂2 8,8 16 

UldN mg/l N - 8,7 ˂2 15 13 9,4 

UldP mg/l P - ˂0,07 ˂0,07 1,3 0,66 0,45 

KHT mgO2/l 150 ˂30 ˂30 ˂30 ˂30 ˂30 

pH  9 7,1 7,7 7,3 7,4 7,9 

Karula biotiigist 2015. ja 2016. aastal väljuvast veest võetud proovid on olnud vastavuses kehtestatud 

piirnormidega.  

 

5.2.13 PAISTU 

Paistus (lisa 20) elab 303 inimest, vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud vee 

erikasutusluba L.VV/324413. ÜVK-ga on liitunud ca 91 % elanikest. Paistu külas on Paistu kool 

(lasteaed-põhikool). Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 57 l elaniku kohta ööpäevas.  

Paistu on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt kaitstud 

(madala reostusohtlikkusega) põhjaveega alal. Küla asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 

alamvesikonnas Paistu reoveekogumisalal (360 ie). 

Ühisveevärk 

Ühisveevärgi jaoks võetakse vett  Paistu asula uuest puurkaevust (katastri nr 6415, passi nr 4668, 

Raamatukogu tee 5, koordinaadid X: 6460204,05; Y: 595566,01).  Puurkaev on rajatud 1979.a., selle 

sügavus on 70 m. Põhjaveekihiks  on Kesk-Devon (D2).  Teine puurkaev (nr 6398, rajatud 1968.a.) on 

reservis ning puudub ka vee erikasutusloas.  Töötav puurkaev paikneb pumplahoonest ligikaudu 5 m 

eemal ning on kaetud muldega (vt joonis). Kaevu päis on enamvähem maapinnaga ühetasa. 

Puurkaevupumbana on kasutusel  pump Calpeda 4SD 10/17 (3,0 kW).  
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Reservpuurkaevu päis paikneb pumplahoones. Hoones on tagatud automaatne küttesüsteem 

(puhur), mis rakendub vastavalt termoandurile ja hoiab ruumis temperatuuri vähemalt +5o juures. 

Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK. 2015-2016 ellu viidud 

veemajandusprojekti raames remonditi veepumpla ja vahetati välja veepumpla seadmed. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee erikasutusloale on aastas 25 000 m3, ööpäevas 70 m3.  2017. aastal 

võeti puurkaevust 7 315 m3 vett. 

 

Foto 14. Paistu puurkaevpumpla välivaade. Näha on töötava puurkaevu nr 6415 šahtehitis.  

Veetöötlus ja joogivee kvaliteet. Paistu asula uuest puurkaevust tuleb vastavalt vee erikasutusloale 

veekvaliteedi seireks teha veeanalüüsid üks kord kolme aasta jooksul. Analüüsitulemused on toodud 

järgnevates tabelites: 

Tabel 5.84. Puurkaevu vee analüüs, Paistu asula uus puurkaev, 27.04.2015 (analüüs J 208). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,05 

Kloriidid mg/l 250 8 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,17 

Üldraud μg/l 200 ˂20 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 540 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,7 

Sulfaadid mg/l 250 11 

Mangaan μg/l 50 28 

Tabel 5.85. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Paistu kauplus, 27.04.2016 (analüüs J 217). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,18 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 554 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,6 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

˂1,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0,4 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 
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Analüüsil saadud tulemused jäid piirsisaldustega lubatud vahemikku, joogivesi nii puurkaevus kui ka 

lõpptarbija juures vastas kvaliteedinõuetele. 

2015-2016 ellu viidud veemajandusprojektiga rekonstrueeriti kogu Paistu küla veetorustik (2 925 m).  

Müügivälise vee osakaal veetoodangust oli 11%.  

Olemasolevas olukorras Paistu asula ühisveevärk ei vaja lisainvesteeringuid. 

 

Tuletõrje veevõtt 

Paistu külas on tuletõrje veevõtukohtadena kasutusel maa-alused mahutid Tehnika teel töökoja 

piirkonnas ja elamupiirkonnas Kiriku tänaval küla loodeosas. Betoonist mahutite ruumalad on 

ligikaudu 100 m3. 2015-2016.a. tehti veemajandusprojekti raames korda  Kiriku tänaval asuv tuletõrje 

veevõtu mahuti.   

Kuna külas on elanike arv väike, ei ole sinna tehniliselt otstarbekas ega põhjendatud rajada 

torustikuhüdrante, mis eeldaks nii vähemalt de110 läbimõõdus tänavatorustikke ning pumplasse 

vähemalt 50 m3 veereservuaari ja survetõstepumpla väljaehitamist. Tehniliselt ja majanduslikult on 

see väga ebaotstarbekas, seetõttu on soovitav jääda ka edaspidi olemasolevate veevõtukohtade 

juurde ja neid vajadusel korrastada. 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsiooniga on Paistu külas varustatud Paistu-Holstre maantee (Paistu tee), Piibu põik 

piirkond, küla keskus ja raamatukogu piirkond, Kiriku tänava korterelamute piirkond, töökodade 

piirkond Tehnika tee ja Paistu tee vahelisel alal. Töötava kanalisatsioonitorustiku pikkus on ca 3345 

m. 2015-2016.a. teostatud Paistu küla reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

rekonstrueerimise projektiga rekonstrueeriti  2899 m kanalisatsioonitorustikku ehk praktiliselt kogu 

asula reoveetorustik. Rekonstrueerimise tulemusena on piki Paistu teed (Paistu-Holstre maanteed) 

kulgev torustik kasutusel sademevete kanaliseerimisel. 

Reovee puhastamine toimub kahes biotiigis settimise läbi. Väljalaskme (kood VI402) suublaks on Lolu 

oja.  2016. a. toimus tiikide põhjast sette puhastamine ning sisse ja äravoolude korrastamine.  

Vastavalt vee erikasutusloale on Paistu biotiikidest väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad 

BHT7 (piirnorm 25 mg/l), hõljuvaine (piirnorm 35 mgO2/l), KHT (piirnorm 125 mg/l), üldlämmastik 

(piirnorm 60 mg/l) ning pH (6-9). Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldfosfori kogust.  Vooluhulka 

erikasutusloaga ei reguleerita. 

Tabel 5.86. Paistu biotiikidesse siseneva reovee reostusnäitajad. 

Komponent Ühik 
Proov 192  

19.05.2015 

Proov 200  

04.05.2016 

BHT7 mgO2/l 480 270 

Hõljuvaine mg/l  361 118 

UldN mg/l N 49 105 

UldP mg/l P 8,0 12 

KHT mgO2/l 1009 505 

pH  6,9 7,5 
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Tabel 5.87. Paistu biotiikidest väljuv heitvesi (2015 I-IV, 2016.a. I-II kvartal). 

Komponent Ühik 
I kv 

  mg/l 

II kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

II kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 10 8,4 5,2 ˂3 ˂3 11 

Hõljuvaine mg/l  9,4 9,8 4,6 ˂2 ˂2 29 

UldN mg/l N 4,8 5,4 6,5 3,0 2,3 5,8 

UldP mg/l P 0,6 0,6 1,0 0,35 0,14 0,29 

KHT mgO2/l 29 ˂30 ˂30 ˂30 ˂30 ˂30 

pH  7,4 7,5 7,4 7,5 7,5 7,8 

Kuna biotiikidesse jõuab ka looduslikke veekogusid pidi suures koguses puhast vett, siis on puhastist  

väljuva heitvee näitajad reeglina nõuetele vastavad. Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 

„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja 

sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ lisas 1 

kehtestatud heitvee reostusnäitajate piirväärtused reoveekogumisalale reostuskoormusega 300-

1999 ie, kehtestatakse suublasse juhitavale heitveele alates 01.01.2019 üldfosfori piirväärtuseks 2 

mg/l.   

Projektijärgselt Paistu ühiskanalisatsioonisüsteem suuremaid lisainvesteeringuid ei vaja. Perspektiivis 

on vajalik ühe võimaliku alternatiivina arvestada  Paistu biopuhasti rekonstrueerimisega (annus- või 

kompaktpuhasti rajamisega).  

5.2.14 HOLSTRE 

Holstre küla (lisa 21) asub Viljandi-Mustla maantee ääres Paistu teelahkmel. Holstre külas elab 

2018.a. seisuga 189 inimest. Holstres on Holstre kool (lasteaed-põhikool). Ühisveevärgiga on liitunud 

76 %, ühiskanalisatsiooniga 60% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitumata elanike reoveekäitluseks 

kasutatakse kogumiskaevu. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 72 liitrit elaniku kohta ööpäevas.  

Holstre asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega alal. Holstre asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve 

alamvesikonnas Holstre reoveekogumisalal (196 ie). Holstres on  vee-ettevõtjaks OÜ Ramsi VK, 

millele on asulas teenuse pakkumiseks väljastatud vee erikasutusluba L.VV/324413. ÜVK-rajatised 

kuuluvad Viljandi vallale. 

Ühisveevärk 

Holstre küla ühisveevarustuseks võetakse vett Holstre asula uuest puurkaevust (katastri nr 6422, 

passi nr 6144, Kooli tee 1, koordinaadid X: 595566,01; Y: 599315).  Puurkaev on rajatud 1989.a.,  selle 

sügavus on 180 m, põhjaveekihiks  on  Silur (S).  Puurkaevu haldaja on OÜ Ramsi VK. Sanitaarkaitseala 

ulatus on 30 m. 

Pumpla on kaheastmeline, varustatud veetöötlusseadmetega, plastmaterjalist veereservuaariga 

(maht ca 5 m3), teise astme (survetõste) pumpadega (2 tk) ning membraanhüdrofooriga (0,5 m3). 

Töödeldud vee võrkuandmine on reguleeritud hüdrofooriga. 

Pumplas on automaatikakilp, mis võimaldab juhtida vett nii otse ilma töötlemata veereservuaari kui 

ka läbides veepehmenduse ja pöördosmoosi seadme. Selleks on automaatikakilbil ka ümberlüliti: 

tavajuhtudel töötab kilp 2, möödaviigu sisse lülitamisel kilp 1. 

Analoogselt Paistuga on Holstre pumplas valmidus ühendamiseks mobiilse generaatoriga juhuks, kui 

aset peaks leidma pikem elektrikatkestus. Hoones on tagatud automaatne termoreleega 
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küttesüsteem (puhur), mis hoiab ruumis temperatuuri vähemalt +5o juures igas olukorras (soojal 

perioodil väljalülitatud).  

Pumplahoone on väljastpoolt rekonstrueeritud, kuid seest remontimata.  

 

Foto 15. Holstre puurkaev-pumpla välisilme, paremal seinas on näha pistikupesa generaatori 

lülituseks.  

 
Foto 16.  Holstre pumpla lülituskilbid ja signaallambid. Normaaljuhul töötab kilp 2.  

 
Foto 17.  Puukaevpumpla päis ja osa pöördosmoosi seadmetest.   
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Lubatud veevõtt vastavalt vee erikasutusloale on 26 000 m3 aastas, 71 m3 ööpäevas.  2017. a. võeti 

puurkaevust vett 7611 m3, ca 21 m3 ööpäevas.  

Holstre puurkaevpumpla renoveeriti Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 2007.-2008. aastal. 

Renoveerimisel paigaldati pumplasse uus hüdrofoor, uued torustikud, joogivee defluoreerimiseks 

paigaldati pöördosmoosi seadmed (PO-seade WSL RO 4), kuna puurkaevust pumbatavas vees on 

ülenormatiivne fluoriidisisaldus (2013: 1,99 mg/l; 2016: 2,11 mg/l). Kuna üldraua sisaldus on 

puurkaevu vees olnud normidele vastav, koosnebki veetöötlus vee pehmendusest, mida teostatakse 

antiskalandi ehk inhibiitoriga ning PO-seadmetest fluoriidi ärastuseks. Veepehmendus toimub 

antiskalandi doseerimisega vette enne pöördosmoosi vastava dosaatoriga. PO-seadmete 

maksimaalne toodang on 2000 m3/kuus. Tegelik vajadus on maksimaalselt 500 m3 kuus.  

Vee kvaliteedist Holstre ühisveevärgis annavad ülevaate järgnevad tabelid.  

Tabel 5.88. Holstre puurkaevu vee analüüs, 18.04.2016 (analüüs J 156). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus 18.04.2016 

Ammoonium mg/l 0,50 0,15 

Kloriidid mg/l 250 7 

Fluoriidid mg/l 1,5 2,11 

Üldraud μg/l 200 148 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 380 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Sulfaadid mg/l 250 19 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.89. Joogivee analüüs jaotusvõrgust lõpptarbija juurest, Holstre kool, 27.04.2016 (analüüs J 

212), 02.05.2017 (analüüs J 215). 

Näitaja Piirsisaldus 27.04.2016 02.05.2017 

Üldraud (μg/l) 200 ˂20 98 

Fluoriidid (mg/l) 1,5 1,34  

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,09 <0,05 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 225 238 

pH  6,5-9,5 7,7 8 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

2,4 
<1,5 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

˂0,2 
<0,6 

Lõhn lahjendusaste 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

0 
0 

Maitse lahjendusaste 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 
muutusteta 

0 
0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0 0 

Puurkaevu vee analüüsis ületas piirnormi fluoriidi sisaldus. Proovitulemus lõpptarbija juures jäi 

piirsisaldustega lubatud vahemikku, joogivee kvaliteet  lõpptarbija juures vastas nõuetele.  
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Holstre küla veetorustike pikkus on ca 2580 m, rajatud ~1977.a., materjaliks on valdavalt malm. 

Andmed torustiku läbimõõdu kohta puuduvad. Veetorustikud, kaevud ja sulgarmatuur on 

amortiseerunud ning vajavad rekonstrueerimist.  

Perioodil 2016-2017 moodustas müügivälise vee osakaal keskmiselt 38 % veetoodangust. 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrjevett saab Holstre järvest, kuhu on tuletõrjeautodel olemas ligipääs. Lisaks on Holstres 

mõned erakinnistutel asuvad veevõtukohad. Analoogselt Paistuga ei ole Holstre külla tehniliselt 

otstarbekas ega põhjendatud rajada torustikuhüdrante. 

Ühiskanalisatioon 

Ühiskanalisatsioon on Holstres välja ehitatud vaid asula põhja- ja loodeosas, peamiselt korterelamute 

piirkonnas. Kogu Holstre idapoolne ehk Viljandi-Rõngu maanteest itta jääv ja Ida-Eesti vesikonda 

kuuluv ala on ühiskanalisatsioonisüsteemiga katmata, sealhulgas Mõnnaste 4 ja 6 aadressil paiknevad 

kaks 12 korteriga elamut. Viimased juhivad tekkiva reovee riigimaantee alt läbi ja kraavi kaudu 

looduslikku lodusse.  

Andmed olemasolevate kanalisatsioonitorustike materjali ja läbimõõtude kohta puuduvad. Torustike 

pikkus on ca 1750 m ja vanus üle 40 aasta. Kõik torustikud ja kaevud on amortiseerunud ning vajavad 

rekonstrueerimist.  

Reovee puhastusseadmed. Holstre küla reovett puhastatakse biotiigi abil (väljalaskme kood VI403), 

Holstre kooli juures asub taimestik-pinnasfilter tüüpi biopuhasti, mis rajati 2001. a.  

Enne Holstre küla reovee juhtimist biotiiki eemaldatakse reoveest suuremad tahkised võrekaevus. 

Võrekaev on amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. Kuna biotiik on loodusliku läbivooluga, 

muuhulgas suubub sinna ka osa Holstre järve veest, siis on tegemist praktiliselt looduslähedase veega 

biopuhastiga.  Holstre küla reovett puhastava biotiigi suublaks on Everti oja. 

 

Foto 18. Holstre biotiikide süsteem, mis on hea läbivooluga looduslähedane järvistu.  

Vastavalt vee erikasutusloale on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad BHT7, hõljuvaine  

ning KHT. Maksustatakse, kuid ei limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust. Maksustatakse ka 

heitvee kogus, kui pH on alla 6,0 või üle 9,0.  Vooluhulka vee erikasutusloaga ei reguleerita. 
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Tabel 5.90. Holstre küla reoveepuhasti heitvee näitajad11   

Reostusnäitaja 
Piirväärtus, 

mg/l1 

Heitvee näitajad 

(biotiiki sissevool), 

mg/l 

Heitvee näitajad (biotiigist väljavool), 

mg/l 

01.08.2017 01.08.2017 18.01.2017 

BHT7 40 340 5,6 4,6 

Heljum 35 143 12 <2 

Püld -2 19 0,22 0,33 

Nüld -2 129 2,7 6,6 

KHT 150 559 <30 36 
Märkused: 1 – Vee-erikasutusloaga L.VV/324413 kehtestatud piirväärtused Holstre külas; 2- Vee-erikasutusloaga L.VV/324413 ei limiteerita 

Holstre biotiigist väljuva heitvee analüüsitulemused olid 2017. a. kehtivate piirnormidega vastavuses.  

5.2.15 INTSU KÜLA (Kondi tee) 

Intsu külas (lisa 22) elab 116 inimest. Vee-ettevõtteks on OÜ Ramsi VK, millele on väljastatud teenuse 

pakkumiseks vee erikasutusluba L.VV/324413. Ühisveevärgiga on liitunud 59 % elanikest, 

ühiskanalisatsiooniga 47% elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 56 l elaniku kohta ööpäevas.  

Intsu asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega alal. Küla asub Lääne-Eesti vesikonna Pärnu 

alamvesikonnas  Intsu reoveekogumisalal (110 ie). 

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett  Kondi elamute puurkaevust (katastri nr 6408, passi nr 3501, Kaevu 

tee 2, koordinaadid X: 6463257; Y: 592587). Puurkaev on rajatud 1972.a., selle sügavus on 130 m 

ning omanik OÜ Ramsi VK. Pumpla paikneb küla edelaosas ning on  rekonstrueeritud vana tellisehitis, 

mis kaeti 2007. a. soojustamise ja rekonstrueerimise käigus profiilplekiga. Hoones paiknevad 

puurkaevu päis, rauaeraldusfilter, puhta vee reservuaar ja survetõstepumbad. Vee õhustamine enne 

filtreerimist toimub injektoriga. Vahepump pumpab vee mahutisse (ca 2 m3), millest omakorda 

survetõstepump küla tarbimisvõrku.  

Pumplas on kaks veearvestit – süvaveepumba jaoks ja küla võrku antaval veel. Nende vahe on 

rauaeraldusfiltri omatarve. Hoones on tagatud automaatne termoreleega küttesüsteem (puhur), mis 

hoiab ruumis temperatuuri vähemalt +5oC juures igas olukorras (soojal perioodil väljalülitatud). 

Puurkaev varustab veega ca 30 ühepereelamut. Sanitaarkaitseala ulatus on 30 m. 

Lubatud veevõtt vastavalt vee-erikasutusloale on 9 000 m3 aastas.  2017. aastal võeti puurkaevust 

vett 1 192 m3.    

Kuna puurkaevust võetud vee proovides ületas piirsisaldust üldraua kontsentratsioon, paigaldati 

rekonstrueerimisel 2007.a. puurkaev-pumplasse rauaärastusfilter GQ7505 ning 

desinfitseerimissüsteem (NaOCl). Lõpptarbija juures võetud joogivee proovi näidud jäävad 

piirsisaldustega lubatud vahemikku, seega joogivesi vastab kvaliteedinõuetele. Analüüsitulemused on 

toodud järgnevates tabelites: 

 

 

                                                           
11 Allikas: Analüüsileht H-336, H-335, H-31 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

104 

Tabel 5.91. Puurkaevu vee analüüs, Kondi elamute puurkaev, 27.04.2015 (analüüs J 209). 

Näitaja Ühik Piirsisaldus Proovitulemus 

Ammoonium mg/l 0,50 0,30 

Kloriidid mg/l 250 3 

Fluoriidid mg/l 1,5 1,31 

Üldraud μg/l 200 320 

Elekrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 2500 488 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,8 

Sulfaadid mg/l 250 10 

Mangaan μg/l 50 ˂20 

Tabel 5.92. Joogivee analüüs lõpptarbija juurest, Ringtee 7, 27.04.2016 (analüüs J 218). 

Näitaja Piirsisaldus Tulemus 

Üldraud (μg/l) 200 59 

Ammoonium (mg/l) 0,5 0,14 

Elektrijuhtivus 20 C° juures 
(μS/cm) 

2500 469 

pH 20 C° juures 6,5-9,5 7,9 

Värvus Pt Co ühikut 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

2,4 

Hägusus NTU 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0,24 

Lõhn pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Maitse pallides 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Coli-laadsed  bakterid PMÜ/100 
ml 

0 0 

 

Veetorustikud. 2016-2017 läbiviidava Intsu veemajandusprojekti käigus rekonstrueeritakse ca 0,7 km 

veetorustiku halvas seisukorras olevaid lõike ehk 31 % olemasolevast veetorustikust (2,24 km).  Intsu 

veemajandusprojekti elluviimise järel Intsu küla vajab rekonstrueerimist ca 0,7 km veetorustikke. 

2017.a. oli müügivälise vee osakaal 28% veetootmisest, millest enamuse moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Intsu külas nõuetekohaseid tuletõrje veevõtukohti ei ole. Kuna Instu külas ei ole selliseid veekogusid, 

mille baasil lahendada tuletõrje veevõtt, on vajalik puurkaevu juurde rajada nõuetekohane 

tuletõrjevee mahuti. 

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 2080 m (koos Kondi tee 19 kuni 25 teenindava torustikuga) 

ning keskmine vanus 30-40 aastat.  Kanalisatsioonitorustikud ja kaevud vajavad osades lõikudes 

rekonstrueerimist.   

2016.a. tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Ramsi VK OÜ projektitaotluse rahastamise otsuse, 

mille alusel rekonstrueeritakse 2016-2017.a. Intsu külas reoveepuhasti ning 530 m enim 

amortiseerunud isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Ülejäänud rekonstrueerimist vajavad torustikud 

tehakse korda pikemas perspektiivis projekti II etapis.   
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Reovee puhastusseadmed. Intsu küla reovesi puhastatakse biotiigis (väljalaskme kood VI404), mille 

suublaks on Kondi kraav. Biotiiki puhastati 2004.a. 

Vastavalt vee erikasutusloale on väljuvas heitvees limiteeritud keskkonda viidavad BHT7 (piirnorm 40 

mg/l), heljum (piirnorm 35 mgO2/l), KHT (piirnorm 150 mg/l), pH (6-9). Maksustatakse, kuid ei 

limiteerita üldlämmastiku ja üldfosfori kogust. Maksustatakse ka heitvee kogus, kui pH on alla 6,0 või 

üle 9,0.  Vooluhulka vee-erikasutusloaga ei reguleerita. 

Tabel 5.93. Kondi biotiikidesse siseneva reovee reostusnäitajad 2015. 

Komponent Ühik 
Proov 297  

22.07.2015 

BHT7 mgO2/l 194 

Hõljuvaine mg/l  80 

UldN mg/l N 87 

UldP mg/l P 13 

KHT mgO2/l 423 

pH  7,5 

 

Tabel 5.94. Kondi biotiikidest väljuv heitvesi (2015, 2016.a. I kvartal). 

Mõõtmisaeg 

Komponent 
Ühik 

I kv 

  mg/l 

III kv 

  mg/l 

I kv 

  mg/l 

BHT7 mgO2/l 13 10 7,2 

Hõljuvaine mg/l  9,8 17 4,1 

UldN mg/l N 8,8 12 11 

UldP mg/l P 2,5 2,0 1,2 

KHT mgO2/l 28 43 ˂30 

pH  6,9 7,6 7,5 

 
2017.a. Kondi biotiike suurendatakse ning paigaldatakse võre ja septik.     

5.2.16 KÄRSTNA 

Kärstna külas (Lisad 35 ja 36) elab 2018.a. seisuga 225 inimest. Küla läänepoolses osas paiknevad 

korruselamud, idapooses osas ühepereelamud. Ühisveevärgiga on liitunud 70% ja 

ühiskanalisatsiooniga 80% Kärstna elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 50 l elaniku kohta 

ööpäevas. Kärstna ÜVK-rajatiste omanikuks ja haldajaks on Ramsi VK OÜ.  

Suur osa külast paikneb  Kärstna reoveekogumisalal (RKA0840512) pindalaga 12 ha, reostuskoormus 

303ie (ca 25 ie/ha). Kärstna reoveekogumisalal elab ca 170 inimest. 

SA KIK on toetanud Kärstna küla vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise I etappi, mille 

käigus rekonstrueeriti 2016-2017.a 1389,7 m kanalisatsioonitorustikke ja 821,9 m veetorustikke.   

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Kärstna puurkaevust (katastri nr 6119), vett võeti 2017.a. 4112 m3.  

Pumbamajja paigaldati 2010.a. rauafiltrisüsteem EURA IRA 40 Duplex. Veepuhastussüsteem teostab 

rauaärastust ja mangaaniärastust, seadmete jõudlus on 2,5m3/h. Rõhutõsteseadmena on kasutusel 

50 l hüdrofoor. Pumbamaja seadmed on heas seisukorras ja rekonstrueerimist ei vaja. 
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Tabel 5.95. Kärstna küla ühisveevarustussüsteemis kasutatud puurkaev-pumpla tehnilised andmed.  

Nimetus/asukoht Kärstna 
Katastri nr 6119 
Veekompleks D 
Puurimise aasta 1971 
Koordinaat X 6445904 
Koordinaat Y 606245 
Lubatud vee-võtt, m3/d 34 
Tegelik veevõtt, m3/d 11,3 
Pumba mark 4”MC250/6.0 
Reguleerimisseade 50 l terasest hüdrofoor 

Puurkaevu sügavus 60 
Puurkaevu hoone Vajab remonti 
Automaatika Töötab 

Omanik ja haldaja Ramsi VK OÜ 

 

Veekvaliteet 

Kärstna puurkaevu vees on väga suur rauaühendite sisaldus, piirsisaldust ületab ka mangaani näitaja. 

Pumbamajas töödeldakse puurkaevuvett 2010.a. paigaldatud rauafiltrisüsteemiga EURA IRA 40 

Duplex. Veetöötluse järgselt vastab vesi joogivee kvaliteedile kehtestatud nõuetele: 

Tabel 5.96. Vee analüüside tulemused puurkaevuveest ja lõpptarbija juurest. 

Näitaja 
Puurkaevuvesi 

02.05.2017 
Kärstna Kooli 

köögist 
02.05.2017 

Piirsisaldus joogivees 

Raud (μg/l) 2186 <20 200 

Fluoriidid (mg/l) 0,32  1,5 

Ammoonium (mg/l) 0,14 <0,05 0,5 

Mangaan (μg/l) 72 <20 50 

Elektrijuhtivus 20 C° juures 
(μS/cm) 

508 
513 2500 

pH 20 C° juures 7,6 7,6 6,5-9,5 

Värvus Pt Co ühikut 
8,3 

1,5 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Hägusus NTU 
19 

<0,2 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Lõhn pallides 
0 

0 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Maitse pallides 
 

0 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 
ml 

0 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 

Kolooniate arv 22◦C 1  Ebaloomulike muutusteta 

 

Veetorustikud Kärstna külas on ca 1,4 km veetorustikku. Aastatel 2016-2017 rekonstrueeriti 821,9 m 

veetorustikke. Ülejäänud torustikud (ca 580 m) on rekonstrueerimata, täpsed andmed ja kaardid 

nende torustike kohta puuduvad. Torustikud on enam kui 40 aasta vanad, ehitatud ilma kaugemaid 

perspektiive arvestamata. Metalltorustikud on amortiseerunud, millele viitab suur avariide hulk. 
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Torustike avariide likvideerimiseks on kohati kasutatud peenema plasttoru paigaldamist teras- või 

malmtorusse. Veevõrk on rajatud tupikvõrguna, siibrid ei ole töökorras või puuduvad üldse. 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrje veevõtukohana on Kärstna külas välja ehitatud ja tähistatud Kärstna külast kirde poole 

jääva tiigi äärne veevõtukoht. Koos sotsiaalmaja ehitamisega 2014 rajati võimla juurde 

kuivhüdrantidega 50 m3 maa-alune tuletõrjevee mahuti.   

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonisüsteem on rajatud üle 30 aasta tagasi. Kanalisatsioonitorustik on isevoolne ning 

pikkus ca 3,6 km. Aastatel 2016-2017 rekonstrueeriti 1389,7 m torustikke, ülejäänud torustik on 

amortiseerunud, kohati on reovee juhtimine takistatud. Rekonstrueerimata piirkondade 

betoonraketest kanalisatsioonikaevud on välja ehitatud koos torustikega. Probleeme on olnud 

kaevukaante sisselangemisega ja sadevete pääsemisega kanalisatsioonisüsteemi kaevude ja torustike 

kaudu. 

Sadevesi 

Kärstna külas toimub sadevete immutamine haljasaladel, paiguti on rajatud ka sadevee kraave ja see 

rahuldab küla vajadused vajadused täielikult. 

Reoveepuhasti 

Reoveepuhastina kasutatakse BioFix70 tüüpi kompaktpuhastit, puhasti rekonstrueeriti 2012.a. ning 

on heas seisukorras.  Järelpuhastina kasutatakse kolme biotiiki kogupindalaga ca 9000 m2. Biotiikides 

on probleeme kobraste tegevusega. Biotiigid vajavad puhastamist ja maa-ala korrastamist.   

Suublaks on Tarvastu jõgi (Suubla kood VEE1016500).  

Tabel 5.97. Kärstna reoveepuhasti, biotiikidest väljuv heitvesi (2017.a.) 

Komponent Ühik 
Piirsisaldus I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

mg/l 

BHT7 mgO2/l 25 <3 <3 <3 <3 

Hõljuvaine mg/l  35 <2 <2 5,2 <2 

UldP mg/l P 2 0,79 1,2 1,9 0,79 

UldN mg/l N 60 6,0 4,5 <2 3,1 

KHT mgO2/l 125 <30 <30 <30 <30 

pH pH ühik 6-9 7,7 7,7 7,4 7,5 

2017.a. juhiti Kärstna reoveepuhastisse 4279 m3 reovett. Puhasti tagab reovee puhastamise nõutud 

määrani.   

 

5.2.17 SOE KÜLA 

Soe küla (Lisad 31 ja 32) asub Viljandi – Rõngu maantee ääres ca 4 km kaugusel Mustlast. Soe külas 

elab 2018.a. seisuga 234 inimest. Küla lõunapoolses osas paiknevad korruselamud, põhjapooses osas 

ühepereelamud. Ühisveevärgiga on liitunud 100% ning ühiskanalisatsiooniga 98% Soe küla elanikest. 

Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 74 l/el/ööp. Soe külas tegutsevad Soe A ja O, Roni Rem AS, Olerex Soe 

tankla, lasteaed. 

ÜVK-rajatiste omanik ja haldaja on Ramsi VK OÜ. 

Enamus külast asub Soe reoveekogumisalal (RKA0840511) pindalaga 16 ha, reostuskoormus 290 ie 

(ca 18 ie/ha).  
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Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni rekonstrueeriti aastatel 2013 ja 2016 SA KIK Keskkonnaprogrammi 

kaasabil, rekonstrueeriti 1410,8 m kanalisatsioonitorustikke, 552,4 m survekanalisatsiooni ja  2623,9 

m veetorustikke.  

Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Soe puurkaevust (katastri nr 6267). 2017.a. võeti vett 7183 m3. 

Rõhutõsteseadmena on kasutusel 300 l hüdrofoor. Pumbamaja seadmed on töökorras, kuid vajavad 

kaasajastamist. Rauaärastusseadmed paigaldati 2012.a. 

 
Foto 19. Soe küla puurkaevu pumplahoone 

Tabel 5.98. Soe küla ühisveevarustussüsteemis kasutatud puurkaev-pumpla tehnilised andmed.  

Nimetus/asukoht Soe 
Katastri nr 6267 
Veekompleks D2-1 
Puurimise aasta 1984 
Koordinaat X 6453976 
Koordinaat Y 613160 
Lubatud veevõtt, m3/d 42 
Tegelik veevõtt, m3/d 19,7 
Pumba mark GS 8-22 
Reguleerimisseade 0,3 m3 terasest hüdrofoor 

Puurkaevu sügavus 150 
Puurkaevu hoone Vajab renoveerimist 
Automaatika Töötab 

Omanik ja haldaja Ramsi VK OÜ 

Soe küla joogivee kvaliteeti iseloomustab järgnev tabel: 

Tabel 5.99. Veeanalüüside tulemused puurkaevuveest ja lõpptarbija juurest  

Näitaja 
Soe küla 

puurkaevuvesi 
02.05.2017 

Vambola 
lasteaia köögist 

02.05.2017 
Piirsisaldus joogivees 

Raud (μg/l) 150 <20 200 

Ammoonium (mg/l) 0,13 0,11 0,5 

Mangaan (μg/l) <20  50 

Fluoriid (mg/l) 0,28  1,5 

Elektrijuhtivus 20 C° juures (μS/cm) 400 402 2500 

pH 20 C° juures 7,9 7,8 6,5-9,5 

Värvus Pt Co ühikut <1,5 <1,5 Tarbijale vastuvõetav 
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Näitaja 
Soe küla 

puurkaevuvesi 
02.05.2017 

Vambola 
lasteaia köögist 

02.05.2017 
Piirsisaldus joogivees 

ebaloomulike 
muutusteta 

Hägusus NTU 
0,6 <0,02 

Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 

muutusteta 

Lõhn pallides 
0 0 

Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 

muutusteta 

Maitse pallides 
 0 

Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike 

muutusteta 

Escherichia coli PMÜ/100 ml  0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml  0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 

Kolooniate arv 22 kraadi juures 
1  

Ebaloomulike 
muutusteta 

Joogivee kvaliteet Soe küla veevärgis vastab kehtestatud nõuetele. 

Veetorustikud   

Soe küla veetorustikud rekonstrueeriti aastatel 2013-2016: 2013.a. valmisid uued veetorustikud Soe 

küla põhjapoolses osas ning 2016.a. lõunapoolses osas. Veetorustike kogupikkus on 3 444 m. 

 

Tabel 5.100. Soe küla veetorustikud 

Soe küla Paigaldatud 2013 Paigaldatud 2015-2016 Kokku 

Veetorustik De110 (m)  550 550 

Veetorustik De63 (m) 360 1200 1560 

Veetorustik De50 (m)  10 10 

Veetorustik De40 (m)  404 404 

Veetorustik De32 (m) 460 460 920 

KOKKU 820 2624 3444 

Soe küla puurkaevpumpla seadmed on vajalik kaasajastada.  

Tuletõrjevesi 

Soe külas on tuletõrje veevõtukohana kasutusel tähistatud veevõtukoht Soe paisjärve ääres.  

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonitorustikke on Soe külas kokku ca 2,92 km, millest survekanalisatsioonitorustikku 0,55 

km. Torustikud on rajatud aastatel 2012-2016 SA KIK Keskkonnaprogrammi toel. 2013.a. valmisid 

uued kanalisatsioonitorustikud Soe küla põhjapoolses osas ning 2016.a. lõunapoolses osas.  

Tabel 5.101. Soe küla kanalisatsioonitorustikud 

Soe küla kanalisatsioon Paigaldatud 

2012-2013 

Paigaldatud 

2015-2016 

KOKKU 

PVC kanalisatsioonitoru De200 (m)  540 540 

PVC kanalisatsioonitoru De160 (m) 880 871 1751 

PE kanalisatsioonitoru De90 (m) 75  75 
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Soe küla kanalisatsioon Paigaldatud 

2012-2013 

Paigaldatud 

2015-2016 

KOKKU 

PE survekanalisatsioonitoru De110 (m)  552 552 

KOKKU 955 1963 2918 

 

Projekti raames rajati Soe külas 2016.a. novembris kolm täisautomaatset reoveepumplat (De1600).  

Tabel 5.102. Soe küla reoveepumplad 

Pumpla nimetus RVP-1 RVP-2 RVP-3 

Asukoht Kastani 7 Soe tankla Soe tn 8 

Ehitusaasta 2016 2016 2016 

Pumpade arv 2 2 2 

Pumbatava vee kogus 

2017.a. (m3/d) 

1,6 0,2 1,2 

 

Sadevesi 

Soe külas toimub sadevete immutamine haljasaladel, paiguti on rajatud ka sadevee kraave. Mõnedes 

Soe küla piirkondades esineb sadevee probleem, hõreda asustuse tõttu ei ole eraldi sadevee 

süsteemi rajamine mõttekas. Kaaluda võiks lahtise kraavituse laiendamist või pärast 

kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimist vana trassi kasutamist sadevee trassina. 

2013.a. rajati 85 m sademevee torustikku ning paigaldati 14 sajuveekaevu.  

Reoveepuhasti 

Soe külas kasutatakse reovee puhastamiseks BioFix70K tüüpi kompaktpuhastit, järelpuhastina 

kasutatakse biotiike. Puhasti on rekonstrueeritud 2010.a. Puhasti hüdrauliline jõudlus on 70m3/d ja 

projektijärgne jõudlus 400ie. Fosfori ärastamiseks on võimalus kasutada raudsulfaadi lisamist, kuid 

puhasti on taganud reovee vastavuse normidele ning seni pole selleks tarvidust olnud. Reoveepuhasti 

suublaks on Soe oja (5 km suudmest). 

2017.a. juhiti Soe reoveepuhastisse 6527 m3 reovett. 
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Foto 20. 2010.a. rekonstrueeritud Soe küla reoveepuhasti. 

Soe reoveepuhasti biotiikidest väljuva heitvee analüüside tulemused on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.103. Soe reoveepuhasti biotiikidest väljuv heitvesi (2017.a.) 

Komponent Ühik 
Piirsisaldus I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

mg/l 

pH  9 7,5 7,2 7,6 7,4 

Hõljuvaine mg/l  35 21 33 9,6 20 

BHT7 mgO2/l 40 13 13 10 12 

PÜld mg/l P - 2,9 0,89 5,3 5,8 

NÜld mg/l N - 45 61 73 45 

KHT mgO2/l 150 37 40 <30 38 

Analüüsitulemuste alusel tagab puhasti reovee puhastamise nõutud määrani.  

Olemasolevas olukorras Soe küla ühiskanalisatsioon suuremaid arendusinvesteeringuid ei vaja. 

5.2.18 SUISLEPA 

Suislepa küla (Lisad 33 ja 34) asub Viljandi – Rõngu maantee ääres ca 12 km kaugusel Mustlast. Küla 

lõunapoolses osas paiknevad korruslelamud, põhjapooses osas ühepereelamud. Suislepa külas elab 

2018.a. seisuga 209 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud ca 100% ning ühiskanalisatsiooniga 96% 

Suislepa elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 49 liitrit elaniku kohta ööpäevas.  

Külast suurem osa paikneb Suislepa reoveekogumisalal (RKA0840509) pindalaga 16ha, 

reostuskoormus 326 ie (ca 20 ie/ha). Põhjavesi on Suislepa piirkonnas keskmiselt kaitstud (keskmise 

reostusohtlikkusega). 

Suislepa ÜVK torustikud rekonstrueeriti SA KIK Keskkonnaprogrammi kaasabil aastatel 2014-2016.  
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 Ühisveevärk 

Ühisveevarustuseks võetakse vett Suislepa puurkaevust (katastri nr 6112, passi nr A-489-M). 

Puurkaev on rajatud 1959.a. Pumbamajja paigaldati 2008.a. veepuhastusseade BR 2160 V 260/ XP2. 

Veepuhastussüsteem teostab rauaärastust ja aereerimist, seadmete jõudlus on 2,5m3/h. 

Rõhutõsteseadmena on kasutusel sagedusmuunduriga pump. Pumbamaja seadmed on töökorras. 

2017.a. võeti vett 4975 m3. 

Tabel 5.104. Suislepa küla puurkaev-pumpla tehnilised andmed 

Nimetus/asukoht Suislepa 
Katastri nr 6112 
Veekompleks D2 
Puurimise aasta 1959 
Koordinaadid X: 6447145    Y: 616655 
Lubatud veevõtt, m3/d 34 
Tegelik veevõtt, m3/d 13,6 
Pumba mark GS 8-22 
Reguleerimisseade Sagedusmuunduriga pump 
Puurkaevu sügavus, m 80 
Puurkaevu hoone Vajab remonti 
Automaatika Töötab 

Omanik ja haldaja Ramsi VK OÜ 

 

Joogivee kvaliteet  

Suislepa puurkaevuveele on iseloomulik kõrge rauaühendite sisaldus. Veetöötluse järgselt vastab vee 

kvaliteet kehtestatud nõuetele. Puurkaevust pumbatud põhjavee ja tarbijakraanist saadava vee 

kvaliteedi analüüside tulemused  on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.105. Veeanalüüside tulemused puurkaevuveest ja lõpptarbija juurest. 

Näitaja 
Puurkaevuvesi 

18.04.2016 
Suislepa lasteaia 

köögist 03.05.2017 
Piirsisaldus joogivees 

Raud (μg/l) 836 35 200 

Ammoonium (mg/l) 0,36 <0,05 0,5 

Fluoriidid (mg/l) 0,17  1,5 

Mangaan (μg/l) 37  50 

Elektrijuhtivus 20 C° juures 
(μS/cm) 

530 
539 2500 

pH 20 C° juures 7,8 7,4 6,5-9,5 

Värvus Pt Co ühikut 1,8 <1,5 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Hägusus NTU 11 <0,2 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Lõhn pallides 0 0 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Maitse pallides  0 
Tarbijale vastuvõetav 
ebaloomulike muutusteta 

Escherichia coli PMÜ/100 
ml 

 0 0 

Coli-laadsed bakterid 
PMÜ/100 ml 

 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0  0 

Kolooniate arv 22 C 
(PMÜ/1ml) 

28  Ebaloomulike muutusteta 
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Veetorustikud Suislepa külas on ca 2975 km veetorustikku, mis on rajatud aastatel 2014-2016 SA KIK 

Keskkonnaprogrammi toel. 2014.a. valmisid  uued veetorustikud küla põhjapoolses osas ning 2016.a. 

lõunapoolses osas. 

Tabel 5.106. Suislepa küla veetorustikud 

 Paigaldatud 2014 Paigaldatud 2016 

Veetorustik De110 (m) 30  

Veetorustik De63 (m) 1100 905 

Veetorustik De50 (m)  50 

Veetorustik De40 (m)  250 

Veetorustik De32 (m) 500 140 

KOKKU 1630 1345 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrje veevõtukohana on Suislepa külas välja ehitatud ja tähistatud veevõtukoht Õhne jõe ääres. 

Nõutava tuletõrjevee varu tagamiseks tuleks korruselamute lähedusse paigaldada maa-alune 

veemahuti. 

Ühiskanalisatsioon 

Suislepa kanalisatsioonitorustik on isevoolne, pikkusega ca 2,9 km ning on rajatud aastatel 2013-2016 

SA KIK Keskkonnaprogrammi toel.  2014.a. valmisid  uued veetorustikud küla põhjapoolses osas ning 

2016.a. lõunapoolses osas. 

Tabel 5.107. Suislepa küla kanalisatsioonitorustikud 

 Paigaldatud 2013-

2014 

Paigaldatud 2015-2016 Kokku 

PVC kanalisatsioonitoru De200 (m) 430  430 

PVC kanalisatsioonitoru De160 (m) 1450 986,9 2436,9 

PE kanalisatsioonitoru De75 (m) 30  30 

KOKKU 1910 986,9 2896,9 

Sadevesi 

Suislepa külas toimub sadevete immutamine haljasaladel, paiguti on rajatud ka sadevee kraave ning 

ca 170 m sademeveekanalisatsiooni torustikku, millest 2016.a. rekonstrueeriti 140,6 m.  Mõnedes 

Suislepa küla piirkondades esineb sadevee probleem, hõreda asustuse tõttu ei ole eraldi sadevee 

süsteemi rajamine mõttekas.  

Reoveepuhasti 

Suislepa külas kasutatakse reovee puhastamiseks BioFix70K tüüpi kompaktpuhastit, järelpuhastina 

kasutatakse biotiike. Puhasti on rekonstrueeritud 2011.a. Puhasti hüdrauliline jõudlus on 70m3/d ja 

projektijärgne jõudlus 400ie. Fosfori ärastamiseks kasutatakse raudsulfaadi lisamist. Reoveepuhasti 

suublaks on Õhne jõgi (6 km suudmest). 

2017. a. juhiti Suislepa reoveepuhastisse 3552 m3 reovett. Reoveepuhasti tööd iseloomustavate 

analüüside tulemused on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.108. Suislepa reoveepuhasti biotiigist väljuva heitvee analüüside tulemused (2017). 
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Komponent Ühik 
Piirsisaldus 

(mg/l)* 

I kv 

  mg/l 

II kv 

mg/l 

III kv 

  mg/l 

IV kv 

mg/l 

pH pH ühik 6-9 7,4 8,6 7,6 7,6 

Hõljuvaine mg/l  35 <2 23 37 8,0 

BHT7 mgO2/l 25 4,6 18 21 4,4 

UldP mg/l N 2 1,7 1,7 1,8 4,5 

UldN mg/l P 60 8,0 4,4 6,6 9,9 

KHT mgO2/l 125 <30 63 42 30 

*Alus – vee erikasutusluba nr L.VV/328090 

Analüüside tulemused näitavad, et 2017.a. II poolaastal ületasid III kvartalis tehtud heitvee analüüsis 

piirsisaldust heljumi sisaldus ning IV kvartalis fosfori näitaja.  

Suislepa ühiskanalisatsioonitorustikud on heas korras, puhastamist vajavad biotiigid. Töö on 

plaanitud teostada 2018.a. jooksul. 

5.2.19 MÄELTKÜLA 

Mäeltküla (Järve) küla (lisa 23) asub Viiratsi alevikust 3,5 kilomeetri kaugusel (mööda Viiratsi-Väluste 

teed 2,3 km ja siis 1,2 kilomeetrit paremale). Külas elab 2018. a. 98 elanikku. Mäeltküla küla Järve 

elamupiirkonnas tarbib ÜVK teenust ligikaudu 24% küla elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 68 l 

elaniku kohta ööpäevas. vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK. Kuna veetootmine jääb asulas ööpäevas 

alla 5 m3 ja heitvett ei juhita peale biotiike otse veekogusse, siis ei ole veevõtt ega ühiskanalisatsioon 

reguleeritud vee erikasutusloaga. Reovesi immutatakse imbväljakul. 

Mäeltküla asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud (madala reostusohtlikkusega) põhjaveega alal. Mäeltküla asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve 

alamvesikonnas. Piirkonnas puudub kinnitatud reoveekogumisala. 

Ühisveevärk 

Mäeltküla veevarustus baseerub maa-alusele Järve puurkaev-pumplale küla lõunaosas (katastri nr 

18705, koordinaadid X: 6469318,578; Y: 598730,575). Puurkaev rajati 1985. a., selle sügavus on 100,5 

m. Pumpa juhib rõhuandur. Veevõtt puurkaevust oli 2017.a. 1059 m3 (2,9 m3 ööpäevas). 

Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m.  Puurkaevu omanik ja haldaja on OÜ Ramsi VK. Puurkaevu veele on 

iseloomulik kõrge rauaühendite sisaldus.  

Puurkaev rekonstrueeriti 2012.a., mille käigus rajati uus puurkaev-pumpla koos uute elektri- ja 

automaatikaseadmete, hüdrofoori ning veetöötlusseadmetega raua- ja mangaani eemaldamiseks. 

Veetöötlussüsteemi (3 m3/h) kuuluvad õlivaba kolbkompressor aeratsioonipaak ja õhueraldaja 

Maxivent ning rauafilter EURA AIR 14 Duplex. Puurkaevust tuleval toorveetorustikul on enne 

veetöötlusseadmeid naatriumhüpokloriti  doseerimissüsteemi valmidus juhuks, kui peaks tekkima 

mikrobioloogiline reostus. Avariiolukorras on võimalik vesi filterseadmetest mööda otse veevõrku. 

Puurkaev-pumpla tehnilistest andmetest annab ülevaate allpooltoodud tabel: 

Tabel 5.109. Järve puurkaev-pumpla 

Puurkaevu katastri nr 18705 

Kasutatav veekiht S 

Puurimise aasta 1985 

Puurkaevu sügavus m 100,5 

Staatiline veetase m 18,4 
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Puurkaevu katastri nr 18705 

Pumba tootlikkus m3/h 6 

Pumba mark MC-250 

Automaatika Töötab 

Reguleerimisseade Membraanhüdrofoor 200 l 

Sanitaarkaitseala ulatus 30 m 

Mäeltküla külas on ühisveevärk välja ehitatud küla keskosas, korruselamute ja eramajade piirkonnas. 

Puurkaevpumplast on veetud veetorustik ka küla edelaosas asuva OÜ Ärma Talu Järve 

laudakompleksini.  Mäeltküla küla veetorustike pikkus kokku on ~1,6 km. Vanad torud on rauast, 

uued on rajatud polüetüleenist. Kogu veetorustik on amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist.  

Müügivälise vee osakaal veetoodangust oli 2017.a. 25%. 

Tuletõrje veevõtt 

Mäeltkülas ametlikke tuletõrje veevõtukohti ei ole. Lähim tuletõrje veevõtukoht on Viiratsi alevikust 

või EKSEKO juurest (ca 2,9 km kaugusel). Vajadusel on võimalik tuletõrjevett saada Järve (Viiratsi) 

maaparandussüsteemi eesvoolul asuvast veehoidlast (tiigist). 

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonitorustik on rajatud isevoolsena. Tekkiv reovesi voolab elamute juurde rajatud 

settekaevudesse ja sealt edasi imbväljakule. 

5.2.20 TUSTI 

Tusti küla (lisa 24) asub Viljandi linnast ca 12 km Tartu poole Viljandi – Tartu maanteest umbes 1 km 

vasakul pool. Tusti külas elab 2018.a. 150 inimest. ÜVK-teenuseid kasutab ca 30% elanikkonnast, 

ÜVK-torustik on rajatud kolme korruselamu veega varustamiseks. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 38 l 

elaniku kohta ööpäevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK.  

Tusti küla asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile keskmiselt 

kaitstud (keskmise reostusohtlikkusega) põhjaveega alal. Tusti asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve 

alamvesikonnas. Kuna Tusti on suhteliselt hajali asula, siis asulas tekkiv reostuskoormus ei vasta 

reoveekogumisala kriteeriumitele ning reoveekogumisala ei ole moodustatud. Kuna veetootmine 

jääb asulas ööpäevas alla 5 m3, siis ei ole veevõtt ega ühiskanalisatsioon reguleeritud vee 

erikasutusloaga. 

Ühisveevärk 

Tusti küla ühisveevarustus baseerub ühele puurkaev-pumplale (katastri nr 4621, koordinaadid X: 

6474779,174; Y: 603140,557). Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Kohalik tee möödub kaevust ca 40 m 

idas.  Puurkaevu omanik on OÜ Ramsi VK OÜ. 2017.a. oli veevõtt puurkaevust 905 m3.   

Puurkaev rekonstrueeriti 2012.a., mille käigus paigaldati uued elektri- ja automaatikaseadmed, 

hüdrofoor ning veetöötlusseadmed raua- ja mangaani eemaldamiseks. Puurkaevust tuleval 

toorveetorustikul on enne veetöötlusseadmeid naatriumhüpokloriti  doseerimissüsteemi valmidus 

juhuks, kui peaks tekkima mikrobioloogiline reostus.  

Puurkaev-pumpla tehnilistest andmetest annab ülevaate alltoodud tabel. 
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Tabel 5.110. Tusti puurkaev-pumpla 

Puurkaevu katastri nr 4621 

Kasutatav veekiht S 

Puurimise aasta 1966 

Puurkaevu sügavus m 95 

Staatiline veetase m 7,90 

Deebit l/sek 7,9 

Pumba tootlikkus m3/h 6 

Pumba mark ECV 6 

Reguleerimisseade Membraanhüdrofoor 200 l 

Automaatika Töötab 

Veemõõtja Olemas 

Tusti küla veetorustike pikkus kokku on ca 640 m, millest suurem osa - ca 500 m on malm- ja 

raudtorud. 100 m ulatuses on rajatud ka uusi polüetüleentorustikke. Veetorustik on osaliselt 

amortiseerunud ja selle mõõdud ei vasta tarbimisintensiivsusele.  Müügivälise vee osakaal 

veetoodangust oli 2017.a. 30%, millest enamuse moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Tusti külas on tuletõrje veevõtukohana kasutusel Tusti küla tiigi juures asuv tähistatud tuletõrje 

veevõtukaev.  

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonitorustik on rajatud isevoolsena. Tekkiv reovesi voolab läbi elamute juurde ehitatud 

settekaevude imbväljakule. Kanalisatsioonitorustikud ja –kontrollkaevud lekivad, kuna rajatised on 

amortiseerunud. Seetõttu võib eeldada, et reovee vooluhulgad kõiguvad suurtes piirides.   

5.2.21 RUUDIKÜLA 

Ruudiküla (lisa 25) on individuaalelamutest koosnev ridaküla Ärma jõe vasakul kaldal. Küla paikneb 

Viiratsi alevikust 7,5 km kaugusel, sõites mööda Väluste teed läbi Verilaske küla. ÜVK on rajatud 

kaheksa külas asuva elamu varustamiseks veega. Ruudikülas elab 2018.a. seisuga 44 inimest. 

Ühisveevärgiga on liitunud ca 40% ning ühiskanalisatsiooniga 81% elanikkonnast, Ruudiküla Sillaotsa 

elamupiirkonna elanikud (8 ühepereelamut). Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 50 l elaniku kohta 

ööpäevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK.  

Ruudiküla asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile keskmiselt 

kaitstud (keskmise reostusohtlikkusega) põhjaveega alal, kus savikihi paksus on 2-5 meetrit või 

moreeni paksus 10-20 meetrit. Ruudiküla asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve alamvesikonnas. Kuna 

Ruudiküla elanike arv on alla 50 elaniku, siis ei vasta asula reoveekogumisala määramise 

kriteeriumidele. Kuna veetootmine jääb asulas ööpäevas alla 5 m3, siis ei ole veevõtt ega veeheide 

reguleeritud vee erikasutusloaga. 

Ühisveevärk 

Ruudiküla ühisveevarustus baseerub Ruudiküla (Sillaotsa) I puurkaev-pumplale (katastri nr 4609, 

koordinaadid X: 6468561,569; Y: 603168,919). 2017.a. oli veevõtt puurkaevust 1202 m3. 

Sanitaarkaitseala ulatus on 10 m. Puurkaevu omanik ja haldaja on OÜ Ramsi VK. 

Puurkaev rekonstrueeriti 2012.a., mille käigus paigaldati uued elektri- ja automaatikaseadmed, 

hüdrofoor ning veetöötlusseadmed raua- ja mangaani eemaldamiseks. Puurkaevust tuleval 
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toorveetorustikul on enne veetöötlusseadmeid naatriumhüpokloriti  doseerimissüsteemi valmidus 

juhuks, kui peaks tekkima mikrobioloogiline reostus.  

Puurkaev-pumpla tehnilistest andmetest annab ülevaate allpooltoodud tabel. 

Tabel 5.111. Ruudiküla I puurkaev-pumpla 

Puurkaevu katastri nr 4609 

Kasutatav veekiht S 

Puurimise aasta 1989 

Puurkaevu sügavus n 110 

Staatiline veetase m 6,0 

Deebit l/sek 2,22 

Pumba tootlikkus m3/h 6 

Pumba mark 4SR4/9 

Reguleerimisseade Membraanhüdrofoor 200 l 

Automaatika Töötab 

Veemõõtja Olemas 

Ruudiküla Sillaotsa piirkonnas on ühisveevärgi torustik välja ehitatud eramute piirkonnas ning ka OÜ 

Ärma Talu Sillaotsa laudani. Sillaotsa elamupiirkonna veetorustike pikkus kokku on ca 875 meetrit, 

millest enamus on malmtorud – torustik on amortiseerunud. Müügivälise vee osakaal veetoodangust 

oli 2017.a. 38%, millest enamuse moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrjevett on vajadusel võimalik saada Ärma jõe silla juurest Saarel või Sillaotsa lauda veehoidlast. 

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonitorustik on rajatud isevoolsena. Tekkiv reovesi voolab Ärma jõe orundi vasakul nõlval 

asuva amortiseerunud septiku kaudu olevatesse kahte biotiiki. Kanalisatsioonitorustikud ja –

kontrollkaevud lekivad, kuna torustikud on amortiseerunud. Seetõttu võib eeldada, et reovee 

vooluhulgad kõiguvad suurtes piirides.   

Biotiigid on praegusi reovee vooluhulkasid arvestades üledimensioneeritud, mistõttu küla 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekitatud reostuskoormus puhastub tiikides hästi. 

Lisaks toimib tiikidesse jõudva pinnase- ja pinnavee tõttu lahjendusefekt.  

5.2.22 VASARA 

Vasara küla (lisa 26) asub Ärma jõe paremal kaldal, Ruudiküla vastas, jäädes Uusna-Mustla tee 5,8-le 

kilomeetrile. Vasara külas elab 2018.a. seisuga 60 inimest, kellest 30-40% on ÜVK-ga liitunud. Vee 

ühiktarbimine oli 2017.a. 79 l elaniku kohta ööpäevas. Vee-ettevõtjaks on OÜ Ramsi VK. Vasara küla 

asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile keskmiselt kaitstud 

(keskmise reostusohtlikkusega) põhjaveega alal. Vasara asub Ida-Eesti vesikonna Võrtsjärve 

alamvesikonnas.  Vasara külale ei ole moodustatud reoveekogumisala, kuna asulas tekkiv 

reostuskoormus ei vasta reoveekogumisala kriteeriumitele. Kuna veetootmine jääb asulas ööpäevas 

alla 5 m3, siis ei ole veevõtt ega veeheide reguleeritud vee erikasutusloaga. 
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Ühisveevärk 

Veevarustus baseerub Vasara puurkaev-pumplale (katastri nr 4629, koordinaadid X: 6468896,785; Y: 

604012,252). 2017.a. oli veevõtt puurkaevust 818 m3.  Puurkaev varustab veega 8 elamut 

Sanitaarkaitseala ulatus on 30 m.  

Puurkaev rekonstrueeriti 2012.a., mille käigus paigaldati uued elektri- ja automaatikaseadmed, 

hüdrofoor ning veetöötlusseadmed raua- ja mangaani eemaldamiseks. Puurkaevust tuleval 

toorveetorustikul on enne veetöötlusseadmeid naatriumhüpokloriti  doseerimissüsteemi valmidus 

juhuks, kui peaks tekkima mikrobioloogiline reostus.  

Puurkaev-pumpla tehnilistest andmetest annab ülevaate alltoodud tabel. 

Tabel 5.112. Vasara puurkaev-pumpla 

Puurkaevu katastri nr 4629 

Kasutatav veekiht D2-S1 

Puurimise aasta 1967 

Puurkaevu sügavus m 83 

Staatiline veetase m 1,0 

Deebit l/sek 1,63 

Pumba tootlikkus m3/h 4 

Pumba mark ECV 4 

Reguleerimisseade Membraanhüdrofoor 200 l 

Automaatika Töötab 

Veemõõtja Olemas 

Vasara küla veetorustike pikkus on kokku ~800 meetrit. Vanad torud on rauast, uued polüetüleenist. 

Torustik on osaliselt amortiseerunud.  Müügivälise vee osakaal veetoodangust oli 2017.a. 15%, 

millest enamuse moodustas trassikadu. 

Tuletõrje veevõtt 

Tuletõrjevett on vajadusel võimalik saada Ärma jõest. 

Ühiskanalisatsioon 

Kanalisatsioonitorustik on rajatud isevoolsena, torustiku pikkus on ca 500 m. Tekkiv reovesi voolab 

läbi septiku Ärma jõe orundi  paremal nõlval olevatesse kahte biotiiki ning immutatakse peale biotiiki 

maa sisse. Kanalisatsioonitorustikud ja –kontrollkaevud lekivad, kuna rajatised on amortiseerunud. 

Seetõttu võib eeldada, et reovee vooluhulgad kõiguvad suurtes piirides.   

Biotiigid on praegusi reovee vooluhulkasid arvestades üledimensioneeritud, mistõttu küla 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt tekitatud reostuskoormus puhastub tiikides hästi. 

Lisaks toimub tiikidesse jõudava pinnase- ja pinnavee tõttu lahjendusefekt.   

5.2.23 SINIALLIKU 

Sinialliku küla asub Viljandi naabruses linnast lõuna pool kahel pool Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia 

maanteed. Külas elab 2018.a. seisuga 168 inimest. Tihedaima asustusega on: 

- Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia maantee äärde jääv elamupiirkond (Urmi tee, Vahe tee, Sooniku tee ja 

Metsatee, ca 20 majapidamist), kus vee-ettevõtjaks on OÜ Endu-Inni; 
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- Orika piirkonna endiste aiandusühistute alad, kus paikneb ca 30 elamut. ÜVK piirkonnas puudub. 

Suvilaid võetakse järjest aastaringsesse kasutusse, mistõttu ÜVK-ga liitumise võimaluse puudumine 

on terav probleem.  

Sinialliku asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile suhteliselt 

kaitstud põhjaveega alal. 

 

Ühisveevärk 

Siniallikul OÜ Endu-Inni teeninduspiirkonnas asub Sooniku 10 maaüksusel 2007.a. rajatud Urmi 

puurkaev (katastri nr 22638, passi nr 2007-70). Vett võetakse Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogumist 

Devoni kihtide all, puurkaevu sügavus on 100 m, deebit 4,2 l/s. Lubatud veevõtt on 14 800 m3/aastas, 

40 m3/päevas. Puurkaevu rajamisel teostatud veeanalüüside alusel oli puurkaevuvees kõrge raua 

näitaja (0,42 mg/l), ammooniumiooni sisaldus vastas II kvaliteediklassile (0,31 mg/l). Puurkaevu 

sanitaarkaitseala on 50 m. Keskkonnaregistri andmeil oli 2015.a. veevõtt 2517 m3 (ca 7 m3/ööpäevas). 

Veetorustik on välja ehitatud Urmi, Vahe ja Sooniku tänaval. 

Tuletõrje veevõtt 

Siniallikul ametlikke tuletõrje veevõtukohti ei ole. 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon puudub. 

5.2.24 VARDJA, Sakala suvilarajoon 

Vardja küla alad asuvad Viljandi järvest ida ja kagu pool. Enamus küla territooriumist on 

hajaasustusega, kompaktsema paiknemisega on hoonestus Sakala suvilapiirkonnas, kus osa elamuid 

on asustatud aastaringselt. Kokku on suvilarajoonis 49 krunti. Sakala suvilapiirkond asub Viiratsi 

alevikust 1,5 km kaugusel, sõites Viljandi-Tartu ja Viljandi-Mustla maantee ristist 1,2 km mööda 

Viljandi-Mustla maanteed Mustla suunas ning keerates siis paremale Viljandi järve poole ja sõites 

veel 900 m. Vardja küla asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile 

suhteliselt kaitstud ja kaitstud põhjaveega alal.  

Vardja külale ega Sakala suvilarajoonile ei ole moodustatud reoveekogumisala, kuna tekkiv 

reostuskoormus ei vasta reoveekogumisala kriteeriumitele. Vastavalt reoveekogumisala määramise 

kriteeriumidele tuleb suhteliselt kaitstud või kaitstud põhjaveega piirkondades moodustada 

reoveekogumisala, kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti, 

kusjuures minimaalne reoveekogumisala suurus on 5 ha.  

Ühisveevärk 

Sakala suvilarajoonis on erakätesse kuuluv ühisveevärk, mis on varustab tarbeveega 22 elamut. 

Veetorustik on välja ehitatud suvilarajooni keskosas ringvõrguna. Torustik läbimõõduga 50 mm on 

rajatud raudtorudest, torustiku pikkus on ca 720 m. Veevarustus baseerub kahel puurkaevul, mis on 

rajatud teineteisest 30 m kaugusele. Sakala suvilarajoonis olev nn „vanem puurkaev“ (katastri nr 

6030, passi nr 3131) on puuritud 1971.a. Uuem puurkaev puuriti 1982.a., kuid võeti kasutusele alles 

2004.a. Puurkaevu sügavus on 125 m (D2-S-1 põhjaveekiht), staatiline veetase 42m, deebit 1,2 l/sek. 

Veemõõtja on olemas, andmed vee kvaliteedi kohta puuduvad.  

Puurkaevpumplaid haldab AÜ Sakala.  
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Joonis 5.1. Sakala suvilarajooni puurkaevpumpla kat. nr. 6030 asukoht. Allikas: Keskkonnaregister 

Tuletõrje veevõtt 

Sakala suvilarajoonis ametlikke tuletõrje veevõtukohti ei ole. Lähim tuletõrjevee saamise võimalus on 

Viiratsi alevikust (1,5 km). 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon puudub. Elamutes tekkiv reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja veetakse 

purgimissõlmega puhasti juurde. 

5.2.25 MÄHMA 

Mähma küla asub Tänassilma jõe ääres Uusna ja Tänassilma küla vahel ning on algselt olnud eelkõige 

suvilarajoon, käesoleval ajal on osad elamud aastaringses kasutuses. Eristatavad on kaks piirkonda, 

millel on kummalgi oma sissepääsutee.  

Mähma küla asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile keskmiselt 

kaitstud põhjaveega alal. Mähma külale ei ole moodustatud reoveekogumisala, kuna tekkiv 

reostuskoormus ei vasta reoveekogumisala kriteeriumitele. Vastavalt reoveekogumisala määramise 

kriteeriumidele tuleb keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkondades moodustada reoveekogumisala, 

kui 1 ha kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 inimekvivalenti, minimaalne 

reoveekogumisala suurus on 5 ha.  

Ühisveevärk 

Mähma küla tarbijaid varustab veega kolm puurkaevpumplat.  

1) Ööbiku tee piirkonnas asub MTÜ Ööbiku Vesi puurkaevpumpla (katastri nr 17688), mis varustab 

veega 5 elamut. Puurkaev on rajatud 1987.a., rekonstrueeritud 2007.a. Puurkaevu sügavus on 60 
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m (D2 põhjaveekiht), staatiline veekiht 5 m, deebit 0,83 l/sek. Puurkaev on varustatud 

automaatika ja veemõõtjaga. Puurkaevust lähtuva torustiku pikkus on 180 m.  

2) Sako tee piirkonnas asub puurkaevpumpla (katastri nr 4610), mis varustab veega 12 elamut. 

Veevaru ja veesurve reguleerijana on puurkaevpumpla hoonesse paigaldatud 2 m3 mahuga 

hüdrofoor. Puurkaev on varustatud automaatika ja veemõõtjaga.  Puurkaevust lähtuva torustiku 

pikkus on kokku 520 m. 

3) Vesiroosi tee lõpuosas paiknevat 8 elamut varustab veega maa-alune katastrinumbrita 

puurkaevpumpla. Puurkaevust lähtuva torustiku pikkus on ca 150 m. 

Mähma suvilarajooni veetorustike kogupikkus on ca 850 m. Olemasolevad torustikud on rauast ja 

polüetüleenist. Vee kvaliteedi kohta andmed puuduvad. 

Tuletõrje veevõtt 

Mähma suvilarajoonides ametlikke tuletõrje veevõtukohti ei ole. Lähim tuletõrjevee saamise 

võimalus on Tänassilmas, kus jõega on ühendatud tuletõrje veevõtukaev. 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon puudub. Elamutes tekkiv reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja veetakse 

purgimissõlmega puhasti juurde. 

5.2.26 VARDI, Rahetsema suvilapiirkond 

Vardi küla (lisa 9) asub vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud põhjavee kaitstuse kaardile 

suhteliselt kaitstud põhjaveega alal. Vardi küla asub Ramsi reoveekogumisalal.  

Ühisveevärk 

Rahetsema suvilapiirkonda on eraisikute poolt rajatud kaks keskkonnaregistrisse kantud puurkaevu: 

1) Metsaküla tee 29 on 2006.a. rajatud puurkaevpumpla kat. nr. 21807. Puurkaevu sügavus on 70 

m, Kesk-Devoni põhjaveekogum, deebit 1,1 l/s. Ammooniumi hulk vees vastab II kvaliteediklassi 

nõudele “0,5-1,5 mg/l”. Raua hulk vees vastab III kvaliteediklassi nõudele “1,0-10,0 mg/l”. 

Kõrgendatud on hägususe näitaja (29). 

2) Metsaküla tee 15 on 2015.a. rajatud puurkaevpumpla kat.nr 53655. Puurkaevu sügavus on 71 m, 

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum, deebit 0,194 l/s. Oksüdeeritavus (PHT), hägusus ja värvus on 

kõrgendatud. Raua hulk vees vastab III kvaliteediklassi nõudele “1,0-10,0 mg/l”. Ammooniumi 

hulk vees vastab II kvaliteediklassi nõudele “0,5-1,5 mg/l”. Teiste määratud organoleptiliste, 

füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate osas uuritud veeproov vastab sotsiaalministri 

02.01.2003.a. määrusega nr 1 kehtestatud piirnormidele. Näitajad on piirkonnas antud veekihile 

iseloomulikud. 

Seega mõlema puurkaevu puhul on põhjavees kõrge raua ja ammooniumiooni näitaja ning  

veeandvus võib olla väga madal. Teiste elamute veevarustus baseerub salvkaevudel. 

Tuletõrje veevõtt 

Rahetsema suvilarajoonis ametlikke tuletõrje veevõtukohti ei ole. Suvilapiirkonnas paikneb 

Rahetsema järv. 
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Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon puudub. Elamutes tekkiv reovesi kogutakse kogumiskaevudesse ja veetakse 

purgimissõlmega puhasti juurde. 

 

5.3 PÕLTSAMAA VARAHALDUSE OÜ TEENINDUSPIIRKONNA ASULAD 

5.3.1 KOLGA-JAANI ALEVIK 

Kolga-Jaani alevikus (lisa 37) elab 2018. aasta alguse seisuga 407 inimest. Kolga-Jaani alevikus on 

ühisveevarustusega ühendatud 93% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 76% 

kogu aleviku elanikest. Vee ühiktarbimine oli 2017.a. 51 l elaniku kohta ööpäevas. Alevikus on 

Kolga-Jaani Põhikool, lasteaed Naksitrallid, perearstikeskus, apteek, Viljandi Tarbijate Ühistu Konsum, 

OÜ Nurmberg Ehitus. Ühisveevärgi vett kasutab ettevõtetest Viljandi Tarbijate ühistu, OÜ-l 

Nurmberg Ehitus on oma puurkaev. Majapidamistel, millel puudub liitumine ühisveevärgiga, on 

rajatud oma puur- või salvkaev. 

Kolga-Jaani aleviku ühisveevarustussüsteemide omanikuks on Põltsamaa Varahalduse OÜ. 

Kolga-Jaani aleviku piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee kaitstuse 

kaardile kaitsmata (väga kõrge reostustundlikkus) põhjaveega ala, kus moreeni paksus on <2 m. 

Suurem osa alevikust asub Kolga-Jaani aleviku reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 351 

ie ja pindala 23 ha.  

Ühisveevärk 

Kolga-Jaani aleviku ühisveevarustus baseerub Kolga-Jaani aleviku puurkaev-pumplal. 

Kolga-Jaani aleviku puurkaev-pumpla (katastri nr 6072 registri nr PRK0006072, pass nr 2342) on 

rajatud 1968.a. ning rekonstrueeritud 2012.a. Puurkaev saab vee Siluri veekihist ning varustab veega 

Kolga-Jaani alevikus 380 elanikku. Puurkaev asub alajaama läheduses Kase kinnistu kõrval Veevärgi 

maaüksusel (32801:004:0531).  

Puurkaev paikneb pumplahoone kõrval ehk hoonest väljas. Puurkaev on suletud puurkaevumütsiga. 

Puurkaevu sügavus on 69 m. Arvestades puurkaevu erideebitit ja staatilist veepinda, on pump 

paigaldatud 30 m sügavusele ning veekäitluse lahenduseks on üheastmeline veetöötlussüsteem. 

Süvaveepump on 3,0 kW, mis tootlikkuse 10 m3/h juures (filtrite läbipesu tootlikkus) tagab töörõhu 

H=70 m. 

Paigaldatud on filtrisüsteem raua eemaldamiseks asula joogiveest. Raua ja mangaanieraldussüsteem 

koosneb aeratsioonipaagist, filtripaakidest, kompressorist, filtrisüsteemi kontrolleritest ja 

filtrimaterjalist. Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. 

Filtrimaterjali läbinud vesi suunatakse tarbijale. 
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Foto 21.  Kolga-Jaani aleviku puurkaev-pumpla hoone välisvaade ja seadmed. Fotod: Põltsamaa 

Vallavara OÜ, okt.2015.  

Filtrimaterjali pestakse toorveega automaatselt perioodiliste ajavahemike järel, et uhtuda sellest 

välja sinna kogunenud raua, mangaani jm. osakesed. Filtrite uhtevesi juhitakse Ø315mm vesilukuga 

põrandakaevu ja sealt edasi asula kanalisatsiooni. 

Tarbeveepumplas asub veemõõdusõlm. Pumplasse veetoru sisendile on paigaldatud manomeeter; 

tagasilöögiklapp; mudapüüdja; väikesemõõduline kraan toorveeproovi võtmiseks; fitting 

perspektiivse kloori doseerimise süsteemi tarvis; rõhuandur 0-10 bar (4-20mA). Pumplast väljuvale 

veetorule on paigaldatud manomeeter; väikesemõõduline kraan toorveeproovi võtmiseks; 

hüdrofoor-500L membraanhüdrofoor.  

Torustikuks on PVC veetorud. 

Pumpla hoone on plaatvundamendil puitkarkass hoone, mille väliskülg on kaetud trapets 

profiilplekiga. Sisepind on kaetud veekindla vineeriga. Hoonel on ühepoolse kaldega plekk katus. 

Paigaldatud on uued elektri- ja automaatikakilbid ning juhtmestik.  

Puurkaev-pumpla on varustatud PLC kaudu kaugvalve ja tulekahjuhäire funktsiooniga 

(ukseandur ja temperatuuri-suitsuandur).  

Puurkaevpumplal on tagatud 50-meetrine sanitaarkaitseala.  

Tabel 5.113. Kolga-Jaani ühisveevarustussüsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised andmed. 

Nimetus/asukoht Kolga-Jaani prk 

Katastri nr 6072 

Passi nr 2342 

Kasutatav põhjavee kiht Silur 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

124 

Puurimise aasta 1968 

Pump, kW 3,0 

Pumba uputussügavus, m 30 

Tootlikkus m3/h 33 

Lubatud vee-võtt, m3/d 35,6 

Tegelik veevõtt, m3/d 20,0 

Puurkaevu sügavus 69 

Omanik Põltsamaa Varahalduse OÜ 

Kolga-Jaani aleviku puurkaevpumpla (katastri nr 6072) hoone ja seadmed on heas seisukorras. 
 

Veetorustikud. Kolga-Jaani veetorustiku kogupikkus on 3541,2 m. millest nö peamagistraalid on 

63 ja 90 mm läbimõõduga polüetüleentorud. Veetrassi harude otste pool ka 40 ja 50 mm 

läbimõõduga trasse. Kinnistuühendustel on peamiselt kasutatud kinnistuühenduse torustikke 

diameetriga de32.  Kogu veevõrk on rekonstrueeritud 2010.-2012.a.,välja arvatud W. Reimani tänava 

veetorustik, mis rajati 2009. a. (plastiktorudest läbimõõduga 40 mm). Antud lõigu kogupikkus on ca 

935 m. 

Joogivee kvaliteet Kolga-Jaani valla puurkaevu vesi saadakse Siluri veekompleksist, mille puhul on 

sagedaseks probleemiks ülemäärane rauasisaldus, mis halvendab ka tarbitava vee organoleptilisi 

omadusi (värvus, hägusus). Kolga-Jaanis jõuab ühisveevärgi vesi tarbijateni töödelduna. Joogivee 

kvaliteeti veevõrgus iseloomustavad alltoodud analüüside tulemused. 

Tabel 5.114. Kolga-Jaani aleviku joogivee kvaliteet veevõrgus 

 
 

Näitaja 

Piirsisaldus Ühik Lasteaed Kolga- 
Jaani 

Põhikool 

Kolga- 
Jaani 

Põhikool 

Kolga-Jaani 
Põhikool 

Proovivõtu aeg   05.10.2015 04.10.2017 14.02.2017 21.09.2017 

Värvus Tarbijale 
vastuvõetav, 
ebaloomulike 
muutusteta 

mg/l Pt 0 0 0  
Maitse lahjendusaste  1 1  

Lõhn lahjendusaste 1 1 1  

Hägusus NTU <1 <1 <1  
pH 6,5-9,5  7,5 7,4 7,3  

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 491 522 415  

Ammoonium  
0,50 

 
mg/l 

<0,05 <0,05 <0,05  

Üldraud 200 µg/l  21 <20  
Enterokokid 0 PMÜ/100 ml 0   0 

Coli-laadsed 
bakterid 

 
0 

PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Escherichia coli 0 PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Andmed: Terviseameti andmebaas 

Eeltoodud analüüsidest nähtub, et ühegi näitaja osas ei ületata lubatud piirkontsentratsiooni ning 

vesi vastab kehtestatud nõuetele. 

Tuletõrje veevõtt 

Kolga-Jaani aleviku veetorustikule ei ole rajatud tuletõrje veevõtuks hüdrante. Vajalik kustutusvesi 

võetakse alevikust ligikaudu kilomeetri kaugusel Viljandi suunal maantee kõrvale tiigi äärde rajatud 

tuletõrje veevõtukohast. Aleviku katlamaja juures alajaama läheduses paikneb ka tuletõrje 
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veemahuti, mida viimastel aastatel kasutatud ei ole. Mahuti on rajatud 1980-ndatel ning ning see on 

ühendatud veevõrguga.  

Ühiskanalisatsioon 

Kolga-Jaani aleviku ühiskanalisatsioonisüsteemiga on liitunud ca 72 % kogu aleviku elanikest ehk 294 

inimest. Ühiskanalisatsioonisüsteemiga on ühendatud ainult korrusmajad ja mõned üksikud 

individuaalelamud. Lisaks on ühiskanalisatsiooniga ühendatud kool, lasteaed, kauplus, rahvamaja, 

kogudus, hooldekodu, spordihoone,  Viljandi TÜ.  

Asulas on poollahkvoolne kanalisatsioon, elamute olme ning asutuste ja tootmisettevõttest tulev 

olmereovesi juhitakse kokku ning suunatakse reoveepuhastisse. Majapidamistes, kus puudub 

ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse.  

Ühiskanalisatsioonitorustikke on alevikus kokku kogupikkus 3435,6 meetrit, millest isevoolseid 

kanalisatsioonitorustikke on 3300,4 m ja survekanalisatsioonitorustikke 135,2 m. Torustikke haldab 

Põltsamaa Varahalduse OÜ. Torude läbimõõt on vahemikus 100 mm majade liitumispunktis kuni 160 

mm-ni magistraaltorudel. Torustikud on rajatud aastatel 2010-2012. 

Reoveepumplad. Kolga-Jaanis on kaks reoveepumplat, millest üks asub reoveepuhasti läheduses ja 

teine on Kooli juures asuv Kooli reoveepumpla.  

Reoveepuhasti juures asuv pumpla on rajatud 2012. a. Tegemist on ühekambrilise silinderpumplaga, 

mille läbimõõt on DN1400. Pumplas on kaks sukelpumpa maksimaalse jõudlusega 6,81 l/s ning 

tõstekõrgusega 7,5 m ja tööpunktiga Q3,2 l/s.  Reoveepumpla korpus on polüetüleenist. Pumplasse 

on paigaldatud Grundfos pump läbivooluavaga DN65/80. Pumpade veetasapindade nivood on 

paigaldatud nii, et pump lööb ühe töötsükli jooksul max 336 l.  

Reovee ülepumplasse kogunevad kogu alevikus formeeruvad reoveed, mis suunatakse pumplast 

survetorustikuga reoveepuhastile. 

Kooli reoveepumpla on rajatud 2012.a. ning on samuti ühekambriline silinderpumpla DN1400. 

Pumplasse on paigaldatud pump KLYGT läbivooluavaga 30-68. Pumba tööd reguleerib nivooandur. 

Mõlemale pumplale on paigaldatud signalisatsioon ja hoiatussüsteem, mille andmeedastus antakse 

edasi üldisesse vee-ettevõtte SCADA-süsteemi. Mõlemad reoveepumplad on heas seisukorras. 

Sademeveekanalisatsioon 

Kolga-Jaani aleviku elamupiirkonnast sademevett ei koguta ja sademevee kanalisatsioonisüsteeme ei 

ole. Sademevesi juhitakse mööda teid ja asfaltplatse ümbritsevatele haljasaladele, kus see imbub 

pinnasesse. 

 
Kolga-Jaani aleviku reoveepuhasti 
Kolga-Jaani reoveepuhasti asub asula põhjaosas. Reoveepuhastile lähim hoone on katlamaja, mis 

asub puhastist 110 m kaugusel lõunas. Puhasti asub madalal liigniiskel alal. Reoveepuhastini viib ca 

120 m pikkune kruusakattega tee.  

Reoveepuhasti on rajatud 2012.-2013. aastal ÜF projekti raames. Uus reoveepuhasti rajati vana, 

1977.a. ehitatud puhasti vahetusse lähedusse. Reoveepuhastussüsteemi kirjeldab alltoodud joonis. 
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Joonis 5.2. Kolga-Jaani reoveepuhastussüsteemi etapid. Allikas: Põltsamaa Vallavara 
 

Survetorustikule, mida mööda jõuab reovesi puhastisse, on paigaldatud induktiiv-vooluhulgamõõtur 

DN65 PN16. Peale kulumõõturit hargneb torustik võreseadmele, peale mida on paigaldatud avarii 

ülevool. Võreseadmeks on paigaldatud automaatjuhtimisega treppvõre. Võre materjaliks AISI316. 

Võre läbivoolupilude vahekaugus on 3 mm ning jõudlus 45 m3/h. Võre tööd reguleerib võre ette 

paigaldatud tasapinnaandurilt saabuv signaal. Võrekanali põhjas oleva ava kaudu juhitakse vesi 

puhastile. Võrejäätmete jaoks on treppvõre alla paigaldatud 140 l konteiner. 

Puhastiks on aktiivmudapuhasti. Seadme parameetrid on toodud järgnevas tabelis.  

Tabel 5.115. Kolga-Jaani reoveepuhasti peamised näitajad.  

Ööpäevane vooluhulk Q=39 m³/d 

Maksimaalne tunni vooluhulk 7,93 m3/h 

Ööpäevane reostuskoormus R=21,24 kgBHT7/d 

Reostuskoormus 354 ie 

Maksimaalne vooluhulk 2,19 l/s 

Allikas: Põltsamaa Vallavara 

Reovee puhastamine toimub aktiivmudapuhastis, mille moodustavad aerotank, järelsetiti, 

aktiivmuda regenereerimismahuti ning settekogumismahuti. Kõik mahutid on tehtud monoliitsest 

raudbetoonist, moodustades ühise bloki. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhutuse režiimil. 

Mehaaniliselt puhastatud reovesi voolab võrelt isevoolselt bioloogilise puhastuse ossa, mis jaguneb 

aeroobseks ja järelsetitite osaks. 

Aerotankis (ca 63 m³) toimub reovee õhustamine ja segamine peenmullilise õhutussüsteemi abil. 

Bioloogiline osa on projekteeritud kestvusõhutuse põhimõttel, kus viibeaeg on ca 38 tundi. 

Järelsetitis eraldub aktiivmuda töödeldud reoveest. 

Reoveepuhastuses tekkiv liigmuda eemaldatakse settekogumismahutitesse. Keemilise töötlusena 

käsitletakse fosforühendite eemaldamist simultaanse koagulant-sadestamise meetodil. 

Reoveepuhastist juhitakse heitvesi järelpuhastuseks biotiikidesse. Normidele vastav heitvesi 

suunatakse mööda suublaks olevat kraavi (Muraka kraav suubla kood 1035501) Luigekraavi (teise 

nimega Päovere peakraavi, suubla kood 1035500), kust edasi suubub see Põltsamaa jõkke (kood 

1030000) Põltsamaa Päinurme jõest suudmeni (kood 1030000_3) pinnaveekogumisse. 
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Reoveepuhastussüsteemi koosseisu kuuluvad ka 2 proovivõtukaevu. 

Reoveepuhasti tehnohoone on puitkarkass kandekonstruktsiooniga, kus on võreruum, puhurite 

ruum, olme-ja kilbiruum ja tualett. Kokku ca 17,6 m². 

Juurdesõidutee ja teenindusplats on kogupindalaga 583 m². 

Puhasti on piiratud kahe erikõrguse aiaga, kogupikkusega ca 273 m. 

Reoveepuhastil koos tiikidega on määratud 100 m sanitaarkuja. 

Sise- ja välisvõrkudena on paigaldatud elektri-, automaatika- ja nõrkvoolupaigaldised, ventilatsiooni-, 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Puhastusprotsessi käigus tekkiv sete settib biotiikides. 

 

 

Foto 22. Kolga-Jaani aleviku reoveepuhasti. Fotod: Põltsamaa Vallavara, okt.2015 

Maksimaalsed nõuded suublasse juhitavale heitveele on kehtestatud vee-erikasutusloas. 

Reoveepuhastile järgnevate biotiikide heitveele esitatud piirkontsentratsioonid ning reoveepuhasti 

biotiikidest väljuva heitvee analüüside tulemused 2017.a. on esitatud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.116. Kolga-Jaani reoveepuhasti heitvee analüüside tulemused. Allikas: Põltsamaa 
Vallavara 
 
Komponent 

 
Piirsisaldus 

 
Ühik 

Viimase biotiigi väljavool Reoveepuhasti 
sissevool 

15.02.2017 05.06.2017 13.09.2017 21.11.2017 21.11.2017 

BHT7 25 mg/l 6,4 7,9 5,2 5,8 340 

Heljum  35 mg/l 6,1 12 9,0 8,4 180 

PÜld 2 mg/l 1,0 0,44 2,7 0,87 4,9 

NÜld 60 mg/l 23 6,6 8,1 18 37 

KHTCr 125 mg/l 24 25 25 21 350 
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Komponent 
 
Piirsisaldus 

 
Ühik 

Viimase biotiigi väljavool Reoveepuhasti 
sissevool 

pH 6-9 pH ühik 7,6 8,3 7,7 7,9 7,7 

Andmed: Vee-erikasutusluba nr.  L.VV/322910  

Proovidest selgub, et heitvesi saasteainete sisaldus vastab kehtestatud nõuetele, v.a. PÜld näitaja 

osas, mis oli 13.09.2017 üle piirnormi. IV kvartalis oli fosfori näitaja 0,87mg/l, mis vastab kehtestatud 

nõuetele. 

 

5.3.2 LEIE KÜLA 

Leie küla (lisa 38) asub valla idaosas Tartu – Viljandi - Kilingi-Nõmme maantee ääres Kolga-Jaani tee 

lahkmel, Võrtsjärvest paari kilomeetri kaugusel. Külas elab 2018. a. alguse seisuga 194 inimest.  

Ühisveevärki kasutab ca 76% Leie küla elanikest. Peamiselt on ühisveevarustusega liitunud 

korrusmajade elanikud. Ühiskanalisatsiooni kasutab ca 61% küla elanikest. Vee ühiktarbimine oli 

2017.a. 58 l elaniku kohta ööpäevas. Leie külas on Leie Põhikool, Tiiu-Mall Lutsari perearstikeskus, 

Levax JK OÜ tankla, Creative Woodworks OÜ (iglusaunade valmistamine). Ettevõtetest on 

ühisveevarustusega liitunud kauplus ja perearstikeskus. 

Keskkonnaregistri puurkaevude geoloogiliste läbilõigete andmebaasi alusel on Leie külas asuva 

puurkaevu (katastri number 4622) geoloogiline läbilõige järgmine: 

o 6 meetri sügavuseni kruus ja veeris (fQIII); 

o 6-12 meetri sügavuseni liivakivi veerise ja munakatega (gQIII); 

o 12-42,5 meetri sügavuseni dolomiidi, mergli ja savi vaheldumine (D2nr); 

o 42,5-60 meetri sügavuseni dolomiit mergli vahekihtidega (S1ad); 

o 60-75 meetri sügavuseni dolomiit (S1ad); 

o 75-90 meetri sügavuseni lubjakivi (S1rk). 

Leie küla piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee kaitstuse kaardile 

suhteliselt kaitstud (madala reostustundlikkusega) põhjaveega ala. Piirkonnas on moreenikihi paksus 

20-50 meetrit. 

Leie küla piires on moodustatud reoveekogumisala, mille reostuskoormus on 180 IE. 

Reoveekogumisalal reostuskoormus on ligikaudu 23 ie/ha. 

Ühisveevärk 

Leie küla ühisveevarustus baseerub ühel puurkaevpumplal, mis paikneb asula loodeosas. Puurkaev 

varustab joogiveega peamiselt piirkonna elumaju. Lisaks on antud puurkaevust loodud ühendus Leie 

Põhikoolini, kus varem oli kooli tarbeks eraldi puurkaev. Leie küla puurkaev (KKR kood PRK0007384) 

kuulub Põltsamaa Varahalduse OÜ-le. Ülejäänud elanikkonna veevarustus baseerub salvkaevudel või 

eraomandis olevatel puurkaevudel. 

Puurkaev-pumplad 

Leie küla puurkaev-pumpla (katastri nr 4622) asub külas Pihlaka tänaval ning on rajatud 1967. a ja 

rekonstrueeritud 2012. aastal. Puurkaev saab vee Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksist (Siluri-

Ordoviitsiumi põhjaveekogum Devoni kihtide all Ida-Eesti vesikonnas). Puurkaev varustab veega Leie 

küla 163 elanikku. Puurkaev asub Leie pumbamaja maaüksusel (32802:003:0216), kokku 97 m² 

kinnistul. Puurkaev paikneb pumplahoone kõrval ehk hoonest väljas.  
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Foto 23. Leie küla puurkaev-pumpla hoone ja seadmed. Fotod: Põltsamaa Vallavara, okt 2015. 

Puurkaev on suletud puurkaevumütsiga. Puurkaev on tootlikkusega kuni 30 m3/h. Puurkaevu sügavus 

on 55 m. 

Süvaveepump on 2,2kW, mis tootlikkuse 5 m³/h juures tagab töörõhu H=70 m. Arvestades puurkaevu 

erideebitit ja staatilist veepinda, on pumba paigaldussügavus 30 m. 

Arvestades puurkaevu poolt maksimaalset ööpäevas võrku antavat vee kogust Qkd=16 m3/d ning vee 

kvaliteedi näitajaid: üldraud ületab vahel lubatud normi ja on olemas oht fluoriidisisalduse tõusule 

üle lubatud normi, on veekäitlusena kasutusel üheastmeline veetöötlussüsteem rauaeraldusfiltritega 

perspektiivse võimalusega muuta veepuhastusjaam kaheastmeliseks ja lisada pöördosmoossüsteem 

tulevikus (selle tarbeks rajatakse suurem hoone koos vajaliku ruumiga teise astme pumpade ja 

pöördosmoosi tarvis). 

Filtrisüsteem koosneb aeratsioonipaagist, filtripaakidest, kompressorist, filtrisüsteemi kontrolleritest 

ja filtrimaterjalist. Rauaeraldusprotsess põhineb oksüdatsioonil ja sellel järgneval filtratsioonil. 

Torustikuks on PVC veetorud. 

Veetõstetoruks on PELM veetoru Ø50.  Veetasapinna mõõtmiseks kasutatakse PELM veetoru Ø40. 

Tarbeveepumpla on varustatud veemõõdusõlmedega, mis on paigaldatud toruarmatuurile 

puurkaevust pumplasse siseneval torul ja enne veevõrku suunamist.  

Pumplasse veetoru sisendile on paigaldatud järgmised elemendid: 

o manomeeter; 
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o tagasilöögiklapp; 

o mudapüüdja; 

o väikesemõõduline kraan toorveeproovi võtmiseks; 

o fitting perspektiivse kloori doseerimise süsteemi tarvis; 

o rõhuandur 0-10bar (4-20mA); 

o veemõõtja; 

o Pumplast väljuvale veetorule tuleb paigaldada järgmised elemendid: 

o manomeeter; 

o väikesemõõduline kraan toorveeproovi võtmiseks; 

o hüdrofoor-300L membraanhüdrofoor; 

o veearvesti asula trassile 

Pumpla hoone on plaatvundamendil puitkarkass hoone, mille väliskülg on kaetud trapets 

profiilplekiga. Sisepind on kaetud veekindla vineeriga. Hoonel on ühepoolse kaldega plekk katus. 

Paigaldatud on uued elektri- ja automaakakilbid ning juhtmestik. Puurkaev pumpla on varustatud PLC 

kaudu kaugvalve ja tulekahjuhäire funktsiooniga (ukseandur ja temperatuuri-suitsuandur). 

Puurkaevpumplal on tagatud 50-meetrine sanitaarkaitseala. Puurkaevu omanik ja haldaja on 

Põltsamaa Varahalduse OÜ. Vee erikasutusloa nr L.VV/322910 on Leie küla puurkaevust 2018.a. I 

kvartalis lubatud veevõtt 2800 m3 (ca 31m3/d). 

Leie küla puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis.  

Tabel 5.117. Leie küla puurkaevpumpla tehnilised andmed 

Nimetus/asukoht Leie küla puurkaev-pumpla 

Katastri nr 7384 

Passi nr 1823 

Kasutatav põhjavee kiht S 

Puurimise aasta 1967 

Pump, kW 2,2 kW 

Pumba uputussügavus, m 30 

Tootlikkus m3/h 30 

Omanik Põltsamaa Varahalduse OÜ 

Reovesi kogutakse peamiselt kogumiskaevudesse, mistõttu on elanikud vee tarbimisel 

kokkuhoidlikud. Samuti kasutavad paljud majapidamised salvkaevude vett. 

Leie küla puurkaevpumpla hoone ja seadmed on heas seisukorras. 

Veetorustikud 

Leie küla veetorustiku kogupikkus on 2387,5 m, millest nö peamagistraalid on De 110 ja De 90 mm 

polüetüleentorud, veetrassi harude otste pool ka De40 ja De50 mm torustikke. Kinnistuühendustel 

on peamiselt kasutatud torustikke De 32.  

Torustikud on väga heas seisukorras. 

Joogivee kvaliteet  Leie puurkaevu vesi saadakse Siluri veekompleksist, mille puhul on sagedaseks 

probleemiks ülemäärane rauasisaldus. Seetõttu jõuab Leie külas ühisveevärgi vesi tarbijateni 

töödelduna. Joogivee kvaliteeti veevõrgus iseloomustavad alltoodud analüüside tulemused. 

Tabel 5.118. Leie küla joogivee kvaliteet ühisveevärgis. 

 
Näitaja 

Piirsisaldus  
Ühik 

Sõbra pood 
12.07.2016 

Sõbra pood 
04.10.2016 

OÜ Levax 
kauplus 

14.02.2017 
Värvus Tarbijale 

vastuvõetav, 
ebaloomulike 

kraadi  0 0 

Hägusus NTU  <1 <1 

Lõhn lahjendus  1 1 
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Näitaja 

Piirsisaldus  
Ühik 

Sõbra pood 
12.07.2016 

Sõbra pood 
04.10.2016 

OÜ Levax 
kauplus 

14.02.2017 

muutusteta aste 

Maitse lahjendus
aste 

 1 1 

pH 6,5-9,5   7,6 7,5 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm  446 347 

Ammoonium  
0,5 

 
mg/l 

 <0,05 <0,05 

Raud 200 µg/l  <20 <20 

Fluoriid 1,5 mg/l 1,5   

Coli-laadsed 
bakterid 

 
0 

PMÜ/100 
ml 

0 0 0 

 
Escherichia coli 

 
0 

PMÜ/100 
ml 

0 0 0 

 
Enterokokid 

 
0 

PMÜ/100 
ml 

0   

Andmed: Terviseameti andmebaas http://vtiav.sm.ee  

Eeltoodud analüüsidest nähtub, et ühegi näitaja osas ei ületata lubatud piirkontsentratsiooni ning 

vesi vastab kvaliteedi ja terviseohutusenõuetele. 

 Tuletõrje veevõtt 

Vajalik kustutusvesi võetakse veekogudest. Lähim veekogu Leie külas on reoveepuhastist kirdes asuv 

tiik, kuhu on rajatud tuletõrje veevõtukoht. Leie küla puurkaevpumpla kõrval on betoonist 

veemahuti, mis rajati paarkümmend aastat tagasi endise farmi tarbeks. Käesoleval ajal mahutit ei 

kasutata. Leie Põhikooli territooriumile on rajatud tuletõrje veevõtukoht, millest saab kooli tarbeks 

võtta tulekustutusvett. Tuletõrjevee hüdrante Leie külas ei ole. 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioonisüsteemiga on ühendatud ainult korrusmajad ja üksikud individuaalelamud. 

Ühiskanalisatsiooni kasutab ligikaudu 58% Leie küla elanikest. Leie Põhikoolil on oma puhasti. 

Ühiskanalisatsiooni kasutavad kaks ettevõtet: OÜ Levax JK ja Tiiu-Mall Lutsari Perearstikeskus. 

Mõlemad ettevõtted suunavad reoveepuhastisse ainult olmereoveed. Majapidamised, millel puudub 

liitumine ühiskanalisatsiooniga, kasutavad reovee kogumiskaeve. 

Kanalisatsioonitorustike kogupikkus Leie külas on 158,8 m. Torude läbimõõt on vahemikus 110 mm 

majade liitumispunktis kuni 160 mm-ni magistraaltorudel. Torustike seisukord on väga hea. 

Reovesi voolab külast isevoolselt reoveepuhastile. Reoveepuhasti juurde rajati 2012. aastal Leie küla 

ainus reoveepumpla. Tegemist on ühekambrilise silinderpumplaga, mille läbimõõt on DN1400. 

Pumplas on kaks sukelpumpa maksimaalse jõudlusega 6,81 l/s ning tõstekõrgusega 7,5 m ja 

tööpunktiga Q3,2 l/s.  Reoveepumpla korpus on polüetüleenist. Pumplasse on paigaldatud Grundfos 

pump läbivooluavaga DN65/80. Pumpade veetasapindade nivood on paigaldatud nii, et pump lööb 

ühe töötsükli jooksul max 336 l.  

Reoveepumplasse kogunevad kogu alevikus formeeruvad reoveed, mis suunatakse pumplast 

survetorustikuga reoveepuhastile. Pumplale on paigaldatud signalisatsioon ja hoiatussüsteem, mille 

andmeedastus antakse edasi üldisesse vee-ettevõtte SCADA-süsteemi.  

Reoveepumpla on heas seisukorras. 

 

 

http://vtiav.sm.ee/
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Sademeveekanalisatsioon 

Leie külas sademeveekanalisatsioon puudub. Parkimisplatsidelt ja ettevõtete territooriumitelt liigub 

sademevesi territooriume ümbritsevatele haljasaladele, kus sademevesi imbub pinnasesse. 

Leie küla reoveepuhasti 

Leie küla reoveepuhasti asub asula edelaosas. Reoveepuhastile lähimad hooned on korruselamud, 

mis asuvad puhastist 200 m kaugusel kirdes. Puhasti juurde viib ca 280 m pikkune kruuskattega tee. 

Reoveepuhasti on rajatud aastatel 2012-2013 ÜF projekti raames. Uus reoveepuhasti rajati vana, 

1977.a. ehitatud, puhasti vahetusse lähedusse. 

 

 
Foto 24. Leie küla reoveepuhasti. Fotod: Põltsamaa Vallavara, okt.2015 

Reoveepuhastussüsteemi kirjeldab järgnev joonis: 

 
Joonis 5.3. Leie reoveepuhastussüsteemi etapid 
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Survetorustikule, mida mööda jõuab reovesi puhastisse, on paigaldatud induktiiv-vooluhulgamõõtur 

DN65 PN16. Peale kulumõõturit hargneb torustik võreseadmele, millest edasi on paigaldatud avarii 

ülevool. Võreseadmeks on automaatjuhtimisega treppvõre, materjaliks AISI316. Võre läbivoolupilude 

vahekaugus on 3 mm ning jõudlus 45 m3/h. Võre tööd reguleerib võre ette paigaldatud 

tasapinnaandurilt saabuv signaal. Võrekanali põhjas oleva ava kaudu juhitakse vesi puhastile. 

Võrejäätmete jaoks on treppvõre alla paigaldatud 140 l konteiner. 

Puhastiks on aktiivmudapuhasti. Seadme parameetrid on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 5.119. Leie reoveepuhasti parameetrid 

Ööpäevane vooluhulk Q=14,2 m³/d 

Maksimaalne tunni vooluhulk Q=2,41 m3/h 

Ööpäevane reostuskoormus R=7,92 kgBHT7/d 

Reostuskoormus 132 ie 

Maksimaalne vooluhulk 0,81 l/s 

Reovee puhastamine toimub aktiivmudapuhastis, mille moodustavad aerotank, järelsetiti, 

aktiivmuda regenereerimismahuti ning settekogumismahuti. Kõik mahutid on tehtud monoliitsest 

raudbetoonist, moodustades ühise bloki. Aktiivmudaprotsess toimub kestusõhutuse režiimil. 

Mehaaniliselt puhastatud reovesi voolab võrelt isevoolselt bioloogilise puhastuse ossa, mis jaguneb 

aeroobseks ja järelsetitite osaks. 

Aerotankis (ca 24 m³) toimub reovee õhustamine ja segamine peenmullilise õhutussüsteemi abil. 

Bioloogiline osa on projekteeritud kestvusõhutuse põhimõttel, kus viibeaeg on ca 40 tundi. 

Järelsetitis eraldub aktiivmuda töödeldud reoveest. Reoveepuhastussüsteemi koosseisu kuuluvad ka 

2 proovivõtukaevu. 

Reoveepuhasti tehnohoone on puitkarkass kandekonstruktsiooniga, kus on võreruum, puhurite 

ruum, olme-ja kilbiruum ja tualett. Juurdesõidutee ja teenindusplats on kogupindalaga 401 m². 

Puhasti on piiratud kahe erikõrguse aiaga, kogupikkusega ca 254 m. Reoveepuhastil koos tiikidega on 

määratud 100 m sanitaarkuja. 

Sise- ja välisvõrkudena on paigaldatud elektri-, automaatika- ja nõrkvoolupaigaldised, ventilatsiooni-, 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Reoveepuhastuses tekkiv liigmuda eemaldatakse 

settekogumismahutitesse. Keemilise töötlusena käsitletakse fosforühendite eemaldamist 

simultaanse koagulant-sadestamise meetodil. 

Reoveepuhastist juhitakse heitvesi järelpuhastuseks biotiikidesse. Heitvesi suunatakse mööda 

suublaks olevat kraavi  Leie peakraavi (suubla 10207).  

Puhastusprotsessi käigus tekkiv sete settib biotiikides. Leie reoveepuhasti suublaks on Orri-Leie 

maaparanduskraav (kood VEE103550). Maksimaalsed nõuded suublasse juhitavale heitveele on 

kehtestatud vee erikasutusloas. Üldlammastiku ja üldfosfori osas vee-erikasutusluba 

piirkontsentratsioone ei sea, kuid koormuse pealt arvutatakse saastetasu. Reoveepuhastile 

järgnevate biotiikide heitveele kehtestatud  piirkontsentratsioonid ning reoveepuhasti biotiikidest 

väljuva heitvee analüüside tulemused on esitatud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.120. Leie küla reoveepuhasti heitvee analüüside tulemused 2017.   

 

Komponent 
 
Piirsisaldus 

 
Ühik 

Viimase biotiigi 
väljavool 

19.06.2017 21.11.2017 

BHT7 40 mg/l 8,0 <3 

Heljum  35 mg/l 19 4,8 
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KHTCr 150 mg/l 85 27 

pH 6-9 pH ühik 7,7 7,7 

PÜld - mg/l 3,1 2,7 

NÜld - mg/l 7,1 14 
Andmed: Vee-erikasutusluba nr.  L.VV/322910, Põltsamaa Vallavara 

Reoveepuhastist väljuvast heitveest võetakse punktproov üks kord poolaastas. Analüüsitulemustest 

selgub, et heitvee saasteainete sisaldus vastab kehtestatud nõuetele.  

Reoveepuhasti on heas seisukorras. 

Leie Põhikooli biotiigid 

Leie küla keskusest ligikaudu 430 m kaugusel asub Leie Põhikool. Kool ei ole ühendatud 

ühiskanalisatsiooniga, tekkiv reovesi suunatakse isevoolselt kooli biotiikidesse. Biotiigid asuvad 

koolist ligikaudu 110 m kaugusel. Kahe biotiigi pindala on kokku ca 900 m2. 
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6 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE STRATEEGIA  

6.1 Strateegilised eesmärgid ja arendamise põhimõtted 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on tiheasustuspiirkondade 

ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusega nõutud tasemele, mis 

tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik 

majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvaliteeti ning 

mitte suurendada riske keskkonnale. 

Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt vallavolikogu poolt 

kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arendamise kava annab lisaks olemasoleva olukorra 

kirjaldamisele ka ülevaate arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest maksumusest ning  

prioriteetsusest. 

ÜVK arendamise kava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2018-2029. 

Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-organisatsioonide 

paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või kehtestamisel olevatest 

planeeringutest.  Samuti võetakse arvesse investeeringumahu piiritlemisel valla ja 

veemajandusettevõtja rahalist võimekust. 

6.2 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad 

Viljandi vallas paiknevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on vee-ettevõtja 

OÜ Ramsi VK tegevuspiirkonnas järgmised asulad: Ramsi, Päri, Saarepeedi, Holstre, Intsu, Paistu, 

Savikoti, Heimtali, Tohvri, Mustivere, Puiatu, Matapera, Pärsti, Karula, Mäeltküla, Ruudiküla, Tusti, 

Vasara, Mustla, Suislepa, Soe, Rüüsa ja Kärstna. Asulate ühisveevärk ja –kanalisatsioon rajanevad 

asulate lokaalsetel veehaaretel ja reoveepuhastitel.  

Viljandi vallas paiknevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkondadeks on vee-ettevõtja 

AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas järgmised asulad: Viiratsi, Vana-Võidu, Tänassilma, Uusna, 

Valma, Jämejala, Pinska ja Peetrimõisa. AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonna asulatest on 

Tänassilma, Uusna ja Valma asulates oma lokaalne veevarustus- ja reoveepuhastussüsteem, 

ülejäänud asulad on täielikult ühendatud Viljandi linna veehaarde ja reoveepuhastiga, va Jämejala 

asula, kus olemasolev asula veevarustus rajaneb osaliselt lokaalsel veehaardel, kuid vastavalt 

arendusplaanidele viiakse eeldatavalt 2020.aastal ellu Viljandi linna Ühtekuuluvusfondi projekti 

raames arendustegevus, millega Jämejala asula veevarustus hakkab täielikult rajanema Viljandi linna 

veehaardel 

Endise Kolga-Jaani valla asulates on alates 2018.aastast vee-ettevõtjaks Põltsamaa Varahalduse OÜ, 

ettevõte tegutseb ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooniteenuse pakkujana Kolga-Jaanis ja Leies. 

6.3 Investeeringud 

Viljandi vallas aastatel 2018-2029 planeeritavateks veemajanduse investeeringuteks on OÜ Ramsi VK 

teeninduspiirkonnas: 
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1) Holstre asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekt 

(tegevused planeeritud aastatel 2018-2019). Investeeringute eeldatav maksumus 457 

792 €; 

2) Heimtali asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja laiendamise projekt 

ehk asula veemajandussüsteemi arenduse II etapp (tegevused planeeritud aastatel 2018-

2019). Investeeringute planeeritav maksumus 524 881 €; 

3) Mustla asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt (tegevused 

planeeritud aastatel 2018-2019). Investeeringute planeeritav maksumus 1 734 874 €; 

4) Vardi asula vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise projekt (tegevused planeeritud 

aastatel 2020-2021). Investeeringute planeeritav maksumus elluviimisel 796 709 €; 

5) Kärstna asula kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt (tegevused planeeritud 

aastatel 2021-2022). Investeeringute planeeritav maksumus elluviimisel 401 350 €. 

Viljandi vallas aastatel 2018-2029 planeeritavateks veemajanduse investeeringuteks on AS Viljandi 

Veevärk teeninduspiirkonnas: 

1) Peetrimõisa asula vee- ja kanalisatsioonitorustike laiendamise projekt. Planeeritud tegevus 

2018-2019.a., investeeringute eeldatav maksumus 237 640 €; 

2) Jämejala asula lokaalse veevärgi ühendamine Viljandi Iinna veehaardega (tegevus planeeritud 

aastal 2020). Investeeringu planeeritav maksumus elluviimisel 72 044 €. 

Viljandi vallas aastatel 2018-2029 planeeritavateks veemajanduse investeeringuteks on Põltsamaa 

Varahalduse OÜ teeninduspiirkonnas: 

1) Tuletõrjeveemahuti paigaldus. Planeeritud elluviimine aastal 2022. Investeeringu planeeritav 

maksumus elluviimisel 29 979 €; 

2) Kolga-Jaani asula ühiskanalisatsiooni laiendamise projekt. Planeeritud tegevus aastatel 2024. 

Investeeringu planeeritav maksumus elluviimisel 216 786  €; 

3) Leie asula ühiskanalisatsiooni laiendamise projekt (tegevus planeeritud aastatel 2025. 

Investeeringu planeeritav maksumus elluviimisel 62 629 €. 

6.4 Investeeringute rahastusskeem 
Viljandi vallas aastatel 2018-2029 elluviidavatele ja planeeritavatele punktis 6.3  loetletud 

investeeringutele on eeldatud järgnevates tabelites kirjeldatud rahastusskeemid: 

Tabel 6.1 Investeeringud OÜ Ramsi VK tegevuspiirkonnas 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2026-2029 

Eeldatav projektide 

omafinantseeringuosa 

katmine Viljandi valla 

eelarvest (€) 

539 802 454 282 119 506 179 709 60 203  

Mustla reoveepuhasti projekt Kokku 425 000 €   

Kokku, €  425 000        

Omaosalus (20%), € 85 000        
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Aasta 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2026-2029 

KIK toetus (80%), € 340 000        

Holstre veemajandusprojekt  Kokku 457 792 €    

Kokku, €  228 896 228 896       

Omaosalus (30%), € 68 009 68 009       

KIK toetus (70%), € 158 688 158 688     

MAK kulud, € 2 199 2 199       

Heimtali veemajandusprojekti II etapp (2018-2019) Kokku 524 881 €    

Kokku, €  262 441 262 441        

Omaosalus (30 %), €  76 281  76 281 
 

    

KIK toetus (70 %), € 177 988  177 988  
 

    

MAK kulud, € 8 172 8 172     

Mustla reoveekogumisala torustike rekonstrueerimise projekt (2018-2019) Kokku 1 734 874 €   

Kokku, € 867 437  867 437         

Omaosalus (30 %)  243 350 243 350  
  

  

KIK toetus (70 %) 567 816  567 816   
  

  

MAK kulud, € 56 272 56 272     

Vardi veemajandusprojekt (2021-2022)  Kokku 796 709 €   

Kokku, €        398 354  398 354   

Omaosalus (30 %) 

  

119 506 119 506   

KIK toetus (70 %) 

  

278 848 278 848   

Kärstna veemajandusprojekt (2021-2022) Kokku 401 350 €  

Kokku, €        200 675  200 675  

Omaosalus (30 %)     
 

60 203 60 203  

KIK toetus (70 %)     
 

140 473 140 473  

 Tabel 6.2 Investeeringud AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2026-2029 

Peetrimõisa veemajandusprojekt   Kokku 267 340 € 

Kokku, € 67 340 200 000     

Viljandi vald, 50% 33 670 100 000     

Viljandi Veevärk AS 

liitumistasudest, 50% 
33 670 100 000     

Jämejala asula lokaalse ühisveevärgi liitmine Viljandi linna veehaardega Kokku 72 088 € 

Kokku, €   
 

72 088       

Omaosalus (25%), €   
 

18 022       

Ühtekuuluvusfondi 

toetus (75%), € 
  

 
54 066        

 

Tabel 6.3 Investeeringud Põltsamaa Varahalduse OÜ tegevuspiirkonnas 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2026-2029 

Eeldatav 

omafinantseeringuosa     
113 804  
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Aasta 2018 2019 2020 2021 2022-2025 2026-2029 

katmine Viljandi valla 

vahenditest (€) 

Tuletõrjemahuti paigaldamise projekt Kokku 29 979 € 

Kokku, €     29 979  

Omaosalus (100%), €     29 979  

Kolga-Jaani ühiskanalisatsiooni laiendamise projekt Kokku 216 786 € 

Kokku, €     216 786  

Omaosalus (30%), €     65 036  

KIK toetus (70%), €     151 750  

Leie ühiskanalisatsiooni laiendamise projekt Kokku 62 629 €   

Kokku, €   
 

     62 629   

Omaosalus (30%), €   
 

     18 789   

KIK toetus (70%), €   
 

     43 840   

 

6.5 Investeeringute amortisatsioon ja kulum 
Investeeringute osas on seadmete kasutuseaks arvestatud 15 aastat (kulum aasta kohta 6,67%) ning 

rajatiste ning torustike ja rajatiste kasutuseaks on arvestatud 40 aastat (kulum aasta kohta 2,50%).  

Vastavalt Konkurentsiameti metoodikale ei ole lubatud veemajanduse teenustasudega kaetavate kulude 

hulka arvestada sihtfinantseeringute kulumit, seega on arvestatud amortisatsiooni osas ainult 

omakapitali kulumiga. OÜ Ramsi VK ning samuti Põltsamaa Varahalduse OÜ arendusprojektide puhul on 

eeldatud, et Viljandi valla eelarvevahendite suunamine projektide omafinantseeringuosa katmiseks 

toimuks läbi omanikupoolse kapitali suurendamise omafinantseeringu sissemakse võrra, mis võimaldaks 

vallavalitsuse poolset omafinantseerimist vaadelda mitte sihtfinantseeringuna, vaid investeeringuna 

omakapitali arvelt ja suunata seega investeeringute omaosaluse kulum tariifidega kaetavate kulude 

hulka.  AS Viljandi Veevärk on planeerinud katta omafinantseeringu omavahenditest ja seega vastav 

kulum on võimalik samuti lisada veemajanduse teenustasudega kaetavate kulude hulka.      

Eeldatud on, et arendusprojektide põhivara võetakse arvele ja kulumit hakatakse arvestama alates 

investeeringuprojekti elluviimise lõpuaastale järgneva aasta algusest. Juhtumitel, kus vastavalt projekti 

ajakavale on prognoositav projektide elluviimise lõpetamine kalendriaasta keskel, on esimese aasta 

kulumi väärtuseks pool täisaasta kulumi väärtusest.  Juhul, kui projektieelarves sisalduvad 

mitteabikõlblikud kulud, on nende osas kulum arvestatud kogu mitteabikõlbliku osa väärtuselt.
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Tabel 6.4. Viljandi valla veemajandusinvesteeringute omakapitali kulum: OÜ Ramsi VK investeeringud 

Aasta € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Mustla reoveepuhasti projekt, omafin. 85 000             

Investeeringu omaosalus: kasutusiga 40 aastat 42500             

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)   850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 

Investeeringu omaosalus: kasutusiga 15 aastat 42500             

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)   2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 

Holstre veemajandusrojekt, omafinantseering 143 608                         

Investeeringu omaosalus: kasutusiga 40 aastat 133986                         

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a) 
 

  1658 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 

Investeeringu omaosalus: kasutusiga 15 aastat 6773              

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a) 
 

  113 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

MAK investeering: kasutusiga 40 aastat 4398             

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)   55  110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Heimtali veemajandusprojekti II etapp, omafin.  168 905               

Investeeringu omaosalus: kasutusiga 40 aastat 152561              

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a) 

 

  1907 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 

Investeeringu omaosalus: kasutusiga 15 aastat 0               

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a) 

 

             

MAK investeering: kasutusiga 40 aastat 16344             

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)   204 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

 Mustla veemajandusprojekt, omafin. 599 243              

Investeering: kasutusiga 40 aastat 435708              

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)    5446 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 

Investeering: kasutusiga 15 aastat 50991              

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)     1700 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 

MAK investeering: kasutusiga 40 aastat 57944             

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 40 a)   724 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 
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Aasta € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

MAK investeering: kasutusiga 40 aastat 54600             

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)   1820 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 

 Vardi veemajandusprojekt, omafin. 239 013              

Investeering: kasutusiga 40 aastat 234195              

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a) 

 

     5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 

Investeering: kasutusiga 15 aastat 4818              

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)        321 321 321 321 321 321 321 321 

Kärstna veemajandusprojekt, omafin. 120 405             

Investeering: kasutusiga 40 aastat 120405             

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)       3010 3010 3010 3010 3010 3010 3010 

Investeering: kasutusiga 15 aastat 0             

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)              

ARENDUSPROJEKTIDE KULUM KOKKU 

 

0 16744 30371 30371 36548 39558 39558 39558 39558 39558 39558 39558 

Tabel 6.5. Viljandi valla veemajandusinvesteeringute omakapitali kulum: AS  Viljandi Veevärk investeeringud 

Aasta € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Peetrimõisa veemajandusprojekt 237 640             

Investeeringu omaosalus, kasutusiga 40 aastat 226640             

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)   5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 

Investeering: kasutusiga 15 aastat 11000             

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)   733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 

Jämejala veevärgi ühendus Viljandiga omaf.  18 022                         

Investeeringu omaosalus, kasutusiga 40 aastat 

 

      451 451 451 451 451 451 451 451 451 

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)                          

Investeering: kasutusiga 15 aastat 0              

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)                

ARENDUSPROJEKTIDE KULUM KOKKU   0 6399 6399 6850 6850 6850 6850 6850 6850 6850 6850 6850 
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Tabel 6.6. Viljandi valla planeeritavate veemajandusinvesteeringute omakapitali kulum: Põltsamaa Varahalduse OÜ investeeringud 

Aasta € 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kolga-Jaani tuletõrjeveemahuti 29 979             

Investeeringu omaosalus, kasutusiga 40 aastat 29979             

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)       749 749 749 749 749 749 749 

Investeering: kasutusiga 15 aastat 0             

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)              

Kolga-Jaani ühiskanalisatsiooni laiendus omaf.   65 036                           

Investeeringu omaosalus, kasutusiga 40 aastat 65036                         

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)               1626 1626 1626 1626 1626 

Investeering: kasutusiga 15 aastat 0              

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)                

Leie ühiskanalisatsiooni laiendus omaf. 18 789             

Investeeringu omaosalus, kasutusiga 40 aastat 18789                         

Omakapitali kulum, rajatised (kasutus 40 a)             470 470 470 470 

Investeering: kasutusiga 15 aastat 0              

Omakapitali kulum, seadmed (kasutus 15 a)                

ARENDUSPROJEKTIDE KULUM KOKKU   0 0 0 0 0 749 749 2375 2846 2846 2846 2846 

 

 

 

 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

142 

6.6 Veeteenuse tarbijate arv 

Viljandi vallas elas vastavalt Viljandi valla elanikeregistri andmetele 2018.aasta jaanuaris 13 949 

inimest. Elanike arvu prognoosimisel alates 2019.aastast on kasutatud maakonnapõhist ehk Viljandi 

maakonna pikaajalist rahvastikuprognoosi (allikas: statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasi 

tabel ST092).  Vastavalt Statistikaameti maakonnapõhisele rahvastikuprognoosile väheneb 

prognoosiperioodil Viljandi maakonna ning sedakaudu ka Viljandi valla ja veemajandusettevõtete 

teeninduspiirkondade asulate elanike arv. 

Tulenevalt arendusprojektide iseloomust on prognoositud tarbijate suhtarvu kasvu 

ühisveevärgiteenuse ja ühiskanalisatsiooniteenuse osas Ramsi VK teeninduspiirkonna asulatest  

Heimtalis, Holstres, Mustlas ja Vardis ning Viljandi Veevärk teeninduspiirkonna asulatest 

Peetrimõisas. Ühiskanalisatsiooni teenuse tarbijate osakaal tõuseb arendusprojektide mõjul 

Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonna asulates Kolga-Jaanis ja Leies. Kuna 

majapidamistarbijate osakaal nii ühisveevärgi kui ka ühiskanalisatsiooni puhul Viljandi valla enamikes 

asulates on eeldatud jääma olemasolevale tasemele, siis prognoosiaastatel aset leidva 

rahvastikulanguse tõttu tarbijate absoluutarv prognoosiperioodi lõpuks võrreldes olemasolevaga 

väheneb, erandiks on Põltsamaa Varahalduse OÜ teenuspiirkondade ühiskanalisatsioon, kus ka 

absoluutarvuna ületaks eeldatavalt piirkonna tarbijate arv prognoosiperioodi lõpul olemasolevat 

tarbijate arvu. Ettevõtete tarbimine on projektipiirkondades eeldatud jääma prognoosiperioodil 

valdavalt samale tasemele 2017.a. näitajatega, va juhtudel, kus vastava näitja pikemaajaline 

rakendamine vastaks vähese tõenäosusega tegelikele arengutele. Elanike ning ühisveevärgi ja 

ühiskanalisatsiooni tarbijate arvu muutumist lähiminevikus ning arengukava analüüsiperioodil kuni 

aastani 2029 on kirjeldatud tabelites 6.7. kuni 6.11. OÜ Ramsi VK teenustepiirkonna asulates ning 

6.12. kuni 6.16. AS Viljandi Veevärk asulates ning 6.17. kuni 6.21. Põltsamaa Varahalduse OÜ 

asulates. 
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Tabel 6.7. Ühisveevärgiteenust ja/või ühiskanalisatsiooniga asulate elanike arv: Ramsi VK teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Holstre 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 

Intsu  118 117 116 115 114 112 111 110 109 107 106 105 104 102 

Paistu 309 306 303 300 296 293 290 287 284 281 277 274 271 268 

Ramsi  565 559 553 547 541 535 529 524 518 512 506 500 494 489 

Vardi 208 206 204 202 200 197 195 193 191 189 187 185 182 180 

Heimtali 201 199 197 195 193 191 189 187 184 182 180 178 176 174 

Matapera 119 118 117 116 114 113 112 111 110 108 107 106 105 103 

Mustivere 186 184 182 180 178 176 174 172 170 168 167 165 163 161 

Puiatu 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 

Päri  486 481 476 471 466 461 456 451 446 441 436 431 425 421 

Pärsti 148 147 145 143 142 140 139 137 136 134 133 131 130 128 

Savikoti 146 145 143 141 140 138 137 135 134 132 131 129 128 126 

Tohvri 81 80 79 78 77 76 76 75 74 73 72 71 71 70 

Karula  206 204 202 200 198 195 193 191 189 187 185 183 181 178 

Saarepeedi 302 299 296 293 290 286 283 280 277 274 271 268 265 261 

Kärstna 230 227 225 223 220 218 215 213 211 208 206 204 201 199 

Mustla 844 835 826 817 808 799 791 782 773 765 756 747 738 730 

Soe 239 237 234 232 229 226 224 222 219 217 214 212 209 207 

Suislepa 213 211 209 207 205 202 200 198 196 193 191 189 187 185 

Mäeltküla 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 

Ruudiküla 45 44 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 39 39 

Tusti 153 152 150 148 147 145 144 142 140 139 137 136 134 133 

Vasara 61 61 60 59 59 58 57 57 56 56 55 54 54 53 

KOKKU 5350 5295 5239 5183 5126 5070 5015 4960 4905 4850 4795 4739 4683 4628 
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Tabel 6.8. Ühisveevärgiteenust tarbivate elanike osakaal asulate kaupa: Ramsi VK teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Holstre 76% 76% 76% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 

Intsu  59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 

Paistu 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 

Ramsi  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vardi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 60% 90% 90% 90% 90% 90% 

Heimtali 96% 96% 96% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Matapera 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

Mustivere 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 

Puiatu 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

Päri  78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

Pärsti 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 

Savikoti 88% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Tohvri 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 

Karula  30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Saarepeedi 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Kärstna 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Mustla 61% 61% 61% 61% 64% 67% 71% 74% 77% 78% 78% 78% 78% 78% 

Soe 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Suislepa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Mäeltküla 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Ruudiküla 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Tusti 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Vasara 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
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Tabel 6.9. Ühisveevärgiteenust tarbivate elanike arv asulate kaupa: Ramsi VK teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Holstre 147 145 144 155 153 152 150 149 147 145 144 142 140 139 

Intsu  69 69 68 67 67 66 65 64 64 63 62 61 61 60 

Paistu 284 281 278 275 272 269 266 263 260 258 255 252 249 246 

Ramsi  565 559 553 547 541 535 529 524 518 512 506 500 494 489 

Vardi 0 0 0 0 0 0 0 58 115 170 168 166 164 162 

Heimtali 193 191 189 187 193 191 189 187 184 182 180 178 176 174 

Matapera 28 28 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 24 24 

Mustivere 147 147 146 145 145 144 144 143 143 142 141 141 140 140 

Puiatu 53 52 52 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 

Päri  379 375 371 367 363 359 355 352 348 344 340 336 332 328 

Pärsti 92 91 90 89 88 87 86 85 85 84 83 82 81 80 

Savikoti 129 130 129 127 126 125 123 122 121 119 118 116 115 114 

Tohvri 38 38 37 37 36 36 36 35 35 34 34 34 33 33 

Karula (sh.hooldekodu 

elanikud) 
212 204 211 210 209 209 208 207 207 206 205 205 204 204 

Saarepeedi 286 283 280 277 274 271 268 265 262 259 256 253 250 247 

Kärstna 161 159 158 156 154 152 151 149 147 146 144 142 141 139 

Mustla 515 509 504 498 517 536 561 579 596 596 590 583 576 569 

Soe 239 237 234 232 229 226 224 222 219 217 214 212 209 207 

Suislepa 213 211 209 207 205 202 200 198 196 193 191 189 187 185 

Mäeltküla 33 32 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 

Ruudiküla 38 41 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 

Tusti 46 45 45 45 44 44 43 43 42 42 41 41 40 40 

Vasara 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 

KOKKU 3891 3852 3789 3765 3758 3743 3737 3780 3822 3846 3804 3763 3721 3680 
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Tabel 6.10. Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate osakaal asulate kaupa: Ramsi VK teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Holstre 60% 60% 60% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 

Intsu  47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 

Paistu 84% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

Ramsi  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Vardi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 60% 90% 90% 90% 90% 90% 

Heimtali 94% 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Matapera 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

Mustivere 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 

Puiatu 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

Päri  75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

Pärsti 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

Savikoti 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

Tohvri 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 

Karula 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Saarepeedi 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

Mustla 73% 73% 73% 73% 77% 81% 86% 90% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 

Kärstna 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Soe 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Suislepa 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Mäeltküla (Järve) 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Ruudiküla (Sillaotsa) 74% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

Tusti 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Vasara 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
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Tabel 6.11. Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate arv asulate kaupa: Ramsi VK teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2028 

Holstre 116 115 113 116 115 113 112 111 110 108 107 106 105 104 

Intsu  56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 50 50 49 48 

Paistu 260 279 276 273 270 267 264 261 258 255 252 250 247 244 

Ramsi  538 533 527 521 516 510 505 499 494 488 482 477 471 466 

Vardi 0 0 0 0 0 0 0 58 115 170 168 166 164 162 

Heimtali 189 187 185 195 193 191 189 187 184 182 180 178 176 174 

Matapera 28 28 27 27 27 26 26 26 26 25 25 25 24 24 

Mustivere  98 97 96 96 95 95 94 93 93 92 92 91 90 90 

Puiatu 53 52 52 51 50 50 49 49 48 48 47 47 46 46 

Päri  365 361 357 353 349 346 342 338 334 331 327 323 319 315 

Pärsti 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 

Savikoti 106 105 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 92 91 

Tohvri 38 38 37 37 36 36 36 35 35 34 34 34 33 33 

Karula 52 51 51 50 49 49 48 48 47 47 46 46 45 45 

Saarepeedi 248 245 243 240 238 235 232 230 227 225 222 220 217 214 

Kärstna 168 166 164 163 170 176 185 192 198 198 196 193 191 189 

Mustla 616 609 603 597 622 648 680 704 727 726 718 710 701 693 

Soe 234 232 229 227 224 222 220 217 215 212 210 207 205 203 

Suislepa 205 203 201 199 196 194 192 190 188 186 184 182 179 177 

Mäeltküla (Järve) 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 21 21 21 

Ruudiküla (Sillaotsa) 33 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32 31 

Tusti 43 42 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 38 37 

Vasara 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16 

KOKKU 3499 3488 3451 3430 3434 3438 3451 3512 3570 3597 3556 3515 3474 3434 

 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

148 

Tabel 6.12.Ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga asulate elanike arv: AS Viljandi Veevärk teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jämejala 181 179 177 175 173 171 169 168 166 164 162 160 158 156 

Pinska 174 172 170 168 166 165 163 161 159 157 156 154 152 150 

Peetrimõisa 241 239 236 233 231 228 226 223 221 218 216 213 211 208 

Viiratsi 1188 1175 1163 1151 1138 1126 1113 1101 1089 1077 1064 1052 1040 1027 

Tänassilma 147 146 144 142 141 139 138 136 135 133 132 130 129 127 

Uusna 340 337 333 329 326 322 319 315 312 308 305 301 298 294 

Valma 125 123 122 121 119 118 117 116 114 113 112 110 109 108 

Vana-Võidu 368 364 360 356 352 348 345 341 337 333 329 326 322 318 

KOKKU 2763 2734 2706 2678 2650 2622 2595 2568 2542 2515 2489 2463 2438 2409 

Tabel 6.13. Ühisveevärgi tarbijate osakaal elanikest asulate lõikes: AS Viljandi Veevärk teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jämejala 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 

Pinska 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Peetrimõisa 34% 34% 34% 34% 34% 47% 52% 56% 61% 65% 65% 65% 65% 65% 

Viiratsi 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 

Tänassilma 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 

Uusna 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

Valma 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

Vana-Võidu 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 
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Tabel 6.14.Ühisveevärgiteenust tarbivate elanike arv asulate kaupa: AS Viljandi Veevärk teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jämejala 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 88 87 

Pinska 78 77 77 76 75 74 73 72 72 71 70 69 68 68 

Peetrimõisa 82 81 80 79 79 108 116 125 134 142 141 139 137 136 

Viiratsi 1164 1152 1140 1128 1115 1103 1091 1079 1067 1055 1043 1031 1019 1007 

Tänassilma 66 65 65 64 63 63 62 61 61 60 59 59 58 57 

Uusna 296 293 290 287 283 280 277 274 271 268 265 262 259 256 

Valma 83 83 82 81 80 79 78 77 77 76 75 74 73 72 

Vana-Võidu 313 309 306 303 299 296 293 290 287 283 280 277 274 270 

KOKKU 2183 2161 2138 2115 2092 2099 2086 2073 2060 2047 2024 2000 1977 1953 
 

Tabel 6.15. Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate osakaal asulate kaupa: AS Viljandi Veevärk teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jämejala 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Pinska 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Peetrimõisa 16% 16% 16% 16% 16% 29% 34% 38% 43% 48% 48% 48% 48% 48% 

Viiratsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tänassilma 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 

Uusna 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 

Valma 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 

Vana-Võidu 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 
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Tabel 6.16. Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate arv asulate kaupa: AS Viljandi Veevärk teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Jämejala 108 107 106 104 103 102 101 100 99 98 97 95 94 93 

Pinska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Peetrimõisa 37 37 37 36 36 66 76 86 96 106 105 103 102 101 

Viiratsi 1188 1175 1163 1151 1138 1126 1113 1101 1089 1077 1064 1052 1040 1027 

Tänassilma 54 54 53 53 52 52 51 51 50 49 49 48 48 47 

Uusna 284 281 278 275 272 269 266 263 260 257 254 251 248 246 

Valma 32 32 32 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28 28 

Vana-Võidu 265 262 259 257 254 251 248 245 243 240 237 235 232 229 

KOKKU 1969 1948 1928 1907 1886 1896 1886 1876 1866 1857 1835 1814 1792 1771 

 

Tabel 6.17.Ühisveevärgi ja/või ühiskanalisatsiooniga asulate elanike arv: Põltsamaa Varahalduse OÜ teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kolga-Jaani 416 411 407 403 398 394 390 385 381 377 373 368 364 360 

Leie 198 196 194 192 190 188 186 184 182 180 178 175 173 171 

KOKKU 614 607 601 595 588 582 575 569 563 556 550 544 537 531 

 

Tabel 6.18. Ühisveevärgi tarbijate osakaal elanikest asulate lõikes: Põltsamaa Varahalduse OÜ teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kolga-Jaani 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Leie 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 
 

Tabel 6.19.Ühisveevärgiteenust tarbivate elanike arv asulate kaupa: Põltsamaa Varahalduse OÜ teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kolga-Jaani 387 383 379 374 370 366 362 358 354 350 346 342 338 334 

Leie 151 149 147 146 144 143 141 140 138 137 135 133 132 130 

KOKKU 537 532 526 520 515 509 503 498 492 487 481 476 470 465 
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Tabel 6.20. Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate osakaal asulate kaupa: Põltsamaa Varahalduse OÜ teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kolga-Jaani 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 93% 93% 93% 93% 93% 

Leie 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 69% 69% 69% 69% 
 

Tabel 6.21. Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate arv asulate kaupa: Põltsamaa Varahalduse OÜ teenuspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Kolga-Jaani 299 296 293 290 287 284 281 277 274 351 347 343 339 335 

Leie 121 120 118 117 116 115 113 112 111 110 123 122 120 119 

KOKKU 299 296 293 290 287 284 281 277 274 351 347 343 339 335 

 

 

 

 

 



6.7 Nõudluse ja tootmismahtude analüüs 

Viljandi valla ÜVK teenuste nõudlusanalüüsi koostamisel perioodiks 2018-2029 on arvestatud 

järgnevate eeldustega. 

• Elanike tarbimisprognoosil on arvestatud, et elanike ühiktarbimise näitaja jääb 

prognoosiperioodil sarnaseks 2017.aastaga; 

• Asutuste ja ettevõtete veetarbimise osas on eeldatud, et perioodi 2018-2029 

veetarbimise tase püsib samal tasemel 2017. aasta näitajaga, va juhtudel, kus vastava 

näitja pikemaajaline rakendamine vastaks vähese tõenäosusega tegelikele arengutele;   

• Asutuste ja ettevõtete reoveeheite osas on eeldatud, et perioodi 2018-2029 

reoveeheide püsib samal tasemel 2017.aasta näitajaga. va juhtudel, kus vastava näitja 

pikemaajaline rakendamine vastaks vähese tõenäosusega tegelikele arengutele. 

Veetootmise prognoosimilsel on eeldatud, et veekadude ja sellest tulenevalt tarbimisvälise vee 

osakaalu langus leiab aset tulenevalt kas 2017.aastal lõppenud või prognoosiperioodil 

planeeritavate veemajandusprojektide elluviimisest tulenevalt järgmistes asulates: Intsus 

(2018.aastal), Soes (2018.aastal), Suislepas (2018.aastal), Holstres (alates 2019.aastast), 

Heimtalis (alates 2019.aastast), Mustlas (alates 2019.aastast).  Reovee puhastusmahtude 

prognoosimisel on eeldatud, et infiltratsioonivee määra langus leiab aset tulenevalt asulate 

reoveetorustike rekonstrueerimise projektide elluviimisest järgmistes asulates: Holstres (alates 

2019.aastast) , Heimtalis (alates 2019.aastast), Mustlas (alates 2019.aastast) ja Kärstnas (alates 

2022.aastast).  

Viljandi valla tarbijate veenõudlust, süsteemi veekadusid ja veetoodangut on kirjeldatud 

tabelites 6.22. ja 6.23. Ramsi VK OÜ teeninduspiirkonna osas, tabelites 6.24. ja 6.25. AS Viljandi 

Veevärk teeninduspiirkonna osas ning tabelites 6.26. ja 6.27. Põltsamaa Varahalduse OÜ 

teeninduspiirkonna osas.  Viljandi valla tarbijate reoveeheidet, süsteemi infiltratsiooni ning 

puhastitesse minevaid reoveekoguseid on kirjeldatud tabelites 6.28. ja 6.29. Ramsi VK OÜ 

teeninduspiirkonna osas, tabelites 6.30. ning 6.31. AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkona osas 

ning tabelites 6.32. ja 6.33. Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonna osas. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6.22. Viljandi valla OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonna ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos aastani 2028 
asulate kaupa 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Holstre 

majapidamised 
3023 3836 3618 3909 3866 3824 3782 3740 3699 3658 3616 3574 3532 3490 

Tarbimine Holstre 

ettevõtted 
1605 1421 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 1120 

Tarbimine kokku (m³) 4628 5257 4738 5029 4986 4944 4902 4860 4819 4778 4736 4694 4652 4610 

Müügivälise vee % 44,2% 30,9% 37,5% 22,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Müügiväline vesi (m³) 3660 2354 2848 1464 556 551 546 542 537 533 528 523 519 514 

1 Veetootmine, Holstre 8288 7611 7586 6492 5542 5495 5448 5402 5356 5310 5264 5217 5170 5124 

Tarbimine Intsu 

majapidamised 
1705 1415 1400 1385 1370 1355 1340 1326 1311 1296 1281 1267 1251 1237 

Tarbimine Intsu ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Intsu kokku (m³) 1705 1415 1400 1385 1370 1355 1340 1326 1311 1296 1281 1267 1251 1237 

Müügivälise vee % 23,3% 27,9% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Müügiväline vesi (m³) 517 547 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 

2 Veetootmine, Intsu 2222 1962 1591 1574 1557 1540 1523 1506 1490 1473 1456 1439 1422 1405 

Tarbimine Paistu 

majapidamised 
6127 5856 5794 5732 5669 5608 5546 5486 5425 5364 5303 5241 5179 5119 

Tarbimine Paistu 

ettevõtted 
856 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 676 

Tarbimine Paistu kokku 

(m³) 
6983 6532 6470 6408 6345 6284 6222 6162 6101 6040 5979 5917 5855 5795 

Müügivälise vee % 28,5% 10,7% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Müügiväline vesi (m³) 2780 783 563 557 552 546 541 536 531 525 520 515 509 504 

3 Veetootmine Paistu 9763 7315 7033 6966 6897 6830 6763 6697 6632 6566 6499 6432 6364 6298 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Ramsi 

majapidamised 
14 608 16 752 16 575 16 398 16 218 16 041 15 866 15 693 15 520 15 345 15 170 14 994 14 816 14 643 

Tarbimine Ramsi ettevõtted 2466 0 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 1233 

Tarbimine Ramsi kokku 17074 16752 17808 17631 17451 17274 17099 16926 16753 16578 16403 16227 16049 15876 

Müügivälise vee % 5,6% 30,5% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 

Müügiväline vesi (m³) 1014 7352 3923 3884 3845 3806 3767 3729 3691 3652 3614 3575 3536 3498 

4 Veetootmine Ramsi  18088 24104 21731 21516 21296 21080 20866 20654 20443 20231 20017 19802 19585 19373 

Tarbimine Heimtali 

majapidamised 
3 105 3 322 3 770 3 730 3 843 3 801 3 759 3 718 3 677 3 636 3 594 3 553 3 510 3 469 

Tarbimine Heimtali 

ettevõtted 
1786 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 2163 

Tarbimine Heimtali kokku 

(m³) 
4 891 5 485 5 933 5 893 6 006 5 964 5 922 5 881 5 840 5 799 5 757 5 716 5 673 5 632 

Müügivälise vee % 15,9% 11,9% 13,9% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Müügiväline vesi (m³) 927 740 959 656 667 663 658 653 649 644 640 635 630 626 

5 Veetootmine Heimtali 5818 6225 6892 6548 6673 6626 6580 6535 6489 6443 6397 6351 6304 6258 

Tarbimine Matapera 

majapidamised 
872 892 883 873 864 854 845 836 826 817 808 798 789 780 

Tarbimine Matapera 

ettevõtted 
224 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

Tarbimine Matapera kokku 

(m³) 
1 096 1 148 1 139 1 129 1 120 1 110 1 101 1 092 1 082 1 073 1 064 1 054 1 045 1 036 

Müügivälise vee % 39,6% 27,0% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 

Müügiväline vesi (m³) 718 424 568 563 558 554 549 544 540 535 531 526 521 517 

 6 Veetootmine Matapera 1814 1572 1706 1692 1678 1664 1650 1636 1622 1608 1594 1580 1566 1552 

Tarbimine Mustivere 2 459 2 569 2 558 2 548 2 537 2 527 2 517 2 506 2 496 2 486 2 475 2 465 2 454 2 444 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

majapidamised 

Tarbimine Mustivere 

ettevõtted 
209 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 

Tarbimine Mustivere kokku 

(m³) 
2 668 2 912 2 901 2 891 2 880 2 870 2 860 2 849 2 839 2 829 2 818 2 808 2 797 2 787 

Müügivälise vee % 20,7% 24,2% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 22,4% 

Müügiväline vesi (m³) 695 928 838 835 832 829 826 823 820 817 814 811 808 805 

7 Veetootmine Mustivere 3363 3840 3740 3726 3713 3699 3686 3672 3659 3646 3632 3619 3605 3592 

Tarbimine Puiatu 

majapidamised 
951 1 064 1 053 1 042 1 030 1 019 1 008 997 986 975 964 952 941 930 

Tarbimine Puiatu 

ettevõtted 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Puiatu kokku 

(m³) 
951 1 064 1 053 1 042 1 030 1 019 1 008 997 986 975 964 952 941 930 

Müügivälise vee % 22,8% 24,1% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 

Müügiväline vesi (m³) 281 338 323 319 316 312 309 305 302 299 295 292 288 285 

8 Veetootmine Puiatu 1232 1402 1375 1361 1346 1331 1317 1302 1288 1273 1259 1244 1229 1215 

Tarbimine Päri 

majapidamised 
8 588 8 090 8 004 7 919 7 832 7 747 7 662 7 578 7 495 7 411 7 326 7 241 7 155 7 071 

Tarbimine Päri ettevõtted 12296 14687 14687 14687 14687 14687 14687 14687 14687 14687 14687 14687 14687 14687 

Tarbimine Päri kokku (m³) 20 884 22 777 22 691 22 606 22 519 22 434 22 349 22 265 22 182 22 098 22 013 21 928 21 842 21 758 

Müügivälise vee % 6,7% 7,0% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 

Müügiväline vesi (m³) 1494 1716 1666 1660 1654 1647 1641 1635 1629 1623 1617 1610 1604 1598 

9 Veetootmine Päri 22378 24493 24358 24266 24173 24081 23990 23900 23811 23720 23630 23538 23446 23356 

Tarbimine Pärsti 

majapidamised 
1 683 1 718 1 700 1 682 1 663 1 645 1 627 1 609 1 592 1 574 1 556 1 538 1 519 1 502 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Pärsti ettevõtted 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Pärsti kokku (m³) 1 867 1 718 1 700 1 682 1 663 1 645 1 627 1 609 1 592 1 574 1 556 1 538 1 519 1 502 

Müügivälise vee % 51,9% 38,1% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 45,0% 

Müügiväline vesi (m³) 2014 1059 1392 1377 1362 1347 1332 1317 1303 1288 1274 1259 1244 1229 

10 Veetootmine Pärsti 3881 2777 3091 3058 3025 2992 2959 2927 2895 2862 2829 2797 2763 2731 

Tarbimine Savikoti 

majapidamised 
2 000 2 192 2 169 2 146 2 122 2 099 2 076 2 053 2 031 2 008 1 985 1 962 1 939 1 916 

Tarbimine Savikoti 

ettevõtted 
9833 10166 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Tarbimine Savikoti kokku 

(m³) 
11 833 12 358 12 168 12 145 12 122 12 098 12 076 12 053 12 030 12 007 11 985 11 961 11 938 11 915 

Müügivälise vee % 31,0% 8,8% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 

Müügiväline vesi (m³) 5321 1193 3025 3020 3014 3008 3002 2997 2991 2985 2980 2974 2968 2962 

11 Veetootmine Savikoti 17154 13551 15194 15165 15135 15106 15078 15049 15021 14993 14964 14935 14906 14878 

Tarbimine Tohvri 

majapidamised 
844 764 756 748 740 732 724 716 708 700 692 684 676 668 

Tarbimine Tohvri 

ettevõtted 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Tohvri kokku 

(m³) 
844 764 756 748 740 732 724 716 708 700 692 684 676 668 

Müügivälise vee % 16,4% 22,0% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 

Müügiväline vesi (m³) 166 215 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 161 159 

12 Veetootmine Tohvri 1010 979 936 926 915 905 896 886 876 866 856 846 836 826 

Tarbimine Karula 

(sh.hooldekodu) 

majapidamised 

5 402 4 920 5 079 5 064 5 048 5 032 5 017 5 001 4 986 4 971 4 955 4 940 4 924 4 909 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Karula  

ettevõtted 
222 711 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 

Tarbimine Karula kokku 

(m³) 
5624 5631 5498 5483 5467 5451 5436 5420 5405 5390 5374 5359 5343 5328 

Müügivälise vee % 27,6% 24,0% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 

Müügiväline vesi (m³) 2148 1777 1913 1908 1902 1897 1891 1886 1881 1875 1870 1865 1859 1854 

13 Veetootmine Karula 7772 7408 7411 7390 7369 7348 7327 7306 7286 7265 7244 7223 7202 7182 

Tarbimine Saarepeedi 

majapidamised 
5 983 6 000 5 937 5 873 5 809 5 745 5 683 5 621 5 559 5 496 5 433 5 370 5 307 5 244 

Tarbimine Saarepeedi 

ettevõtted 
969 1085 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1027 

Tarbimine Saarepeedi 

kokku (m³) 
6952 7085 6964 6900 6836 6772 6710 6648 6586 6523 6460 6397 6334 6271 

Müügivälise vee % 55,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 

Müügiväline vesi (m³) 8683 2964 2913 2887 2860 2833 2807 2781 2755 2729 2703 2676 2650 2624 

14 Veetootmine 

Saarepeedi 
15635 10049 9877 9787 9696 9606 9517 9429 9341 9252 9163 9074 8983 8895 

Tarbimine Kärstna 

majapidamised 
3160 2930 2899 2868 2837 2806 2775 2745 2714 2684 2653 2623 2591 2561 

Tarbimine Kärstna 

ettevõtted 
886 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

Tarbimine Kärstna kokku 

(m³) 
4046 3770 3739 3708 3677 3646 3615 3585 3554 3524 3493 3463 3431 3401 

Müügivälise vee % 33,9% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 

Müügiväline vesi (m³) 2078 342 339 336 334 331 328 270 268 265 263 261 258 256 

15 Veetootmine Kärstna 6124 4112 4078 4045 4010 3976 3943 3855 3822 3789 3756 3723 3690 3657 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Mustla 

majapidamised 
13541 13179 13058 12918 13405 13880 14548 14997 15433 15458 15282 15104 14925 14750 

Tarbimine Mustla 

ettevõtted 
2118 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 2833 

Tarbimine Mustla kokku 

(m³) 
15659 16012 15891 15751 16238 16713 17381 17830 18266 18291 18115 17937 17758 17583 

Müügivälise vee % 29,5% 37,2% 37,2% 25,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Müügiväline vesi (m³) 6558 9486 9414 5250 1804 1857 1931 1981 2030 2032 2013 1993 1973 1954 

16 Veetootmine Mustla 22217 25498 25305 21002 18042 18570 19313 19811 20296 20323 20127 19930 19731 19537 

Tarbimine Soe 

majapidamised 
6649 6380 6312 6245 6177 6109 6043 5977 5911 5844 5778 5710 5643 5577 

Tarbimine Soe ettevõtted 545 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 

Tarbimine Soe kokku (m³) 7194 6977 6909 6842 6774 6706 6640 6574 6508 6441 6375 6307 6240 6174 

Müügivälise vee % 41,5% 6,5% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Müügiväline vesi (m³) 5095 485 601 595 589 583 577 572 566 560 554 548 543 537 

17 Veetootmine Soe 12289 7462 7510 7437 7363 7289 7217 7145 7074 7001 6929 6856 6782 6710 

Tarbimine Suislepa 

majapidamised 
3935 3792 3752 3712 3671 3631 3591 3552 3513 3474 3434 3394 3354 3314 

Tarbimine Suislepa 

ettevõtted 
241 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

Tarbimine Suislepa kokku 

(m³) 
4176 3938 3898 3858 3817 3777 3737 3698 3659 3620 3580 3540 3500 3460 

Müügivälise vee % 23,0% 20,8% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Müügiväline vesi (m³) 1249 1037 339 335 332 328 325 322 318 315 311 308 304 301 

18 Veetootmine Suislepa 5425 4975 4237 4193 4149 4106 4062 4020 3977 3934 3891 3848 3804 3761 

Tarbimine Mäeltküla (Järve) 785 791 581 575 569 563 557 550 544 538 532 526 520 514 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

majapidamised 

Tarbimine Mäeltküla 

ettevõtted 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Mäeltküla kokku 

(m³) 
785 791 581 575 569 563 557 550 544 538 532 526 520 514 

Müügivälise vee % 66,7% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 25,3% 

Müügiväline vesi (m³) 1573 268 197 195 193 191 189 186 184 182 180 178 176 174 

19 Veetootmine Mäeltküla 

(Järve) 
2358 1059 778 770 762 753 745 737 729 721 712 704 696 688 

Tarbimine Ruudiküla 

(Sillaotsa) majapidamised 
587 745 320 316 313 310 306 303 299 296 293 289 286 283 

Tarbimine Ruudiküla 

ettevõtted 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Ruudiküla kokku 

(m³) 
587 745 320 316 313 310 306 303 299 296 293 289 286 283 

Müügivälise vee % 48,5% 38,0% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 43,3% 

Müügiväline vesi (m³) 553 457 244 241 239 236 233 231 228 226 223 221 218 215 

20 Veetootmine Ruudiküla 1140 1202 564 558 552 546 540 534 528 522 516 510 504 498 

Tarbimine Tusti 

majapidamised 
746 635 628 622 615 608 601 595 588 582 575 568 562 555 

Tarbimine Tusti ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Tusti kokku (m³) 746 635 628 622 615 608 601 595 588 582 575 568 562 555 

Müügivälise vee % 24,2% 29,8% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 

Müügiväline vesi (m³) 238 270 233 230 228 225 223 220 218 215 213 210 208 205 

21 Veetootmine Tusti 984 905 861 852 842 833 824 815 806 797 788 779 769 760 

Tarbimine Vasara 636 699 692 684 677 669 662 655 648 640 633 626 618 611 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

majapidamised 

Tarbimine Vasara 

ettevõtted 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Vasara kokku 

(m³) 
636 699 692 684 677 669 662 655 648 640 633 626 618 611 

Müügivälise vee % 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 

Müügiväline vesi (m³) 108 119 117 116 115 114 112 111 110 109 107 106 105 104 

22 Veetootmine Vasara 744 818 809 800 792 783 774 766 758 749 740 732 723 715 

Tarbimine Vardi 

majapidamised 
0 0 0 0 0 0 0 1057 2092 3102 3067 3031 2995 2960 

Tarbimine Vardi ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Vardi kokku (m³) 0 0 0 0 0 0 0 1 057 2 092 3 102 3 067 3 031 2 995 2 960 

Müügivälise vee % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 

Müügiväline vesi (m³) 0 0 0 0 0 0 0 233 461 683 676 668 660 652 

23 Veetootmine Vardi 0 0 0 0 0 0 0 1290 2552 3786 3742 3699 3655 3612 

Tabel 6.23. Veebilansi koondandmed: Ramsi VK teeninduspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Veemüük kokku 

majapidamised (m³) 
87389 88541 87537 86990 86875 86604 86535 87310 88053 88354 87405 86451 85486 84545 

Veemüük kokku 

ettevõtted (m³) 
34440 35924 36340 36340 36340 36340 36340 36340 36340 36340 36340 36340 36340 36340 

Müügipõhine tarbimine 

kokku (m³) 
121829 124465 123876 123329 123214 122943 122874 123650 124392 124694 123745 122790 121826 120885 

Veetoodang kokku (m³) 169699 159319 156661 150124 145526 145159 145018 145875 146750 147131 146009 144879 143738 142625 
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Müügiväline vesi kokku 

(m³) 
47870 34854 32785 26795 22312 22216 22144 22226 22357 22437 22264 22089 21912 21740 

Piirkonnakeskmine 

müügivälise vee osakaal 

(%) 

28,2% 21,9% 20,9% 17,8% 15,3% 15,3% 15,3% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 

 

Tabel 6.24. Viljandi valla AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkonna ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos 

aastani 2029 asulate kaupa 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine: Viiratsi elanikud 37201 36252 35868 35486 35097 34714 34335 33959 33585 33208 32829 32448 32063 31687 

Tarbimine: Viiratsi ettevõtted 6673 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 7599 

Tarbimine: Viiratsi kokku (m³) 43874 43851 43467 43085 42696 42313 41934 41558 41184 40807 40428 40047 39662 39286 

Müügivälise vee % 26,0% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 

Müügiväline vesi (m³) 15387 13773 13653 13533 13410 13290 13171 13053 12935 12817 12698 12578 12457 12339 

1 Veetootmine (m3): Viiratsi osa 

Viljandi ühisveevärgis 
59261 57624 57120 56618 56107 55603 55105 54611 54120 53624 53126 52625 52119 51625 

Tarbimine: Uusna elanikud 5287 5172 5117 5063 5007 4953 4899 4845 4792 4738 4684 4629 4574 4521 

Tarbimine: Uusna ettevõtted 199 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 

Tarbimine: Uusna kokku (m³) 5486 5401 5346 5292 5236 5182 5128 5074 5021 4967 4913 4858 4803 4750 

Müügivälise vee % 26,3% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 

Müügiväline vesi (m³) 1953 2392 2368 2344 2319 2295 2271 2247 2223 2200 2176 2152 2127 2104 

2 Veetootmine: Uusna (m³) 7439 7793 7714 7635 7555 7476 7398 7321 7244 7166 7088 7010 6931 6853 

Tarbimine: Tänassilma elanikud 1541 1414 1399 1384 1369 1354 1339 1325 1310 1295 1280 1266 1251 1236 

Tarbimine: Tänassilma ettevõtted 553 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731 

Tarbimine: Tänassilma kokku (m³) 2094 2145 2130 2115 2100 2085 2070 2056 2041 2026 2011 1997 1982 1967 

Müügivälise vee % 25,5% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Müügiväline vesi (m³) 716 576 572 568 564 560 556 552 548 544 540 536 532 528 

3 Veetootmine: Tänassilma (m³) 2810 2721 2702 2683 2664 2645 2626 2608 2589 2570 2552 2533 2514 2495 

Tarbimine: Valma elanikud 2 376 2 330 2 305 2 281 2 256 2 231 2 207 2 183 2 159 2 134 2 110 2 085 2 061 2 037 

Tarbimine: Valma ettevõtted 1099 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 

Tarbimine: Valma kokku (m³) 3475 4140 4115 4091 4066 4041 4017 3993 3969 3944 3920 3895 3871 3847 

Müügivälise vee % 41,7% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 

Müügiväline vesi (m³) 2488 1469 1460 1452 1443 1434 1425 1417 1408 1400 1391 1382 1373 1365 

4 Veetootmine: Valma (m³) 5963 5609 5576 5542 5508 5475 5442 5409 5377 5344 5311 5278 5244 5211 

Tarbimine: Vana-Võidu elanikud 6 295 6 077 6 013 5 949 5 883 5 819 5 756 5 693 5 630 5 567 5 503 5 439 5 375 5 312 

Tarbimine: Vana-Võidu ettevõtted 7557 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 6058 

Tarbimine Vana-Võidu kokku (m³) 

13 

852 

12 

135 

12 

071 

12 

007 

11 

941 

11 

877 

11 

814 

11 

751 

11 

688 

11 

625 

11 

561 

11 

497 

11 

433 

11 

370 

Müügivälise vee % 9,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 

Müügiväline vesi (m³) 1447 1577 1569 1561 1552 1544 1536 1527 1519 1511 1503 1494 1486 1478 

5 Veetootmine: Vana-Võidu osa 

ViIjandi ühisveevärgis (m3) 
15299 13712 13640 13567 13494 13421 13349 13278 13207 13136 13064 12992 12919 12848 

Tarbimine: Jämejala elanikud 3 007 3 096 3 063 3 031 2 997 2 965 2 932 2 900 2 868 2 836 2 804 2 771 2 738 2 706 

Tarbimine: Jämejala ettevõtted 4034 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 4575 

Tarbimine: Jämejala kokku (m³) 7 041 7 671 7 638 7 606 7 572 7 540 7 507 7 475 7 443 7 411 7 379 7 346 7 313 7 281 

Müügivälise vee % 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 

Müügiväline vesi (m³) 730 795 791 788 785 781 778 775 771 768 765 761 758 754 

6 Veetootmine: Jämejala (m3), 

olemasolevalt osaliselt, al. 2021 

täielikult Viljandi ühisveevärk 

7770 8466 8430 8394 8357 8321 8285 8250 8214 8179 8143 8107 8071 8036 

Tarbimine: Pinska elanikud 2 460 2 400 2 375 2 349 2 324 2 298 2 273 2 248 2 223 2 198 2 173 2 148 2 123 2 098 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine: Pinska ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine: Pinska kokku (m³) 2 460 2 400 2 375 2 349 2 324 2 298 2 273 2 248 2 223 2 198 2 173 2 148 2 123 2 098 

Müügivälise vee % 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 

Müügiväline vesi (m³) 230 225 222 220 218 215 213 211 208 206 204 201 199 197 

7 Veetootmine: Pinska osa 

Viljandi ühisveevärgis (m3) 
2691 2625 2597 2569 2541 2513 2486 2459 2432 2404 2377 2349 2322 2294 

Tarbimine: Peetrimõisa elanikud 2 434 2 345 2 050 2 028 2 006 2 751 2 976 3 199 3 419 3 636 3 595 3 553 3 511 3 470 

Tarbimine: Peetrimõisa ettevõtted 1634 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 

Tarbimine: Peetrimõisa kokku (m³) 4 068 3 797 3 502 3 480 3 458 4 203 4 428 4 651 4 871 5 088 5 047 5 005 4 963 4 922 

Müügivälise vee % 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 

Müügiväline vesi (m³) 381 356 328 326 324 394 415 436 456 477 473 469 465 461 

8 Veetootmine: Peetrimõisa osa 

Viljandi ühisveevärgis (m3) 
4449 4153 3830 3806 3782 4596 4843 5087 5328 5565 5520 5474 5428 5383 

Tabel 6.25. Veebilansi koondandmed: AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Veemüük: elanikud (m³) 60601 59086 58191 57571 56940 57084 56717 56352 55986 55613 54978 54340 53695 53066 

Veemüük: ettevõtted (m³) 21749 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 

Müügipõhine tarbimine: (m³) 82350 81540 80645 80025 79394 79538 79171 78806 78440 78067 77432 76794 76149 75520 

Veetoodang: (m³) 105683 102703 101608 100816 100008 100051 99535 99023 98510 97989 97181 96368 95547 94746 

Müügiväline vesi: (m³) 23333 21163 20964 20791 20614 20513 20364 20217 20070 19922 19748 19574 19398 19226 

Piirkonnakeskmine müügivälise 

vee osakaal (%) 
22,1% 20,6% 20,6% 20,6% 20,6% 20,5% 20,5% 20,4% 20,4% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 
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Tabel 6.26. Viljandi valla Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonna ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning 

prognoos aastani 2029 asulate kaupa 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine: Kolga-Jaani elanikud 7403 7086 7011 6936 6860 6785 6711 6638 6565 6491 6417 6342 6267 6194 

Tarbimine: Kolga-Jaani ettevõtted 2060 1814 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 

Tarbimine: Kolga-Jaani kokku (m³) 9463 8900 8948 8873 8797 8722 8648 8575 8502 8428 8354 8279 8204 8131 

Müügivälise vee % 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Müügiväline vesi (m³) 1290 1214 1220 1210 1200 1189 1179 1169 1159 1149 1139 1129 1119 1109 

1 Veetootmine (m3): Kolga-Jaani 10753 10114 10168 10083 9997 9912 9828 9744 9661 9577 9493 9408 9323 9239 

Tarbimine: Lele elanikud 3101 3151 3118 3084 3051 3017 2984 2952 2919 2886 2853 2820 2787 2754 

Tarbimine: Leie ettevõtted 468 359 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 

Tarbimine: Leie kokku (m³) 3569 3510 3531 3498 3464 3431 3398 3365 3333 3300 3267 3234 3200 3168 

Müügivälise vee % 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Müügiväline vesi (m³) 487 479 482 477 472 468 463 459 454 450 445 441 436 432 

2 Veetootmine: Leie(m³) 4056 3989 4013 3975 3937 3899 3861 3824 3787 3750 3712 3675 3637 3600 

Tabel 6.27. Veebilansi koondandmed: Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Veemüük: elanikud (m³) 10504 10237 10129 10021 9911 9803 9696 9590 9484 9377 9270 9163 9054 8948 

Veemüük: ettevõtted (m³) 2528 2173 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 

Müügipõhine tarbimine: (m³) 13032 12410 12479 12371 12261 12153 12046 11940 11834 11728 11621 11513 11405 11298 

Veetoodang: (m³) 14809 14102 14181 14058 13933 13810 13689 13568 13448 13327 13206 13083 12960 12839 

Müügiväline vesi: (m³) 1777 1692 1702 1687 1672 1657 1643 1628 1614 1599 1585 1570 1555 1541 

Piirkonnakeskmine müügivälise 

vee osakaal (%) 
12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 
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Tabel 6.28. Viljandi valla OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonna tarbijate reoveeheide ja puhastitesse minev reoveekogus lähiminevikus ning prognoos 

aastani 2029, asulate kaupa 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Holstre majapidamised 2357 3193 2757 2818 2787 2757 2727 2697 2667 2637 2607 2577 2546 2516 

Tarbimine Holstre ettevõtted 485 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 

Tarbimine kokku (m³) 2842 3650 3214 3275 3244 3214 3184 3154 3124 3094 3064 3034 3003 2973 

Müügivälise reovee % 60% 60,0% 60,0% 35,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 4263 5475 4820 1764 573 567 562 557 551 546 541 535 530 525 

1 Puhastisse, Holstre 7105 9125 8034 5039 3817 3781 3746 3710 3676 3640 3605 3569 3533 3498 

Tarbimine Intsu majapidamised 1133 1074 1128 1116 1104 1091 1080 1068 1056 1044 1032 1020 1008 996 

Tarbimine Intsu ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Intsu kokku (m³) 1133 1074 1128 1116 1104 1091 1080 1068 1056 1044 1032 1020 1008 996 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 486 460 248 245 242 240 237 234 232 229 227 224 221 219 

2 Puhastisse, Intsu 1619 1534 1375 1361 1346 1331 1317 1302 1288 1273 1259 1244 1229 1215 

Tarbimine Paistu majapidamised 5599 5807 5746 5684 5622 5561 5500 5440 5380 5319 5259 5198 5136 5076 

Tarbimine Paistu ettevõtted 1031 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 

Tarbimine Paistu kokku (m³) 6630 6374 6313 6251 6189 6128 6067 6007 5947 5886 5826 5765 5703 5643 

Müügivälise reovee % 30,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 2841 1399 1386 1372 1359 1345 1332 1319 1305 1292 1279 1265 1252 1239 

3 Puhastisse, Paistu 9471 7773 7698 7624 7548 7473 7399 7325 7252 7179 7105 7030 6955 6881 

Tarbimine Ramsi majapidamised 16 120 13 626 15 798 15 629 15 458 15 289 15 122 14 957 14 792 14 626 14 459 14 291 14 121 13 956 

Tarbimine Ramsi ettevõtted 805 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 2657 

Tarbimine Ramsi kokku 16925 16283 18455 18286 18115 17946 17779 17614 17449 17283 17116 16948 16778 16613 

Müügivälise reovee % 5,8% 9,3% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 

Müügiväline reovesi (m³) 1035 1677 1507 1493 1479 1465 1452 1438 1425 1411 1398 1384 1370 1357 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

4 Puhastisse, Ramsi  17960 17960 19962 19780 19594 19412 19231 19052 18874 18694 18514 18332 18149 17970 

Tarbimine Heimtali majapidamised 2 786 3 022 3 692 3 885 3 843 3 801 3 759 3 718 3 677 3 636 3 594 3 553 3 510 3 469 

Tarbimine Heimtali ettevõtted 797 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 703 

Tarbimine Heimtali kokku (m³) 3 583 3 725 4 395 4 588 4 546 4 504 4 462 4 421 4 380 4 339 4 297 4 256 4 213 4 172 

Müügivälise reovee % 60,0% 60,0% 60,0% 35,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 5375 5588 6592 2471 802 795 787 780 773 766 758 751 744 736 

5 Puhastisse, Heimtali 8958 9313 10986 7059 5348 5299 5250 5201 5153 5105 5056 5007 4957 4909 

Tarbimine Matapera majapidamised 548 541 883 873 864 854 845 836 826 817 808 798 789 780 

Tarbimine Matapera ettevõtted 224 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 

Tarbimine Matapera kokku (m³) 772 797 1 139 1 129 1 120 1 110 1 101 1 092 1 082 1 073 1 064 1 054 1 045 1 036 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 331 342 488 484 480 476 472 468 464 460 456 452 448 444 

 6 Puhastisse, Matapera 1103 1139 1627 1613 1599 1586 1573 1559 1546 1533 1520 1506 1493 1480 

Tarbimine Mustivere majapidamised 1 224 1 145 1 182 1 175 1 167 1 160 1 153 1 145 1 138 1 131 1 124 1 116 1 109 1 102 

Tarbimine Mustivere ettevõtted 209 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Mustivere kokku (m³) 1 433 1 488 1 182 1 175 1 167 1 160 1 153 1 145 1 138 1 131 1 124 1 116 1 109 1 102 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 614 638 507 503 500 497 494 491 488 485 482 478 475 472 

 7 Puhastisse, Mustivere 2047 2126 1689 1678 1668 1657 1647 1636 1626 1615 1605 1595 1584 1574 

Tarbimine Puiatu majapidamised 951 1 064 1 053 1 042 1 030 1 019 1 008 997 986 975 964 952 941 930 

Tarbimine Puiatu ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Puiatu kokku (m³) 951 1 064 1 053 1 042 1 030 1 019 1 008 997 986 975 964 952 941 930 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 408 456 451 446 441 437 432 427 422 418 413 408 403 399 

8 Puhastisse, Puiatu 1359 1520 1504 1488 1472 1456 1440 1424 1408 1392 1376 1360 1344 1329 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Päri majapidamised 8 084 7 711 7 697 7 615 7 531 7 449 7 368 7 287 7 207 7 126 7 044 6 963 6 880 6 799 

Tarbimine Päri ettevõtted 532 454 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 

Tarbimine Päri kokku (m³) 8 616 8 165 8 190 8 108 8 024 7 942 7 861 7 780 7 700 7 619 7 537 7 456 7 373 7 292 

Müügivälise reovee % 6,7% 10,8% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 

Müügiväline reovesi (m³) 614 985 781 773 765 758 750 742 734 727 719 711 703 696 

9 Puhastisse, Päri 9230 9150 8971 8881 8790 8699 8610 8522 8434 8345 8256 8167 8076 7988 

Tarbimine Pärsti majapidamised 215 220 235 232 230 227 225 222 220 217 215 212 210 207 

Tarbimine Pärsti ettevõtted 141 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

Tarbimine Pärsti kokku (m³) 356 383 397 395 392 390 387 385 382 380 377 375 372 370 

Müügivälise reovee % 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 63 68 70 70 69 69 68 68 67 67 67 66 66 65 

10 Puhastisse, Pärsti 419 450 467 465 462 459 456 453 450 447 444 441 438 435 

Tarbimine Savikoti majapidamised 1 947 2 071 1 743 1 725 1 706 1 687 1 669 1 651 1 632 1 614 1 596 1 577 1 558 1 540 

Tarbimine Savikoti ettevõtted 111 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

Tarbimine Savikoti kokku (m³) 2 058 2 190 1 862 1 844 1 825 1 806 1 788 1 770 1 751 1 733 1 715 1 696 1 677 1 659 

Müügivälise reovee % 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 686 730 621 615 608 602 596 590 584 578 572 565 559 553 

11 Puhastisse, Savikoti 2744 2920 2483 2458 2433 2408 2384 2359 2335 2311 2286 2262 2237 2212 

Tarbimine Tohvri majapidamised 844 762 711 703 695 688 680 673 665 658 650 643 635 628 

Tarbimine Tohvri ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Tohvri kokku (m³) 844 762 711 703 695 688 680 673 665 658 650 643 635 628 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 362 327 305 301 298 295 292 288 285 282 279 275 272 269 

12 Puhastisse, Tohvri 1206 1089 1015 1004 993 982 972 961 950 940 929 918 907 897 

Tarbimine Karula majapidamised 3 640 3 349 3 495 3 457 3 419 3 382 3 345 3 308 3 272 3 235 3 198 3 161 3 124 3 087 
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Tarbimine Karula  ettevõtted 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Karula kokku (m³) 3862 3349 3495 3457 3419 3382 3345 3308 3272 3235 3198 3161 3124 3087 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 1655 1435 1498 1482 1465 1449 1434 1418 1402 1387 1371 1355 1339 1323 

13 Puhastisse, Karula 5517 4784 4992 4939 4885 4831 4779 4726 4674 4622 4569 4516 4462 4410 

Tarbimine Saarepeedi majapidamised 4 879 4 849 5 146 5 091 5 035 4 980 4 926 4 872 4 818 4 764 4 710 4 655 4 600 4 546 

Tarbimine Saarepeedi ettevõtted 15863 15339 15601 15601 15601 15601 15601 15601 15601 15601 15601 15601 15601 15601 

Tarbimine Saarepeedi kokku (m³) 20742 20188 20747 20692 20636 20581 20527 20473 20419 20365 20311 20256 20201 20147 

Müügivälise reovee % 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 1092 1063 1092 1089 1086 1083 1080 1078 1075 1072 1069 1066 1063 1060 

14 Puhastisse, Saarepeedi 21834 21251 21839 21781 21722 21664 21607 21550 21494 21437 21380 21322 21264 21207 

Tarbimine Kärstna majapidamised 3546 3439 3023 2991 3120 3247 3409 3529 3645 3643 3601 3559 3517 3476 

Tarbimine Kärstna ettevõtted 886 840 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 

Tarbimine Kärstna kokku (m³) 4432 4279 3886 3854 3983 4110 4272 4392 4508 4506 4464 4422 4380 4339 

Müügivälise reovee % 30,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 1899 939 853 846 874 902 938 599 615 614 609 603 597 592 

15 Puhastisse, Kärstna 6331 5218 4739 4700 4858 5012 5210 4991 5123 5120 5073 5025 4977 4930 

Tarbimine Mustla majapidamised 12149 13797 14064 13914 14515 15103 15860 16416 16957 16944 16751 16557 16360 16168 

Tarbimine Mustla ettevõtted 2477 1136 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 1807 

Tarbimine Mustla kokku (m³) 14626 14933 15870 15720 16322 16909 17666 18222 18763 18751 18558 18363 18167 17975 

Müügivälise reovee % 60,0% 60,0% 60,0% 45,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 21939 22400 23805 12862 2880 2984 3118 3216 3311 3309 3275 3241 3206 3172 

15 Puhastisse, Mustla 36565 37333 39675 28582 19202 19893 20784 21438 22074 22060 21832 21604 21372 21147 

Tarbimine Soe majapidamised 6048 5930 6186 6120 6053 5987 5922 5857 5792 5727 5662 5596 5530 5465 

Tarbimine Soe ettevõtted 545 597 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Soe kokku (m³) 6593 6527 6757 6691 6624 6558 6493 6428 6363 6298 6233 6167 6101 6036 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 2826 2797 1483 1469 1454 1440 1425 1411 1397 1383 1368 1354 1339 1325 

16 Puhastisse, Soe 9419 9324 8241 8160 8078 7998 7918 7839 7760 7681 7601 7521 7440 7361 

Tarbimine Suislepa majapidamised 3624 3450 3602 3563 3524 3486 3448 3410 3373 3335 3297 3258 3220 3182 

Tarbimine Suislepa ettevõtted 241 102 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 

Tarbimine Suislepa kokku (m³) 3865 3552 3773 3735 3696 3657 3619 3582 3544 3506 3468 3430 3391 3353 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 1656 1522 828 820 811 803 794 786 778 770 761 753 744 736 

17 Puhastisse, Suislepa 5521 5074 4602 4555 4507 4460 4414 4368 4322 4276 4229 4183 4136 4090 

Tarbimine Mäeltküla (Järve) 

majapidamised 468 419 581 575 569 563 557 550 544 538 532 526 520 514 

Tarbimine Mäeltküla ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Mäeltküla kokku (m³) 468 419 581 575 569 563 557 550 544 538 532 526 520 514 

Müügivälise reovee % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Müügiväline reovesi (m³) 201 180 249 247 244 241 239 236 233 231 228 225 223 220 

18 Puhastisse, Mäeltküla 669 599 831 822 813 804 795 786 778 769 760 751 742 734 

Tarbimine Ruudiküla (Sillaotsa) 

majapidamised 535 670 648 641 634 627 620 613 606 600 593 586 579 572 

Tarbimine Ruudiküla ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Ruudiküla kokku (m³) 535 670 648 641 634 627 620 613 606 600 593 586 579 572 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 229 287 278 275 272 269 266 263 260 257 254 251 248 245 

19 Puhastisse,  Ruudiküla 764 957 925 915 905 895 886 876 866 857 847 837 827 817 

Tarbimine Tusti majapidamised 734 636 586 580 574 568 561 555 549 543 537 530 524 518 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Tusti ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Tusti kokku (m³) 734 636 586 580 574 568 561 555 549 543 537 530 524 518 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 315 273 251 249 246 243 241 238 235 233 230 227 225 222 

20 Puhastisse, Tusti 1049 909 838 829 820 811 802 793 784 776 767 758 749 740 

Tarbimine Vasara majapidamised 500 484 519 513 508 502 497 491 486 480 475 469 464 458 

Tarbimine Vasara ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Vasara kokku (m³) 500 484 519 513 508 502 497 491 486 480 475 469 464 458 

Müügivälise reovee % 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 214 207 222 220 218 215 213 210 208 206 203 201 199 196 

21 Puhastisse, Vasara 714 691 741 733 725 717 709 702 694 686 678 670 662 655 

Tarbimine Vardi majapidamised 0 0 0 0 0 0 0 1057 2092 3102 3067 3031 2995 2960 

Tarbimine Vardi ettevõtted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Vasara kokku (m³) 0 0 0 0 0 0 0 1 057 2 092 3 102 3 067 3 031 2 995 2 960 

Müügivälise reovee % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 

Müügiväline reovesi (m³) 0 0 0 0 0 0 0 86 171 253 250 248 245 242 

22 Puhastisse, Vardi (Ramsi RVP) 0 0 0 0 0 0 0 1144 2262 3355 3317 3279 3240 3202 

 

Tabel 6.29. Reoveebilansi koondandmed: Ramsi VK teeninduspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2027 2029 

Reoveetarve, elanikud (m³) 77931 77259 80471 79944 79989 80026 80278 81349 82381 82712 81773 80830 79876 78946 77931 

Reoveetarve, ettevõtted (m³) 24569 23733 24428 24428 24428 24428 24428 24428 24428 24428 24428 24428 24428 24428 24569 

Müügipõhine tarbimine (m³) 102635 100992 104899 104371 104416 104453 104706 105777 106808 107139 106201 105257 104304 103373 102635 

Puhastitesse kokku (m³) 151602 150238 153233 134466 121584 121628 121926 122719 123825 124113 123008 121897 120775 119679 151602 

Müügiväline reovesi (infiltratsioon) 48967 49246 48335 30095 17168 17174 17220 16943 17017 16973 16807 16640 16471 16306 48967 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

171 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2027 2029 

kokku (m³) 

Keskmine müügivälise reovee osakaal 

(%) 32,3% 32,8% 31,5% 22,4% 14,1% 14,1% 14,1% 13,8% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% 13,6% 13,6% 32,3% 

Tabel 6.30. Viljandi valla AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkonna tarbijate reoveeheide ja puhastitesse minev reoveekogus lähiminevikus ning prognoos 

aastani 2029, asulate kaupa 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine: Viiratsi elanikud 36965 36997 36600 36211 35814 35422 35036 34652 34271 33886 33499 33110 32717 32334 

Tarbimine: Viiratsi 

ettevõtted 
7324 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 7395 

Tarbimine: Viiratsi kokku 

(m³) 
44289 44392 43995 43606 43209 42817 42431 42047 41666 41281 40894 40505 40112 39729 

Müügivälise reovee % 65,6% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 66,7% 

Müügiväline reovesi (m³) 84462 88807 88014 87234 86440 85657 84884 84117 83353 82583 81809 81031 80245 79478 

1 Viiratsi reovesi Viljandi 

reoveeephastisse (m³)  
128751 133199 132009 130840 129649 128474 127314 126164 125019 123863 122703 121536 120357 119207 

Tarbimine: Uusna elanikud 5018 4962 4910 4857 4804 4751 4700 4648 4597 4545 4493 4441 4389 4337 

Tarbimine: Uusna 

ettevõtted 
63 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Tarbimine: Uusna kokku 

(m³) 
5081 5021 4969 4916 4863 4810 4759 4707 4656 4604 4552 4500 4448 4396 

Müügivälise reovee % 79,9% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 81,1% 

Müügiväline reovesi (m³) 20222 21504 21279 21055 20827 20603 20380 20160 19941 19720 19498 19274 19048 18828 

2 Reovesi puhastisse: 

Uusna (m³)   
25303 26525 26248 25972 25690 25413 25139 24867 24597 24324 24050 23774 23496 23224 

Tarbimine: Tänassilma 1194 1164 1152 1139 1127 1115 1102 1090 1078 1066 1054 1042 1029 1017 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

elanikud 

Tarbimine: Tänassilma 

ettevõtted 
643 667 655 661 658 660 659 659 659 659 659 659 659 659 

Tarbimine: Tänassilma 

kokku (m³) 
1837 1831 1807 1800 1785 1774 1761 1750 1737 1725 1713 1701 1688 1676 

Müügivälise reovee % 43,0% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 

Müügiväline reovesi (m³) 1385 1563 1543 1537 1524 1515 1504 1494 1483 1473 1463 1452 1442 1431 

3 Reovesi puhastisse: 

Tänassilma (m³) 
3222 3394 3349 3338 3309 3289 3265 3243 3221 3199 3176 3153 3130 3108 

Tarbimine: Valma elanikud 964 907 897 888 878 869 859 850 840 831 821 812 802 793 

Tarbimine: Valma 

ettevõtted 
0 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 

Tarbimine: Valma kokku 

(m³) 
964 1595 1585 1576 1566 1557 1547 1538 1528 1519 1509 1500 1490 1481 

Müügivälise reovee % 60,4% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 68,8% 

Müügiväline reovesi (m³) 1472 3518 3496 3475 3454 3433 3412 3391 3370 3350 3329 3308 3286 3266 

4 Reovesi puhastisse: 

Valma (m³) 
2436 5113 5082 5051 5020 4989 4959 4929 4899 4868 4838 4808 4777 4747 

Tarbimine: Vana-Võidu 

elanikud 
5 568 5 149 5 095 5 040 4 985 4 931 4 877 4 823 4 770 4 717 4 663 4 609 4 554 4 501 

Tarbimine: Vana-Võidu 

ettevõtted 
6293 5946 5946 5946 5946 5946 5946 5946 5946 5946 5946 5946 5946 5946 

Tarbimine: Vana-Võidu 

kokku (m³) 
11 861 11 095 11 041 10 986 10 931 10 877 10 823 10 769 10 716 10 663 10 609 10 555 10 500 10 447 

Müügivälise reovee % 36,1% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 34,7% 

Müügiväline reovesi (m³) 6701 5890 5861 5832 5803 5774 5745 5717 5689 5660 5632 5603 5574 5546 



Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

173 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

5 Vana-Võidu reovesi 

Viljandi reoveeephastisse 

(m³) 

18562 16985 16902 16819 16734 16651 16568 16486 16405 16323 16241 16158 16074 15992 

Tarbimine: Jämejala 

elanikud 
3 342 3 338 3 267 3 232 3 197 3 162 3 127 3 093 3 059 3 025 2 990 2 956 2 920 2 886 

Tarbimine: Jämejala 

ettevõtted 
55137 55110 55110 55110 55110 55110 55110 55110 55110 55110 55110 55110 55110 55110 

Tarbimine: Jämejala kokku 

(m³) 
58 479 58 448 58 377 58 342 58 307 58 272 58 237 58 203 58 169 58 135 58 100 58 066 58 030 57 996 

Müügivälise reovee % 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 

Müügiväline reovesi (m³) 55303 55274 55207 55174 55141 55108 55075 55043 55010 54978 54945 54912 54879 54847 

6 Jämejala reovesi Viljandi 

reoveeephastisse (m³) 
113782 113722 113584 113517 113448 113380 113313 113246 113180 113113 113046 112978 112910 112843 

Tarbimine: Pinska elanikud  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Pinska 

ettevõtted 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine Pinska kokku 

(m³) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Müügivälise reovee % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Müügiväline reovesi (m³) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Pinska reovesi Viljandi 

reoveeephastisse (m³) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarbimine: Peetrimõisa 

elanikud 
947 1 071 936 926 916 1 683 1 938 2 194 2 449 2 705 2 674 2 643 2 611 2 581 

Tarbimine: Peetrimõisa 

ettevõtted 
1659 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 1452 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine: Peetrimõisa 

kokku (m³) 
2 606 2 523 2 388 2 378 2 368 3 135 3 390 3 646 3 901 4 157 4 126 4 095 4 063 4 033 

Müügivälise reovee % 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 48,6% 

Müügiväline reovesi (m³) 2464 2386 2259 2249 2240 2964 3206 3448 3689 3931 3902 3872 3843 3814 

8 Peetrimõisa reovesi 

Viljandi reoveeephastisse 

(m³) 

5070 4909 4647 4628 4608 6099 6596 7093 7591 8088 8028 7967 7906 7847 

Tabel 6.31. Reoveebilansi koondandmed: AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Reoveetarve, elanikud (m³) 53998 53588 52857 52294 51721 51932 51639 51351 51065 50774 50195 49612 49023 48449 

Reoveetarve, ettevõtted 

(m³) 
71119 71317 71305 71311 71308 71310 71309 71309 71309 71309 71309 71309 71309 71309 

Müügipõhine tarbimine 

(m³) 
125117 124905 124162 123605 123029 123242 122948 122660 122374 122083 121504 120921 120332 119758 

Reovesi puhastitesse kokku 

(m³) 
297126 303848 301821 300163 298458 298295 297154 296029 294910 293778 292081 290375 288650 286968 

Müügiväline reovesi 

(infiltratsioon) kokku (m³) 
172009 178943 177659 176558 175429 175053 174206 173369 172537 171695 170578 169454 168318 167210 

Keskmine müügivälise 

reovee osakaal (%) 
57,9% 58,9% 58,9% 58,8% 58,8% 58,7% 58,6% 58,6% 58,5% 58,4% 58,4% 58,4% 58,3% 58,3% 

Tabel 6.32. Viljandi valla Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonna tarbijate reoveeheide ja puhastitesse minev reoveekogus lähiminevikus ning 

prognoos aastani 2029 asulate kaupa 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine: Kolga-Jaani elanikud 5853 5501 5428 5370 5311 5253 5196 5139 5082 6507 6433 6358 6283 6209 
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Tarbimine: Kolga-Jaani ettevõtted 1947 1742 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 1845 

Tarbimine: Kolga-Jaani kokku (m³) 7800 7243 7272 7215 7156 7098 7040 6983 6927 8352 8277 8203 8127 8054 

Müügivälise reovee % 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 

Müügiväline reovesi (m³) 2073 1925 1933 1918 1902 1887 1871 1856 1841 2220 2200 2180 2160 2141 

1 Reovesi puhastisse: Kolga-Jaani 

(m3) 
9873 9168 9206 9132 9058 8984 8912 8840 8768 10572 10478 10383 10288 10194 

Tarbimine: Leie elanikud 2626 2731 2502 2476 2449 2422 2395 2369 2343 2317 2607 2577 2547 2517 

Tarbimine: Leie ettevõtted 30 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Tarbimine: Leie kokku (m³) 2656 2746 2525 2498 2471 2444 2418 2392 2366 2339 2630 2600 2569 2539 

Müügivälise vee % 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 

Müügiväline vesi (m³) 706 730 671 664 657 650 643 636 629 622 699 691 683 675 

2 Reovesi puhastisse: Leie (m³) 3362 3476 3196 3162 3128 3094 3061 3027 2994 2961 3329 3291 3252 3214 

Tabel 6.33. Reoveebilansi koondandmed: Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkond 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Reoveetarve, elanikud (m³) 8479 8232 7930 7846 7760 7675 7591 7508 7425 8824 9040 8935 8829 8726 

Reoveetarve, ettevõtted (m³) 1977 1757 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 

Müügipõhine tarbimine (m³) 10456 9989 9797 9713 9627 9542 9458 9375 9292 10691 10907 10802 10696 10593 

Reovesi puhastitesse kokku (m³) 13235 12644 12402 12295 12186 12078 11972 11867 11763 13533 13807 13674 13540 13409 

Müügiväline reovesi (infiltratsioon) 

kokku (m³) 
2779 2655 2604 2582 2559 2536 2514 2492 2470 2842 2899 2872 2843 2816 

Keskmine müügivälise reovee 

osakaal (%) 
21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 

 

 



6.8 Arendusstrateegiaga kaasnevate kulude prognoos 

Veemajandusteenuste pakkumise tegevuskulude prognoosil 3 Viljandi vallas tegutseva vee-

ettevõtte teeninduspiirkondades on arvestatud järgmiste taustandmetega: 

Prognoosi baasina on arvestatud 2017.aasta OÜ Ramsi VK ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni 

teenuste pakkumise kulusid ettevõtte teeninduspiirkonnas Viljandi vallas, 2017.aasta Viljandi 

Veevärk AS ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni teenuste pakkumise kulusid Viljandi vallas 

asetsevas ettevõtte teeninduspiirkonnas ning 2017.aasta Põltsamaa Vallavara OÜ (endine 

veemajandusettevõtja piirkonnas) teenuste pakkumise kulusid piirkonna opereerimisel.     

Kulude muutumisel tootmismahtudest sõltumatult on arvestatud pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõjuga (sh. ka tööjõukulude 

osas, arvestades SA KIK antud juhendit veemajandusprojektide finantsanalüüsi koostamiseks). 

Indeksid on avaldatud tasuvusanalüüsi koostamise abimaterjalina veebruari 2018 seisuga 

kodulehel www.struktuurifondid.ee; 

Muutuvkulud (elektrikulud veetootmisel, elektrikulud reoveepuhastamisel ja –pumpamisel, 

vee-erikasutustasu, saastetasu) on seatud sõltuvusse piirkonna veetootangu ja 

reoveepuhastites puhastatava reovee mahtudest, seega juhul kui arendusprojektiga tänu 

veetorustike või reoveetorustike rekonstrueerimisele saavutatakse müügivälise vee või 

infiltratsiooni vähenemine, vähenevad ka muutuvkulud muude tingimuste (nt. tarbimismaht, 

ühikukulu maksumus) samaks jäädes; 

Tööjõukulude osas on eeldatud, et arendusprojektidest tulenevalt tööjõukulud ei muutu, 

kulude muutuse aluseks vastava kululiigi osas on prognoosiperioodil ainult tarbijahinnaindeksi 

mõju. Kõigi kolme ettevõtte teeninduspiirkonnas on eeldatud, et tööjõukulud alates 2018.a 

muutuvad tarbijahinnaindeksi muutuse põhiselt, algseks arvestusbaasiks 2017.aasta tööjõululu 

teeninduspiirkonna veemajanduses. 

Püsikulude va tööjõukulud (ühisveevärgi hoolduskulud, ühiskanalisatsiooni hoolduskulud, 

administratiivkulud, masinate kulud, muude matejalide, teenuste ja kaupade soetuskulud, 

muud kulud, debitoorsete võlgade provisjon) osas on eeldatud, et arendusprojektidest 

tulenevalt need kulud ei muutu, seega on muutuse aluseks vastava kululiigi osas 

prognoosiperioodil ainult tarbijahinnaindeksi mõju. Mõlema ettevõtte teeninduspiirkonnas on 

eeldatud, et kululiikide kulud alates 2018.a muutuvad tarbijahinnaindeksi muutuse põhiselt, 

algseks arvestusbaasiks 2017. kulude näitaja. 

Põhivara kasutamise rendikulu. Endise Viiratsi valla asulates (Viiratsi, Vana-Võidu, Tänassilma, 

Uusna, Valma) maksab AS Viljandi Veevärk põhivara kasutamise eest renti OÜ Ramsi VK-le.  

2016-2017.aastal oli täisaasta rendimakseks 19 214 €, täisaasta rendimakse  säilimisega 

eelnevate aastate tasemel on arvestatud ka prognoosiperioodil. Nimetatud rendituluga on 

arvestatud ka OÜ Ramsi VK veemajandustulude prognoosimisel. 

Veemajandusrajatiste investeeringute kulumi prognoosil on plaanitavate arendusprojektide 

osas arvestatud eeldustega, millised on kirjeldatud käesoleva peatüki tabelis 6.4. OÜ Ramsi VK 

osas, 6.5. AS Viljandi Veevärk osas ning 6.6 Põltsamaa Varahalduse OÜ osas.  
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Olemasoleva põhivara kulumi katmine, OÜ Ramsi VK. Olemasoleva põhivara osas oli 2017.a OÜ 

Ramsi VK omakapitali kulumiks Viljandi vallas 31 985 €.  2018.aastaks prognoosib ettevõte 

omakapitali kulumiks 39 200 €, kuhu täisaasta ulatuses kuuluks ka eelmisel aastal lõppenud 

projektidega Intsus, Suislepas ja Soes seotud kulum. Edasisel perioodil kasutatakse 2018.a 

näitajat. 

Olemasoleva põhivara kulumi katmine, AS Viljandi Veevärk.  Kuna osade AS Viljandi Veevärgi 

Viljandi valla teeninduspiirkonna asulate ühisveevärki ja ühiskanalisatsiooni teenindavad 

Viljandi linna rajatised, on põhivara kulumina arvestatud AS Viljandi Veevärgi 

teeninduspiirkonna puhul osaliselt ka ettevõtte kui terviku veemajandusrajatiste 

omakapitalikulumit, võttes aluseks, milline on Viljandi linnaga ühtsesse veevarustus- või 

reoveepuhastussüsteemi kuuluvate Viljandi valla asulate veeteenuste müügimahu osakaal 

ettevõtte üldises veeteenuste müügikäibes. näitaja osas on arvestatud teeninduspiirkondade 

2017.aasta põhivarakulumiga, see on kantud edasisse prognoosiperioodi. 

Olemasoleva põhivara kulumi katmine, Põltsamaa Varahalduse OÜ, näitaja osas on arvestatud 

Kolga-Jaani ja Leie piirkondade 2017.aasta põhivarakulumiga, see on kantud edasisse 

prognoosiperioodi. 

Planeeritatvate veemajandusinvesteeringute kulumi prognoosil on arvestatud eeldustega, 

millised on kirjeldatud käesoleva peatüki tabelis 6.4. OÜ Ramsi VK osas, 6.5. AS Viljandi Veevärk 

osas ning 6.6. Põltsamaa Varahalduse OÜ osas.   

OÜ Ramsi VK ja Põltsamaa Varahalduse OÜ omavad olemasolevalt Viljandi valla piirkondade 

veemajandusega seotud laenukohustusi.  OÜ Ramsi VK poolt Viljandi valla asulate 

arendamisega seotud finantskohustuste aastane tagasimakse on prognoosiperioodil 17,3 tuh €, 

Kolga-Jaani ja Leie asulate veemajanduse arendusprojektidega seotud laenu aastane 

tagasimakse on 9,5 tuh €.  AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonna taristu osas 

olemasolevalt laenukohustused puuduvad ning samuti ei plaani vee-ettevõtja laenuga katta ei 

Peetrimõisa ega ka Jämejala arendusprojektide finantseerimist. 

OÜ Ramsi VK Viljandi valla veemajanduse teeninduspiirkonna kulusid, põhivara omakapitali 

kulumit ning finantskohustusi on kirjeldatud tabelites 6.34. kuni 6.36. Viljandi Veevärk AS 

Viljandi valla veemajanduse teeninduspiirkonna tegevuskulusid, põhivara omakapitali kulumit 

on kirjeldatud tabelites 6.37 kuni 6.39. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla veemajanduse 

teeninduspiirkonna tegevuskulusid, põhivara omakapitali kulumit ning finantskohustusi on 

kirjeldatud tabelites 6.40. kuni 6.42.  



Tabel 6.34. OÜ Ramsi VK Viljandi valla teeninduspiirkonna tegevuskulud 2015-2016 ja prognoos kuni 2028  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Hinnamuutuse indeks (%)  
 

2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD  
            

 

Elektrikulu reoveepuhasti ja –pumplad (€/m3) 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 

Elektrikulu veevarustus (€/m3) 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,23 0,23 

Vee-erikasutustasu (€/m3)  0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 

Reovee saasetasu (€/m3) 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 

TOOTMISMAHUD                             
Toodetav vesi (m3) 99380 99451 98799 97988 97350 96564 95437 94823 94215 93613 93016 92426 91841 91262 

Reovesi reoveepuhastitesse (m3) 86785 85897 83362 82486 81865 80861 79654 79059 78470 77888 77310 76739 76173 75613 

MUUTUVKULUD                             
Elektrikulu reovesi(€) 14453 13822 13771 13990 14241 14428 14582 14850 15122 15399 15681 15967 16258 16554 

Elektrikulu veevarustus (€) 16221 16939 17275 17591 17925 18237 18493 18852 19218 19590 19969 20355 20748 21148 

Vee-erikasutustasu (€) 8317 8326 8491 8646 8811 8964 9090 9266 9446 9629 9816 10005 10198 10395 

Reovee saastetasu (€) 4450 5070 5051 5131 5224 5292 5349 5447 5547 5648 5752 5857 5963 6072 

PÜSIKULUD                             
Tööjõukulu (€) 56083 60978 62598 64269 65921 67615 69373 71177 73028 74921 76860 78846 80880 82961 

Hooldus (sh.kaubad, toore), ves i(€) 12432 15732 14456 14842 15224 15615 16021 16437 16865 17302 17750 18208 18678 19159 

Hooldus (sh.kaubad, toore), kanalisatsioon (€) 10808 12324 11873 12190 12504 12825 13158 13500 13852 14211 14578 14955 15341 15736 

Administratiivkulud (€) 63270 80571 73831 75803 77751 79749 81822 83950 86132 88365 90653 92995 95394 97848 

Masinate kulud (€) 5056 2044 3644 3742 3838 3936 4039 4144 4251 4362 4475 4590 4709 4830 

Muud kulud (€) 12275 5650 9201 9446 9689 9938 10196 10462 10734 11012 11297 11589 11888 12194 

Debitoorsete võlgade provisjon (€) 3408 2500 3032 2840 3012 3001 3085 3122 3184 3235 3292 3348 3406 3464 

                              
TEGEVUSKULUD KOKKU (€) 206773 223956 223224 228490 234138 239601 245209 251206 257378 263673 270122 276716 283462 290359 
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Tabel 6.35. OÜ Ramsi VK Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse sihtfinantseeringuvälise põhivara kulum 2016-2017 ja prognoos kuni 2029 (€) 

SIHTFINTANTSEERINGUVÄLISTE 

INVESTEERINGUTE KULUM (€) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Olemasolevad põhivarad 24049 31985 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 39200 

Investeering Mustla RVP rekonstrueerimine, 

rajatised 
0 0 0 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 

Investeering Mustla RVP rekonstrueerimine, 

seadmed 
0 0 0 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 2267 

Investeering Holstre projekt, rajatised, 

abikõlbulik 
0 0 0 1658 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 3316 

Investeering Holstre projekt, seadmed, 

abikõlbulik 
0 0 0 113 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

Investeering Holstre projekt, rajatised, MAK 

investeering 
0 0 0 55 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Investeering Holstre projekt, seadmed, MAK 

investeering 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeering Heimtali II etapp, rajatised, 

abikõlbulik 
0 0 0 1907 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 3814 

Investeering Heimtali II etapp, seadmed, 

abikõlbulik 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeering Heimtali II etapp, rajatised, MAK 

investeering 
0 0 0 204 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 

Investeering Heimtali II etapp, seadmed, MAK 

investeering 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeering Mustla torustikeprojekt II etapp, 

rajatised 
0 0 0 5446 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 10893 

Investeering Mustla torustikeprojekt II etapp, 

seadmed 
0 0 0 1700 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 

Investeering Mustla II etapp, rajatised, MAK 0 0 0 724 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 1449 
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SIHTFINTANTSEERINGUVÄLISTE 

INVESTEERINGUTE KULUM (€) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

investeering 

Investeering Mustla II etapp, seadmed, MAK 

investeering 
0 0 0 1820 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 3640 

Investeering Kärstna  II etapp, rajatised 0 0 0 0 0 0 0 3010 3010 3010 3010 3010 3010 3010 

Investeering Kärstna II etapp, seadmed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeering Ramsi ÜVK laiendus Vardisse, 

rajatised 
0 0 0 0 0 0 5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 5855 

Investeering Ramsi ÜVK laiendus Vardisse, 

seadmed 
0 0 0 0 0 0 321 321 321 321 321 321 321 321 

Põhivarade kulum kokku (€) 24049 31985 39200 55944 69571 69571 75748 78758 78758 78758 78758 78758 78758 78758 

Tabel 6.36. OÜ Ramsi VK Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse finantskohustused 2016-2017  ja prognoos kuni 2029 (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Intressid 3382 5836 6658 7306 7782 7133 7250 6602 5953 5305 4656 4008 3359 2711 

Põhiosa tagasimakse 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 17293 

Laenude teeninduskulu kokku 20675 23129 23951 24599 25075 24426 24543 23895 23246 22598 21949 21301 20652 20004 

Tegevuskulud + laenuteenindus (€) 353821 352951 335926 337868 341662 347139 353762 360107 366704 373090 378826 384672 390630 396722 

 

Tabel 6.37. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonna tegevuskulud 2016-2017 ja prognoos kuni 2029 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2029 

Hinnamuutuse indeks (%) 0,1% 3,4% 2,7% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,1% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD  
            

 

Elektrikulu reoveepuhasti ja –pumplad (€/m3) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Elektrikulu joogivarustus (€/m3) 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2029 

Vee-erikasutustasu (€/m3)  0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 

Reovee saasetasu (€/m3) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

TOOTMISMAHUD                             
Toodetav vesi (m3) 105683 102703 101608 100816 100008 100051 99535 99023 98510 97989 97181 96368 95547 94746 

Reovesi reoveepuhastitesse (m3) 297126 303848 301821 300163 298458 298295 297154 296029 294910 293778 292081 290375 288650 286968 

MUUTUVKULUD               
Elektrikulu reovesi(€) 18094 16807 17142 17469 17799 18139 18431 18729 19031 19337 19610 19885 20163 20446 

Elektrikulu joogiveevarustus (€) 6031 5602 5691 5786 5882 6000 6088 6178 6269 6361 6434 6508 6582 6657 

Vee-erikasutustasu (€) 7800 7759 7882 8014 8146 8310 8433 8557 8683 8810 8912 9014 9116 9221 

Reovee saastetasu (€) 5660 6015 6135 6252 6370 6491 6596 6702 6811 6920 7018 7116 7216 7317 

PÜSIKULUD               
Tööjõukulu (€) 78508 82014 84212 86292 88423 90165 91968 93808 95684 97598 99550 101541 103571 105643 

Hooldus (sh.kaubad, toore), ves i(€) 6113 7043 7232 7411 7594 7743 7898 8056 8217 8382 8549 8720 8895 9073 

Hooldus (sh.kaubad, toore), kanalisatsioon (€) 30567 35217 36160 37053 37969 38717 39491 40281 41086 41908 42746 43601 44473 45363 

Administratiivkulud (€) 6046 4152 4264 4369 4477 4565 4656 4750 4844 4941 5040 5141 5244 5349 

Masinate kulud (€) 10430 14319 14702 15066 15438 15742 16057 16378 16705 17039 17380 17728 18082 18444 

Muud materjalid kulud ja teenused (€) 1454 1209 1242 1272 1304 1329 1356 1383 1411 1439 1468 1497 1527 1558 

Muud kulud (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Debitoorsete võlgade provisjon (€) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veemajanduse rendikulu (€) 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 
                
TEGEVUSKULUD KOKKU (€) 189918 199352 203876 208197 212614 216417 220189 224036 227957 231949 235922 239966 244083 248283 

Tabel 6.38. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse sihtfinantseeringuvälise põhivararent ning põhivara kulum 2016-2017 ja 

prognoos kuni 2029 (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Põhivara kulum: olemasolev põhivara 38614 42238 42238 42238 42238 42238 42238 42238 42238 42238 42238 42238 42238 42238 

Investeering: Peetrimõisa arendusprojekt, rajatised 0 0 0 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 5666 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Investeering: Peetrimõisa arendusprojekt, 

seadmed 0 0 0 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 733 

Investeering: Jämejala ühendamine Viljandi 

veevärki, rajatised 0 0 0 0 0 451 451 451 451 451 451 451 451 451 

Investeering: Jämejala ühendamine Viljandi 

veevärki, seadmed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PÕHIVARA KULUM KOKKU 38614 42238 42238 48637 48637 49088 49088 49088 49088 49088 49088 49088 49088 49088 

Tabel 6.39. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse finantskohustused 2016-2017  ja prognoos kuni 2029 (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Intressid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põhiosa tagasimakse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laenude teeninduskulu kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tegevuskulud + laenuteenindus (€) 189918 199352 203876 208197 212614 216417 220189 224036 227957 231949 235922 239966 244083 248283 

Tabel 6.40. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla teeninduspiirkonna tegevuskulud 2016-2017 ja prognoos kuni 2029  

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2029 

Hinnamuutuse indeks (%) 0,1% 3,4% 2,7% 2,5% 2,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,1% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD  
            

 

Elektrikulu reoveepuhasti ja –pumplad (€/m3) 0,28 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 0,32 0,32 

Elektrikulu joogivarustus (€/m3) 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 

Vee-erikasutustasu (€/m3)  0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 

Reovee saasetasu (€/m3) 0,16 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

TOOTMISMAHUD                             
Toodetav vesi (m3) 14809 14102 14181 14058 13933 13810 13689 13568 13448 13327 13206 13083 12960 12839 

Reovesi reoveepuhastitesse (m3) 13235 12644 12402 12295 12186 12078 11972 11867 11763 13533 13807 13674 13540 13409 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2029 

MUUTUVKULUD               
Elektrikulu reovesi(€) 3689 3158 3180 3231 3281 3316 3353 3390 3427 4022 4186 4228 4270 4314 

Elektrikulu joogiveevarustus (€) 2864 2850 2943 2990 3036 3069 3103 3137 3171 3206 3240 3274 3308 3343 

Vee-erikasutustasu (€) 1104 1051 1086 1103 1120 1132 1145 1157 1170 1182 1195 1208 1220 1233 

Reovee saastetasu (€) 2162 683 688 699 710 717 725 733 741 870 905 915 924 933 

PÜSIKULUD               
Tööjõukulu (€) 12474 12021 12343 12648 12960 13215 13480 13749 14024 14305 14591 14883 15180 15484 

Hooldus (sh.kaubad, toore), vesi(€) 873 1388 1425 1461 1497 1526 1557 1588 1620 1652 1685 1719 1753 1788 

Hooldus (sh.kaubad, toore), kanalisatsioon (€) 4086 3385 3476 3562 3650 3722 3796 3872 3950 4029 4109 4191 4275 4361 

Administratiivkulud (€) 1033 1194 1226 1256 1287 1312 1339 1365 1393 1421 1449 1478 1507 1538 

Masinate kulud (€) 3078 2872 2949 3022 3096 3157 3220 3285 3351 3418 3486 3556 3627 3699 

Muud materjalid, kaubad ja teenused (€) 609 624 641 657 673 686 700 714 728 743 758 773 788 804 

Muud kulud (€) 200 0 103 105 108 110 112 114 117 119 121 124 126 129 

Debitoorsete võlgade provisjon (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
TEGEVUSKULUD KOKKU (€) 32171 29227 30059 30732 31418 31964 32529 33105 33691 34965 35725 36347 36980 37625 

Tabel 6.41. Põltsamaa Varahalduse Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse sihtfinantseeringuvälise põhivara kulum 2016-2017 ja 

prognoos kuni 2029 (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Põhivara kulum: olemasolev põhivara 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 

Investeering:tuletõrjeveemahuti, rajatised 0 0 0 0 0 0 0 749 749 749 749 749 749 749 

Investeering: tuletõrjeveemahuti, seadmed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeering: Kolga-Jaani reoveesüsteemi laiendus, 

torustikud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1626 1626 1626 1626 1626 

Investeering: Kolga-Jaani reoveesüsteemi laiendus, 

seadmed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investeering: Kolga-Jaani reoveesüsteemi laiendus, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470 470 470 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

torustikud 

Investeering: Kolga-Jaani reoveesüsteemi laiendus, 

seadmed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PÕHIVARA KULUM KOKKU 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10755 10755 12381 12851 12851 12851 12851 

Tabel 6.42. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse finantskohustused 2016-2017  ja prognoos kuni 

2029 (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Intressid 1996 1385 1316 1247 1177 1108 1039 970 900 831 762 693 623 554 

Põhiosa tagasimakse 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 9544 

Laenude teeninduskulu kokku 11540 10929 10860 10790 10721 10652 10583 10513 10444 10375 10306 10236 10167 10098 

Tegevuskulud + laenuteenindus (€) 43711 40156 40919 41522 42139 42616 43112 43618 44135 45340 46030 46584 47147 47723 
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6.9 Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste kulukus 

majapidamiste jaoks 

Viljandi valla veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad nõudlusanalüüsile; 

- tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist tekkiv tuluvoog 
peab katma tegevustulud ning investeeringuprojektide sihtfinantseeringute ehk 
toetusvälise põhivara amortisatsioonikulu; 

- juhul kui tariifimäärad muutuvad kalendriaasta algusest erineval perioodil, kajastub 
tabelites kombineeritud tariifimäärade näitajad ehk aastakeskmine näitaja12;  

- OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonnas jäävad veemajandustuludeks lisaks tarbimismahu 
põhiste teenustasudele ka abonenttasud, kuid nende taseme muutmist ei prognoosita 
nii sageli kui tarbimismahu põhiste teenustasude muutmine. Viljandi Veevärk AS ning 
Põltsamaa Varahalduse OÜ teeninduspiirkonnas olemasolevalt abonenttasud 
puuduvad ning nende kehtestamist ei prognoosita; 

- veeteenuse kulukuse arvestamisel võetakse leibkonnaliikme keskmise sissetulekuna 
aluseks Statistikaameti andmebaasis (tabel ST08) maakonnapõhiselt avaldatud näitaja 
(viimased avaldatud andmed 2016.a osas), mida edasiselt on modifitseeritud 
tarbijahinnaindeksi muutuse alusel, vastavalt SA KIK veemajandusprojektide 
finantsanalüüsi juhisele; 

- veeteenuste kulutuste tase ei tohiks eramajapidamistele ületada tarbimistaseme 150 
l/in/p juures (seejuures on mõeldud nii ühisveevärgi kui ka ühiskanalisatsiooni 
tarbimist) 4% piirkonna leibkonnaliikme netosissetulekust; 

- veemajandusteenustest tekkiv tuluvoog peab võimaldama 
veemajandusinvesteeringuteks võetud ja võetavate  finantskohustuste 
tagasimaksmisperioodil laenukattekordaja täitmise ehk olema vähemalt 1,25 korda 
suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa 

- veemajandustulude kaudu on tagatud ettevõtete Viljandi valla piirkondades EBIT ning 
tegevusrentaabluse positiivsed väärtused prognoosiperioodi aastatel. 

OÜ Ramsi VK Viljandi valla veemajanduse teeninduspiirkonna tegevustulude kujunemist, 

finantsnäitajaid ning teenusekulukust on kirjeldatud tabelites 6.43. kuni 6.48.  AS Viljandi Veevärk 

Viljandi valla veemajanduse teeninduspiirkonna tegevustulude kujunemist, finantsnäitajaid ning 

teenusekulukust on kirjeldatud tabelites 6.49. kuni 6.54. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla 

veemajanduse teeninduspiirkonna tegevustulude kujunemist, finantsnäitajaid ning teenusekulukust 

on kirjeldatud tabelites 6.55. kuni 6.60. 

 

 

                                                           
12 OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonnas kehtivad 2018.a. I kvartalis endise Viljandi valla asulates hinnad vastavalt 
Viljandi Vallavalitsuse korraldusele 16.02.2016 nr 145, endise Tarvastu valla asulates kehtivad I kvartalis hinnad 
vastavalt Tarvastu Vallavalitsuse määrusele 08.09.2015 nr 2. 
Alates 2018.a. II kvartalist on kehtestatud kõikides Ramsi VK teeninduspiirkonna asulates veeteenuste hind 
vastavalt Viljandi Vallavalitsuse korraldusele 24.01.2018 nr 2-3/50.  
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Tabel 6.43. OÜ Ramsi VK Viljandi valla teeninduspiirkonna müügimahud vastavalt nõudlusanalüüsile 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ELANIKUD:VESI, (m³), piirkonnad endine 

Viljandi vald 60104 62260 61516 61246 60785 60177 59577 60040 60481 60894 60259 59619 58973 58343 

ELANIKUD:VESI, (m³), piirkonnad endine 

Tarvastu vald 27285 26281 26021 25744 26090 26426 26958 27271 27571 27460 27147 26831 26513 26202 

ETTEVÕTTED: VESI, (m³), piirkonnad 

endine Viljandi vald 30650 31508 31924 31924 31924 31924 31924 31924 31924 31924 31924 31924 31924 31924 

ETTEVÕTTED: VESI, (m³), piirkonnad 

endine Tarvastu vald 3790 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 4416 

ELANIKUD: REOVESI, (m³), piirkonnad 

endine Viljandi vald 52564 50643 53596 53355 52775 52204 51640 52137 52614 53063 52463 51859 51250 50655 

ELANIKUD: REOVESI, (m³), piirkonnad 

endine Tarvastu vald 25367 26616 26875 26589 27213 27822 28639 29212 29767 29649 29311 28970 28626 28291 

ETTEVÕTTED: REOVESI, (m³), piirkonnad 

endine Viljandi vald 20479 21058 21016 21016 21016 21016 21016 21015,5 21015,5 21016 21015,5 21016 21016 21016 

ETTEVÕTTED: REOVESI, (m³), piirkonnad 

endine Tarvastu vald 4225 2675 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 

VESI MÜÜDUD KOKKU (m³) 121829 124465 123876 123329 123214 122943 122874 123650 124392 124694 123745 122790 121826 120885 

REOVESI MÜÜDUD KOKKU (m³) 102635 100992 104899 104371 104416 104453 104706 105777 106808 107139 106201 105257 104304 103373 

Tabel 6.44. OÜ Ramsi VK Viljandi Valla teeninduspiirkonna veemajanduse teenusetariifid  

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ELANIKUD: VESI, (€/m³), piirkonnad endine 

Viljandi vald 1,42 1,42 1,48 1,50 1,55 1,55 1,59 1,59 1,64 1,69 1,69 1,72 1,72 1,76 

ELANIKUD: VESI, (€/m³), piirkonnad endine 

Tarvastu vald 1,33 1,33 1,46 1,50 1,55 1,55 1,59 1,59 1,64 1,69 1,69 1,72 1,72 1,76 

ETTEVÕTTED: VESI, (€/m³), piirkonnad 

endine Viljandi vald 1,42 1,42 1,48 1,50 1,55 1,55 1,59 1,59 1,64 1,69 1,69 1,72 1,72 1,76 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ETTEVÕTTED: VESI, (€/m³), piirkonnad 

endine Tarvastu vald 1,33 1,33 1,46 1,50 1,55 1,55 1,59 1,59 1,64 1,69 1,69 1,72 1,72 1,76 

ELANIKUD: REOVESI, (€/m³), piirkonnad 

endine Viljandi vald 1,56 1,56 1,63 1,65 1,70 1,70 1,75 1,75 1,80 1,86 1,86 1,89 1,89 1,94 

ELANIKUD: REOVESI, (€/m³), piirkonnad 

endine Tarvastu vald 1,42 1,42 1,59 1,65 1,70 1,70 1,75 1,75 1,80 1,86 1,86 1,89 1,89 1,94 

ETTEVÕTTED: REOVESI, (€/m³), piirkonnad 

endine Viljandi vald 1,71 1,71 2,00 2,10 2,16 2,16 2,23 2,23 2,30 2,36 2,36 2,41 2,41 2,46 

ETTEVÕTTED: REOVESI, (€/m³), piirkonnad 

endine Tarvastu vald 1,42 1,42 1,93 2,10 2,16 2,16 2,23 2,23 2,30 2,36 2,36 2,41 2,41 2,46 

NB! Alates 2018.a II kvartalist kehtivad ühtlustatud tariifimäärad endiste Viljandi ja Tarvastu valla klientidele 

Tabel 6.45. OÜ Ramsi VK Viljandi valla piirkonna veemajandustulud (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tariifitulu elanikud (vesi) 115 001 116 298 128940 130484 134222 133803 137707 138941 144354 149223 147621 148929 147267 148856 

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 54561 57230 53660 54509 56145 56145 57829 57829 59575 61374 61374 62602 62602 63982 

Tariifitulu elanikud (reovesi) 129698 130675 129982 131907 135941 136004 140526 142400 148561 153662 151920 153170 151363 152897 

Tariifitulud ettevõtted (reovesi) 26379 26175 48679 51298 52837 52837 54422 54422 56065 57758 57758 58914 58914 60212 

Abonenttulu (vesi, elanikud) 20 460 21 304 21 304 21 304 21 304 21 304 23 434 23 434 23 434 23 434 23 434 25 778 25 778 25 778 

Abonenttulu (vesi, ettevõtted) 637 637 637 637 637 637 701 701 701 701 701 771 771 771 

Abonenttulu (reovesi, elanikud) 9 345 9 345 9 345 9 345 9 345 9 345 10 280 10 280 10 280 10 280 10 280 11 307 11 307 11 307 

Abonenttulu (reovesi, ettevõtted) 228 228 228 228 228 228 251 251 251 251 251 276 276 276 

Muud veemajandustulud 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 19214 

KOKKU 376725 383367 411988 418926 429872 429516 444363 447472 462436 475898 472553 480960 477491 483293 

sh veemajandusteenuste müük 356309 361892 392774 399712 410658 410302 425149 428258 443222 456684 453339 461746 458277 464079 

 

Tabel 6.46. OÜ Ramsi VK Viljandi valla piirkonna veemajanduse laenukattekordaja täitmise arvestus 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 376725 383367 411988 418926 429872 429516 444363 447472 462436 475898 472553 480960 477491 483293 

Tegevuskulud, kulumita (€) 333146 329822 311975 313269 316587 322713 329219 336212 343458 350492 356877 363372 369977 376718 

Rahavoog (EBITDA) enne 

laenudteenindust (€) 43579 53545 100014 105658 113284 106804 115144 111260 118977 125406 115676 117588 107514 106575 

Finantskohustused (€) 20675 23129 23951 24599 25075 24426 24543 23895 23246 22598 21949 21301 20652 20004 

LAENUKATTEKORDAJA 2,11 2,32 4,18 4,30 4,52 4,37 4,69 4,66 5,12 5,55 5,27 5,52 5,21 5,33 

Tabel 6.47. OÜ Ramsi VK Viljandi valla piirkonna veemajanduse tulem ja tegevusrentaablus 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 376725 383367 411988 418926 429872 429516 444363 447472 462436 475898 472553 480960 477491 483293 

Tegevuskulud (€) 333146 329822 311975 313269 316587 322713 329219 336212 343458 350492 356877 363372 369977 376718 

Omakapitali kulum (€) 24049 31985 39200 55944 69571 69571 75748 78758 78758 78758 78758 78758 78758 78758 

EBITDA (€) 43579 53545 100014 105658 113284 106804 115144 111260 118977 125406 115676 117588 107514 106575 

EBIT (€) 19530 21560 60814 49714 43713 37232 39397 32502 40220 46648 36918 38830 28756 27817 

Tegevusrentaablus (%) 5,2% 5,6% 14,8% 11,9% 10,2% 8,7% 8,9% 7,3% 8,7% 9,8% 7,8% 8,1% 6,0% 5,8% 

Tabel 6.48. Veemajandusteenuste kulukuse arvestus OÜ Ramsi VK Viljandi valla teeninduspiirkonnas 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanike keskmine ühiktarbimine  l/p/in 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (€) 572 592 607 622 638 650 663 677 690 704 718 732 747 762 

Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel (€) 7,15 7,33 7,68 7,78 8,01 8,01 8,29 8,27 8,47 8,69 8,69 8,91 8,92 9,10 

Teenuse kulukus (%) 1,25% 1,24% 1,26% 1,25% 1,26% 1,23% 1,25% 1,22% 1,23% 1,23% 1,21% 1,22% 1,19% 1,19% 

Teenuse kulukus (%) ühiktarbimisel 150 l/p 3,05% 2,95% 3,00% 2,96% 2,97% 2,92% 2,95% 2,90% 2,92% 2,94% 2,88% 2,90% 2,84% 2,85% 

6.49. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonna müügimahud vastavalt nõudlusanalüüsile 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
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Elanikud (vesi, m3) 60601 59086 58191 57571 56940 57084 56717 56352 55986 55613 54978 54340 53695 53066 

Ettevõtted (vesi, m3) 21749 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 22454 

Elanikud (reovesi, m3) 53998 53588 52857 52294 51721 51932 51639 51351 51065 50774 50195 49612 49023 48449 

Ettevõtted (reovesi, m3) 71119 71317 71305 71311 71308 71310 71309 71309 71309 71309 71309 71309 71309 71309 

Vesi müüdud kokku (m3) 82350 81540 80645 80025 79394 79538 79171 78806 78440 78067 77432 76794 76149 75520 

Reovesi müüdud kokku (m3) 125117 124905 124162 123605 123029 123242 122948 122660 122374 122083 121504 120921 120332 119758 

Tabel 6.50. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse teenusetariifid  

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud (vesi, €/m3 ), käibemaksuta 0,77 0,77 0,97 1,06 1,06 1,06 1,10 1,10 1,13 1,17 1,17 1,19 1,22 1,24 

Ettevõtted (vesi, €/m3 ), käibemaksuta 0,77 0,77 0,97 1,06 1,06 1,06 1,10 1,10 1,13 1,17 1,17 1,19 1,22 1,24 

Elanikud (reovesi, €/m3), käibemaksuta 1,08 1,08 1,36 1,48 1,48 1,48 1,54 1,54 1,59 1,64 1,64 1,67 1,71 1,74 

Ettevõtted (reovesi, €/m3), käibemaksuta 1,08 1,08 1,36 1,49 1,49 1,49 1,54 1,54 1,59 1,64 1,64 1,67 1,71 1,74 

Tabel 6.51. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla piirkonna veemajandustulud (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tariifitulu elanikud (vesi) 46663 45496 56457 60882 60215 60368 62378 61976 63434 64914 64173 64697 65338 65996 

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 16747 17290 2785 23746 23746 23746 24695 24695 25441 26209 26209 26734 27323 27925 

Tariifitulu elanikud (reovesi) 58318 57875 71928 77 566 76716 77029 79659 79214 81152 83127 82178 82848 83669 84343 

Tariifitulud ettevõtted (reovesi) 76912 77126 97163 105917 105912 105914 110150 110150 113477 116904 116904 119242 121870 124307 

Abonenttulu (vesi, elanikud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (vesi, ettevõtted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (reovesi, elanikud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (reovesi, ettevõtted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muud veemajandustulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 198640 197787 247332 268111 266589 267057 276882 276036 283504 291154 289465 293521 298200 302571 
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Tabel 6.52. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla piirkonna veemajanduse laenukattekordaja täitmise arvestus 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 198640 197787 247332 268111 266589 267057 276882 276036 283504 291154 289465 293521 298200 302571 

Tegevuskulud, kulumita (€) 189918 199352 203876 208197 212614 216417 220189 224036 227957 231949 235922 239966 244083 248283 

Rahavoog (EBITDA) enne 

laenudteenindust (€) 
8722 -1565 43457 59914 53975 50640 56693 52000 55547 59204 53543 53554 54117 54287 

Finantskohustused (€) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAENUKATTEKORDAJA - - - - - - - - - - - - - - 

Tabel 6.53. AS Viljandi Veevärk Viljandi valla piirkonna veemajanduse tulem ja tegevusrentaablus 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 198640 197787 247332 268111 266589 267057 276882 276036 283504 291154 289465 293521 298200 302571 

Tegevuskulud (€) 189918 199352 203876 208197 212614 216417 220189 224036 227957 231949 235922 239966 244083 248283 

Omakapitali kulum (€) 38614 42238 42238 48637 48637 49088 49088 49088 49088 49088 49088 49088 49088 49088 

EBITDA (€) 8722 -1565 43457 59914 53975 50640 56693 52000 55547 59204 53543 53554 54117 54287 

EBIT (€) -29892 -43802 1219 11277 5338 1553 7605 2913 6459 10117 4455 4467 5030 5200 

Tegevusrentaablus (%) -15,0% -22,1% 0,5% 4,2% 2,0% 0,6% 2,7% 1,1% 2,3% 3,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 

Tabel 6.54. Veemajandusteenuste kulukuse arvestus AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonnas 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanike keskmine vee ühiktarbimine  l/p/in 76 75 75 75 75 75 74 74 74 74 74 74 74 74 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (€) 572 592 607 622 638 650 663 677 690 704 718 732 747 762 

Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel (€) 5,14 5,06 6,35 6,92 6,92 6,91 7,18 7,18 7,40 7,62 7,62 7,77 7,94 8,11 

Teenuse kulukus (%) 0,90% 0,86% 1,04% 1,11% 1,08% 1,06% 1,08% 1,06% 1,07% 1,08% 1,06% 1,06% 1,06% 1,06% 

Teenuse kulukus (%) ühiktarbimisel 150 l/p 1,77% 1,71% 2,10% 2,23% 2,18% 2,14% 2,18% 2,14% 2,16% 2,18% 2,14% 2,14% 2,14% 2,14% 

Tabel 6.55. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla teeninduspiirkonna müügimahud vastavalt nõudlusanalüüsile 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud (vesi, m3) 10504 10237 10129 10021 9911 9803 9696 9590 9484 9377 9270 9163 9054 8948 

Ettevõtted (vesi, m3) 2528 2173 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 2351 

Elanikud (reovesi, m3) 8479 8232 7930 7846 7760 7675 7591 7508 7425 8824 9040 8935 8829 8726 

Ettevõtted (reovesi, m3) 1977 1757 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 1867 

Vesi müüdud kokku (m3) 13032 12410 12479 12371 12261 12153 12046 11940 11834 11728 11621 11513 11405 11298 

Reovesi müüdud kokku (m3) 10456 9989 9797 9713 9627 9542 9458 9375 9292 10691 10907 10802 10696 10593 

Tabel 6.56. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla teeninduspiirkonna veemajanduse teenusetariifid  

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud (vesi, €/m3 ), käibemaksuta 1,64 1,72 1,87 2,03 2,03 2,03 2,11 2,11 2,15 2,15 2,15 2,15 2,20 2,24 

Ettevõtted (vesi, €/m3 ), käibemaksuta 1,64 1,72 1,87 2,03 2,03 2,03 2,11 2,11 2,15 2,15 2,15 2,15 2,20 2,24 

Elanikud (reovesi, €/m3), käibemaksuta 1,80 1,90 2,07 2,24 2,24 2,24 2,33 2,33 2,38 2,38 2,38 2,38 2,43 2,48 

Ettevõtted (reovesi, €/m3), käibemaksuta 1,80 1,90 2,07 2,24 2,24 2,24 2,33 2,33 2,38 2,38 2,38 2,38 2,43 2,48 

Tabel 6.57. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi Viljandi valla piirkonna veemajandustulud (€) 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tariifitulu elanikud (vesi) 17227 17608 18989 20338 20115 19895 20465 20242 20419 20190 19959 19727 19923 20083 

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 4146 3738 4407 4771 4771 4771 4961 4961 5061 5061 5061 5061 5172 5276 

Tariifitulu elanikud (reovesi) 15262 15641 16423 17590 17397 17207 17700 17507 17660 20986 21501 21251 21462 21634 

Tariifitulud ettevõtted (reovesi) 3559 3338 3867 4186 4186 4186 4353 4353 4440 4440 4440 4440 4538 4629 

Abonenttulu (vesi, elanikud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (vesi, ettevõtted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (reovesi, elanikud) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (reovesi, ettevõtted) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muud veemajandustulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 40193 40324 43686 46885 46469 46059 47480 47063 47580 50676 50961 50479 51095 51622 

Tabel 6.58. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla piirkonna veemajanduse laenukattekordaja täitmise arvestus 
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Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 40193 40324 43686 46885 46469 46059 47480 47063 47580 50676 50961 50479 51095 51622 

Tegevuskulud, kulumita (€) 32171 29227 30059 30732 31418 31964 32529 33105 33691 34965 35725 36347 36980 37625 

Rahavoog (EBITDA) enne 

laenudteenindust (€) 8022 11097 13627 16153 15051 14095 14951 13958 13888 15711 15236 14132 14115 13997 

Finantskohustused (€) 11540 10929 10860 10790 10721 10652 10583 10513 10444 10375 10306 10236 10167 10098 

LAENUKATTEKORDAJA 0,70 1,02 1,25 1,50 1,40 1,32 1,41 1,33 1,33 1,51 1,48 1,38 1,39 1,39 

Tabel 6.59. Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla piirkonna veemajanduse tulem ja tegevusrentaablus 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 40193 40324 43686 46885 46469 46059 47480 47063 47580 50676 50961 50479 51095 51622 

Tegevuskulud (€) 32171 29227 30059 30732 31418 31964 32529 33105 33691 34965 35725 36347 36980 37625 

Omakapitali kulum (€) 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10005 10755 10755 12381 12851 12851 12851 12851 

EBITDA (€) 8022 11097 13627 16153 15051 14095 14951 13958 13888 15711 15236 14132 14115 13997 

EBIT (€) -1983 1092 3621 6148 5046 4090 4946 3203 3134 3330 2385 1281 1264 1146 

Tegevusrentaablus (%) -4,9% 2,7% 8,3% 13,1% 10,9% 8,9% 10,4% 6,8% 6,6% 6,6% 4,7% 2,5% 2,5% 2,2% 

Tabel 6.60. Veemajandusteenuste kulukuse arvestus Põltsamaa Varahalduse OÜ Viljandi valla teeninduspiirkonnas 

Aasta 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanike keskmine vee ühiktarbimine  l/p/in 54 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (€) 572 592 607 622 638 650 663 677 690 704 718 732 747 762 

Teenuste kulu kuus keskmisel ühiktarbimisel (€) 6,73 6,97 7,60 8,23 8,23 8,23 8,56 8,56 8,73 8,73 8,73 8,73 8,92 9,10 

Teenuse kulukus (%) 1,18% 1,18% 1,25% 1,32% 1,29% 1,26% 1,29% 1,26% 1,26% 1,24% 1,22% 1,19% 1,19% 1,19% 

Teenuse kulukus (%) ühiktarbimisel 150 l/p 3,29% 3,35% 3,56% 3,76% 3,67% 3,60% 3,67% 3,59% 3,59% 3,52% 3,45% 3,39% 3,39% 3,39% 

 


